
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 

h.2Lb9 TRZIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za:    Oōőƛƴŀ Trzin 
 
Izdelovalec :   Envirodual d. o. o. 

 
~ǘΦ projekta:   023/2020 
 
Datum:   december 2020, dopolnitev september 2021



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 2 od 215 
 

PROJEKT ǑǘΦ 023/2020 
 

Naziv projekta: Lokalni energetski koncept oōőƛƴŜ Trzin 

  

Faza projekta: Yƻƴőƴƛ dokument 

  

bŀǊƻőƴƛƪ projekta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
hōőƛƴŀ Trzin 
aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 22 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba:  
Peter [ƻȌŀǊ, ȌǳǇŀƴ 
 
Predstavnik ƴŀǊƻőƴƛƪŀΥ 
Rok Stenko - ǾƛǑƧƛ svetovalec ȌǳǇŀƴŀ za prostor in GJS 

  

Izdelovalec dokumenta: Envirodual d. o. o. 
Tepanje 28 D 
3210 Slovenske Konjice 

  

Datum: december 2020, dopolnitev september 2021 
 
 

Vodja projekta: Katarina tƻƎŀőƴƛƪΣ mag. varstva okolja in naravnih virov 
 

Sodelavci na projektu: Danijela Strle, mag. geog. 
!ƭƧƻǑŀ Umek, mag. ƛƴȌΦ stavb. 
Domen Svetlin, mag. geog. 
Dejan ¢ŀǎƛŏΣ mag. ƛƴȌΦ energ. 
Matic Plazar, dipl. ƛƴȌΦ energ. (UN) 
Vesna Horvat, mag. ekon. in posl. ved 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 3 od 215 
 

KAZALO VSEBINE  

1 Uvod ................................................................................................................................. 13 

1.1 LȊƘƻŘƛǑőŀ .............................................................................................................................. 13 

1.2 Ozadje projekta ................................................................................................................... 14 

1.3 Metode dela ........................................................................................................................ 14 

1.4 Zakonodajna ƛȊƘƻŘƛǑőŀ ......................................................................................................... 16 

2 Energetska ǊŜǾǑőƛƴŀ .......................................................................................................... 24 

3 ½ƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ƻōőƛƴŜ pomembne z vidika energetike ............................................................. 26 

3.1 {ǇƭƻǑƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ............................................................................................................... 26 

3.2 Prebivalstvo in poselitev ...................................................................................................... 27 

3.3 Stavbni fond ........................................................................................................................ 28 
3.3.1 Stanovanja ................................................................................................................................................ 35 

3.4 Male kurilne naprave ........................................................................................................... 36 

3.5 Podnebje ............................................................................................................................. 39 
3.5.1 tǊƛőŀƪƻǾŀƴŀ sprememba temperature po podnebnem scenariju RCP 4.5............................................. 41 

3.6 Varovana ƻōƳƻőƧŀ ............................................................................................................... 42 
3.6.1 Narava ...................................................................................................................................................... 42 
3.6.2 Gozd .......................................................................................................................................................... 45 
3.6.3 Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ.................................................................................................................................... 46 

4 Analiza rabe energije in energentov po posameznih ǇƻŘǊƻőƧƛƘ in za ƻōőƛƴƻ kot celoto ....... 49 

4.1 Raba energije v stanovanjskem sektorju ............................................................................... 49 

4.2 Rabe energije v javnem sektorju ........................................................................................... 51 
4.2.1 Javne stavbe v ƻōőƛƴǎƪƛ lasti .................................................................................................................... 51 
4.2.2 Javne stavbe v ŘǊȌŀǾƴƛ lasti ...................................................................................................................... 55 
4.2.3 Javna razsvetljava..................................................................................................................................... 55 

4.3 Raba energije v industriji in ǇƻŘƧŜǘƴƛǑƪŜƳ sektorju ............................................................... 57 
4.3.1 Poraba energije v podjetjih ...................................................................................................................... 58 

4.4 Raba energije v prometu ...................................................................................................... 60 
4.4.1 Javni ǇƻǘƴƛǑƪƛ promet ............................................................................................................................... 64 
4.4.2 hōőƛƴǎƪƛ vozni park .................................................................................................................................. 64 
4.4.3 Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih ǑǘŜǘƧŀ prometnih obremenitev ........................................ 65 
4.4.4 E-mobilnost .............................................................................................................................................. 65 

4.5 Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ....................................................................................................... 66 

4.6 Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ ............................................................................................... 68 

5 Analiza oskrbe z energijo .................................................................................................. 71 

5.1 Skupne kotlovnice ................................................................................................................ 71 

5.2 Daljinsko ogrevanje .............................................................................................................. 71 

5.3 Oskrba z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo ................................................................................................. 71 
5.3.1 Razvojni ƴŀőǊǘƛ .......................................................................................................................................... 72 
5.3.2 Zanesljivost oskrbe ................................................................................................................................... 72 
5.3.3 Srednjenapetostno (SN) 20kV ƻƳǊŜȌƧŜ ................................................................................................... 73 
5.3.4 Transformatorske postaje TP SN 20/0,4 kV............................................................................................. 74 
5.3.5 Nizkonapetostno (NN) 0,4kV ƻƳǊŜȌƧŜ ..................................................................................................... 74 
5.3.6 Proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ............................................................................................................... 74 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 4 od 215 
 

5.4 Oskrba z zemeljskim plinom ................................................................................................. 76 

6 Analiza emisij ................................................................................................................... 79 

7 ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ................................................................................... 85 

7.1 Stanovanjski sektor .............................................................................................................. 85 

7.2 Javni sektor .......................................................................................................................... 85 

7.3 Industrija in ǇƻŘƧŜǘƴƛǑƪƛ sektor ............................................................................................. 86 

7.4 Javna razsvetljava ................................................................................................................ 86 

7.5 9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija ............................................................................................................... 86 

7.6 Potenciali OVE ..................................................................................................................... 87 

8 Ocena predvidene rabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z energijo ........................ 88 

8.1 Ocena prihodnje rabe energije ............................................................................................. 88 

8.2 Usmeritve za ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ prostorskih ƴŀőǊǘƻǾ in ƻōƳƻőƛƧ gospodarskega razvoja .................. 90 

8.3 Napotki za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ .................................................... 95 

9 Analiza ƳƻȌƴƻǎǘƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije......................................................................... 98 

9.1 Stanovanjski sektor .............................................................................................................. 98 

9.2 hōőƛƴǎƪŜ stavbe ................................................................................................................... 98 

9.3 Javna razsvetljava .............................................................................................................. 108 

10 Analiza potencialov obnovljivih virov energije ................................................................. 109 

10.1 Potencial izrabe lesne biomase ........................................................................................... 109 
10.1.1 Ocena sedanje rabe lesne biomase ....................................................................................................... 110 

10.2 Potencial izrabe bioplina .................................................................................................... 111 

10.3 Potencial izrabe ǎƻƴőƴŜ energije ......................................................................................... 114 
10.3.1 Ocena sedanje rabe ǎƻƴőƴŜ energije ..................................................................................................... 118 
10.3.2 Potencial javnih stavb za izrabo ǎƻƴőƴŜ energije s fotovoltaiko .......................................................... 118 

10.4 Potencial izrabe geotermalne energije ................................................................................ 127 
10.4.1 Ocena sedanje rabe geotermalne energije ........................................................................................... 127 
10.4.2 Ocena potenciala geotermalne energije ............................................................................................... 128 

10.5 Potencial izrabe vetrne energije ......................................................................................... 130 
10.5.1 Ocena sedanje rabe vetrne energije ...................................................................................................... 131 
10.5.2 Potencial izrabe vetrne energije ............................................................................................................ 131 

10.6 Potencial izrabe vodne energije .......................................................................................... 133 

11 5ƻƭƻőƛǘŜǾ ciljev energetskega ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀ ...................................................................... 135 

11.1. Nacionalni cilji energetskega ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀ ........................................................................... 135 

11.2. hōőƛƴǎƪƛ ǎǘǊŀǘŜǑƪƛ dokumenti ............................................................................................. 151 

11.3. Namen LEK Trzin ................................................................................................................ 154 

11.4. Cilji LEK Trzin ...................................................................................................................... 154 

12 Analiza ƳƻȌƴƛƘ ukrepov .................................................................................................. 156 

12.1. Opis ƳƻȌƴƛƘ ukrepov ......................................................................................................... 162 

13 Akcijski ƴŀőǊǘ .................................................................................................................. 170 

14 Napotki za izvajanje ........................................................................................................ 207 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 5 od 215 
 

15 Viri in literatura .............................................................................................................. 211 

16 Priloge ............................................................................................................................ 213 
 
  



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 6 od 215 
 

KAZALO PREGLEDNIC 
 

Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2020 (stanje na 1.1.). ............................ 27 
Preglednica 2: ~ǘŜǾƛƭƻ prebivalcev po naseljih v hōőƛƴƛ Trzin v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2020. ......................................... 27 
Preglednica 3: ~ǘŜǾƛƭƻ in velikost gospodinjstev v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2018. ................................................... 28 
Preglednica 4: Stanovanjski standard v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2018. ................................................................... 35 
Preglednica 5: Kurilne naprave glede na vrsto energenta ter ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost. .......................................... 37 
Preglednica 6: Glede na tip kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ so v ƻōőƛƴƛ zastopani naslednji tipi: ..................................... 46 
Preglednica 7: Raba toplote v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta. ................................................... 49 
Preglednica 8: Raba toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v stanovanjskem sektorju. .............................................. 50 
Preglednica 9: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna raba energentov v javnih stavbah v lasti hōőƛƴŜ Trzin όǇƻǾǇǊŜőƧŜ obdobja 
2018-2020). ..................................................................................................................................................... 51 
Preglednica 10: Raba energije po javnih stavbah v lasti ƻōőƛƴŜ Trzin. ............................................................ 53 
Preglednica 11: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo v obdobju 2017-2020. .............................. 55 
Preglednica 12: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo na prebivalca v obdobju 2017-2020. ....... 56 
Preglednica 13: Poslovni subjekti v ƻōőƛƴƛ Trzin. ............................................................................................. 57 
Preglednica 14: Poslovni kazalniki v ƻōőƛƴƛ Trzin po letih. .............................................................................. 57 
Preglednica 15: Raba energentov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾǳ v ƻōőƛƴƛ Trzin v 
obdobju 2017 ς 2019 v MWh. ......................................................................................................................... 57 
Preglednica 16: Podjetja s predelovalno dejavnostjo in dejavnostjo ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾŀΣ katerim je bil poslan anketni 
ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪ o rabi energije. ............................................................................................................................... 58 
Preglednica 17: Podjetja s predelovalno dejavnostjo in dejavnostjo ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾŀΣ ki so odgovorila na anketni 
ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪΦ ........................................................................................................................................................ 59 
Preglednica 18: 5ƻƭȌƛƴŜ cest v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2020. ................................................................................. 61 
Preglednica 19: Cestna vozila konec leta 2020 (31. 12.) v hōőƛƴƛ Trzin. ......................................................... 61 
Preglednica 20: Prometne obremenitve v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2019. ............................................................... 63 
Preglednica 21: Skupna raba energije v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku. ............................................................... 64 
Preglednica 22: Podatki o posameznem vozilu v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku. ................................................. 65 
Preglednica 23: Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih ǑǘŜǘƧŀ prometa (PLDP). .................................... 65 
Preglednica 24: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛ Trzin po tarifnih skupinah v obdobju 2017ς2020. ........ 67 
Preglednica 25: Stopnje rasti ali upada rabe (%) ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po posameznih skupinah porabnikov in 
skupaj za ƻōƳƻőƧŜ ƻōőƛƴŜ Trzin in v Sloveniji, za obdobje 2017ς2020. .......................................................... 67 
Preglednica 26: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ Trzin za leto 2020. ................................................................. 68 
Preglednica 27: Statistika dogodkov za ƻōƳƻőƧŜ Elektro Ljubljana v letu 2019. ............................................ 72 
Preglednica 28: ~ǘŜǾƛƭƻ prekinitev na ƻōƳƻőƧǳ RTP 2ǊƴǳőŜ v letih 2018 in 2019. .......................................... 73 
Preglednica 29: ~ǘŜǾƛƭƻ ƴŜƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ dolgotrajnih prekinitev na ƻōƳƻőƧǳ RTP 2ǊƴǳőŜ v letih 2018 in 2019 po 
vzroku nastanka. .............................................................................................................................................. 73 
Preglednica 30: SN vodi po starosti (km)......................................................................................................... 73 
Preglednica 31: TP po ǑǘŜǾƛƭǳ in ƻōƳƻőƧǳ oskrbe z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo. ......................................................... 74 
Preglednica 32: Transformatorske postaje (TP)  in transformatorji (TR)  SN/0,4 kV po starosti (kos)............ 74 
Preglednica 33: Proizvedena ƪƻƭƛőƛƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛ Trzin in ǑǘŜǾƛƭƻ elektrarn za proizvodnjo. 75 
Preglednica 34: Proizvedena ƪƻƭƛőƛƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛ Trzin in ǑǘŜǾƛƭƻ elektrarn za samooskrbo. 75 
Preglednica 35: Proizvodne naprave ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. ...................................... 76 
Preglednica 36: Raba zemeljskega plina v ƻōőƛƴƛ Trzin v obdobju 2017 ς 2020, po letih. .............................. 77 
Preglednica 37: Standardni emisijski faktorji za ƛȊǊŀőǳƴ emisij CO2 pri rabi energentov. ............................... 79 
Preglednica 38: Emisije CO2 v letu 2020. ......................................................................................................... 80 
Preglednica 39: Standardni emisijski faktorji za ƛȊǊŀőǳƴ emisij drugih ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka. ............................ 81 
Preglednica 40: Emisije SO2 v letu 2020........................................................................................................... 82 
Preglednica 41: Emisije NOX v letu 2020. ......................................................................................................... 83 
Preglednica 42: Emisije CXHY v letu 2020. ........................................................................................................ 83 
Preglednica 43: Emisije CO v letu 2020. .......................................................................................................... 83 
Preglednica 44: Emisije prahu v letu 2020. ..................................................................................................... 84 
Preglednica 45: Skupne emisije obravnavanih ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ v letu 2020. ....................................................... 84 
Preglednica 46: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς stanovanjski sektor. ................................................... 85 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 7 od 215 
 

Preglednica 47: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς javni sektor. ............................................................... 85 
Preglednica 48: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς industrija. ................................................................... 86 
Preglednica 49: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς javna razsvetljava. ..................................................... 86 
Preglednica 50: ~ƛōƪŜ toőƪŜ oskrbe in rabe energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija. .................................................... 86 
Preglednica 51: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς potenciali OVE. .......................................................... 87 
Preglednica 52: Dovoljenja za gradnjo stavb v hōőƛƴƛ Trzin: ǑǘŜǾƛƭƻ stavb, njihova gradbena velikost in 
stanovanja v njih, glede na vrsto stavbe. ........................................................................................................ 88 
Preglednica 53: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske novogradnje. ................................................. 89 
Preglednica 54: Potrebe po primarni energiji za nestanovanjske novogradnje. ............................................. 89 
Preglednica 55: hƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭŀ zunanjega zraka, ki se merijo na merilnih postajah na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ 
Ljubljana. ......................................................................................................................................................... 95 
Preglednica 56: tƻǾǇǊŜőƴŀ ƳŜǎŜőƴŀ koncentracija delcev PM10 in PM2.5 όҡƎκƳ3) v letu 2020. ..................... 95 
Preglednica 57: ~ǘŜǾƛƭƻ preseganj mejnih vrednosti koncentracij delcev PM10  in ozona v letu 2020. ........... 95 
Preglednica 58: Indeks kakovosti zraka. .......................................................................................................... 96 
Preglednica 59: tƻǾǊǑƛƴŀ gozdov v ƻōőƛƴƛ Trzin v ha. .................................................................................... 109 
Preglednica 60: Ocena potenciala lesne biomase v hōőƛƴƛ Trzin. ................................................................. 110 
Preglednica 61: Kmetijska gospodarstva - ǎǇƭƻǑƴƛ pregled ς ƻōőƛƴŀ Trzin. ................................................... 112 
Preglednica 62: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑő v uporabi v ƻōőƛƴƛ Trzin.
 ....................................................................................................................................................................... 112 
Preglednica 63: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑő v uporabi v ƻōőƛƴƛ Trzin v letu 
2010. .............................................................................................................................................................. 113 
Preglednica 64: Skupni potencial javnih stavb v ƻōőƛƴƛ Trzin za izrabo ǎƻƴőƴŜ energije za proizvodnjo elektrike.
 ....................................................................................................................................................................... 126 
Preglednica 65: Skupni potencial vseh stavb v ƻōőƛƴƛ Trzin za izrabo ǎƻƴőƴŜ energije za proizvodnjo elektrike.
 ....................................................................................................................................................................... 126 
Preglednica 66: Nacionalni cilji energetskega ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀΦ .......................................................................... 135 
Preglednica 67: hōőƛƴǎƪƛ cilji energetskega ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀΦ ............................................................................. 151 
Preglednica 68: aƻȌƴƛ ukrepi in cilji. ............................................................................................................. 156 
 

  



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 8 od 215 
 

KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Lega ƻōőƛƴŜ Trzin. ................................................................................................................................ 26 
Slika 2: Dejanska raba tal v ƻōőƛƴƛ Trzin. .......................................................................................................... 27 
Slika 3: ~ǘŜǾƛƭƻ prebivalcev v hōőƛƴƛ Trzin ȊŀőŜǘƪǳ leta 2020. ......................................................................... 28 
Slika 4: Prikaz malih kurilnih naprav glede na vrsto goriva v ƻōőƛƴƛ Trzin. ...................................................... 38 
Slika 5: Prikaz malih kurilnih naprav na lesno biomaso, ki so ǎǘŀǊŜƧǑŜ od 30 let. ............................................ 38 
Slika 6: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna temperatura zraka όϲ/ύ 1981 ς 2010 v ƻōőƛƴƛ Trzin. ................................................. 40 
Slika 7: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna ǾƛǑƛƴŀ padavin (mm) 1981-2010 v ƻōőini Trzin. ....................................................... 40 
Slika 8: tƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ogrevalne sezone (dni) 1971/72 ς 2000/01 v ƻōőƛƴƛ Trzin. ................................. 41 
Slika 9: tƻǾǇǊŜőƴƛ temperaturni primanjkljaj (Kdan) 1971-2001 v hōőƛƴƛ Trzin.............................................. 41 
Slika 10: hōƳƻőƧŜ veljavnosti Odloka o ȊŀőŀǎƴŜƳ zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena η.ƭŀǘƴƛŎŜ 
- ƴŀƘŀƧŀƭƛǑőŜ ƳƻőǾƛǊǎƪŜ [ƻƎŀǊƛŎŜζΦ .................................................................................................................. 44 
Slika 11: Varovana ƻōƳƻőƧŀ narave v ƻōőƛƴƛ Trzin. ......................................................................................... 45 
Slika 12: Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ v ƻōőƛƴƛ Trzin. ..................................................................................................... 47 
Slika 13: Prikaz lokacij svetilk javne razsvetljave v ƻōőƛƴƛ Trzin. ...................................................................... 56 
Slika 14: Cestna infrastruktura v ƻōőƛƴƛ Trzin glede na upravljavca. ............................................................... 61 
Slika 15: ~ǘŜǾƴŀ mesta prometa v hōőƛƴƛ Trzin. .............................................................................................. 62 
Slika 16: Prometne obremenitve na cestnih odsekih s ǑǘŜǘƧŜƳ prometa na ƻōƳƻőƧǳ hōőƛƴŜ Trzin v letu 2019.
 ......................................................................................................................................................................... 63 
Slika 17: Linije in ǇƻǎǘŀƧŀƭƛǑőŀ javnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa v hōőƛƴƛ Trzin. .................................................... 64 
Slika 18: Polnilnice za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ avtomobile v hōőƛƴƛ Trzin. ........................................................................... 66 
Slika 19: Plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜ v ƻōőƛƴƛ Trzin. ................................................................................................... 78 
Slika 20: Lokacije kotlov na lesno biomaso na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin - sofinanciranje s strani Eko sklada. .. 111 
Slika 21: Letni globalni in kvaziglobalni obsev v Sloveniji. Vir: {ƻƴőƴŀ energija v Sloveniji, WƻȌŜ Rakovec, 
Damijana Kastelec in Klemen ½ŀƪǑŜƪΦ ........................................................................................................... 115 
Slika 22: tƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja (ure) v obdobju 1981 ς 2010 v ƻōőƛƴƛ Trzin. .................. 116 
Slika 23: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna energija kvaziglobalnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ǇƻǾǊǑƧŀ na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin.
 ....................................................................................................................................................................... 117 
Slika 24: Lokacije ǎƻƴőƴƛƘ kolektorjev, sofinanciranih s strani Eko sklada, in ǎƻƴőƴƛƘ elektrarn z deklaracijo za 
proizvodne naprave na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. ............................................................................................. 118 
Slika 25: Karta temperature όϲ/ύ v globini 1000 m. Vir: DŜƻƭƻǑƪƛ zavod Slovenije. ....................................... 128 
Slika 26: Potencial za geotermalne toplotne őǊǇŀƭƪŜ na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin............................................ 129 
Slika 27: Vetrovno primerna ƻōƳƻőƧŀ ς ƻōƳƻőƧŀ s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ hitrostjo vetra ǾŜő kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi 
v obdobju 1994-2000 iz modela Aladin DADA. Vir: Celovit pregled potencialno ustreznih ƻōƳƻőƧƛƘ za 
ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ vetrne energije - strokovna podlaga za NEP 2010-2030, Aquarius d. o. o., februar 2011. ....... 131 
Slika 28: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna hitrost vetra 50 m nad tlemi v obdobju 1994-2000 v hōőƛƴƛ Trzin na podlagi modela 
Aladin DADA. Vir podatkov: ARSO, kartografija Monolit d. o. o. .................................................................. 132 
Slika 29: Ocenjena ǇƻǾǇǊŜőƴŀ letna hitrost vetra 100 m nad tlemi na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin na podlagi 
podatkov Svetovnega vetrnega atlasa (Global Wind Atlas). Vir podatkov: Global Wind Atlas, kartografija 
Monolit d. o. o. .............................................................................................................................................. 132 
Slika 30: Vodotoki na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. Vir: DRSV, GURS; kartografija Envirodual d. o. o. .................. 134 
 
  



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 9 od 215 
 

KAZALO GRAFIKONOV 
 
Grafikon 1: Stavbe v hōőƛƴƛ Trzin glede na dejansko rabo in tip stavbe. ........................................................ 29 
Grafikon 2: Stavbe po letu zgraditve v hōőƛƴƛ Trzin [%]. ................................................................................. 29 
Grafikon 3: Stavbe glede na material nosilne konstrukcije v hōőƛƴƛ Trzin (%). ............................................... 31 
Grafikon 4: Stavbe po letu obnove strehe v hōőƛƴƛ Trzin. ............................................................................... 32 
Grafikon 5: Stavbe po letu obnove fasade v hōőƛƴƛ Trzin. .............................................................................. 32 
Grafikon 6: Stanovanja po letu obnove oken v hōőƛƴƛ Trzin. .......................................................................... 33 
Grafikon 7: LȊǇƭŀőŀƴŜ nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude v hōőƛƴƛ Trzin  s strani Eko sklada j.s. ς ǑǘŜǾƛƭƻ ƴŀƭƻȌōΦ 
Vir: Eko sklad j.s. .............................................................................................................................................. 33 
Grafikon 8: LȊǇƭŀőŀƴŜ nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude v hōőƛƴƛ Trzin s strani Eko sklada j.s. ς ǾƛǑƛƴŀ ƴŀƭƻȌōΦ Vir: 
Eko sklad j.s...................................................................................................................................................... 34 
Grafikon 9: Stavbe glede na ƴŀőƛƴ ogrevanja v hōőƛƴƛ Trzin. .......................................................................... 34 
Grafikon 10: Stanovanja po ǑǘŜǾƛƭǳ sob v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2018 (ǊŜŦŜǊŜƴőƴƻ obdobje 01.01.2018, kuhinja ni 
ǑǘŜǘŀ kot soba). ................................................................................................................................................ 36 
Grafikon 11: 5ŜƭŜȌ malih kurilnih naprav glede na energent v hōőƛƴƛ Trzin. .................................................. 37 
Grafikon 12: tƻǾǇǊŜőƴŜ mŜǎŜőƴŜΣ ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜ minimalne in maksimalne ter absolutne minimalne in 
maksimalne temperature na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji [ŜǘŀƭƛǑőŜ WƻȌŜǘŀ tǳőƴƛƪŀ Ljubljana. Vir: ARSO. ................ 39 
Grafikon 13: Poraba toplotne energije v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta v %. ............................ 50 
Grafikon 14: Poraba toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v stanovanjskem sektorju v %. ....................................... 50 
Grafikon 15: 5ŜƭŜȌƛ skupne letne rabe energentov za delovanje javnih stavb v hōőƛƴƛ Trzin. ........................ 52 
Grafikon 16: 5ŜƭŜȌƛ skupne letne rabe energentov za ogrevanje javnih stavbah v hōőƛƴƛ Trzin. ................... 52 
Grafikon 17: {ǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba toplote (kWh/m2) javnih stavb v hōőƛƴƛ Trzin. .................................................. 54 
Grafikon 18: {ǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (kWh/m2) javnih stavb v hōőƛƴƛ Trzin. ................................ 54 
Grafikon 19: Skupna ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba energije (kWh/m2) v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah v hōőƛƴƛ Trzin. ............. 54 
Grafikon 20: Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in zemeljskega plina v industriji (v MWh) na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. . 58 
Grafikon 21: Rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (kWh) v ƻōőƛƴƛ Trzin v obdobju 2017ς2020 po odjemnih skupinah. .. 67 
Grafikon 22: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ po energentih v letu 2020. ......................................................... 69 
Grafikon 23: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ po odjemalcih v letu 2020. ......................................................... 69 
Grafikon 24: Obnovljivi viri energije v hōőƛƴƛ Trzin (proizvodnja toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije) v letu 2020. 70 
Grafikon 25: Proizvedene ƪƻƭƛőƛƴŜ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po vrsti elektrarn [kWh]. ........................................... 75 
Grafikon 26: Distribuirane ƪƻƭƛőƛƴŜ zemeljskega plina v ƻōőƛƴƛ Trzin v obdobju 2017ς2020. ......................... 77 
Grafikon 27: Emisije CO2 po odjemalcih v letu 2020. ...................................................................................... 80 
Grafikon 28: Emisije CO2 po energentih v letu 2020. ...................................................................................... 81 
Grafikon 29: tƻǾǇǊŜőƴŀ ƳŜǎŜőƴŀ energija globalnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji Ljubljana 
.ŜȌƛƎǊŀŘ v obdobju 2000-2016. Vir podatkov: ARSO. ................................................................................... 117 
 

 
KAZALO PRILOG 
 
PRILOGA 1: POSEBNI CILJI .............................................................................................................................. 213 
  



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 10 od 215 
 

KRATICE IN hYw!W~!±9 
 
a leto (annual) 

AB armiran beton 

ALU aluminij 

AN akcijski ƴŀőǊǘ 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

BAT Best available technology 

/2b centralna őƛǎǘƛƭƴŀ naprava 

CH4 metan 

CM SAF Satellite Application Facility on Climate Monitoring 

CO ogljikov oksid 

CO2 ogljikov dioksid 

CPS Celostna prometna strategija 

CSD Center za socialno delo 

DO daljinsko ogrevanje 

DPN ŘǊȌŀǾƴƛ prostorski ƴŀőǊǘ 

DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode 

DV daljnovod 

EE ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 

EEA Evropska agencija za okolje 

EGP Evropski gospodarski prostor 

EI energetska izkaznica 

ELENA European Local ENergy Assistance 

ELKO ekstra lahko kurilno olje 

EMEP Program monitoringa zunanjega zraka 

ENP elektro napajalna postaja 

EPA Energetsko-podnebni atlas 

EPS ekspandiran polistiren 

ESCO Energy Service Company 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS Evropski socialni sklad 

9~5 ŜǾƛŘŜƴőƴŀ ǑǘŜǾƛƭƪŀ ŘŜŘƛǑőƛƴŜ 

EU Evropska unija 

EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites 

EVIDIM evidenca dimnikarskih storitev 

eVRD varstveni ǊŜȌƛƳƛ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ 

EZ-1 Energetski zakon 

FURS Cƛƴŀƴőƴŀ uprava Republike Slovenije 

GDPR General Data Protection Regulation 

GIS geografski informacijski sistem 

D¢2 geotermalna toplotna őǊǇŀƭƪŀ 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

D±¿ glava velike ȌƛǾƛƴŜ 

IKT Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 11 od 215 
 

IPPC naprave, ki lahko ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŜ okolja ǾŜőƧŜƎŀ obsega (Integrated Pollution 
Prevention and Control) 

ISO International Organization for Standardization 

JPP javni ǇƻǘƴƛǑƪƛ promet 

JR javna razsvetljava 

JZP javno-zasebno partnerstvo 

KS Kohezijski sklad 

LED light-emitting diode όǎǾŜǘƭŜőŀ dioda) 

LEK lokalni energetski koncept 

LiDAR Light Detection And Ranging 

MHE mala hidro elektrarna 

MJU Ministrstvo za javno upravo 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

MP Ministrstvo za pravosodje 

MRP merilno regulacijska postaja 

N2O ŘǳǑƛƪƻǾ oksid 

NEP Nacionalna energetska pot 

NEPN Celoviti nacionalni energetski in podnebni ƴŀőǊǘ Republike Slovenije 

nmHOS nemetanske hlapne organske spojine 

NN nizka napetost 

NOx ŘǳǑƛƪƻǾƛ oksidi 

np ni podatka 

OPN ƻōőƛƴǎƪƛ prostorski ƴŀőǊǘ 

OPP ƻōƳƻőƧŜ prijaznega prometa 

OPPN ƻōőƛƴǎƪƛ podrobni prostorski ƴŀőǊǘ 

OPVO ƻōőƛƴǎƪƛ program varstva okolja 

h~ osnovna Ǒƻƭŀ 

OVE obnovljivi viri energije 

PE populacijska enota 

PLDP ǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni dnevni promet 

PM10 delci s premerom ƳŀƴƧǑƛƳ od 10 ҡƳ 

PURES pravilnik o ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije v stavbah 

PV GIS Photovoltaic Geographical Information System 

PVC polivinilklorid 

RCP 4.5 Representative Concentration Pathway 4.5 (zmerno ƻǇǘƛƳƛǎǘƛőŜƴ podnebni scenarij s 
sevalnim prispevkom 4,5 W/m2) 

REN register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ 

REP ǊŀȊǑƛǊƧŜƴƛ energetski pregled 

RKD register kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ 

RS Republika Slovenija 

RTP razdelilna transformatorska postaja 

SCI posebna ohranitvena ƻōƳƻőƧŀ (Special conservation areas) 

SIST Slovenski ƛƴǑǘƛǘǳǘ za standardizacijo 

SKD standardna klasifikacija dejavnosti 

SN srednja napetost 

SOx ȌǾŜǇƭƻǾƛ oksidi 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 12 od 215 
 

SPA posebno ƻōƳƻőƧŜ varstva (Special protected areas) 

SPF faktor sezonske ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ 

SPTE soproizvodnja toplote in elektrike 

SSE sistem ǎƻƴőƴŜ energije 

STC Standard Test Conditions 

STV = TSV sanitarna topla voda 

SURS {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad Republike Slovenije 

¢2 toplotna őǊǇŀƭƪŀ 

TE toplotna energija 

TGP toplogredni plini 

TI toplotna izolacija 

TP transformatorska postaja 

TSG-1 ¢ŜƘƴƛőƴŀ smernica za graditev 

U toplotna prehodnost 

UJP Uprava za javna Ǉƭŀőƛƭŀ 

UNP ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin 

URE ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ raba energije 

VOC hlapne organske snovi 

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov 

ZKZ-C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑőƛƘ 

ZP zemeljski plin 

ZRSOVE Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 

ZUPUDPP-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ǳƳŜǑőŀƴƧǳ prostorskih ureditev ŘǊȌŀǾƴŜƎŀ 
pomena v prostor 

ZURE Zakon o ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije 

ZUreP-2 Zakon o urejanju prostora 

ZUUJFO Zakon o ukrepih za ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ javnih financ ƻōőƛƴ 

ZVKD-1 Zakon o varstvu kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ 

ZVKDS Zavod za varstvo kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ Slovenije 

ZVO Zakon o varstvu okolja 

ZVO-1B Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 

 
 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 13 od 215 
 

1 Uvod 

1.1 LȊƘƻŘƛǑőŀ 
 

Skladno z 29. őƭŜƴƻƳ  Energetskega zakona (Uradni list RS, ǑǘΦ 60/19 ς uradno ǇǊŜőƛǑőŜƴƻ besedilo, 65/20 in 
158/20 ς ZURE) lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) kot program 
ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. 
 
LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na ǇƻŘǊƻőƧǳ oskrbe in rabe energije, ki ǾƪƭƧǳőǳƧŜ ukrepe za ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ 
rabo energije ter ƴŀőƛƴ oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, ƻŘǾŜőƴŜ toplote in iz drugih virov. 
 
Na podlagi LEK se ƴŀőǊǘǳƧŜƧƻ prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih 
gospodarskih javnih ǎƭǳȌōΣ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ raba energije in njeno ǾŀǊőŜǾŀƴƧŜΣ uporaba obnovljivih virov energije 
ter ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ lokalne skupnosti. 
 
LEK ǾƪƭƧǳőǳƧŜ posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za ǇƻǾŜőŀƴƧŜ energetske ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ stavb v 
lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne ƴŀőǊǘŜ za energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΣ ki ǳǇƻǑǘŜǾŀƧƻ 
ŘƻƭƎƻǊƻőƴŜ strategije za spodbujanje ƴŀƭƻȌō prenove stavb in ƳƻȌƴƻǎǘ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ individualnega ogrevanja 
in hlajenja. 
 
V lokalnem energetskem konceptu se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti skladni s 
pravnimi akti, ki urejajo ǇƻŘǊƻőƧŜ energetike1 ter cilji na ǇƻŘǊƻőƧǳ kakovosti zraka. 
 
V letu 2020 sprejeti Nacionalni energetski in podnebni ƴŀőǊǘ (NEPN) za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 
2040) Řƻƭƻőŀ cilje, politike in ukrepe na petih rŀȊǎŜȌƴƻǎǘƛƘ evropske unije in te so: ǊŀȊƻƎƭƧƛőŜƴƧŜ (emisije TGP 
in OVE), energetska ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΣ energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in ƪƻƴƪǳǊŜƴőƴƻǎǘΦ 
Navedenim ǇƻŘǊƻőƧŜƳ sledimo tudi znotraj LEK hōőƛƴŜ Trzin. 
 
LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, őŜ se s ǎǘǊŀǘŜǑƪƛƳƛ zakonodajnimi zahtevami na 
ravni ŘǊȌŀǾŜ spremenijo cilji in ukrepi ali őŜ se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni 
skupnosti. 
 
Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜƳ okoljskih kriterijev ter ǘŜƘƴƛőƴƛƘ 
karakteristik stavb, z odlokom ǇǊŜŘǇƛǑŜ prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. 
 
Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na ƻōƳƻőƧǳΣ ki ga pokriva LEK, so ŘƻƭȌƴƛ svoje 
razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK. 
 
Skladno z desetim odstavkom 29. őƭŜƴŀ EZ-1 LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo 
prostorskih ƴŀőǊǘƻǾ lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost je ŘƻƭȌƴŀ svoje prostorske nŀőǊǘŜ usklajevati z LEK, 
ki velja na njihovem ƻōƳƻőƧǳΦ V primeru neskladnosti med LEK in prostorskim ƴŀőǊǘƻƳΣ lokalna skupnost 
neskladnosti ǳǇƻǑǘŜǾŀ v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega ƴŀőǊǘŀΦ 2Ŝ lokalna 
skupnost v őŀǎǳ sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega 
ƴŀőǊǘŀΣ ȊŀőƴŜ ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK. 
 
 
 
 

                                                 
1 Zakonodajni predpisi, ki vplivajo na pripravo LEK-a so podani v poglavju Zakonodajne zahteve. 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 14 od 215 
 

1.2 Ozadje projekta 
 
hōőƛƴŀ Trzin ima izdelan in sprejet Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin, ki je bil noveliran v letu 2014. 
Oōőƛƴǎƪŀ uprava se je leta 2020 ƻŘƭƻőƛƭŀΣ da pristopi k izdelavi novega Lokalnega energetskega koncepta. 

 

1.3 Metode dela 

 
LEK je pripravljen skladno z Řƻƭƻőƛƭƛ Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega 
koncepta (Ur. l. RS, ǑǘΦ 56/16) in tǊƛǊƻőƴƛƪƻƳ za izdelavo lokalnega energetskega koncepta2. 
 
Vsebine LEK-a temeljijo tudi na pravnih in ǎǘǊŀǘŜǑƪƛƘ podlagah, ki jih podajamo v naslednjem poglavju. 
 
Postopki in metode dela lokalnega energetskega koncepta lahko delimo v tri ƪƭƧǳőƴŜ stebre, in sicer:  

1. !b![L¢L2bL DEL,  
2. PROGRAMSKI DEL, 
3. ±Y[W¦29±!bW9 JAVNOSTI in SPREJEM LEK. 

 

 
                                                 
2 Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, avgust 2016. 
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V sklopu priprave !ƴŀƭƛǘƛőƴŜƎŀ dela se je tako, izdelala analiza ƻōǎǘƻƧŜőŜƎŀ stanja na ǇƻŘǊƻőƧǳ energetske 
rabe in oskrbe z energijo, pregledale so se ƳƻȌƴƻǎǘƛ izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, ki ǇƻǾŜőǳƧŜƧƻ 
zanesljivost oskrbe s toploto in elektǊƛőƴƻ energijo v ƻōőƛƴƛ ter potenciali ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije.  
 
Pri tem smo izhajali iz naslednjih podatkovnih virov: 
- hōǎǘƻƧŜőŜ ǑǘǳŘƛƧŜΣ programski dokumenti na ǇƻŘǊƻőƧǳ URE in OVE, ki smo jih pridobili s strani ƻōőƛƴŜ ali 

pa drugih pristojnih organov na regijski ali nacionalni ravni. 
- Podatki pristojnih ƛƴǑǘƛǘǳŎƛƧ (Elektro Ljubljana d. d., {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad Republike Slovenije, Ministrstvo za 

okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Eko sklad, hōőƛƴŀ Trzin, itd.). 
- Energetsko knjigovodstvo za ƻōőƛƴǎƪŜ javne stavbe. 
- Energetske izkaznice. 
- Anketiranje podjetij. 
 
Pri pregledu dokumentov je bila pozornost usmerjena v evidentiranje ƻōǎǘƻƧŜőŜƎŀ stanja, ōŜƭŜȌŜƴƧŜ 
verodostojnosti podatkov ter oceno ƳƻȌƴƻǎǘƛ za spremembo le-teh. 
 
Na osnovi analize, opredeljenih ǑƛōƪƛƘ ǘƻőƪΣ zakonodajnih zahtev, predvidenih trendov in ocene ƳƻȌƴƻǎǘƛ na 
ǇƻŘǊƻőƧǳ rabe in oskrbe so bili v Programskem delu predlagani ukrepi z ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜƳ őƛƳ ǾŜőƧŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ 
rabe energije, ǇƻǾŜőŀƴƧǳ ŘŜƭŜȌŀ OVE in ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧe kakovosti zraka. 
 
V procesu ǾƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŀ javnosti smo identificirali in povabili k sodelovanju ƪƭƧǳőƴŜ ŘŜƭŜȌƴƛƪŜ s ǇƻŘǊƻőƧŀΥ 
prostorskega planiranja, varstva okolja, oskrbe z energijo (toplotna in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀύΣ gospodarstva, turizma, 
prometa, pametnih mest in skupnosti, digitalizacije, ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧΣ raziskav in inovacij, ranljivih skupin, javnih 
organizacij, prebivalcev in ƻōőƛƴǎƪŜ uprave. Oblikovala se je usmerjevalna skupina za pripravo Lokalnega 
energetskega koncepta hōőƛƴŜ Trzin, ki je je bila s  strani ȌǳǇŀƴŀ tudi potrjena. 
 
Naloge usmerjevalne skupine so bile, da vodi izdelovalca LEK skozi celotni proces izdelave, aktivno spremlja 
izdelavo LEK v vseh fazah, usmerja izdelovalca pri pripravi predlogov projektov za akcijski ƴŀőǊǘΣ mu nudi 
popolno podporo pri pridobivanju vseh potrebnih podatkov za izdelavo LEK, poda predloge za nove sestanke, 
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ter je aktivno in v celotni sestavi ǳŘŜƭŜȌŜƴŀ na vseh sestankih/predstavitvah v őŀǎǳ izdelave LEK. Njen cilj je 
kakovostno izdelan lokalni energetski koncept hōőƛƴŜ Trzin.  
 
Na podlagi identificiranih ƪƭƧǳőƴƛƘ ŘŜƭŜȌƴƛƪƻǾ se je oblikovala tudi ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŀ skupina, kateri se je posredoval 
Lokalni energetski koncept v ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƛ pregled in ƳƻȌƴƻǎǘ podajanja pripomb in predlogov. 
 
Lokalni energetski koncept hōőƛƴŜ Trzin je bil javno razgrnjen v obdobju od 27. 9. 2021 do 11. 10. 2021 na 
spletni strani hōőƛƴŜ Trzin z ƳƻȌƴƻǎǘƧƻ podajanja pripomb in predlogov vseh zainteresiranih organov, 
organizacij in posameznikov. Pripombe in predloge se je lahko podalo pisno na elektronski naslov hōőƛƴŜ 
Trzin ali izdelovalca lokalnega energetskega koncepta hōőƛƴŜ Trzin. 
 

1.4 Zakonodajna ƛȊƘƻŘƛǑőŀ 
 

¶ Energetski zakon (Uradni list RS, ǑǘΦ 60/19 ς uradno ǇǊŜőƛǑőŜƴƻ besedilo, 65/20, 158/20 ς ZURE in 

121/21 ς ZSROVE): 

½ŀƪƻƴ Řƻƭƻőŀ ƴŀőŜƭŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǇƻƭƛǘƛƪŜΣ ǇǊŀǾƛƭŀ ŘŜƭƻǾŀƴƧŀ ǘǊƎŀ Ȋ ŜƴŜǊƎƛƧƻΣ ƴŀőƛƴŜ ƛƴ ƻōƭƛƪŜ ƛȊǾŀƧŀƴƧŀ 

ƎƻǎǇƻŘŀǊǎƪƛƘ ƧŀǾƴƛƘ ǎƭǳȌō ƴŀ ǇƻŘǊƻőƧǳ ŜƴŜǊƎŜǘƛƪŜΣ ƴŀőŜƭŀ ƛƴ ǳƪǊŜǇŜ Ȋŀ ŘƻǎŜƎŀƴƧŜ ȊŀƴŜǎƭƧƛǾŜ ƻǎƪǊōŜ Ȋ ŜƴŜǊƎƛƧƻΣ 

Ȋŀ ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ƛƴ ǾŀǊőŜǾŀƴƧŀ Ȋ ŜƴŜǊƎƛƧƻ ǘŜǊ Ȋŀ ǾŜőƧƻ Ǌŀōƻ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛȊ ƻōƴƻǾƭƧƛvih virov, 

Řƻƭƻőŀ ǇƻƎƻƧŜ Ȋŀ ƻōǊŀǘƻǾŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƘ ƴŀǇǊŀǾΣ ǳǊŜƧŀ ǇǊƛǎǘƻƧƴƻǎǘƛΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƧƻ ƛƴ ŘŜƭƻǾŀƴƧŜ !ƎŜƴŎƛƧŜ Ȋŀ 

energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu. Namen zakona je zagotoviti 

ƪƻƴƪǳǊŜƴőƴƻΣ ǾŀǊƴƻΣ ȊŀƴŜǎƭƧƛǾƻ ƛƴ ŘƻǎǘƻǇƴƻ ƻǎƪǊōƻ Ȋ ŜƴŜǊƎƛƧƻ ƛƴ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƳƛ ǎǘƻǊƛǘǾŀƳƛ ƻō ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ 

ƴŀőŜƭ ǘǊŀƧƴƻǎǘƴŜƎŀ ǊŀȊǾƻƧŀΦ 

¶ Zakon o ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije (Uradni list RS, ǑǘΦ 158/20): 

½ŀƪƻƴ Řƻƭƻőŀ ǳƪǊŜǇŜ Ȋŀ ǎǇƻŘōǳƧŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛΣ ǳƪǊŜǇŜ Ȋŀ ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ¦w9 ƛƴ ǳƪǊŜǇŜ za 

ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ǎǘŀǾōΦ /ƛƭƧƛ Ȋŀƪƻƴŀ ǎƻ Ȋƭŀǎǘƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ Ǌŀōŀ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛƴ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ǊŀōŜ 

ŜƴŜǊƎƛƧŜΣ ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛΣ ȊŀƴŜǎƭƧƛǾŀ ƻǎƪǊōŀ Ȋ ŜƴŜǊƎƛƧƻ ƛƴ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ ǇǊŜǘǾƻǊōŀ ŜƴŜǊƎƛƧŜΦ 

Zakon si prizadeva za prehod v poŘƴŜōƴƻ ƴŜǾǘǊŀƭƴƻ ŘǊǳȌōƻ Ȋ ǳǇƻǊŀōƻ ƴƛȊƪƻƻƎƭƧƛőƴƛƘ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƘ ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧΣ 

ȊŀƎƻǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƘ ǎǘƻǊƛǘŜǾ ǘŜǊ ƪŀƪƻǾƻǎǘ ƴƻǘǊŀƴƧŜƎŀ ƻƪƻƭƧŀ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘΦ ½ŀƪƻƴ ƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ Ǌŀōƛ ŜƴŜǊƎƛƧŜ 

ƻȊŀǾŜǑőŀ ƪƻƴőƴŜ ƻŘƧŜƳŀƭŎŜ ƻ ƪƻǊƛǎǘƛƘ ǾŜőƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛΣ ǇƻǊŀbi energentov in energetski 

ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ƴƧƛƘƻǾƛƘ ƻōƧŜƪǘƻǾ ƛƴ ȊŀƎƻǘŀǾƭƧŀ ǾŀǊǎǘǾƻ ǇƻǘǊƻǑƴƛƪƻǾ ƪƻǘ ƪƻƴőƴƛƘ ƻŘƧŜƳŀƭŎŜǾ ŜƴŜǊƎƛƧŜΦ 

¶ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, ǑǘΦ 39/06 ς uradno ǇǊŜőƛǑőŜƴƻ besedilo, 49/06 ς ZMetD, 66/06 

ς odl. US, 33/07 ς ½tbŀőǊǘΣ 57/08 ς ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ς ½tbŀőǊǘ-A, 48/12, 57/12, 92/13, 

56/15, 102/15, 30/16, 61/17 ς GZ, 21/18 ς ZNOrg, 84/18 ς ZIURKOE in 158/20): 

½ŀƪƻƴ ǳǊŜƧŀ ǾŀǊǎǘǾƻ ƻƪƻƭƧŀ ǇǊŜŘ ƻōǊŜƳŜƴƧŜǾŀƴƧŜƳΣ Řƻƭƻőŀ ǘŜƳŜƭƧƴŀ ƴŀőŜƭŀ ƛƴ ǳƪǊŜǇŜ ǾŀǊǎǘǾŀ ƻƪƻƭƧŀΣ 

ekonomske ƛƴ ŦƛƴŀƴőƴŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜ ǾŀǊǎǘǾŀ ƻƪƻƭƧŀΣ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƧŜ ƻ ƻƪƻƭƧǳΣ ǎǇǊŜƳƭƧŀƴƧŜ ǎǘŀƴƧŀ ƻƪƻƭƧŀ ǘŜǊ Ȋŀ 

ŘƻǎŜƎŀƴƧŜ ǘŜƘ ŎƛƭƧŜǾΥ ǎǇƻŘōǳƧŀ ǇǊƻƛȊǾƻŘƴƧƻ ƛƴ ǇƻǘǊƻǑƴƧƻΣ ƪƛ ǇǊƛǎǇŜǾŀ ƪ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧǳ ƻōǊŜƳŜƴƧŜǾŀƴƧŀ ƻƪƻƭƧŀΣ 

ǎǇƻŘōǳƧŀ ǊŀȊǾƻƧ ƛƴ ǳǇƻǊŀōƻ ǘŜƘƴƻƭƻƎƛƧΣ ƪƛ ǇǊŜǇǊŜőǳƧŜƧƻΣ ƻŘǇǊŀǾƭƧŀƧƻ ŀƭƛ ȊƳŀƴƧǑǳƧŜƧƻ ƻōǊŜƳŜƴƧŜǾŀƴƧŜ ƻƪƻƭƧŀ ǘŜǊ 

ǇƭŀőǳƧŜ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŜ ƛƴ Ǌŀōŀ ƴŀǊŀǾƴƛƘ ǾƛǊƻǾΦ /ƛƭƧƛ ½ŀƪƻƴŀ ƻ ǾŀǊǎǘǾǳ ƻƪƻƭƧŀ ǎƻ ƻƘǊŀƴƧŀƴƧŜ ƛƴ ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ 

ƪŀƪƻǾƻǎǘƛ ƻƪƻƭƧŀΣ ǘǊŀƧƴƻǎǘƴŀ Ǌŀōŀ ƴŀǊŀǾƴƛƘ ǾƛǊƻǾΣ ǇǊŜǇǊŜőƛǘŜǾ ƛƴ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ƻōǊŜƳŜƴƧŜǾŀƴƧŀ ƻƪƻƭƧŀΣ ǾŜőƧŀ 

ǳǇƻǊŀōŀ h±9Σ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ǊŀōŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ǘŜǊ ǇƻǾŜőŜǾŀƴƧŜ ǎƴƻǾƴŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘƴƧŜ ƛƴ ǇƻǘǊƻǑƴƧŜΣ 

ƴŀŘƻƳŜǑőŀƴƧŜ ƛƴ ƻǇǳǑőŀƴƧŜ ǳǇƻǊŀōŜ ƴŜǾŀǊƴƛƘ ǎǘǾŀǊƛ ǘŜǊ ƻŘǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ ǇƻǎƭŜŘƛŎ ƻōǊŜƳŜƴƧŜǾŀƴƧŀ ƻƪƻƭƧŀΦ 

¶ Zakon o urejanju prostora (uradni list RS, ǑǘΦ 61/17): 

½ŀƪƻƴ Řƻƭƻőŀ ŎƛƭƧŜΣ ƴŀőŜƭŀ ƛƴ ǇǊŀǾƛƭŀ ǳǊŜƧŀƴƧŀ ǇǊƻǎǘƻǊŀΣ ǳŘŜƭŜȌŜƴŎŜΣ ƪƛ ŘŜƭǳƧŜƧƻ ƴŀ ǘŜƳ ǇƻŘǊƻőƧǳΣ ǾǊǎǘŜ 

prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo, sprejetje in 

ƛȊǾŜŘōƻ ǘŜǊ ȊŘǊǳȌŜƴ ǇƻǎǘƻǇŜƪ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀ ƛƴ ŘƻǾƻƭƧŜǾŀƴƧŀΦ 5ƻƭƻőŀ ǘǳŘƛ ǇǊƻǎǘƻǊǎƪŜ ǳƪǊŜǇŜΣ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜ ƛƴ 

ǳƪǊŜǇŜ ȊŜƳƭƧƛǑƪŜ ǇƻƭƛǘƛƪŜ ǘŜǊ ǳǊŜƧŀ ǎǇǊŜƳƭƧŀƴƧŜ ǎǘŀƴƧŀ Ǿ ǇǊƻǎǘƻǊǳΣ ŘŜƭƻǾŀƴƧŜ ǇǊƻǎǘƻǊǎƪŜƎŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƧǎƪŜƎŀ 

ǎƛǎǘŜƳŀ ƛƴ ƛȊŘŀƧŀƴƧŜ ǇƻǘǊŘƛƭ ǎ ǇƻŘǊƻőƧŀ ǳǊŜƧŀƴƧŀ ǇǊƻǎǘƻǊŀΦ bŀƳŜƴ ǳǊŜƧŀƴƧŀ ǇǊƻǎǘƻǊŀ ƧŜ Řƻseganje trajnostnega 
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ǇǊƻǎǘƻǊǎƪŜƎŀ ǊŀȊǾƻƧŀ ǎ ŎŜƭƻǾƛǘƻ ƻōǊŀǾƴŀǾƻΣ ǳǎƪƭŀƧŜǾŀƴƧŜƳ ƛƴ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜƳ ƴƧŜƎƻǾƛƘ ŘǊǳȌōŜƴƛƘΣ ƻƪƻƭƧǎƪƛƘ ƛƴ 

ekonomskih vidikov. 

¶ Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, ǑǘΦ 

56/16): 

tǊŀǾƛƭƴƛƪ Řƻƭƻőŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛƧƻ ǇǊƛǇǊŀǾŜ ƛƴ ƻōǾŜȊƴƻ ǾǎŜōƛƴƻ ƭƻƪŀƭƴŜƎŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜƎŀ ƪƻƴŎŜǇǘŀ ǘŜǊ ǇƻǊƻőŀƴƧŜ ƻ 

izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta. 

 

¶ Pravilnik o ŦƛƴŀƴőƴƛƘ spodbudah za energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΣ daljinsko ogrevanje in rabo 

obnovljivih virov energije (Uradni list RS, ǑǘΦ 52/16, 59/16 ς popr. in 158/20 ς ZURE): 

tǊŀǾƛƭƴƛƪ Řƻƭƻőŀ ǾǊǎǘŜ ŦƛƴŀƴőƴƛƘ ǎǇƻŘōǳŘ Ȋŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΣ ŘŀƭƧƛƴǎƪƻ ƻgrevanje in rabo OVE, pogoje 

ƛƴ ƳŜǊƛƭŀ Ȋŀ ƴƧƛƘƻǾƻ ŘƻŘŜƭƛǘŜǾΣ ǳǇǊŀǾƛőŜƴŎŜ Řƻ ŦƛƴŀƴőƴƛƘ ǎǇƻŘōǳŘΣ ǇƻǊƻőŀƴƧŜ ƛƴ ǾƻŘŜƴƧŜ ŦƛƴŀƴŎΦ ¢Ŝ ǎǇƻŘōǳŘŜ 

dodeljujeta ministrstvo (pristojno za energijo) in Eko sklad j.s. Po tem Pravilniku se te spodbude dodeljujejo 

z javnim ǊŀȊǇƛǎƻƳ ƻō ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ ƳŜǊƛƭΣ ƪƻǘ ǎƻΥ ƪƻƭƛőƛƴŜ ǇǊƛƘǊŀƴƧŜƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜΣ ƪƻƭƛőƛƴŜ ǇǊƻƛȊǾŜŘŜƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ 

ƛȊ h±9Σ ƪƻƭƛőƛƴŜ ƛȊǇǳǎǘƻǾ ¢tD ƛƴ ǎǘǊƻǑƪƻǾƴŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛΦ 

¶ Pravilnik o ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije v stavbah (Uradni list RS, ǑǘΦ 52/10 in 61/17 ς GZ): 

Pravilnƛƪ Řƻƭƻőŀ ǘŜƘƴƛőƴŜ ȊŀƘǘŜǾŜΣ ƪƛ ƳƻǊŀƧƻ ōƛǘƛ ƛȊǇƻƭƴƧŜƴŜ Ȋŀ ¦w9 Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ ƴŀ ǇƻŘǊƻőƧǳ ǘƻǇƭƻǘƴŜ ȊŀǑőƛǘŜΣ 

ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀΣ ƻƎǊŜǾŀƴƧŀΣ ƘƭŀƧŜƴƧŀ ŀƭƛ ƴƧƛƘƻǾŜ ƪƻƳōƛƴŀŎƛƧŜΣ ǇǊƛǇǊŀǾŜ ǘƻǇƭŜ ǾƻŘŜ ƛƴ ǊŀȊǎǾŜǘƭƧŀǾŜ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘΣ 

zagotavljanja lastnih OVE za delovanje sistemov Ǿ ǎǘŀǾōƛ ǘŜǊ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛƧƻ Ȋŀ ƛȊǊŀőǳƴ ŜƴŜǊƎƛƧǎƪƛƘ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛ 

stavbe (velja za vse stavbe razen za stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, rezervoarje, 

ǎƛƭƻǎŜΣ ǎƪƭŀŘƛǑőŀΣ ƴŜǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪŜ ƪƳŜǘƛƧǎƪŜ ǎǘŀǾōŜΣ ǎǘŀǾōŜ Ȋŀ ƻǇǊŀǾƭƧŀƴƧŜ ǾŜǊǎƪƛƘ ƻōǊŜŘƻǾΣ ǇƻƪƻǇŀƭƛǑƪŜ ǎǘŀǾōŜΣ 

ƴŀŘǎǘǊŜǑƴƛŎŜΣ ƧŀǾƴŜ ǎŀƴƛǘŀǊƛƧŜΣ ȊŀƪƭƻƴƛǑőŀ ǘŜǊ ŘƻƭƻőŜƴŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛƧǎƪŜ ǎǘŀǾōŜύΦ ¢ŀ tǊŀǾƛƭƴƛƪ ǎŜ ǳǇƻǊŀōƭƧŀ ǇǊƛ 

gradnji novih stavb, rekonstrukciji stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 % 

ǇƻǾǊǑƛƴŜ ǘƻǇƭƻǘƴŜƎŀ ƻǾƻƧŀΣ őŜ ƧŜ ǘƻ ǘŜƘƴƛőƴƻ ƛȊǾŜŘƭƧƛǾƻ ǘŜǊ  ǇǊƛ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛƧƛ ǎǘŀǾōΣ ƪƧŜǊ ǎŜ ȊŀƳŜƴƧǳƧŜƧƻ ŀƭƛ 

ǾƎǊŀƧǳƧŜƧƻ ƴƻǾƛ ǎƛǎǘŜƳƛ Ǿ ǎǘŀǾōƛ ƛƴ ǇǊƛ ǾȊŘǊȌŜǾŀƭƴƛƘ ŘŜƭƛƘ ƴŀ ǎƛǎǘŜƳƛƘΣ ǇƻŘǎƛǎǘŜƳƛƘ ƛƴ ƴƧƛƘƻǾƛƘ ŜƭŜƳŜƴǘƛƘΦ 

¶ Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, ǑǘΦ 92/14, 47/19 

in 158/20 ς ZURE): 

tǊŀǾƛƭƴƛƪ Řƻƭƻőŀ ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƻ ǾǎŜōƛƴƻ ƛƴ ƻōƭƛƪƻ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ƛȊƪŀȊƴƛŎŜ ǎǘŀǾōŜΣ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛƧƻ Ȋŀ ƛȊŘŜƭŀǾƻ ƛƴ ƛȊŘŀƧƻ 

ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ƛȊƪŀȊƴƛŎŜ ǘŜǊ ǾǎŜōƛƴƻ ǇƻŘŀǘƪƻǾΣ ƴŀőƛƴ ǾƻŘŜƴƧŀ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛƘ ƛȊƪŀȊƴƛŎ ƛƴ ƴŀőƛƴ ǇǊƛƧŀǾŜ ƛȊŘŀƴŜ 

ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ƛȊƪŀȊƴƛŎŜ Ȋŀ ǾǇƛǎ Ǿ ǊŜƎƛǎǘŜǊΦ tǊŀǾ ǘŀƪƻ tǊŀǾƛƭƴƛƪ Řƻƭƻőŀ ǾǊǎǘŜ ǎǘŀǾōΣ Ȋŀ ƪŀǘŜǊŜ ǾŜƭƧŀ ƻōǾŜȊƴƻǎǘ ƛȊŘŀƧŜ 

ƛƴ ƴŀƳŜǎǘƛǘǾŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ƛȊƪŀȊƴƛŎŜ ƴŀ ǾƛŘƴƻ ƳŜǎǘƻΣ ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƻ ƻōƭƛƪƻΣ ǾǎŜōƛƴƻΣ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛƧƻΣ ǾǊǎǘƻ 

energetske izkaznice in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami. 

¶ Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, ǑǘΦ 52/16, 116/20 in 158/20 ς 

ZURE): 

¦ǊŜŘōŀ Řƻƭƻőŀ ƻōǾŜȊƴƻǎǘ ǾȊǇƻǎǘŀǾƛǘǾŜ ǎƛǎǘŜƳŀ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŀ Ȋ ŜƴŜǊƎƛƧƻ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ ƻǎŜō javnega sektorja, 

ȊŀǾŜȊŀƴŎŜ ƛƴ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜ ǾǎŜōƛƴŜ ǘŜƎŀ ǎƛǎǘŜƳŀΣ ǎ ŎƛƭƧŜƳ ǇƻǾŜőŀƴƧŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ƛƴ ǳǇƻǊŀōŜ 

obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja ter spodbujanje priprave 

ǇǊƻƧŜƪǘƻǾ Ȋŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ ǇǊŜƴƻǾƻ ƛƴ ƎǊŀŘƛǘŜǾ ǎǘŀǾō ŘǊȌŀǾƴƛƘ ƻǊƎŀƴƻǾΣ ƧŀǾƴƛƘ ȊŀǾƻŘƻǾΣ ƧŀǾƴƛƘ 

ǎƪƭŀŘƻǾΣ ƧŀǾƴƛƘ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎƪƛƘ ȊŀǾƻŘƻǾΣ ƧŀǾƴƛƘ ŀƎŜƴŎƛƧ ƛƴ ǳǎǘŀƴƻǾΣ ƪŀǘŜǊƛƘ ǳǎǘŀƴƻǾƛǘŜƭƧ ƧŜ ŘǊȌŀǾŀΦ {ƛǎǘŜƳ 

upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah (ali posameznih delih stavb) v katerƛƘ ƧŜ Ǿǎƻǘŀ ǳǇƻǊŀōƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ 

ǾŜő ǇƻǎŀƳŜȊƴƛƘ ŘŜƭƻǾ ǎǘŀǾō Ǿ ǇƻǎŀƳŜȊƴƛ ǎǘŀǾōƛ ǾŜőƧŀ ƻŘ нрл ƳнΦ ¦ǊŜŘōŀ ŘƻƭƻőŀΣ Řŀ ǎƛǎǘŜƳ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧŀ Ȋ 

ŜƴŜǊƎƛƧƻ ǾƪƭƧǳőǳƧŜ ƛȊǾŀƧŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜƎŀ ƪƴƧƛƎƻǾƻŘǎǘǾŀΣ ŘƻƭƻőƛǘŜǾ ƛƴ ƛȊǾŀƧŀƴƧŜ ǳƪǊŜǇƻǾ Ȋŀ ǇƻǾŜőŀƴƧŜ 

ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ƛƴ ǊŀōŜ h±9Σ ǇƻǊƻőŀƴƧŜ ƻŘƎƻǾƻǊƴƛ ƻǎŜōƛ ȊŀǾŜȊŀƴŎŀ ƻ Ǌŀōƛ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛƴ ǎ ǘŜƳ ǇƻǾŜȊŀƴƛƘ 

ǎǘǊƻǑƪƛƘΦ 

¶ Pravilnik o vsebini, obliki in ƴŀőƛƴǳ priprave ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ prostorskega ƴŀőǊǘŀ ter pogojih za 

ŘƻƭƻőƛǘŜǾ ƻōƳƻőƛƧ sanacij ǊŀȊǇǊǑŜƴŜ gradnje in ƻōƳƻőƛƧ za razvoj in ǑƛǊƛǘŜǾ naselij (Uradni list RS, ǑǘΦ 

99/07 in 61/17 ς ZUreP-2): 
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tǊŀǾƛƭƴƛƪ Řƻƭƻőŀ ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƻ ǾǎŜōƛƴƻΣ ƻōƭƛƪƻ ƛƴ ƴŀőƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾŜ ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ ǇǊƻǎǘƻǊǎƪŜƎŀ ƴŀőǊǘŀ ǘŜǊ ǇƻƎƻƧŜ Ȋŀ 

ŘƻƭƻőƛǘŜǾ ƻōƳƻőƛƧ ǎŀƴŀŎƛƧ ǊŀȊǇǊǑŜƴŜ ƎǊŀŘƴƧŜΣ ƻōƳƻőƛƧ Ȋŀ ǊŀȊǾƻƧ ƛƴ ǑƛǊƛǘŜǾ ƴŀǎŜƭƛƧΣ ǳǊōŀƴƛǎǘƛőƴƛ ƴŀőǊǘ ǘŜǊ 

ǇǊŜƘƻŘƴŜ ƛƴ ƪƻƴőƴŜ ŘƻƭƻőōŜΦ 

¶ Pravilnik o vsebini, obliki in ƴŀőƛƴǳ priprave ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ podrobnega prostorskega ƴŀőǊǘŀ (Uradni 

list RS, ǑǘΦ 99/07 in 61/17 ς ZUreP-2): 

tǊŀǾƛƭƴƛƪ Řƻƭƻőŀ ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƻ ǾǎŜōƛƴƻΣ ƻōƭƛƪƻ ƛƴ ƴŀőƛƴ ǇǊƛǇǊŀǾŜ ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ ǇƻŘǊƻōƴŜƎŀ ǇǊƻǎǘƻǊǎƪŜƎŀ ƴŀőǊǘŀ 

όhttbύΣ ƪƛ ƧŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘΣ ƪƛ ǎŜ ƛȊŘŜƭŀ Ȋŀ ǇǊƻǎǘƻǊǎƪŜ ǳǊŜŘƛǘǾŜ ƴŀ ƻōƳƻőƧƛƘΥ 

¶ sanacije ǊŀȊǇǊǑŜƴŜ gradnje, in sicer za ƻōƳƻőƧŜ ǊŀȊǇǊǑŜƴŜ gradnje, ki se ǾƪƭƧǳőƛΥ 

o v ƻōƳƻőƧŜ naselij, 

o za ƻōƳƻőƧŜ ǊŀȊǇǊǑŜƴŜ gradnje, ki se opredeli kot ƻōƳƻőƧŜ novega naselja, 

o za ƻōƳƻőƧŜ ǊŀȊǇǊǑŜƴŜ gradnje, ki se opredeli kot posebno ȊŀƪƭƧǳőŜƴƻ ƻōƳƻőƧŜΦ 

¶ celovite oziroma delne prenove naselja, 

¶ razvoja naselja kot ǑƛǊƛǘŜǾ na nove ǇƻǾǊǑƛƴŜΣ 

¶ ǇƻƳŜƳōƴŜƧǑŜ gospodarske javne infrastrukture, 

¶ prostorskih ureditev lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih ƴŜǎǊŜőΣ 

¶ ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŀ mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije in 

¶ kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop in 

¶ ǾŜőƧƛƘ ƻōƳƻőƛƧ v naselju, ki so namenjena ȊƎƻǑőŀƴƧǳ pozidave. 

 

¶ Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, ǑǘΦ 46/19): 

¦ǊŜŘōŀ Řƻƭƻőŀ Ȋŀ ƳŀƭŜ ƪǳǊƛƭƴŜ ƴŀǇǊŀǾŜΥ ƎƻǊƛǾƻΣ ƪƛ ǎŜ ǎƳŜ ǳǇƻǊŀōƭƧŀǘƛ Ǿ ƪǳǊƛƭƴƛƘ ƴŀǇǊŀǾŀƘΣ ǾǊŜŘƴƻǘŜƴƧŜ ŜƳƛǎƛƧ 

snovi v dimnih ǇƭƛƴƛƘΣ ƳŜƧƴŜ ǾǊŜŘƴƻǎǘƛ ŜƳƛǎƛƧ ǎƴƻǾƛ ƛȊ ƪǳǊƛƭƴƛƘ ƴŀǇǊŀǾ ƛƴ ǳƪǊŜǇŜ Ǿ ȊǾŜȊƛ Ȋ ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜƳ ŜƳƛǎƛƧ 

ǎƴƻǾƛ Ǿ ȊǊŀƪΦ 5ƻƭƻőōŜ ǘŜ ǳǊŜŘōŜ ǎŜ ǳǇƻǊŀōƭƧŀƧƻ Ȋŀ ƛȊǾŀƧŀƴƧŜ ƻōǊŀǘƻǾŀƭƴŜƎŀ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎŀ ƛƴ ŘǊǳƎƛƘ ǳƪǊŜǇƻǾ Ȋŀ 

ƪǳǊƛƭƴŜ ƴŀǇǊŀǾŜ Ȋ ǾƘƻŘƴƻ ǘƻǇƭƻǘƴƻ ƳƻőƧƻΣ ƳŀƴƧǑƻ ƻŘ м MW, ne glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, 

ǘŜƪƻőŜ ŀƭƛ ǇƭƛƴŀǎǘƻΣ ƛƴ ƴŜ ƎƭŜŘŜ ƴŀ ǘƻΣ ŀƭƛ ƎǊŜ Ȋŀ ǇǊƛǇǊŀǾƻ ǘƻǇƭŜ ǾƻŘŜΣ ǇŀǊŜ ŀƭƛ ǾǊƻőŜƎŀ ƻƭƧŀΣ ǇƻǎǊŜŘƴƻ ǎǳǑŜƴƧŜ 

ali druge postopke obdelave predmetov ali materiala. 

¶ 5ƻƭƎƻǊƻőƴŀ strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050): 

5ƻƭƎƻǊƻőƴŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛƧŀ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǇǊŜƴƻǾŜ ǎǘŀǾō Řƻ ƭŜǘŀ нлрл ό5{9t{ нлрлύ ƻǇǊŜŘŜƭƧǳƧŜ ǇǊƛǎǘƻǇŜ ƛƴ ǇƻƭƛǘƛƪŜ ƪ 

ǊŀȊƻƎƭƧƛőŜƴƧǳ ƴŀŎƛƻƴŀƭƴŜƎŀ ǎǘŀǾōƴŜƎŀ ŦƻƴŘŀ Řƻ ƭŜǘŀ нлрл ǘŜǊ ƻǇǊŜŘŜƭƧǳƧŜ ǳƪǊŜǇŜΣ ƪƛ ǇƻŘǇƛǊŀƧƻ ƪǊƻǾƴŀ ŎƛƭƧŀ ƴa 

ǇƻŘǊƻőƧǳ ǎǘŀǾōΣ ȊŀǇƛǎŀƴŀ Ǿ b9tbΦ {ǘǊŀǘŜƎƛƧŀ ǘŀƪƻ ƻǇǊŜŘŜƭƧǳƧŜ ƛƴ ƴŀŘƎǊŀƧǳƧŜ ƻōǎǘƻƧŜőŜ ƛƴ ƴƻǾŜ ǳƪǊŜǇŜΣ ǎ 

ƪŀǘŜǊƛƳƛ ōƻŘƻ ǘƛ ŎƛƭƧƛ ŘƻǎŜȌŜƴƛΦ 5{9t{ нлрл ǎŜ ƳƻǊŀ ƛȊǾŀƧŀǘƛ Ǿ ǎƪƭŀŘǳ Ȋ ȊŀǾŜȊƻ 9ǾǊƻǇǎƪŜ ǳƴƛƧŜ Ǉƻ ƴŀőŜƭǳ 

ϦŜƴŜǊƎŜǘǎƪŀ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘ ƴŀ ǇǊǾŜƳ ƳŜǎǘǳϦΣ ƪƛ ƧŜ ǾƻŘƛƭƴƻ ƴŀőŜƭƻ ǇƻƭƛǘƛƪŜ ǇǊƛ ƻōƭƛƪƻǾŀƴƧǳ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǇƻƭƛǘƛƪŜ ƛƴ 

ŘŀƧŜ ǇǊŜŘƴƻǎǘ ƴŀƭƻȌōŀƳ Ǿ ǾƛǊŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ƴŀ ǎǘǊŀƴƛ ƻŘƧŜƳŀƭŎŜǾ όǾƪƭƧǳőƴƻ Ȋ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƧƻ ƛƴ 

ƻŘȊƛǾƻƳ ƴŀ ƪƻƴőƴƻ ǊŀōƻύΣ ƪŀŘŀǊ ōƛ ǘƛ ǎǘŀƭƛ ƳŀƴƧ ŀƭƛ Ǉŀ ōƛ ǇǊƛƴŜǎƭƛ ǾŜőƧƻ ǾǊŜŘƴƻǎǘ ƪŀƪƻǊ ƴŀƭƻȌōŜ Ǿ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻ 

infrastrukturo, goriva in samo oskrbo. Vizija, ki jo opredeljuje DSEPS 2050 in jo vsebuje tudi NEPN, je znatno 

ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ƛƴ ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ ŜƳƛǎƛƧ ¢tD ǇǊƛ ǇƻǾŜőŜǾŀƴƧǳ ǳǇƻǊŀōŜ h±9 Ǿ ǎǘŀǾōŀƘΦ 

¶ Nacionalni energetsko podnebni ƴŀőǊǘ: 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Uredbe (EU) 2018/1999, februarja 2020, sprejela celoviti nacionalni 

ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛ ƛƴ ǇƻŘƴŜōƴƛ ƴŀőǊǘ wŜǇǳōƭƛƪŜ {ƭƻǾŜƴƛƧŜ όb9tbύΦ b9tb ƧŜ ǎǘǊŀǘŜǑƪƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘ ƻ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧǳ 

energetske unije in podnebnih uƪǊŜǇƻǾ ƛƴ Řƻƭƻőŀ Řƻ ƭŜǘŀ нлол όǎ ǇƻƎƭŜŘƻƳ Řƻ ƭŜǘŀ нлплύ ŎƛƭƧŜΣ ǇƻƭƛǘƛƪŜ ƛƴ 

ǳƪǊŜǇŜ Ȋŀ ǇŜǘ ǊŀȊǎŜȌƴƻǎǘƛ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳƴƛƧŜΣ ƪƛ ǎƻ ǊŀȊƻƎƭƧƛőŜƴƧŜΣ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŀ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΣ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŀ ǾŀǊƴƻǎǘΣ 

ƴƻǘǊŀƴƧƛ ǘǊƎ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ǘŜǊ ǊŀȊƛǎƪŀǾŜΣ ƛƴƻǾŀŎƛƧŜ ƛƴ ƪƻƴƪǳǊŜƴőƴƻǎǘΦ  

V sklƻǇǳ b9tb ǎƻ ǎŜ ƻǇǊŜŘŜƭƛƭƛ ƪƭƧǳőƴƛ ŎƛƭƧƛΥ  

ü prispevati k doseganju neto ƴƛőŜƭƴƛƘ emisij TGP na ravni EU do leta 2050, kar je ƛȊƘƻŘƛǑőŜ za 

ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ ciljev, politik in potrebnih ukrepov do leta 2030,  

ü ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ ǳƳŜǑőŀƴƧŜ v prostor za ǇƻǎǇŜǑŜƴƻ uporabo OVE,  
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ü bolj ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ emisije TGP do leta 2030, kot Sloveniji to Řƻƭƻőŀ Uredba o delitvi bremen, tj. vsaj za 20 

% glede na leto 2005, z doseganjem sektorskih ciljev:  

a) promet: + 12 %,  

b) ǑƛǊƻƪŀ raba: ς 76 %,  

c) kmetijstvo: ς 1 %,  

d) ravnanje z odpadki: ς 65 %,  

e) industrija*: ς 43 %,  

f) energetika*: ς 34 %. 

                     ϝǎŀƳƻ ŘŜƭ ǎŜƪǘƻǊƧŀΣ ƪƛ ƴƛ ǾƪƭƧǳőŜƴ Ǿ ǎƛǎǘŜƳ ǘǊƎƻǾŀƴƧŀ Ȋ ŜƳƛǎƛƧŀƳƛ 

ü ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ emisije TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030 glede na leto 2005,  

ü zagotoviti, da v sektorjih raba ȊŜƳƭƧƛǑőΣ sprememba rabe ȊŜƳƭƧƛǑő in gozdarstvo (angl. Land Use Land 

Use Change and Forestry ς LULUCF) do leta 2030 ne bodo proizvedene neto emisije (po uporabi 

ƻōǊŀőǳƴǎƪƛƘ pravil), tj. da emisije v sektorju LULUCF ne bodo presegle ponorov,  

ü na ǇƻŘǊƻőƧǳ prilagajanja ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb, ƻōőǳǘƭƧƛǾƻǎǘ in 

ranljivost Slovenije zanje ter ǇƻǾŜőŜǾŀǘƛ odpornost in prilagoditvene sposobnosti ŘǊǳȌōŜΣ  

ü ŘƻǎŜőƛ vsaj 27-odstotni ŘŜƭŜȌ OVE v ƪƻƴőƴƛ rabi energije do leta 2030 in o ŘƻǎŜőƛ vsaj 2/3 rabe energije 

v stavbah iz OVE όŘŜƭŜȌ rabe OVE v ƪƻƴőƴƛ rabi energentov brez ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in daljinske 

toplote), prepoved prodaje in vgradnje novih kotlov na kurilno olje po letu 2022, o vsaj 30-odstotni 

ŘŜƭŜȌ OVE όǾƪƭƧǳőƴƻ z ƻŘǾŜőƴƻ toploto) v industriji, o 1 % letno ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ OVE in ƻŘǾŜőƴŜ 

toplote ter hladu v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, o vsaj 43-odstotni delŜȌ OVE pri 

proizvodnji ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, o vsaj 41-odstotni ŘŜƭŜȌ OVE pri ogrevanju in hlajenju, o vsaj 21-

odstotni ŘŜƭŜȌ OVE v prometu,  

ü ǊŀȊƻƎƭƧƛőŜƴƧŜ proizvodnje ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ς postopno ƻǇǳǑőŀƴƧŜ rabe premoga: vsaj za ς 30 % do 

leta 2030 in odlƻőƛǘŜǾ o opustitvi rabe premoga v Sloveniji po ƴŀőŜƭƛƘ ǇǊŀǾƛőƴŜƎŀ prehoda do leta 

2021,  

ü postopno ǊŀȊƻƎƭƧƛőŜƴƧŜ energijsko intenzivne industrije: zagotovitev ŦƛƴŀƴőƴƛƘ spodbud za 

prestrukturiranje proizvodnih procesov z uvajanjem zelenih tehnologij,  

ü ǾŜőƧŀ vlaganja v őƭƻǾŜǑƪŜ vire in nova znanja, potrebna za prehod v podnebno nevtralno ŘǊǳȌōƻ in za 

ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ izvedbenega primanjkljaja. 

 

¶ Resolucija o 5ƻƭƎƻǊƻőƴƛ podnebni strategiji Slovenije do leta 2050: 

Slovenija si z Resolucijo o 5ƻƭƎƻǊƻőƴƛ podnebni strategiji Slovenije 2050 (v nadaljnjem besedilu: podnebna 

strategija), ki se sprejema za izvajanje prvega odstavka 15. őƭŜƴŀ Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, 

spremembi uredb (ES) ǑǘΦ 663/2009 in (ES) ǑǘΦ 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 

98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) ǑǘΦ 525/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L ǑǘΦ 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1), zastavlja jasen cilj, in sicer da do leta 2050 ŘƻǎŜȌŜ 

neto ƴƛőŜƭƴŜ emisije oziroma podnebno nevtralnost. S postavljenim podnebnim ciljem podnebna strategija 

postavlja drugim sektorjem in njihovim sektorskim politikam cilj doseganja skupnih neto ƴƛőŜƭƴƛƘ emisij do 

leta 2050. Postavlja tudi ǎǘǊŀǘŜǑƪŜ sektorske cilje za leti 2040 in 2050, ki jih morajo posamezni sektorji 

dosledno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ ter vgraditi v svoje sektorske dokumente in ƴŀőǊǘŜΦ 

 

¶ Strategija razvoja Slovenije 2030: 

± ǎƪƭŀŘǳ ǎ {w{ нлол όƪǊƻǾƴƛ ǊŀȊǾƻƧƴƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘ ŘǊȌŀǾŜύΣ ƧŜ ƻǎǊŜŘƴƧƛ ŎƛƭƧ {ƭƻǾŜƴƛƧŜ Řƻ ƭŜǘŀ нлол ȊŀƎƻǘƻǾƛǘƛ 

ƪŀƪƻǾƻǎǘƴƻ ȌƛǾƭƧŜƴƧŜ Ȋŀ ǾǎŜΣ ƪŀǊ ƧŜ ƳƻƎƻőŜ ǳǊŜǎƴƛőƛǘƛ Ȋ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƛƳ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎƪƛƳΣ ŘǊǳȌōŜƴƛƳ ƛƴ ƻƪƻƭƧǎƪƛƳ 

ǊŀȊǾƻƧŜƳΣ ƪƛ ǳǇƻǑǘŜǾŀ ƻƳŜƧƛǘǾŜ ƛƴ ȊƳƻȌƴƻǎǘƛ ǇƭŀƴŜǘŀ ǘŜǊ ǳǎǘǾŀǊƧŀ ǳǎǘǊŜȊƴŜ ǇƻƎƻƧŜ ƛƴ ǇǊƛƭƻȌƴƻǎǘƛ Ȋŀ ȊŘŀƧǑƴƧŜ ƛƴ 

ǇǊƛƘƻŘƴƧŜ ǊƻŘƻǾŜΦ tǊŜŘƴƻǎǘƴƛ ǳǎƳŜǊƛǘǾƛ {ƭƻǾŜƴƛƧŜ Řƻ ƭŜǘŀ нлол ōƻǎǘŀ ǇǊŜƘƻŘ Ǿ ƴƛȊƪƻƻƎƭƧƛőƴƻ ƪǊƻȌƴƻ 

gospodarstvo in trajnostno upravljanje virov.  
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¶ Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀ okolja (Uradni list RS, 

ǑǘΦ 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13): 

¢ŀ ǳǊŜŘōŀ Řƻƭƻőŀ Ȋŀ ǾŀǊǎǘǾƻ ƴŀǊŀǾŜ ǇǊŜŘ ǑƪƻŘƭƧƛǾƛƳ ŘŜƭƻǾŀƴƧŜƳ ǎǾŜǘƭƻōƴŜƎŀ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀΣ ǾŀǊǎǘǾƻ ōƛǾŀƭƴƛƘ 

ǇǊƻǎǘƻǊƻǾ ǇǊŜŘ ƳƻǘŜőƻ ƻǎǾŜǘƭƧŜƴƻǎǘƧƻ ȊŀǊŀŘƛ ǊŀȊǎǾŜǘƭƧŀǾŜ ƴŜǇƻƪǊƛǘƛƘ ǇƻǾǊǑƛƴΣ ǾŀǊǎǘǾƻ ƭƧǳŘƛ ǇǊŜŘ ōƭŜǑőŀƴƧŜƳΣ 

ǾŀǊǎǘǾƻ ŀǎǘǊƻƴƻƳǎƪƛƘ ƻǇŀȊƻǾŀƴƧ ǇǊŜŘ ǎƛƧŜƳ ƴŜōŀ ƛƴ Ȋŀ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ǇƻǊŀōŜ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije virov svetlobe, 

ƪƛ ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ ǎǾŜǘƭƻōƴƻ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŜΦ aŜƧƴŜ ǾǊŜŘƴƻǎǘƛ ƛƴ ǳƪǊŜǇƛΣ ŘƻƭƻőŜƴƛ ǎ ǘƻ ǳǊŜŘōƻΣ ǎŜ ǳǇƻǊŀōƭƧŀƧƻ Ȋŀ 

ŜƳƛǎƛƧƻ ǎǾŜǘƭƻōŜ Ǿ ƻƪƻƭƧŜΣ ǎǘŀƭƴƻ ŀƭƛ ƻōőŀǎƴƻ ƴŀǎǘŀƧŀƧƻőƻ ȊŀǊŀŘƛ ƻōǊŀǘƻǾŀƴƧŀ ǾƛǊƻǾ ǎǾŜǘƭƻōŜΣ ƪƛ ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ 

ǎǾŜǘƭƻōƴƻ ƻƴŜǎƴŀȌevanje: 

ü ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih 

ǇƻǾǊǑƛƴΣ 

ü mejne vrednosti ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ǇǊƛƪƭƧǳőƴŜ Ƴƻőƛ svetilk za razsvetljavo nepokritih ǇƻǾǊǑƛƴΣ kjer se izvajajo 

industrijske, poslovne in druge dejavnosti, 

ü mejne vrednosti za svetlost fasad in ǇƻǾǊǑƛƴ kulturnih spomenikov, 

ü pogoje in mejne vrednosti ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ǇǊƛƪƭƧǳőƴŜ Ƴƻőƛ svetilk za osvetljevanje objektov za ƻƎƭŀǑŜǾŀƴƧŜΣ 

ü pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov, 

ü mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ svetilke za razsvetljavo nepokritih ǇƻǾǊǑƛƴ na 

varovanih prostorih stavb, 

ü ƴŀőƛƴ ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe, 

ü prepoved uporabe, őŜ svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali ǇƻǾǊǑƛƴŀƳΣ ki svetlobo 

odbijajo proti nebu, 

ü ukrepe za ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ emisije svetlobe v okolje. 

 

¶ Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, ǑǘΦ 9/11, 8/15 in 66/18): 

Ta uredba v skladu z Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti 

ȊǳƴŀƴƧŜƎŀ ȊǊŀƪŀ ƛƴ őƛǎǘŜƧǑŜƳ ȊǊŀƪǳ Ȋŀ 9ǾǊƻǇƻ ό¦[ [ ǑǘΦ мрн Ȋ ŘƴŜ ммΦ сΦ нллуΣ ǎǘǊΦ мΤ v nadaljnjem besedilu: 

5ƛǊŜƪǘƛǾŀ нллуκрлκ9{ύ ŘƻƭƻőŀΥ 

-        ǎǘŀƴŘŀǊŘŜ ƪŀƪƻǾƻǎǘƛ ȊǳƴŀƴƧŜƎŀ ȊǊŀƪŀΣ Ȋƭŀǎǘƛ ŎƛƭƧƴŜΣ ƳŜƧƴŜΣ ƻǇƻȊƻǊƛƭƴŜΣ ƪǊƛǘƛőƴŜ ƛƴ ŀƭŀǊƳƴŜ ǾǊŜŘƴƻǎǘƛ ƎƭŜŘŜ 

ƪŀƪƻǾƻǎǘƛ ȊǳƴŀƴƧŜƎŀ ȊǊŀƪŀΣ Řŀ ōƛ ǎŜ ƛȊƻƎƴƛƭƛ ǑƪƻŘƭƧƛǾƛƳ ǳőƛƴƪƻƳ ƴŀ ȊŘǊŀǾƧŜ ƭƧǳŘƛ ƛƴ ƻƪƻƭƧŜΣ ƧƛƘ ǇǊŜǇǊŜőƛƭƛ ŀƭƛ 

ȊƳŀƴƧǑŀƭƛΣ 

-        ƴŀőƛƴ ƻōǾŜǑőŀƴƧŀ ƧŀǾƴƻǎǘƛ ƻō ǇǊŜǎŜƎŀƴƧǳ ƻǇƻȊƻǊƛƭƴŜ ƛƴ ŀƭŀǊƳƴŜ ǾǊŜŘƴƻǎǘƛ Ȋŀ ŘƻƭƻőŜƴŀ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭŀ ƛƴ 

-        ƻōǾŜȊƴƻǎǘ ǇǊƛǇǊŀǾŜ ƴŀőǊǘƻǾ Ȋŀ ƻƘǊŀƴƧŀƴƧŜ ƛƴ ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ ƪŀƪƻǾƻǎǘƛ ȊǳƴŀƴƧŜƎŀ ȊǊŀƪŀΦ 

¶ Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, ǑǘΦ 127/06): 

hƳŜƴƧŜƴƛ Ȋŀƪƻƴ ǳǊŜƧŀ ƴŀƳŜƴ ƛƴ ƴŀőŜƭŀ ȊŀǎŜōƴŜƎŀ ǾƭŀƎŀƴƧŀ Ǿ ƧŀǾƴŜ ǇǊƻƧŜƪǘŜ ƛƴκŀƭƛ javnega sofinanciranja 

ȊŀǎŜōƴƛƘ ǇǊƻƧŜƪǘƻǾΣ ƪƛ ǎƻ Ǿ ƧŀǾƴŜƳ ƛƴǘŜǊŜǎǳΣ ƴŀőƛƴŜ ǎǇƻŘōǳƧŀƴƧŀ ƧŀǾƴƻ-zasebnega partnerstva in institucije, ki 

ǎƪǊōƛƧƻ Ȋŀ ƴƧŜƎƻǾƻ ǎǇƻŘōǳƧŀƴƧŜ ƛƴ ǊŀȊǾƻƧΣ ǇƻƎƻƧŜΣ ǇƻǎǘƻǇŜƪ ƴŀǎǘŀƧŀƴƧŀ ƛƴ ƻōƭƛƪŜ ǘŜǊ ƴŀőƛƴ ƛȊǾŀƧŀƴƧŀ ƧŀǾƴƻ-

zasebnega partnerstva, posebnosti koncesij gradenj in storitev ter statusnega javno-zasebnega partnerstva, 

nadzor nad javno-ȊŀǎŜōƴƛƳ ǇŀǊǘƴŜǊǎǘǾƻƳΣ ǇǊŜƻōƭƛƪƻǾŀƴƧŜ ƧŀǾƴƛƘ ǇƻŘƧŜǘƛƧΣ ǇǊŀǾƻΣ ƪƛ ǎŜ ǳǇƻǊŀōƛ Ȋŀ ǊŜǑŜǾŀƴƧŜ 

sporov iz razmerij javno-zasebnega partnerstva, ter pristojƴƻǎǘ ǎƻŘƛǑő ƛƴ ŀǊōƛǘǊŀȌ Ȋŀ ƻŘƭƻőŀƴƧŜ ƻ ǎǇƻǊƛƘ ƛȊ ǘŜƘ 

razmerij. 

{ ǘŜƳ ȊŀƪƻƴƻƳ ǎŜ Ǿ ǎƭƻǾŜƴǎƪƛ ǇǊŀǾƴƛ ǊŜŘ ǘǳŘƛ ǇǊŜƴŀǑŀ ǾǎŜōƛƴŀ оΦ ƛƴ пΦ ǘƻőƪŜ мΦ őƭŜƴŀΣ мтΦΣ ноΦΣ нфΦΣ пуΦ őƭŜƴŀ ƛƴ 

56. ς срΦ őƭŜƴ 5ƛǊŜƪǘƛǾŜ нллпκмуκ9{ 9ǾǊƻǇǎƪŜƎŀ ǇŀǊƭŀƳŜƴǘŀ ƛƴ {ǾŜǘŀ Ȋ ŘƴŜ омΦ Ƴŀrca 2004 o usklajevanju 

ǇƻǎǘƻǇƪƻǾ Ȋŀ ƻŘŘŀƧƻ ƧŀǾƴƛƘ ƴŀǊƻőƛƭ ƎǊŀŘŜƴƧΣ ōƭŀƎŀ ƛƴ ǎǘƻǊƛǘŜǾ ό¦[ [ ǑǘΦ моп Ȋ ŘƴŜ олΦ пΦ нллпΣ ǎǘǊΦ ммпύ ƛƴ 

Direktiva Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in 

Priloge VIII k DirektƛǾƛ нллпκмуκ9{ 9ǾǊƻǇǎƪŜƎŀ ǇŀǊƭŀƳŜƴǘŀ ƛƴ {ǾŜǘŀ ƻ ƧŀǾƴƛƘ ƴŀǊƻőƛƭƛƘ ό¦[ [ ǑǘΦ нрт Ȋ ŘƴŜ мΦ млΦ 

2005, str. 127). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0225
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3235
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
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¶ Uredba o zelenem javnem ƴŀǊƻőŀƴƧǳ (Uradni list RS, ǑǘΦ 51/17, 64/19 in 121/21): 

¦ǊŜŘōŀ ǳǊŜƧŀ ȊŜƭŜƴƻ ƧŀǾƴƻ ƴŀǊƻőŀƴƧŜΦ ½ŜƭŜƴƻ ƧŀǾƴƻ ƴŀǊƻőŀƴƧŜ ƧŜ ƴŀǊƻőŀƴƧŜΣ ǇǊƛ ƪŀǘŜǊŜƳ ƴŀǊƻőƴƛƪ Ǉƻ ½ŀƪƻƴǳ 

ƻ ƧŀǾƴŜƳ ƴŀǊƻőŀƴƧǳ ό¦ǊŀŘƴƛ ƭƛǎǘ w{Σ ǑǘΦ фмκмрΤ Ǿ ƴŀŘŀƭƧƴƧŜƳ ōŜǎŜŘƛƭǳΥ ½Wb-оύ ƴŀǊƻőŀ ōƭŀƎƻΣ ǎǘƻǊƛǘǾŜ ŀƭƛ gradnje, 

ƪƛ ƛƳŀƧƻ Ǿ ǇǊƛƳŜǊƧŀǾƛ Ȋ ƻōƛőŀƧƴƛƳ ōƭŀƎƻƳΣ ǎǘƻǊƛǘǾŀƳƛ ƛƴ ƎǊŀŘƴƧŀƳƛ Ǿ ŎŜƭƻǘƴƛ ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪƛ Řƻōƛ ƳŀƴƧǑƛ ǾǇƭƛǾ ƴŀ 

ƻƪƻƭƧŜ ƛƴ ȊŀƎƻǘŀǾƭƧŀƧƻ ǾŀǊőŜǾŀƴƧŜ Ȋ ƴŀǊŀǾƴƛƳƛ ǾƛǊƛΣ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ƛƴ ŜƴŜǊƎƛƧƻ ǘŜǊ ƛƳŀƧƻ ŜƴŀƪŜ ŀƭƛ ōƻƭƧǑŜ 

funkcionalnosti. 

S to uredbo se v prŀǾƴƛ ǊŜŘ wŜǇǳōƭƛƪŜ {ƭƻǾŜƴƛƧŜ ǇǊŜƴŀǑŀƧƻΥ 

-        5ƛǊŜƪǘƛǾŀ нллфκооκ9{ 9ǾǊƻǇǎƪŜƎŀ ǇŀǊƭŀƳŜƴǘŀ ƛƴ {ǾŜǘŀ Ȋ ŘƴŜ ноΦ ŀǇǊƛƭŀ нллф ƻ ǎǇƻŘōǳƧŀƴƧǳ őƛǎǘƛƘ ƛƴ 

ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƻ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛƘ ǾƻȊƛƭ Ȋŀ ŎŜǎǘƴƛ ǇǊŜǾƻȊ ό¦[ [ ǑǘΦ мнл Ȋ ŘƴŜ мрΦ ƳŀƧŀ нллфΣ ǎǘǊΦ рύ ǘŜǊ 

-        сΦ őƭŜƴ in del Priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 

ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛΣ ǎǇǊŜƳŜƳōƛ ŘƛǊŜƪǘƛǾ нллфκмнрκ9{ ƛƴ нлмлκолκ9¦ ǘŜǊ ǊŀȊǾŜƭƧŀǾƛǘǾƛ ŘƛǊŜƪǘƛǾ нллпκуκ9{ 

ƛƴ нллсκонκ9{ ό¦[ [ ǑǘΦ омр Ȋ ŘƴŜ мпΦ ƴƻǾŜƳōǊŀ нлмнΣ ǎǘǊΦ мύΣ ȊŀŘƴƧƛő ǎǇǊŜƳŜƴƧŜƴŜ Ȋ 5ƛǊŜƪǘƛǾƻ {ǾŜǘŀ 

2013/12/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

ŜƴŜǊƎŜǘǎƪƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ ȊŀǊŀŘƛ ǇǊƛǎǘƻǇŀ wŜǇǳōƭƛƪŜ IǊǾŀǑƪŜ ό¦[ [ ǑǘΦ мпм Ȋ ŘƴŜ нуΦ ƳŀƧŀ нлмоΣ ǎǘǊΦ нуύΦ 

bŀƳŜƴ ǘŜ ǳǊŜŘōŜ ƧŜ ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ ƴŜƎŀǘƛǾŜƴ ǾǇƭƛǾ ƴŀ ƻƪƻƭƧŜ Ȋ ƧŀǾƴƛƳ ƴŀǊƻőŀƴƧŜƳ ƻƪƻƭƧǎƪƻ ƳŀƴƧ ƻōǊŜƳŜƴƧǳƧƻőŜƎŀ 

ōƭŀƎŀΣ ǎǘƻǊƛǘŜǾ ƛƴ ƎǊŀŘŜƴƧΣ ƛȊōƻƭƧǑŀǘƛ ƻƪƻƭƧǎƪŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ƻōǎǘƻƧŜőŜ ǇƻƴǳŘōŜ ƛƴ ǎǇƻŘōǳƧŀǘƛ ǊŀȊǾƻƧ ƻƪƻƭƧǎƪƛƘ 

ƛƴƻǾŀŎƛƧ ƛƴ ƪǊƻȌƴƻ ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǾƻ ǘŜǊ ŘŀƧŀǘƛ ȊƎƭŜŘ ȊŀǎŜōƴŜƳǳ ǎŜƪǘƻǊƧǳ ƛƴ ǇƻǘǊƻǑƴƛƪƻƳΦ 

¶ Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zunanjega zraka (Uradni list RS, ǑǘΦ 48/18): 

Omenjena uredba v skladu z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 

2016 o ȊƳŀƴƧǑŀƴƧǳ ƴŀŎƛƻƴŀƭƴƛƘ ŜƳƛǎƛƧ Ȋŀ ƴŜƪŀǘŜǊŀ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭŀ ȊǊŀƪŀΣ ǎǇǊŜƳŜƳōƛ 5ƛǊŜƪǘƛǾŜ нллоκорκ9{ ƛƴ 

ǊŀȊǾŜƭƧŀǾƛǘǾƛ 5ƛǊŜƪǘƛǾŜ нллмκумκ9{ ό¦[ [ ǑǘΦ опп Ȋ ŘƴŜ мтΦ мнΦ нлмсΣ ǎǘǊΦ мύ Řƻƭƻőŀ ǎƭŜŘŜőŜΥ 

-        ƻōǾŜȊƴƻǎǘƛ ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŀ ŀƴǘǊƻǇƻƎŜƴƛƘ ŜƳƛǎƛƧ ȌǾŜǇƭƻǾŜƎŀ ŘƛƻƪǎƛŘŀΣ ŘǳǑƛƪƻǾƛƘ ƻƪǎƛŘƻǾΣ ƴŜƳŜǘŀƴǎƪƛƘ ƘƭŀǇƴƛƘ 

organskih spojin, amonijaka in drobnih delcev v zraku, 

-        ƻōǾŜȊƴƻǎǘ ǎǇǊŜƧŜǘƧŀ ƛƴ ƛȊǾŀƧŀƴƧŀ ƻǇŜǊŀǘƛǾƴŜƎŀ ǇǊƻƎǊŀƳŀ Ȋŀ ƴŀŘȊƻǊ ƴŀŘ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŜƳ ȊǊŀƪŀ όǾ 

nadaljnjem besedilu: operativni program), 

-        moniǘƻǊƛƴƎ ŜƳƛǎƛƧ ƛƴ ǾǇƭƛǾƻǾ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ ƛȊ ǇǊǾŜ ŀƭƛƴŜƧŜ ǘŜƎŀ ƻŘǎǘŀǾƪŀ ƛƴ ŘǊǳƎƛƘ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭΣ ƪƛ ƧŜ ǎŜǎǘŀǾƴƛ 

del te uredbe, 

-        ǇƻǊƻőŀƴƧŜ ƻ ŜƳƛǎƛƧŀƘ ƛƴ ǾǇƭƛǾƛƘ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ ƛȊ ǇǊŜƧǑƴƧŜ ŀƭƛƴŜƧŜΦ 

¢ŀ ǳǊŜŘōŀ ǎŜ ǳǇƻǊŀōƭƧŀ Ȋŀ ŜƳƛǎƛƧŜ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ ƛȊ ǾǎŜƘ ǾƛǊƻǾ ƴŀ ƻȊŜƳƭƧǳ wŜǇǳōƭƛƪŜ {ƭƻǾŜƴƛƧŜΣ ƛȊƪƭƧǳőƴƛƘ 

ŜƪƻƴƻƳǎƪƛƘ ŎƻƴŀƘ ƛƴ ŎƻƴŀƘ ƴŀŘȊƻǊŀ ƴŀŘ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŜƳΦ bŀƳŜƴ ǘŜ ǳǊŜŘōŜ ƧŜ ŘƻǎŜƎŀƴƧŜ ǊŀǾƴƛ ƪŀƪƻǾƻǎǘƛ 

ȊǳƴŀƴƧŜƎŀ ȊǊŀƪŀΣ ƪƛ ƴƛƳŀƧƻ ǾŜőƧƛƘ ƴŜƎŀǘƛǾƴƛƘ ǾǇƭƛǾƻǾ ƴŀ ȊŘǊŀǾƧŜ ƭƧǳŘƛ ƛƴ ƻƪƻƭƧŜ ǘŜǊ ǊŜǎƴƻ ƴŜ ƻƎǊƻȌŀƧƻ ȊŘǊŀǾƧŀ 

ljudi in okolja. 

¶ Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 

(Uradni list RS, ǑǘΦ 75/16 in 90/21): 

wŜǇǳōƭƛƪŀ {ƭƻǾŜƴƛƧŀ ƧŜ ǇǊŜŘ ƭŜǘƛ ȊŀőŜƭŀ ǎ ǇǊƻƧŜƪǘƻƳ ǾȊǇƻǎǘŀǾƛǘǾŜ ǳǎǘǊŜȊƴŜƎŀ ǎƛǎǘŜƳŀ ŎŜƭƻǾƛǘŜƎŀ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀ 

razvƻƧŀ ƴŀ ǇƻŘǊƻőƧǳ ǇǊƻƳŜǘŀ ƛƴ ǇǊƻƳŜǘƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜΣ ƪŀǘŜǊƛ ǘŜƳŜƭƧƛ ƴŀ ȊƴƻǘǊŀƧ-sektorski in med-sektorsko 

ǳǎƪƭŀƧŜƴƛ ǾƛȊƛƧƛ ǘŜǊ ǇǊŜǎŜƎŀ ǎƛǎǘŜƳ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŀ ǊŀȊǾƻƧŀ ƴŀ ǇƻŘǊƻőƧǳ ǇǊƻƳŜǘŀ ƛƴ ǇǊƻƳŜǘƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ƴŀ 

ǇƻŘƭŀƎƛ ƻƳŜƴƧŜƴƛƘΣ ŘŜƭƴƛƘ ƛƴ ƴŜǎƛǎǘŜƳŀǘƛőƴƛƘ ǊŜǑƛǘŜǾΣ ƪƛ ǎƻ ƧƛƘ Řƻƭƻőŀƭƛ ǎǘǊŀǘŜǑƪƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛ Řƻ ǘŜŘŀƧΦ  

{ǘǊŀǘŜƎƛƧŀ ǊŀȊǾƻƧŀ ǇǊƻƳŜǘŀ Ǿ wŜǇǳōƭƛƪƛ {ƭƻǾŜƴƛƧƛ ƧŜ ōƛƭŀ ǎǇǊŜƧŜǘŀ нфΦ ƧǳƭƛƧŀ нлмр όǎƪƭŜǇ ǑǘΦ отллл-3/2015/8) in 

ǇǊǾƛő ŎŜƭƻǎǘƴƻ ƻōǊŀǾƴŀǾŀ ǇǊƻƳŜǘƴƛ ǎƛǎǘŜƳΦ { ǇǊƛǇǊŀǾƻ ƛƴ ǎǇǊŜƧŜǘƧŜƳ {ǘǊŀǘŜƎƛƧŜ ƧŜ ōƛƭŀ ǘŀƪƻ ǇǊŜǎŜȌŜƴŀ 

ŘƻǘŜŘŀƴƧŀ ǇǊŀƪǎŀ ƴŜǎƛǎǘŜƳŀǘƛőƴŜƎŀ ǊŜǑŜǾŀƴƧŀ ŘƻƭƻőŜƴƛƘ ǇƻŘǎƛǎǘŜƳƻǾ ǇǊƻƳŜǘŀΦ tƻƭŜƎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ƧŜ ƴŀ 

ǎǘǊŀǘŜǑƪƛ ǊŀǾƴƛ ȊŀƧŜǘƻ ǘǳŘƛ ŎŜƭƻǾƛǘƻ ŘŜƭƻǾŀƴƧŜ ǇǊƻƳŜǘƴŜƎŀ ǎƛǎǘŜƳŀΦ bŀ ǇƻŘƭŀƎƛ ǇƻŘǊƻōƴƛƘ ŀƴŀƭƛȊ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ 

in delovanja sistema ter preǇƻȊƴŀƴƛƘ ŘŜƧŀƴǎƪƛƘ ǇǊƻōƭŜƳƻǾ ƧŜ Ǿ {ǘǊŀǘŜƎƛƧƛ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ млу ǳƪǊŜǇƻǾΦ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2877
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!ƴŀƭƛȊŜ ƻōǎŜƎŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ƎƭŜŘŜ ƴŀ ǑǘŜǾƛƭƻ ǇǊŜōƛǾŀƭŎŜǾ ƛƴ ƎƭŜŘŜ ƴŀ ōǊǳǘƻ ŘƻƳŀőƛ ǇǊƻƛȊǾƻŘ ŘƻƪŀȊǳƧŜƧƻΣ Řŀ 

je prometno-infrastrukturni sistem v Sloveniji zelo solidno, na ravni EU delomŀ ŎŜƭƻ ƴŀŘǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǊŀȊǾƛǘ ƛƴ 

razvejan. To velja zlasti za avtoceste. Po drugi strani pa analize OECD1 dokazujejo, da primerljivo in bolj 

ǇǊƻƳŜǘƴƻ ǊŀȊǾƛǘŜ ŘǊȌŀǾŜ ƻŘ {ƭƻǾŜƴƛƧŜ ōƛǎǘǾŜƴƻ ǾŜő ǇǊƻǊŀőǳƴǎƪƛƘ ǎǊŜŘǎǘŜǾ ƴŀƳŜƴƧŀƧƻ ƻƘǊŀƴƧŀƴƧǳ ƛƴ 

ƛƴǾŜǎǘƛŎƛƧǎƪŜƳǳ ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧǳ ƻōǎǘƻƧŜőŜΦ bŀ ǘŜƳ ǇƻŘǊƻőƧǳ {ƭƻǾŜƴƛƧŀ ƛȊǊŜŘƴƻ ȊŀƻǎǘŀƧŀΦ ½ŀ ƻƘǊŀƴƛǘŜǾ ƪŀƪƻǾƻǎǘƴŜ 

ǇǊƻƳŜǘƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ƧŜ Ȋŀǘƻ ȊŜƭƻ ǇƻƳŜƳōƴƻΣ Řŀ Ȋ ŘƻƭƎƻǊƻőƴƛƳƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛ ǎǘǊǳƪǘǳǊƴƻ ǇǊŜǳǎƳŜǊƛƳƻ 

ȊŀŘƻǎǘŜƴ ŘŜƭ ǎǊŜŘǎǘŜǾ Ǿ ƴƧŜƴƻ ƻƘǊŀƴƧŀƴƧŜ ƛƴ ƛƴǾŜǎǘƛŎƛƧǎƪƻ ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧŜΦ ¦ƪǊŜǇƛ Ȋŀ ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ǇǊƻƳŜǘƴŜ ǾŀǊƴƻǎǘƛΣ 

ŘƻǎǘƻǇƴƻǎǘƛΣ ǇǊŜǇǳǎǘƴƻǎǘƛ ƛǇŘΦΣ ƪƛ ǎƻ Ǿ ǇǊƻƳŜǘƴƻ ǊŀȊǾƛǘŜƧǑƛƘ ŘǊȌŀǾŀƘΣ Ǉƻ ƪŀǘŜǊƛƘ ǎŜ ȊƎƭŜŘǳƧŜƳƻ ǇǊŀƪǎŀΣ ƴŀƳǊŜő 

ƻƳƻƎƻőŀƧƻΣ Řŀ ǎŜ ƻōǎǘƻƧŜőŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀΣ Ȋ ǳǎǘǊŜȊƴƛƳ ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧŜƳΣ ǇƻǎǘƻǇƴƻ ƛȊōƻƭƧǑǳƧŜΦ 9ƴŀƪƻ ǾŜƭƧŀ ǘǳŘƛ 

za ǇǊƻƳŜǘƴŜ ǎǘƻǊƛǘǾŜ Ǿ ƧŀǾƴŜƳ ǇǊƻƳŜǘǳΦ ¢ƻǾǊǎǘŜƴ ǇǊƛǎǘƻǇ ōƻ ƛȊǊŜŘƴƻ ǇƻǾŜőŀƭ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘ ǎƭƻǾŜƴǎƪŜƎŀ 

prometno-infrastrukturnega sistema. 

¶ Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, ǑǘΦ 41/17 in 

121/21 ς ZSROVE): 

Ta uǊŜŘōŀ Řƻƭƻőŀ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƴŀ ƎƻǊƛǾŀ Ǿ ǇǊƻƳŜǘǳ ƛƴ ƴŀőƛƴ ȊŀƎƻǘŀǾƭƧŀƴƧŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ ȊŀƴƧŜΦ { ǘƻ ǳǊŜŘōƻ ǎŜ Ǿ 

ǇǊŀǾƴƛ ǊŜŘ wŜǇǳōƭƛƪŜ {ƭƻǾŜƴƛƧŜ ǇǊŜƴŀǑŀ 5ƛǊŜƪǘƛǾŀ нлмпκфпκ9{ 9ǾǊƻǇǎƪŜƎŀ ǇŀǊƭŀƳŜƴǘŀ ƛƴ {ǾŜǘŀ Ȋ ŘƴŜ ннΦ 

oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alteǊƴŀǘƛǾƴŀ ƎƻǊƛǾŀ ό¦[ [ ǑǘΦ олт Ȋ ŘƴŜ нуΦ млΦ нлмпΣ ǎǘǊΦ мύΦ 

¶ Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE): 

½ŀƪƻƴ ǳǊŜƧŀ ƛȊǾŀƧŀƴƧŜ ǇƻƭƛǘƛƪŜ ŘǊȌŀǾŜ ƛƴ ƻōőƛƴ ƴŀ ǇƻŘǊƻőƧǳ ǊŀōŜ ƻōƴƻǾƭƧƛǾƛƘ ǾƛǊƻǾ ŜƴŜǊƎƛƧŜΣ Řƻƭƻőŀ ƻōǾŜȊǳƧƻőƛ 

ŎƛƭƧ ƎƭŜŘŜ ŘŜƭŜȌŀ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛȊ ƻōƴƻǾƭƧƛǾƛƘ ǾƛǊƻǾ Ǿ ōǊǳǘƻ ƪƻƴőƴƛ ǇƻǊŀōƛ Ǿ wŜǇǳōƭƛƪƛ {ƭƻǾŜƴƛƧƛ ǘŜǊ ǳƪǊŜǇŜ Ȋŀ 

ǳǊŜǎƴƛőŜǾŀƴƧŜ ǘŜƎŀ ŎƛƭƧŀ ƛƴ ƳŜƘŀƴƛȊƳŜ ŦƛƴŀƴŎƛǊŀƴƧŀΣ ǳǊŜƧŀ ǇƻǘǊŘƛƭŀ ƻ ƛȊǾƻǊǳ ŜƴŜǊƎƛƧŜΣ ǎŀƳƻƻǎƪǊōƻ Ȋ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ 

energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljƛǾƛƘ ǾƛǊƻǾ ƛƴ ƻŘǾŜőƴŜ ǘƻǇƭƻǘŜ Ǿ ǎŜƪǘƻǊƧǳ ƻƎǊŜǾŀƴƧŀ ƛƴ 

ƘƭŀƧŜƴƧŀ ƛƴ ǎŜƪǘƻǊƧǳ ǇǊƻƳŜǘŀ ǘŜǊ ƻōǾŜǑőŀƴƧŜ ƛƴ ǳǎǇƻǎŀōƭƧŀƴƧŜ ƛƴǑǘŀƭŀǘŜǊƧŜǾΦ 

bŀ ǇƻŘƭŀƎƛ ǘŜƎŀ Ȋŀƪƻƴŀ ǎŜ Ǿ ǇǊŀǾƴƛ ǊŜŘ wŜǇǳōƭƛƪŜ {ƭƻǾŜƴƛƧŜ ǇǊŜƴŀǑŀǘŀ ƴŀǎƭŜŘƴƧƛ ŘƛǊŜƪǘƛǾƛ 9ǾǊƻǇǎƪŜ ǳƴƛƧŜΥ 

- Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju 

ǳǇƻǊŀōŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛȊ ƻōƴƻǾƭƧƛǾƛƘ ǾƛǊƻǾ ό¦[ [ ǑǘΦ ону Ȋ ŘƴŜ нмΦ мнΦ нлмуΣ ǎǘǊΦ унΤ Ǿ ƴŀŘŀƭƧƴƧŜƳ ōŜǎŜŘƛƭǳΥ 5ƛǊŜƪǘƛǾŀ 

2018/2001/EU), 

- Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski 

ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛΣ ǎǇǊŜƳŜƳōƛ ŘƛǊŜƪǘƛǾ нллфκмнрκ9¦ ƛƴ нлмлκолκ9¦ ǘŜǊ ǊŀȊǾŜƭƧŀǾƛǘǾƛ ŘƛǊŜƪǘƛǾ нллпκуκ9{ ƛƴ 

нллсκонκ9{ ό¦[ [ ǑǘΦ омр Ȋ ŘƴŜ мпΦ ммΦ нлмнΣ ǎǘǊΦ мύΣ ȊŀŘƴƧƛő ǎǇǊŜƳŜƴƧŜƴŀ Ȋ 5ƛǊŜƪǘƛǾƻ ό9¦ύ нлмфκфпп 9ǾǊƻǇǎƪŜƎŀ 

parlameƴǘŀ ƛƴ {ǾŜǘŀ Ȋ ŘƴŜ рΦ ƧǳƴƛƧŀ нлмф ƻ ǎƪǳǇƴƛƘ ǇǊŀǾƛƭƛƘ ƴƻǘǊŀƴƧŜƎŀ ǘǊƎŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛƴ ǎǇǊŜƳŜƳōƛ 

5ƛǊŜƪǘƛǾŜ нлмнκнтκ9¦ ό¦[ [ ǑǘΦ мру Ȋ ŘƴŜ мпΦ сΦ нлмфΣ ǎǘǊΦ мнрύΣ όǾ ƴŀŘŀƭƧƴƧŜƳ ōŜǎŜŘƛƭǳΥ 5ƛǊŜƪǘƛǾŀ нлмнκнтκ9{ύΣ 

ƛƴ ǎƛŎŜǊ Ǿ ŘŜƭǳΣ ƪƛ ǎŜ ƴŀƴŀǑŀ ƴŀ ǇƻǘǊŘƛƭŀ o izvoru energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 

ǎǇƻŘōǳƧŀƴƧŜ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƛȊ ǎƻǇǊƻƛȊǾƻŘƴƧŜ Ȋ ǾƛǎƻƪƛƳ ƛȊƪƻǊƛǎǘƪƻƳΦ 

Obravnavani zakon ureja tudi sodelovanje Republike Slovenije v mehanizmu Evropske unije za financiranje 

energije iz obnovljivih virov za izvajanje Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

ŘŜŎŜƳōǊŀ нлму ƻ ǳǇǊŀǾƭƧŀƴƧǳ ŜƴŜǊƎŜǘǎƪŜ ǳƴƛƧŜ ƛƴ ǇƻŘƴŜōƴƛƘ ǳƪǊŜǇƻǾΣ ǎǇǊŜƳŜƳōƛ ǳǊŜŘō ό9{ύ ǑǘΦ ссоκнллф ƛƴ 

ό9{ύ ǑǘΦ тмрκнллф 9ǾǊƻǇǎƪŜƎŀ ǇŀǊƭŀƳŜƴǘŀ ƛƴ {ǾŜǘŀΣ ŘƛǊŜƪǘƛǾ фпκннκES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 

2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 

нлмрκсрн ǘŜǊ ǊŀȊǾŜƭƧŀǾƛǘǾƛ ¦ǊŜŘōŜ ό9¦ύ ǑǘΦ рнрκнлмо 9ǾǊƻǇǎƪŜƎŀ ǇŀǊƭŀƳŜƴǘŀ ƛƴ {ǾŜǘŀ ό¦[ [ ǑǘΦ ону Ȋ ŘƴŜ нмΦ 

12. 2018, str. 1). 

¶ Nacionalni program varstva okolja: 

Nacionalni program varstva okolja 2030 je izdelan z namenom, da se z njim zaradi doseganja okoljske vizije 

ηhƘǊŀƴƧŜƴŀ ƴŀǊŀǾŀ ƛƴ ȊŘǊŀǾƻ ƻƪƻƭƧŜ Ǿ {ƭƻǾŜƴƛƧƛ ƛƴ ƛȊǾŜƴ ƴƧŜ ƻƳƻƎƻőŀǘŀ ƪŀƪƻǾƻǎǘƴƻ ȌƛǾƭƧŜƴƧŜ ǎŜŘŀƴƧƛƳ ƛƴ 

ǇǊƛƘƻŘƴƧƛƳ ƎŜƴŜǊŀŎƛƧŀƳζ ƻǇǊŜŘŜƭƛƧƻ ǳǎƳŜǊƛǘǾŜΣ ŎƛƭƧƛΣ ƴŀƭƻƎŜ ƛƴ ǳƪǊŜǇƛ ŘŜƭŜȌƴƛƪƻǾ ǾŀǊǎǘǾŀ ƻƪƻƭƧŀΦ 
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¶ Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017-2021: 

Operativni program za izvajanje NGP za obdobje 2017ς2021 (v nadaljnjem besedilu: OP NGP) predstavlja vez 

ƳŜŘ ǘŜƳŜƭƧƴƛƳ ǎǘǊŀǘŜǑƪƛƳ ŘƻƪǳƳŜƴǘƻƳ ƛƴ ŘƻƪǳƳŜƴǘƛΣ ƪƛ ƴŀ ƴƛȌƧƛƘ ǊŀǾƴŜƘ ǘǾƻǊƛƧƻ ǘŜƳŜƭƧŜ Ȋŀ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜΣ 

ƛȊǾŀƧŀƴƧŜ ƛƴ ǎǇǊŜƳƭƧŀƴƧŜ ǳƪǊŜǇƻǾ ƎƻȊŘƴŜ ǇƻƭƛǘƛƪŜΦ ht bDt ƻō ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ ŎƛƭƧŜǾ ƛƴ ǳǎƳŜǊƛǘŜǾ bDt ƴŀ ƪǊƻǾƴƛ 

operativni ravni skozi shemo prioritet, ukrepov in nalog pregledno povezuje vsebine veljavnih operativnih 

dokumentov in programov in jih glede na potrebe nadgrajuje skozi shemo prioritet, ukrepov in nalog. Pristop 

ǎƪǳǇŀƧ Ȋ ǾǎŜōƛƴƻ ƻƳƻƎƻőŀ ƴƻǎƛƭŎŜƳ ƎƻȊŘƴŜ ǇƻƭƛǘƛƪŜ ǳǎƳŜǊƧŀƴƧŜ ǘǊŀƧƴƻǎtnega gospodarjenja z gozdovi skladno 

ǎ ǇƻǘǊŜōŀƳƛ ƎƻȊŘŀΣ ƭŀǎǘƴƛƪŀ ƛƴ ŘǊǳȌōŜ ƪƻǘ ŎŜƭƻǘŜΣ ǇǊƛ őŜƳŜǊ ǎŜ ƭŀƘƪƻ ȊŀƎƻǘŀǾƭƧŀ ǊŀŎƛƻƴŀƭƴƻ ƛƴ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ 

ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƧǎƪƛƘΣ ƪŀŘǊƻǾǎƪƛƘ ƛƴ ŦƛƴŀƴőƴƛƘ ƳƻȌƴƻǎǘƛΦ 

 

¶ Strategija na ǇƻŘǊƻőƧǳ razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi 

gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji: 

±ƭŀŘŀ w{ ƧŜ мрнΦ ǊŜŘƴƛ ǎŜƧƛ ǎǇǊŜƧŜƭŀ Ϧ{ǘǊŀǘŜƎƛƧƻ ƴŀ ǇƻŘǊƻőƧǳ ǊŀȊǾƻƧŀ ǘǊƎŀ Ȋŀ ǾȊǇƻǎǘŀǾƛǘŜǾ ǳǎǘǊŜȊƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜ 

v zvezi z alternativnimƛ ƎƻǊƛǾƛ Ǿ ǇǊƻƳŜǘƴŜƳ ǎŜƪǘƻǊƧǳ Ǿ wŜǇǳōƭƛƪƛ {ƭƻǾŜƴƛƧƛϦΣ ƪƛ Ǿ ǎƭƻǾŜƴǎƪƛ ǇǊŀǾƴƛ ǊŜŘ ǇǊŜƴŀǑŀ 

evropska Direktivo 2014/94/EU.  

YƭƧǳőƴŀ ŎƛƭƧŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛƧŜ ǎǘŀΥ 

- od leta 2025 dalje bo v Sloveniji omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (kategorij 

aмΣ aDм ǘŜǊ bмύΣ ƪƛ ƛƳŀƧƻ Ǉƻ ŘŜƪƭŀǊŀŎƛƧƛ ǇǊƻƛȊǾŀƧŀƭŎŀ ǎƪǳǇƴƛ ƻƎƭƧƛőƴƛ ƻŘǘƛǎ ǾŜőƧƛ ƻŘ млл Ǝ /h2 na km, 

- Ǉƻ ƭŜǘǳ нлол ƴŜ ōƻ ǾŜő ŘƻǾƻƭƧŜƴŀ ǇǊǾŀ ǊŜƎƛǎǘǊŀŎƛƧŀ ŀǾǘƻƳƻōƛƭƻǾ Ȋ ƴƻǘǊŀƴƧƛƳ ƛȊƎƻǊŜǾŀƴƧŜƳ ƴŀ ōŜƴŎƛƴ ŀƭƛ ŘƛȊŜƭ 

ǎ ǎƪǳǇƴƛƳ ƻƎƭƧƛőƴƛƳ ƻŘǘƛǎƻƳ ŀǾǘƻƳƻōƛƭŀ nad 50 g CO2 na km. 

¢ŀƪƻ ȊŀǎǘŀǾƭƧŜƴƛ ŎƛƭƧ ǇƻǎǘŀǾƭƧŀ Ǿ ƻǎǇǊŜŘƧŜ ǾƻȊƛƭŀ ƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ ǇƻƎƻƴ ƛƴ ƘƛōǊƛŘƴŀ ǾƻȊƛƭŀ ǘŜǊ ƻƳƻƎƻőŀ ǳǇƻǊŀōƻ 

ǾƻȊƛƭ ƴŀ Ŧƻǎƛƭƴŀ ƎƻǊƛǾŀΣ ƪƛ ŘƻǎŜƎŀƧƻ ǾƛǎƻƪŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘŜ ƛƴ ƛƳŀƧƻ ōƛǎǘǾŜƴƻ ƳŀƴƧǑƛ ƴŜƎŀǘƛǾƴƛ ǾǇƭƛǾ ƴŀ ƻƪƻƭƧŜ ƪƻǘ 

vozila, ki so danes v uporabi. 
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2 Energetska ǊŜǾǑőƛƴŀ 

 
Energetska ǊŜǾǑőƛƴŀ je situacija, ko si gospodinjstvo ne more primerno ogrevati ali hladiti stanovanja in ne 
more pokriti drugih energetskih potreb, kot so topla voda, razsvetljava in podobno. Na pojav energetske 
ǊŜǾǑőƛƴŜ najbolj vplivajo prihodki ter cene in poraba energije. ¢ŜȌŀǾŀ je ƴŀƧǾŜőƧŀ v ŜƴƻőƭŀƴǎƪƛƘ gospodinjstvih, 
ǎǘŀǊŜƧǑƛƘ od 65 let, ter v ŜƴƻǎǘŀǊǑŜǾǎƪƛƘ gospodinjstvih. V obeh primerih so bolj prizadete ȌŜƴǎƪŜ (Focus, 
2020a). 
 
Tveganje energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ predstavlja pogosto slaba izolacija in/ali neustrezni ogrevalni sistemi stavb 
zaradi blagih zim; pomanjkanje sistemov centralnega ogrevanja; visoke cene ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ in najemnin; nizki 
prihodki, ki presegajo kriterije za ōǊŜȊǇƭŀőƴƻ ǇƻƳƻőΤ prekarnost in sezonska narava ǑǘŜǾƛƭƴƛƘ delovnih mest;  
ȊŀǑőƛǘŜƴƻǎǘ stavb v mestnih jedrih kot kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ kar ƻǘŜȌǳƧŜ prenovo (Focus, 2020a). 
 
Podatki Eurostata za leto 2019 ƪŀȌŜƧƻΣ da 15 % Evropejcev ȌƛǾƛ v domovih s slabimi strehami in ǾƭŀȌƴƛƳƛ zidovi. 
To pomeni, da veő kot 50 milijonov ljudi ȌƛǾƛ v energetski ǊŜǾǑőƛƴƛ na eni ƴŀƧōƻƎŀǘŜƧǑƛƘ celin na svetu. 2ŜǇǊŀǾ 
NEPN pravi, da energetska ǊŜǾǑőƛƴŀ v Sloveniji ni znatna (Vlada RS, 2020), ima velik ŘŜƭŜȌ gospodinjstev (22,7 
%) ǘŜȌŀǾŜ s streho, ki ǇǳǑőŀΣ z ǾƭŀȌƴƛƳƛ stenami/temelji/tlemi ali s trhlimi okenskimi okvirji (Focus, 2020b).  
 
Direktiva EU o energetski ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ in direktiva o stavbah zahtevata, da ŘǊȌŀǾŜ őƭŀƴƛŎŜ v svojih nacionalnih 
energetskih in podnebnih ƴŀőǊǘƛƘ in ŘƻƭƎƻǊƻőƴƛƘ strategijah prenove opredelijo definicije, kazalnike in ǊŜǑƛǘǾŜ 
za odpravo energetske ǊŜǾǑőƛƴŜΦ Vendar pa novo evropsko ǇƻǊƻőƛƭƻ ugotavlja, da Slovenija v svojih 
nacionalnih energetskih in podnebnih ƴŀőǊǘƛƘ ni podale niti jasne opredelitve energetske ǊŜǾǑőƛƴŜΣ kar je 
minimum, ki ga zahteva EU (Focus, 2020b). Edini kazalnik s ǇƻŘǊƻőƧŀ energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ za Slovenijo je 
ηȊŀƳǳƧŀƴƧŜ s Ǉƭŀőƛƭƛ za komunalne storitve zaradi ŦƛƴŀƴőƴƛƘ ǘŜȌŀǾζ (Vlada RS, 2020). Tako NEPN na ǇƻŘǊƻőƧǳ 
energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ Řƻƭƻőŀ naslednje aktivnosti: 
1. najpozneje do leta 2021 v ǇƻŘǊƻőƴƛ zakonodaji opredeliti energetsko ǊŜǾǑőƛƴƻ in Řƻƭƻőƛǘƛ obveznost 

ǇŜǊƛƻŘƛőƴŜƎŀ merjenja ǊŀȊǎŜȌƴƻǎǘƛ pojava energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ (ocene ǑǘŜǾƛƭŀ energetsko revnih 

gospodinjstev v ŘǊȌŀǾƛύΣ  

2. najpozneje do leta 2021 na podlagi opredelitve energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ jasno Řƻƭƻőƛǘƛ ƴŀőƛƴ merjenja 

energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ in kazalnike za potrebe ǎǘŀǘƛǎǘƛőƴŜƎŀ merjenja pojava, ki bodo ƻƳƻƎƻőƛƭƛ merjenje 

energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ in analiziranje pojava ter ōƻƭƧǑƛ vpogled v njegovo ǊŀȊǎŜȌƴƻǎǘ in Ȋƴŀőƛƭnosti, 

3. najpozneje do leta 2021 Řƻƭƻőƛǘƛ ciljni kazalnik za ǇƻŘǊƻőƧŜ energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ v prihodnje, s ciljem, da 

se energetska ǊŜǾǑőƛƴŀ kljub ƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƳ ukrepom na energetskem in podnebnem ǇƻŘǊƻőƧǳ ne ǇƻǾŜőŀΣ  

4. od leta 2022 sproti spremljati, ali ƻōǎǘƻƧŜői ǎǇƭƻǑƴƛ ukrepi socialne politike, ǎǇƭƻǑƴƛ ukrepi stanovanjske 

politike in ƻōǎǘƻƧŜőƛ ciljni ukrepi na ǇƻŘǊƻőƧǳ energetske ǊŜǾǑőƛƴe zagotavljajo doseganje cilja, 

5. do leta 2022 izdelati akcijski ƴŀőǊǘ za obvladovanje energetske ǊŜǾǑőƛƴŜΣ ƛȊōƻƭƧǑŀǘƛ in ǇƻǾŜőŀti obseg 

ponudbe ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ instrumentov ter opredeliti dodatne ukrepe, ki se ȊŀőƴŜ izvajati v primeru, őŜ 

nastane ǾŜőƧŀ vrzel med izmerjenim in ciljnim kazalnikom energetske ǊŜǾǑőƛƴŜΦ 

tƻƳƻő tveganim skupinam je na voljo v nekaterih projektih, kot so dejavnosti Eko skada, projekt 
EmpowerMed in projekt Trace. 
 
Eko sklad nudi ǾŜő ukrepov za ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ energetske ǊŜǾǑőƛƴŜΣ ki ȊƳŀƴƧǑǳƧŜƧƻ ǎǘǊƻǑƪŜ za energijo in 
ƛȊōƻƭƧǑǳƧŜƧƻ kvaliteto bivanja. Ti so zajeti v program ZERO 500 in v dejavnosti ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ energetske 
ǊŜǾǑőƛƴŜ ƻōőŀƴƻǾ (ZERO) (Eko sklad, 2021). 

1. Program ZERO 500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se ǎƻƻőŀƧƻ z energetsko ǊŜǾǑőƛƴƻΦ 
Eko sklad dodeli ǳǇǊŀǾƛőŜƴŎŜƳ nepovratno Ŧƛƴŀƴőƴƻ spodbudo v ǾƛǑƛƴƛ 100 % ǳǇǊŀǾƛőŜƴƛƘ ǎǘǊƻǑƪƻǾ 
investicije za izvedbo investicij v ukrepe ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije. Nepovratna Ŧƛƴŀƴőƴŀ spodbuda je lahko 
dodeljena za investicije v ukrepe toplotne izolacije strehe in/ali stropa; toplotne izolacije fasade; vgradnje 
energijsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛƘ oken in/ali vhodnih vrat; zamenjave sistema priprave tople vode z grelnikom vode 
s sprejemniki ǎƻƴőƴŜ energije; zamenjave ƴŜǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƎŀ sistema priprave tople vode z grelnikom vode 
s toplotno őǊǇŀƭƪƻΤ vgradnje lokalnega ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀ z ǾǊŀőŀƴƧŜƳ toplote odpadnega zraka. 
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2. Dejavnost zƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ energetske ǊŜǾǑőƛƴŜ ƻōőŀƴƻǾ se izvaja v okviru ƳǊŜȌŜ ENSVET. Namenjena je 
ƻōőŀƴƻƳΣ ki so prejemniki redne denarne socialne ǇƻƳƻőƛΦ Ob obisku na domu energetski svetovalec 
izvede ustrezne meritve in ƛȊǊŀőǳƴŜΣ na podlagi katerih svetuje, kako zmaƴƧǑŀǘƛ rabo energije in vode in s 
tem ǎǘǊƻǑƪŜΦ Poleg nasveta svetovanci prejmejo tudi paket enostavnih naprav za ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ rabe 
energije in vode όǾŀǊőƴŜ sijalke, ǇƻŘŀƭƧǑƪƛ za elektriko s stikalom za izklop, ǾŀǊőŜǾŀƭƴƛ nastavki za pipo in 
ǘǳǑΣ tesnila za okna itd.). 

Z namenom ǑőƛǘŜƴƧŀ ranljivih ǇƻǘǊƻǑƴƛƪƻǾ pred energetsko ǊŜǾǑőƛƴƻ v prehodu na őƛǎǘƻ energijo, se je 
oblikovala projektna skupina, ki bo oblikovala usposabljanje za ƻǇƻƭƴƻƳƻőŜƴƧŜ ǇƻǘǊƻǑƴƛƪƻǾ energije (TRECE). 
Pri tem bodo aktivno ǾƪƭƧǳőŜƴƛ ŘǊȌŀǾƭƧŀƴƛΣ gospodinjstva v energetski ǊŜǾǑőƛƴƛ in socialni ŘŜƭŜȌƴƛƪƛΦ EU ȌŜƭƛ 
pomagati ǇƻǘǊƻǑƴƛƪƻƳΣ da sprejmejo prehod na őƛǎǘƻ energijo tako, da jim pomaga pri vsakdanjih opravilih, 
kot so ƻōǊŀőǳƴŀǾŀƴƧŜ ǎǘǊƻǑƪƻǾ energentov in menjava dobaviteljev. Obstaja velika paleta ǊŜǑƛǘŜǾΣ s katerimi 
lahko ǇƻǘǊƻǑƴƛƪƻƳ pomagajo ȊƳŀƴƧǑŀǘƛ porabo energije, ȊƴƛȌŀǘƛ emisije ogljikovega dioksida in s tem 
energetsko ǊŜǾǑőƛƴƻ (Leag, 2019). 
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3 ½ƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ƻōőƛƴŜ pomembne z vidika energetike 

3.1 {ǇƭƻǑƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ 
 
hōőƛƴŀ Trzin (v nadaljevanju tudi ƻōőƛƴŀύ je del Osrednjeslovenske ǎǘŀǘƛǎǘƛőƴŜ regije in meji na tri ƻōőƛƴŜΥ 
5ƻƳȌŀƭŜΣ aŜƴƎŜǑ in Mestno ƻōőƛƴƻ Ljubljana. hōőƛƴŀ meri 8,6 km2 in je po ǇƻǾǊǑƛƴƛ tretja ƴŀƧƳŀƴƧǑŀ 
slovenska ƻōőƛƴŀΦ Po gostoti naseljenosti3 izstopa, saj tu gostota prebivalstva ȊƴŀǑŀ 457,3 prebivalcev na 
kvadratni kilometer, med tem ko je slovensko ǇƻǾǇǊŜőƧŜ 103,4 prebivalca na kvadratni kilometer. 
 

 

 
Slika 1: Lega ƻōőƛƴŜ Trzin. 

Vir: GURS, OpenStreetMap; kartografija: Envirodual d. o. o. 

 
 
Glede na dejansko rabo tal4 prevladuje gozd, ki pokriva 45,7 % ǇƻǾǊǑƛƴŜ ƻōőƛƴŜΣ sledijo njive s 26,6 %, 
pozidana ȊŜƳƭƧƛǑőŀ z 18,1 % ter trajni travniki z 5,9 %. 
 

                                                 
3 SURS, Si-stat podatkovni portal, 1. 1. 2020 
4 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, stanje na dan 31. 3. 2020, http://rkg.gov.si/GERK/  

http://rkg.gov.si/GERK/
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Slika 2: Dejanska raba tal v ƻōőƛƴƛ Trzin.  
Vir: MKGP; kartografija: Monolit d. o. o. 

 

3.2 Prebivalstvo in poselitev 
 
V prvi polovici leta 20205 je bilo v hōőƛƴƛ Trzin 3.940 prebivalcev ς 1.976 ƳƻǑƪƛƘ in 1.964  ȌŜƴǎƪΦ Gostota 
prebivalcev je v prvi polovici leta 2020 ȊƴŀǑŀƭŀ 457,3 prebivalcev na km2. Naselje v ƻōőƛƴƛ je eno, to je 
istoimensko naselje Trzin. 

 
Preglednica 1: Izbrani kazalniki o prebivalstvu v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2020 (stanje na 1.1.). 

kazalnik Trzin Slovenija 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost (leta) 43,0 43,7 

indeks staranja 133,2 137,1 

ŘŜƭŜȌ prebivalcev, starih 0-14 let (%) 16,8 15,1 

ŘŜƭŜȌ prebivalcev, starih 15 do 64 let (%) 60,8 64,7 

ŘŜƭŜȌ prebivalcev, starih 65 let ali ǾŜő (%) 22,4 20,2 

naravni prirast (leto 2019)* 12 -1.260 

selitveni prirast s tujino (leto 2019)* 25 16.213 

skupni prirast (leto 2019)* 19 14.953 
*  zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal 

 
Preglednica 2: ~ǘŜǾƛƭƻ prebivalcev po naseljih v hōőƛƴƛ Trzin v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2020. 

naselje ǑǘŜǾƛƭƻ prebivalcev 

Trzin 3.940 

hōőƛƴŀ ¢ǊȊƛƴ 3.940 
*stanje na 1. 1. 2020 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal 
  

                                                 
5 SURS, Si-stat podatkovni portal 
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Preglednica 3: ~ǘŜǾƛƭƻ in velikost gospodinjstev v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2018. 

 ǑǘŜǾƛƭƻ gospodinjstev 
ǇƻǾǇǊŜőƴŀ velikost 

gospodinjstva 

hōőƛƴŀ Trzin 1.423 2,7 

Slovenija 824.618 2,5 

*stanje na 1. 1. 2018 (zadnji podatek) 
vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal 
 

 
Slika 3: ~ǘŜvilo prebivalcev v hōőƛƴƛ Trzin ȊŀőŜǘƪǳ leta 2020. 

Vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, STAGE podatkovni portal. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 

- V ƻōőƛƴƛ Trzin je eno naselje, to je Trzin. V naselju Trzin torej ȌƛǾijo vsi prebivalci hōőƛƴŜ Trzin, ki jih je bilo 
na dan 1. 1. 2020 3.940. 

- V ƻōőƛƴƛ Trzin je zaznan ƴƛȌƧƛ indeks staranja, in sicer za 2,84 % glede na slovensko ǇƻǾǇǊŜőƧŜΦ 

 

3.3 Stavbni fond 
 
Po podatkih Geodetske uprave RS - Registra ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ (v nadaljevanju REN) je bilo septembra 2020 v 
hōőƛƴƛ Trzin 1.578 stavb, od tega 979 stanovanjskih stavb (62,0 %) in 599 nestanovanjskih stavb (38,0 %). 
Prevladujejo ǎŀƳƻǎǘƻƧŜőŜ stavbe. Stanovanjskih stavb s tremi ali ǾŜő stanovanji όǾŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪŜ stavbe) je 
v ƻōőƛƴƛ glede na register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ 107 (10,9 % stanovanjskih stavb). 
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Grafikon 1: Stavbe v hōőƛƴƛ Trzin glede na dejansko rabo in tip stavbe.  

Vir: GURS; Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2020. 

 

 
Grafikon 2: Stavbe po letu zgraditve v hōőƛƴƛ Trzin [%].  

Vir: GURS; Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2020. 

 

V nadaljevanju so podane glavne Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ stanovanjske gradnje za posamezna őŀǎƻǾƴŀ obdobja: 
 
- Gradnja pred letom 1918: V ƻōőƛƴƛ je 3,8 % stanovanjskih ter 5,7 % vseh stavb zgrajenih pred letom 

1918. Stavbe zgrajene pred letom 1918 imajo ƻōƛőŀƧƴƻ zidove narejene iz polne opeke (debeline od 29 
do 68 cm) ali naravnega kamna (debeline od 50 do 150 cm). Tla na terenu so sestavljena iz betonskega 
tlaka (z ali brez estriha) ali ǇƻŘƭƻȌƴŜƎŀ betona, nasutja in lesenega poda. Okna so lesena z enojno 
zasteklitvijo. Stropi nad neogrevano kletjo so narejeni iz ƻǇŜőƴƛƘ obokov, nasutja, betonskega estriha in 
lesenega poda ali iz ƻǇŜőƴƛƘ svodastih obokov z jeklenimi nosilci, betonskega estriha ter lesenega poda. 
Stropi proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ so sestavljeni iz lesenih tramov, nasutja, betonskega estriha in 
slepega poda ali pa iz brun, nasutja ter nazadnje ȊŀƪƭƧǳőŜƴƛ z ƻǇŜőƴƛƳƛ tlakovci. Strehe so izdelane iz 
lesenega ƻǎǘǊŜǑƧŀΣ z ometom na ƻǇŀȌǳΦ 
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- Gradnja do leta 1945: Stavbe predvojnega obdobja (do leta 1945) so ƻōƛőŀƧƴƻ solidno grajene, a slabo 
ǾȊŘǊȌŜǾŀƴŜΣ ǑŜ vedno s polnimi ƻǇŜőƴƛƳƛ zunanjimi zidovi, debeline od 29 do 68 cm. Pojavijo se prvi 
betonski stropi. Tla nad neogrevano kletjo so sestavljena iz betonske ǇƭƻǑőŜΣ betonske estriha in 
lesenega poda. Strehe so neizolirane in narejene iz lesenega ƻǎǘǊŜǑƧŀΣ medtem ko so stropovi proti 
neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ izdelani iz lesenih tramov, betonskega estriha in slepega poda. Okna so lesena 
z enojno zasteklitvijo ali ǑƪŀǘƭŀǎǘŜ izvedbe z dvema stekloma. ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v ƻōőƛƴƛ 3,6 
%. 

 
- Gradnja do leta 1980: Stavbe, zgrajene do osemdesetih let, so ǎƭŀōǑŜ ali ƪǾŜőƧŜƳǳ enako kvalitetno 

grajene kot stavbe, ki so bile zgrajene do leta 1945. Razlogi so bili predvsem v pomanjkanju in ǾŀǊőŜǾŀƴƧǳ 
z gradbenimi materiali. Stene so bile narejene iz ǾƻǘƭƛőŀǾŜ opeke (debeline od 19 do 29 cm), toplotne 
izolacije in z ali brez ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴŜƎŀ sloja, oziroma betona iz kamnitega agregata in ŎŜƭƛőƴŜƎŀ betona. 
Stropi nad neogrevano kletjo so v sestavi iz betonske ǇƭƻǑőŜΣ toplotne izolacije, betonskega estriha in 
lesenega poda. Za strop proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ velja, da je sestavljen iz betonske ǇƭƻǑőŜΣ z ali 
brez toplotne izolacije in betonskega estriha. Lahko pa tudi sestoji iz ŎŜƭƛőƴŜƎŀ betona in toplotne 
izolacije. Streha je narejena iz lesene konstrukcije in je toplotno izolirana med ǑƪŀǊƴƛƪƛΦ Okna so bila 
lesena z dvoslojno zasteklitvijo ali vezana z dvema stekloma.  ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v obőƛƴƛ 47,1 
%. 

 
V drugi polovici sedemdesetih let na podlagi ureditvenih ƴŀőǊǘƻǾ nastane ǇǊŜǘŜȌƴƻ stanovanjsko naselje 
Mlake z individualno ǇǊƻǎǘƻǎǘƻƧŜőƻ in vrstno pozidavo. Naselje se ǑŜ s posameznimi nizi dopolnjuje tudi 
v osemdesetih in devetdesetih letih. 
 

- Gradnja do leta 1990: tǊŜǾƭŀŘǳƧƻőƛ material za gradnjo ǾŜőƴŀŘǎǘǊƻǇƴƛƘ objektov je beton, zasebne ƘƛǑŜ 
pa so bile grajene stihijsko, predvsem iz opeke. Stene so narejene iz ǾƻǘƭƛőŀǾŜ opeke (debeline od 19 do 
29 cm), toplotne izolacije in z ali brez ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴŜƎŀ sloja. Stropi nad neogrevano kletjo so sestavljeni 
iz betonske ǇƭƻǑőŜΣ toplotne izolacije, betonskega estriha in poda. Stropi proti neogrevanemu ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ 
so v sestavi betonske ǇƭƻǑőŜΣ ponovno z ali brez toplotne izolacije oz. z ali brez penjenega peska in 
estriha. Lahko pa so tudi v izvedbi s ŎŜƭƛőƴƛƳ betonom in toplotno izolacijo. Strehe so v sestavi iz lesenega 
ƻǎǘǊŜǑƧŀ z ƴŀƳŜǑőŜƴƻ toplotno izolacijo med ǑƪŀǊƴƛƪƛΦ Vgrajevala so se lesena okna z dvoslojno 
zasteklitvijo ali vezana okna z dvema stekloma. ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v ƻōőƛƴƛ 21,6 %. 

 
- Gradnja v devetdesetih letih (1991-2001): V devetdesetih letih postane gradnja zelo raznolika, ob 
ƻǇŜőƴƛ zidavi se pojavi lahka ƳƻƴǘŀȌƴŀ gradnja, predvsem pri ŜƴƻŘǊǳȌƛƴǎƪƛƘ ƘƛǑŀƘΦ tƻǾŜőŀƭ se je ŘŜƭŜȌ 
ƻǇŜőƴƛƘ stavb s toplotno izolacijo vseh konstrukcijskih sklopov, zato so stavbe v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ ǑŜ kar dobro 
izolirane. Vgrajena okna so lesena, aluminijasta in PVC. Povsod prevladuje dvojna zasteklitev, do leta 
2000 predvsem ηǘŜǊƳƻǇŀƴζΣ po tem pa se uveljavi energijsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ dvoslojna zasteklitev. bƻǾŜƧǑƛ 
objekti, zgrajeni po letu 1990, so bolje toplotno izolirani, zato je smiselno objekt dodatno toplotno 
izolirati le v primeru, ko so posamezni elementi konstrukcijskih sklopov ǇƻǑƪƻŘƻǾŀƴƛ ali je predvidena 
njihova zamenjava. Dodatno je smiselno izolirati le ǇƻǑŜǾƴƻ streho ali ǇƭƻǑőƻ nad ogrevanim 
podsǘǊŜǑƧŜƳΦ ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v ƻōőƛƴƛ 12,8 %. 
 

- bƻǾŜƧǑŀ gradnja (2002-2009): Stavbe je treba glede na Pravilnik o toplotni ȊŀǑőƛǘƛ in ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi 
energije v stavbah iz leta 2002 (Uradni list RS, ǑǘΦ 42/02, 110/02 ς ZGO-1) graditi tako, da je vpliv toplotnih 
mostov na letno potrebo po toploti őƛƳ ƳŀƴƧǑƛΣ pri őŜƳŜǊ se uporabijo vse znane ǘŜƘƴƛőƴŜ in ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ 
ƳƻȌƴƻǎǘƛΦ Okna, vrata, fiksne steklene ǇƻǾǊǑƛƴŜ in drugi ƳƻƴǘŀȌƴƛ gradbeni elementi morajo biti vgrajeni 
tako, da ȊǊŀőƴŀ prepustnost prostora ali skupine prostorov, merjena po standardu SIST ISO 9972 pri 
podtlaku 50 Pa, ni vŜőƧŀ kot dve izmenjavi na uro. Vse zastekljene ǇƻǾǊǑƛƴŜ razen tistih, ki so obrnjene na 
sever ali so ȊŀǎŜƴőŜƴŜ z naravno oziroma umetno oviro, morajo imeti vgrajeno zunanjo ȊŀǑőƛǘƻ proti 
ǎƻƴőƴŜƳǳ sevanju. ¢ŀƪǑƴƛƘ stanovanjskih stavb je v ƻōőƛƴƛ 6,1 %. 

 
- Gradnja energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛƘ stavb (2010-2020): Pri zagotavljanju ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije v stavbah 

je treba glede na PURES 2010 (Pravilnik o ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije v stavbah, 2010) ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ celotno 
ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪƻ dobo stavbe, njeno namembnost, podnebne podatke, materiale konstrukcije in ovoja, lego in 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

Envirodual d. o. o.     Stran 31 od 215 
 

orientiranost, parametre notranjega okolja, vgrajene sisteme in naprave ter uporabo obnovljivih virov 
energije. Stavbo je treba zasnovati in graditi tako, da je energijsko ustrezno orientirana, da je razmerje 
med ǇƻǾǊǑƛƴƻ toplotnega ovoja stavbe in njeno kondicionirano prostornino z energijskega ǎǘŀƭƛǑőŀ 
ugodno, da so prostori v stavbi energijsko optimalno razporejeni, in da materiali in elementi konstrukcije 
ter celotna zunanja ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe ƻƳƻƎƻőŀƧƻ ǳőƛƴkovito upravljanje z energijskimi tokovi. ¢ŀƪǑƴƛƘ 
stanovanjskih stavb je v ƻōőƛƴƛ 5,1 %. 

 
±Ŝőƛƴŀ stanovanjskih stavb v ƻōőƛƴƛ je iz opeke (51,8 %), sledijo stavbe iz betona in armiranega betona (19,1 
%), nato pa sledijo drugi materiali (15,2 %). Pri nestanovanjskih stavbah prevladuje opeka (42,4 %). 
 

 
Grafikon 3: Stavbe glede na material nosilne konstrukcije v hōőƛƴƛ Trzin (%).  

Vir: GURS, Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2020. 

 

Po podatkih iz leta 2002 v ƻōőƛƴƛ na stavbah s stanovanji prevladuje ƻǇŜőƴŀ ǎǘǊŜǑƴŀ kritina (39,9 %). Potrebno 
je opozoriti, da se podatki ƴŀƴŀǑŀƧƻ samo na stanovanjske stavbe, saj popis ni zajemal nestanovanjskih stavb. 
 

Glede na podatke REN ima dobra őŜǘrtina (26,9 %) v ƻōőƛƴƛ prenovljeno streho. Pri prenovi streh prevladujejo 
stanovanjske stavbe. Od vseh stanovanjskih stavb jih ima prenovljeno streho 36,4 %, od vseh nestanovanjskih 
stavb pa 11,5 %. Precej manj je stavb z obnovljeno fasado (izolacija). Takih je 10,7 % od vseh stavb v ƻōőƛƴƛΦ 
Od vseh stanovanjskih stavb jih ima prenovljeno fasado 13,2 %, od nestanovanjskih stavb pa 6,7 %. 

±Ŝőƛƴŀ prenov streh in fasad se je zgodila v obdobju zadnjih dvajsetih let. V 9,4 % delov stavb6 so bila 
zamenjana okna (skupaj je v ƻōőƛƴƛ 3.156 delov stavb). Okna so bila zamenjana v 14,9 % delov stanovanjskih 
stavb. Prevladujejo zamenjave oken v obdobju med letoma 2001 in 2009. 

                                                 
6 Delov stavb je ǾŜő kot samih stavb, saj sta lahko v eni stavbi evidentirana dva ali ǾŜő delov stavbe (npr. dve stanovanji). 
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Grafikon 4: Stavbe po letu obnove strehe v hōőƛƴƛ Trzin. 

Vir: GURS, Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2020. 

 

 

 
Grafikon 5: Stavbe po letu obnove fasade v hōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: GURS, Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2020. 
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Grafikon 6: Stanovanja po letu obnove oken v hōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: GURS, Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2020. 

 

Ker je REN v marsikaterih predhodno predstavljenih vsebinah ƴŜŀȌǳǊŜƴΣ smo pridobili tudi podatke Eko 
sklada, kjer lahko ƻōőŀƴƛ pridobijo nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude oziroma ugodne kredite za ǾŜőƧƻ 
energijsko ǳőinkovitost stanovanjskih stavb. 
 
V letih od 2017 do 2019 je bilo ǑǘŜǾƛƭőƴƻ ƴŀƧǾŜő ƴŀƭƻȌō v vgradnjo toplotne őǊǇŀƭƪŜ za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe in pripravo sanitarne vode (22 ƴŀƭƻȌōύΣ sledita vgradnja ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀ z ǾǊŀőŀƴƧŜƳ 
toplote odpadnega zraka (11 ƴŀƭƻȌōύ ter vgradnjo naprave za samooskrbo z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo (9 ƴŀƭƻȌōύΦ 
Ostalih ƴŀƭƻȌō je bilo ǑǘŜǾƛƭőƴƻ manj. V ǇƻǾǇǊŜőƧǳ je bilo letno izvedenih okoli 22 ƴŀƭƻȌōΣ sofinanciranih s 
strani Eko sklada. Skupaj je bilo v triletnem obdobju ƛȊǇƭŀőŀƴƛƘ za 149.991,9 ϵ nepovratnih ŦƛƴŀƴőƴƛƘ spodbud 
(za 66 ƴŀƭƻȌōύΦ 
 

 
Grafikon 7: LȊǇƭŀőŀƴŜ nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude v hōőƛƴƛ Trzin  s strani Eko sklada j.s. ς ǑǘŜǾƛƭƻ ƴŀƭƻȌōΦ Vir: Eko 

sklad j.s. 
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Grafikon 8: LȊǇƭŀőŀƴŜ nepovratne ŦƛƴŀƴőƴŜ spodbude v hōőƛƴƛ Trzin s strani Eko sklada j.s. ς ǾƛǑƛƴŀ ƴŀƭƻȌō. Vir: Eko 

sklad j.s. 
 

V ƻōőƛƴƛ petina vseh stavb (stanovanjskih in nestanovanjskih) ni ogrevanih. Izmed vseh stavb, ki se ogrevajo,  
prevladuje centralno ogrevanje (73,5 %). Pri stanovanjskih stavbah prevladuje centralno ogrevanje (92,2 %). 
±Ŝőƛƴŀ nestanovanjskih stavb ni ogrevana (49,9 %), kar je razumljivo, saj med nestanovanjske stavbe spadajo 
vse stavbe, ki niso namenjene za bivanje (poslovne, industrijske, kmetijske stavbe, ƎŀǊŀȌŜ ΧύΦ 
 

 
Grafikon 9: Stavbe glede na ƴŀőƛƴ ogrevanja v hōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: GURS, Register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴΣ september 2020. 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V ƻōőƛƴƛ je bilo v letu 2020 po podatkih Registra ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ GURS 1.578 stavb, od tega 979 (62,0 %) 

stanovanjskih stavb in 599 (38,0 %) nestanovanjskih stavb. 
- ±ŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪƛƘ stavb je v ƻōőƛƴƛ glede na register ƴŜǇǊŜƳƛőƴƛƴ 107 (10,9 % stanovanjskih stavb). 
- V ƻōőƛƴƛ je bilo zgrajenih ƴŀƧǾŜő stavb (47,1 %) v obdobju od 1971 do 1980. 
- V obdobju ƴƻǾŜƧǑŜ gradnje (od 2010 naprej), ko lahko govorimo o energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƛƘ stavbah, je 

bilo zgrajenih 5,1 % stanovanjskih stavb. 
- Po podatkih REN ǾŜőƛƴŀ stavb nima prenovljene strehe (73,1 %) ali fasade (89,3 %) - med stanovanjskimi 

stavbami jih ima 36,4 % prenovljeno streho in 13,2 % prenovljeno fasado. 
- Okna so bila zamenjana v 14,9 % delov stanovanjskih stavb, od tega jih je bilo v ƴŀƧǾŜő zamenjanih v 

obdobju 2001-2009. 
- V obdobju 2017ς2019 je bilo sofinanciranih s strani Eko sklada 66 ƴŀƭƻȌōΣ ǑǘŜǾƛƭőƴo ƴŀƧǾŜő v vgradnjo 

toplotne őǊǇŀƭƪŜ za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in pripravo sanitarne vode (22 ƴŀƭƻȌōύΣ 
vgradnjo ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀ z ǾǊŀőŀƴƧŜƳ toplote odpadnega zraka (11 ƴŀƭƻȌōύ ter vgradnjo naprave za 
samooskrbo z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo (9 ƴŀƭƻȌb), ostalih ƴŀƭƻȌō je bilo manj. Skupaj je bilo v triletnem obdobju 
ƛȊǇƭŀőŀƴƛƘ za 149.991,9 ϵ nepovratnih ŦƛƴŀƴőƴƛƘ spodbud, opazen pa je tudi trend ƴŀǊŀǑőŀƴƧŀ 
sofinanciranih spodbud.  

- 73,5 % vseh stavb ima centralno ogrevanje, 20,2 % pa je brez ogrevanja (od tega ni ogrevanih 1,9 % 
stanovanjskih stavb). Pri stanovanjskih stavbah prevladuje centralno ogrevanje (92,2 %). 

 

3.3.1 Stanovanja 

 
Glede na podatek SURS je bilo v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2018 (zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek) v oōőƛƴƛ Trzin 1.429 stanovanj. 
Med stanovanji prevladujejo ǑǘƛǊƛǎƻōƴŀ stanovanja (24,3 %), sledijo jim trosobna stanovanja (19,9 % ). Glede 
na ǇƻǾǊǑƛƴƻ stanovanja v hōőƛƴƛ Trzin prevladujejo stanovanja z uporabno ǇƻǾǊǑƛƴƻ od 60 do 80 m2 (22,4 %). 
Od 1.429 stanovanj je bilo 1.212 (84,8 %) stanovanj naseljenih in 217 (15,2 %) stanovanj nenaseljenih. V 
kategoriji nenaseljenih stanovanj je bilo 216 praznih stanovanj (15,1 % od vseh stanovanj), 1 stanovanje pa 
opredeljeno kot stanovanje za sezonsko ali sekundarno rabo. 

 
Preglednica 4: Stanovanjski standard v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2018. 

ǑǘŜǾƛƭƻ stanovanj 1.429 

ǑǘŜǾƛƭƻ naseljenih stanovanj 1.212 

~ǘŜǾƛƭƻ nenaseljenih stanovanj 217 

ǑǘŜǾƛƭƻ praznih stanovanj 216 

ǑǘŜǾƛƭƻ stanovanj za sezonsko ali sekundarno rabo 1 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ (m2) stanovanja 99,2 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ (m2) naseljenega stanovanja 104,1 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ (m2) na stanovalca 33,2 

ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ oseb v stanovanju 3,1 
Vir: SURS. 
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Grafikon 10: Stanovanja po ǑǘŜǾƛƭǳ sob v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2018 (ǊŜŦŜǊŜƴőƴƻ obdobje 01.01.2018, kuhinja ni ǑǘŜǘŀ kot 

soba).  
Vir: SURS. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V ƻōőƛƴƛ je bilo po podatkih SURS v ȊŀőŜǘƪǳ leta 2018 1.429 stanovanj, s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ 3,1 osebami na 

stanovanje in ǇƻǾǇǊŜőƴƻ uporabno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 99,2 m2. 
- Od 1.429 stanovanj je 216 (15,1 %) praznih stanovanj in 1 stanovanje, ki je opredeljeno kot stanovanje 

za sezonsko ali sekundarno rabo. 

 

3.4 Male kurilne naprave 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo evidenco malih kurilnih naprav (EVIDIM), kamor izvajalci 
dimnikarskih storitev vpisujejo podatke skladno s predpisi, in sicer se v evidenci vodijo podatki o vrsti kurilne 
naprave (centralna, lokalna), Ƴƻőƛ kurilne naprave, letu vgradnje in vrsti goriva, ki se uporablja v mali kurilni 
napravi. 
 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, ǑǘΦ 24/13, 2/15 in 50/16) je 
mala kurilna naprava tista, ki je sestavljena iz enega ali ǾŜő ƪǳǊƛǑő ter veznih elementov za odvajanje dimnih 
plinov skozi odvodnik in iz odvodnika dimnih plinov, őŜ njena vhodna toplotna Ƴƻő ne presega ŘƻƭƻőŜƴŜ 
vrednosti (plin do 10 MW, ǘŜƪƻőŜ gorivo do 5 MW in trdno gorivo do Ƴƻőƛ 1 MW), kjer koli se nahaja 
(stanovanjska ali nestanovanjska stavba). V kolikor so naprave teh Ƴƻőƛ namenjene proizvodnemu procesu 
se ǑǘŜƧŜƧƻ za srednje kurilne naprave. 
 
Glede na podatke pridobljene v maju 2020, je v evidenco malih kurilnih naprav v hōőƛƴƛ Trzin vpisanih 2.311 
kurilnih naprav όǑǘŜǾƛƭƻ vseh stavb v ƻōőƛƴƛ je 1.578). Glede na problematiko izvajanja dimnikarskih storitev - 
uporabniki se ne ǇƻǎƭǳȌǳƧŜƧƻ storitev dimnikarskih ǎƭǳȌōΣ evidenca sicer ni popolna, vendar lahko ǎƭǳȌƛ za 
grobo oceno. 
 
Prevladujejo male kurilne naprave na zemeljski plin (73,6 %), sledijo naprave na ekstra lahko kurilno olje ELKO 
(13,4 %) in naprave na lesno biomaso (12,9 %). 5ŜƭŜȌ kurilnih naprav na ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin, glede na 
EVIDIM ȊƴŀǑŀ 0,04 % (1 naprava). 
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Grafikon 11: 5ŜƭŜȌ malih kurilnih naprav glede na energent v hōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2020. 

 
Pri ŘƻƭƻőŀƴƧǳ starosti kurilnih naprav, se je privzelo, da je leto vgradnje tudi leto izdelave kurilne naprave, saj 
se ǾŜőƛƴƻƳŀ vgrajujejo nove naprave. V ǇƻǾǇǊŜőƧǳ so kurilne naprave v ƻōőƛƴi stare 17,2 let. bŀƧǎǘŀǊŜƧǑŜ so 
kurilne naprave na ekstra lahko kurilno olje, ki so v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ stare 22,6 let, sledijo naprave na lesno biomaso 
(19,9 let). Sledijo kurilne naprave na zemeljski plin, ki so v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ stare 15,9 let. Za kurilno napravo na 
ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin podatek o letu vgradnje ni znan. 
 
Preglednica 5: Kurilne naprave glede na vrsto energenta ter ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost. 

 
ǑǘŜǾƛƭƻ kurilnih 

naprav 
ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost 
kurilnih naprav* 

ekstra lahko kurilno olje  310 22,6 

lesna biomasa 299 19,9 

zemeljski plin 1.701 15,9 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin 1 - 
*  Glede na leto vgradnje: predpostavlja se, da je leto vgradnje tudi leto izdelave kurilne naprave. 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor. 
 

Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je po podatkih EVIDIM 107 kurilnih naprav na lesno biomaso, ki so ǎǘŀǊŜƧǑŜ od 20 
let (98, őŜ izvzamemo kamine za lokalno ogrevanje, ƪƳŜőƪŜ ǇŜőƛ in ǑǘŜŘƛƭƴƛƪŜ) ter 54 ǘŀƪǑƴƛƘΣ ki so ǎǘŀǊŜƧǑŜ 
od 30 let (46, őŜ izvzamemo kamine za lokalno ogrevanje, ƪƳŜőƪŜ ǇŜőƛ in ǑǘŜŘƛƭƴƛƪŜύ. 
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Slika 4: Prikaz malih kurilnih naprav glede na vrsto goriva v oōőƛƴƛ Trzin. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, kartografija Monolit d. o. o. 

 

 
Slika 5: Prikaz malih kurilnih naprav na lesno biomaso, ki so ǎǘŀǊŜƧǑŜ od 30 let. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, GURS, kartografija Envirodual d. o. o. 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V ƻōőƛƴƛ Trzin prevladujejo male kurilne naprave na zemeljski plin (73,6 %), sledijo naprave na ekstra 

lahko kurilno olje (13,4 %) in naprave na lesno biomaso (12,9 %). 
- V ǇƻǾǇǊŜőƧǳ so kurilne naprave v ƻōőƛƴƛ stare 17,2 let (kurilne naprave na lesno biomaso 19,9 let, na ELKO 

22,6 let in zemeljski plin 15,9 let). 

 

3.5 Podnebje 
 

Vremenske razmere, predvsem temperatura zraka, pomembno vplivajo na porabo energije, ki se rabi za 
ogrevanje in hlajenje. Trendi na ǇƻŘǊƻőƧǳ ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜ temperature zraka, letni temperaturni 
primanjkljaj in letni temperaturni ǇǊŜǎŜȌŜƪ predstavljajo ƛȊƘƻŘƛǑőŜ za oceno ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴŜ rabe energije. 
 
hōƳƻőƧŜ ƻōőƛƴŜ Trzin se ǳǾǊǑőŀ v zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Za zmerno celinsko podnebje 
je ȊƴŀőƛƭƴƻΣ da se ǇƻǾǇǊŜőƴŀ temperatura ƴŀƧƘƭŀŘƴŜƧǑŜƎŀ meseca (januar) giblje med 0 ϲ/ in -3 ϲ/Σ ǇƻǾǇǊŜőƴŀ 
temperatura ƴŀƧǘƻǇƭŜƧǑŜƎŀ meseca (julij) pa ŘƻǎŜȌŜ okrog 20 ϲ/Φ ½ƴŀőƛƭŜƴ je zmerno celinski 
(subkontinentalni)  padavinski ǊŜȌƛƳ z letno ƪƻƭƛőƛƴƻ padavin med 1.000 in 1.300 mm. 
 
PovǇǊŜőƴŀ letna temperatura zraka se je v ǊŜŦŜǊŜƴőƴŜƳ obdobju 1981-2010 v ƻōőƛƴƛ Trzin gibala med 9,3 in 
10,2 ϲ/Σ medtem ko je pƻǾǇǊŜőƴŀ letna ƪƻƭƛőƛƴŀ padavin v ǊŜŦŜǊŜƴőƴŜƳ obdobju ȊƴŀǑala med 1.243 in 1.287 
mm. V ƻōőƛƴƛ Trzin ni uradne ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪŀ postaja Agencije RS za okolje. bŀƧōƭƛȌƧƛ ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji ARSO 
sta Ljubljana .ŜȌƛƎǊŀŘ in [ŜǘŀƭƛǑőŜ WƻȌŜǘŀ tǳőƴƛƪŀ Ljubljana (Brnik). Kljub temu v ƻōőƛƴƛ deluje ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪŀ 
postaja pri osnovni Ǒƻƭƛ Trzin. 
 
Za oceno podnebnih Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je najbolje uporabiti podatke z ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪŜ 
postaje ARSO Brnik, saj je na postaji Ljubljana .ŜȌƛƎǊŀŘ zaradi njene lega prisoten ǇǊŜŎŜƧǑŜƴ ǳőƛƴŜƪ mestnega 
toplotnega otoka. 
 

 
Grafikon 12: tƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜΣ ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜ minimalne in maksimalne ter absolutne minimalne in 

maksimalne temperature na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji [ŜǘŀƭƛǑőŜ WƻȌŜǘŀ tǳőƴƛƪŀ Ljubljana. Vir: ARSO. 
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Slika 6: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna temperatura zraka όϲ/ύ 1981 ς 2010 v oōőƛƴƛ Trzin.  

Vir podatkov: ARSO, kartografija Monolit d. o. o. 

 

 
Slika 7: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna vƛǑƛƴŀ padavin (mm) 1981-2010 v oōőƛƴƛ Trzin.  

Vir podatkov: ARSO, kartografija Monolit d. o. o. 

 

Trajanje ogrevalne sezone je ǑǘŜǾƛƭƻ vseh dni med ȊŀőŜǘƪƻƳ in koncem ogrevalne sezone. ½ŀőŜǘŜƪ ogrevalne 
sezone se ȊŀőƴŜ takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri ǇǊǾƛő v sezoni tri dni zapored niȌƧŀ ali enaka 
12 ϲ/Φ Naslednji dan, to je őŜǘǊǘƛΣ je prvi dan ogrevalne sezone. Ogrevalna sezona se ƪƻƴőŀΣ ko je zunanja 
temperatura zraka ob 21. uri ȊŀŘƴƧƛő v sezoni tri dni zapored ǾŜőƧŀ od 12 ϲ/Σ tretji  dan je konec ogrevalne 
sezone, naslednji dan, to je őŜǘǊǘƛΣ je ȌŜ izven ogrevalne sezone. Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin traja ogrevalna 
sezona v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ od 230 dni v ƴƛȌƛƴǎƪŜƳ delu do 260 dni na hribovitem ƻōƳƻőƧǳ pod Dobenom in wŀǑƛŎƻΦ 
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Slika 8: tƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ogrevalne sezone (dni) 1971/72 ς 2000/01 v ƻōőƛƴƛ Trzin.  

Vir podatkov: ARSO, kartografija Monolit d. o. o. 

 
Temperaturni primanjkljaj je vsota dnevnih razlik temperature med 20 ϲ/ (18 ϲ/ύ in zunanjo dnevno 
ǇƻǾǇǊŜőƴƻ temperaturo zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija, ko je dnevna ǇƻǾǇǊŜőƴŀ temperatura ƴƛȌƧŀ 
ali enaka 12 ϲ/ (15 ϲ/ύΦ tƻǾǇǊŜőƴƛ temperaturni primanjkljaj se v ƻōőƛƴƛ giblje od 3.200 do 3.500 Kdni. 
 

 
Slika 9: tƻǾǇǊŜőƴƛ temperaturni primanjkljaj (Kdan) 1971-2001 v hōőƛƴƛ Trzin. 

Vir podatkov: ARSO, kartografija Monolit d. o. o. 

 

3.5.1 tǊƛőŀƪƻǾŀƴŀ sprememba temperature po podnebnem scenariju RCP 4.5 

Podnebne spremembe so ƎǊƻȌƴƧŀ őƭƻǾŜǑǘǾǳ in ȌŜ ƻƎǊƻȌŀƧƻ nemoten razvoj blaginje celotnega sveta. 2ƭƻǾŜƪƻǾ 
vpliv na podnebni sistem je jasen, antropogene emisije toplogrednih plinov, ki pomembno prispevajo k 
spremembam, pa so ƴŀƧǾŜőƧŜ v zgodovini. 
 
Podatki o ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƛ spremembi temperature na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin temeljijo na podlagi ARSO 
podnebnega scenarija RCP 4.5 (zmerno ƻǇǘƛƳƛǎǘƛőƴƛ scenarij, ki ǳǇƻǑǘŜǾŀ ukrepe ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ emisij 
toplogrednih plinov), izdelanega za ƻōƳƻőƧŜ ƻōőƛƴŜ Trzin. 
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Podnebni scenarij RCP 4.5 do leta 2040 ƪŀȌŜ na dvig ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne temperature na vseh ƻōƳƻőƧƛƘ ƻōőƛƴŜΦ 
Sprememba temperature bo med ǊŀȊƭƛőƴƛƳƛ ƻōƳƻőƧƛ ƻōőƛƴŜ zelo podobna. Gledano na temperaturne 
ekstreme se bo bolj dvignila maksimalna kot minimalna temperatura. tƻǾǇǊŜőƴŀ letna temperatura se bo po 
podatkih ARSO podnebnega scenarija do leta 2040 dvignila za okoli 0,8 ϲ/Φ Podobno kot ǇƻǾǇǊŜőƴŀ letna 
temperatura se bo dvignila ǇƻǾǇǊŜőƴŀ maksimalna temperatura. tǊƛőŀƪǳƧŜ se dvig za okoli 0,8 ϲ/Φ Sprememba 
ǇƻǾǇǊŜőƴŜ minimalne temperature bo podobna, a kot ƪŀȌŜ nekoliko ƳŀƴƧǑŀ kot sprememba ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne 
temperature. tǊƛőŀƪǳƧŜ se dvig za okoli 0,7ς0,8 ϲ/Φ 
 
Dvig ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne, ǇƻǾǇǊŜőƴŜ maksimalne in ǇƻǾǇǊŜőƴŜ minimalne temperature v ƻōőƛƴƛ ǇǊƛƴŀǑŀ ǾŜő 
ǾǊƻőƛƘ dni, ǾŜő ǾǊƻőƛƴǎƪƛƘ valov, ǾŜőƧƻ ǊŜŦŜǊŜƴőƴƻ evapotranspiarcijo in s tem ǾŜőƧƛƳ tveganje za pojav ǎǳǑŜΦ 
V zimskem letnem őŀǎǳ se ǇǊƛőŀƪǳƧŜ manj mrzlih dni in ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ǑǘŜǾƛƭŀ dni s ǎƴŜȌŜƴƧŜƳ in ǎƴŜȌƴƻ odejo. Z 
vidika energetike, spremembe temperature (njen dvig) pomenijo ȊƳŀƴƧǑŀƴƻ rabo energije za ogrevanje v 
ƘƭŀŘƴŜƧǑƛ polovici leta, a hkrati ǾŜőƧƻ porabo energije v ǘƻǇƭŜƧǑƛ polovici leta za hlajenje prostorov. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V ƻōőƛƴƛ Trzin je ǇƻǾǇǊŜőƴŀ letna temperatura med 9,3 in 10,2 ϲ/Σ ǇƻǾǇǊŜőƴŜ padavine so med 1.243 in 

1.287 mm (obdobje 1981-2010). 
- PƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ogrevalne sezone v ƻōőƛƴƛ ȊƴŀǑŀ med 230 in ǾŜő kot 260 dnevi ς ǑǘŜǾƛƭƻ dni ogrevalne 

sezone se ǇƻǾŜőǳƧŜ z nadmorsko ǾƛǑƛƴƻ όƴŀƧǾŜőƧŜ je na ƴŀƧǾƛǑƧƛƘ predelih ƻōőƛƴŜύΦ 
- PƻǾǇǊŜőƴƛ temperaturni primanjkljaj ȊƴŀǑŀ med 3.200 in 3.500 Kdni ς temperaturni primanjkljaj se 
ǇƻǾŜőǳƧŜ z nadmorsko ǾƛǑƛƴƻΦ 

- PǊƛőŀƪƻǾŀƴŜ podnebne spremembe po podnebnem scenariju RCP 4.5 bodo do leta 2040 privedle do dviga 
ǇƻǾǇǊŜőƴŜ letne temperature za okoli 0,8 ϲ/Φ 

 

3.6 Varovana ƻōƳƻőƧŀ 
 
Varovana ƻōƳƻőƧŀ ƪŀȌŜƧƻ na dobro naravno ohranjenost ozemlja ter bogastvo kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ po drugi 
strani pa ǇǊƛƴŀǑŀƧƻ omejitve, ki jih je potrebno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ pri razvoju dejavnosti v prostoru in tudi pri 
ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧǳ ǊŀȊƭƛőƴƛƘ naravnih virov in uporabi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ energetskih sistemov. 

3.6.1 Narava 

 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin so evidentirana naslednja varovana ƻōƳƻőƧŀ narave7: ƻōƳƻőƧŀ Natura 2000, 
naravne vrednote in ŜƪƻƭƻǑƪƻ pomembna ƻōƳƻőƧŀΦ 
 
Natura 2000 je evropsko ƻƳǊŜȌƧŜ posebnih varstvenih ƻōƳƻőƛƧΣ ǊŀȊƎƭŀǑŜƴƛƘ v ŘǊȌŀǾŀƘ őƭŀƴƛŎŀƘ Evropske unije 
z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za ōƻŘƻőŜ rodove. Posebna varstvena ƻōƳƻőƧŀ so torej 
namenjena ohranjanju ȌƛǾŀƭǎƪƛƘ in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ƻƎǊƻȌŜƴƛ 
zaradi dejavnosti őƭƻǾŜƪŀΦ hōƳƻőƧŀ Natura 2000 so ŘƻƭƻőŜƴŀ na podlagi direktive o pticah (Direktiva Sveta 
79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto ȌƛǾŜőƛƘ ptic) - SPA ƻōƳƻőƧŀΣ in direktive o habitatih 
(Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto ȌƛǾŜőƛƘ ȌƛǾŀƭǎƪƛƘ 
in rastlinskih vrst) - SAC ƻōƳƻőƧŀΦ Vlada je ƻōƳƻőƧŀ Natura 2000 Řƻƭƻőƛƭŀ z Uredbo o posebnih varstvenih 
ƻōƳƻőƧƛƘΣ ƻōƳƻőƧƛƘ Natura 2000 (Ur. list RS, ǑǘΦ 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 ς
OdlUS, 3/14 in 21/16) (ARSO Narava, 2021). 
 
hōƳƻőƧŀ Natura 2000: 

¶ wŀǑƛŎŀ 
 

                                                 
7 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO: http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page 
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Naravne vrednote obsegajo vso naravno ŘŜŘƛǑőƛƴƻ na ƻōƳƻőƧǳ Republike Slovenije. Naravna vrednota je 
poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del ȌƛǾŜ ali ƴŜȌƛǾŜ 
narave, naravno ƻōƳƻőƧŜ ali del naravnega ƻōƳƻőƧŀΣ ekosistem, krajina ali oblikovana narava. To so ƎŜƻƭƻǑƪƛ 
pojavi, minerali in fosili ter njihova ƴŀƘŀƧŀƭƛǑőŀΣ ǇƻǾǊǑƛƴǎƪƛ in podzemski ƪǊŀǑƪƛ pojavi, podzemske jame, 
soteske in tesni ter drugi ƎŜƻƳƻǊŦƻƭƻǑƪƛ pojavi, ledeniki in oblike ledenƛǑƪŜƎŀ delovanja, izviri, slapovi, brzice, 
jezera, barja, potoki in reke z ƻōǊŜȌƧƛΣ morska obala, rastlinske in ȌƛǾŀƭǎƪŜ vrste, njihovi izjemni osebki ter 
njihovi ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪƛ prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (ARSO Narava, 2021). 
 
S Pravilnikom o ŘƻƭƻőƛǘǾƛ in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, ǑǘΦ 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 
in 7/19) je bil vrednim delom narave podeljen status naravne vrednote ŘǊȌŀǾƴŜƎŀ ali lokalnega pomena. 
5ǊȌŀǾƴŜƎŀ pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen in za katere je 
pristojna ŘǊȌŀǾŀΦ Preostale so lokalnega pomena in jih varuje lokalna skupnost. Vse naravne vrednote v 
zavarovanih ƻōƳƻőƧƛƘΣ ki jih je ustanovila ŘǊȌŀǾŀΣ so ŘǊȌŀǾƴŜƎŀ pomena, prav tako pa so ŘǊȌŀǾƴŜƎŀ pomena 
tudi vse podzemske jame (ARSO Narava, 2021). 
 
Na naravnih vrednotah se lahko posegi in dejavnosti izvajajo le, őŜ ni drugih prostorskih ali ǘŜƘƴƛőƴƛƘ 
ƳƻȌƴƻǎǘƛΣ pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna vrednota ne ǳƴƛőƛ in da se ne 
spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan za naravno vrednoto. Na tej se praviloma 
ohranja ƻōǎǘƻƧŜőŀ raba, ƳƻȌƴŀ pa je tudi ǘŀƪǑƴŀ sonaravna raba, ki ne ƻƎǊƻȌŀ obstoja naravne vrednote in 
ne ovira njenega varstva. Vrednote, ǊŀȊǾǊǑőŜƴŜ po pomenu na vrednote ŘǊȌŀǾƴŜƎŀ in lokalnega pomena, 
lahko ŘǊȌŀǾŀ ali lokalna skupnost dodatno varuje z ukrepi varstva, ki jih opredeljuje Zakon o ohranjanju narave 
(pogodbeno varstvo, ǎƪǊōƴƛǑǘǾƻΣ Ȋŀőŀǎƴƻ in trajno zavarovanje ter obnova) (ARSO Narava, 2021). 
 
Naravne vrednote: 

¶ Mlake ς bajer 

¶ Mlake ς ƧŜƭǑŜǾƧŜ in prehodno barje 

¶ tǑŀǘŀ pri Dragomlju 

¶ wŀǑƛŎŀ ς Dobeno ς Gobavica ς osameli kras 

¶ Blatnice ς ƴŀƘŀƧŀƭƛǑőŜ ƳƻőǾƛǊǎƪŜ logarice 
 
9ƪƻƭƻǑƪƻ pomembno ƻōƳƻőƧŜ je po Zakonu o ohranjanju narave ƻōƳƻőƧŜ habitatnega tipa, dela habitatnega 
tipa ali ǾŜőƧŜ ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 9ƪƻƭƻǑƪƻ 
pomembna ƻōƳƻőƧŀ so eno izmed ƛȊƘƻŘƛǑő za izdelavo naravovarstvenih smernic in so obvezno ƛȊƘƻŘƛǑőŜ pri 
urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Za gradnjo objektov na teh ƻōƳƻőƧƛƘΣ ki niso obenem ƻōƳƻőƧŜ 
Natura 2000, zavarovano ƻōƳƻőƧŜ ali ƻōƳƻőƧŜ naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev 
in soglasja (ARSO Narava, 2021). 
 
9ƪƻƭƻǑƪƻ pomembna ƻōƳƻőƧŀ: 

¶ wŀǑƛŎŀΣ Dobeno, Gobavica 
 
Vsako varovano ƻōƳƻőƧŜ ima ǎǇŜŎƛŦƛőƴŜ varstvene ǊŜȌƛƳŜΣ ki jih je potrebno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ pri posegih v ta 
ƻōƳƻőƧŀΦ Za posege v zavarovana ƻōƳƻőƧŀ narave, ƻōƳƻőƧŀ Natura 2000 in naravne vrednote je potrebno 
pred poseganjem pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje. 
 
Z Odlokom o ȊŀőŀǎƴŜƳ zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena η.ƭŀǘƴƛŎŜ - ƴŀƘŀƧŀƭƛǑőŜ ƳƻőǾƛǊǎƪŜ 
[ƻƎŀǊƛŎŜζ je hōőƛƴŀ Trzin z namenom ohranitve naravne vrednote lokalnega pomena zavarovala omenjeno 
ƻōƳƻőƧŜ kot naravni rezervat. Na ƻōƳƻőƧǳ so prepovedani vsi posegi in dejavnosti, ki bi lahko ǇƻǎƭŀōǑŀƭƛ 
ŜƪƻƭƻǑƪŜ razmere in ǇƻǎƭŜŘƛőƴƻ negativno vplivali na ugodno stanje rastlinskih in ȌƛǾŀƭǎƪƛƘ vrst, njegovih 
habitatov ter habitatnih tipov, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ je ǑŜ nekaj ohranjenih ƳƻƪǊƛǑőΦ Zaradi njihove pozitivne okoljske funkcije hōőƛƴŀ Trzin 
sodeluje pri projektih za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ stanja ōŀȊƛőƴƛƘ nizkih in prehodnih barij. Ohranjenost ƳƻƪǊƛǑő ima 
pomembno vlogo pri ǳőƛnkovitem prilagajanju na podnebne spremembe, saj vplivajo na dinamiko vode v 
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pokrajini, ǇǊŜǇǊŜőǳƧŜƧƻ poplave, ǎǳǑƻ in erozijo, őƛǎǘƛƧƻ vodo in zrak, vplivajo na vremenske razmere ter so 
prava zakladnica biotske raznovrstnosti. 
 

 
Slika 10: hōƳƻőƧŜ veljavnosti Odloka o ȊŀőŀǎƴŜƳ zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena η.ƭŀǘƴƛŎŜ - 

ƴŀƘŀƧŀƭƛǑőŜ ƳƻőǾƛǊǎƪŜ [ƻƎŀǊƛŎŜζΦ 
Vir podatkov: hōőƛƴŀ Trzin. 
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Slika 11: Varovana ƻōƳƻőƧŀ narave v oōőƛƴƛ Trzin. 
Vir podatkov: ARSO, kartografija Monolit d. o. o. 

 

3.6.2 Gozd 

 
Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo ȊŜƳƭƧƛǑőŀ usadov, izpiranja in ƪǊǳǑŜƴƧŀΣ gozdovi na strmih obronkih 
ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni ƳƻőƴŜƳǳ vetru, gozdovi, ki v ƘǳŘƻǳǊƴƛǑƪƛƘ ƻōƳƻőƧƛƘ ȊŀŘǊȌǳƧŜƧƻ 
prenaglo odtekanje vode in zato varujejo ȊŜƳƭƧƛǑőŀ pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove 
in ȊŜƳƭƧƛǑőŀ pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno 
funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. 
 
Gozdovi s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo so gozdni rezervati. To so gozdovi, 
ki so zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomembni za raziskovanje, ǇǊƻǳőŜǾŀƴƧŜ in 
spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne 
ŘŜŘƛǑőƛƴŜΦ 
 
V ƻōőƛƴƛ Trzin ni evidentiranih varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. 
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3.6.3 Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 

 
Z izrazom ƻōƳƻőƧŀ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ so poimenovana ƻōƳƻőƧŀΣ objekti in deli objektov, ki so varovani na 
podlagi predpisov s ǇƻŘǊƻőƧŀ varstva kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ (1. őƭŜƴ ZVKD-1). 
 
hōƳƻőƧŀ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ se delijo na vrste in podvrste, na katere se pravni ǊŜȌƛƳƛ ƴŀƴŀǑŀƧƻΦ Te vrste in 
podvrste so: 

¶ ƻōƳƻőƧŜ kulturnega spomenika (kratka oznaka: spomenik), 

¶ ƻōƳƻőƧŜ ŘŜŘƛǑőƛƴŜ iz strokovnih zasnov varstva (kratka oznaka: ŘŜŘƛǑőƛƴŀύΥ 
- ƻōƳƻőƧŜ stavbne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ naselbinske ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ kulturne krajine, 
- ƻōƳƻőƧŜ vrtnoarhitekturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ memorialne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ zgodovinske krajine, 
- ƻōƳƻőƧŜ druge ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 

¶ registrirano ŀǊƘŜƻƭƻǑƪƻ ƴŀƧŘƛǑőŜ (kratka oznaka: ŀǊƘŜƻƭƻǑƪƻ ƴŀƧŘƛǑőŜύΣ 

¶ vplivno ƻōƳƻőƧŜ kulturnega spomenika (kratka oznaka: vplivno obmƻőƧŜ spomenika), 

¶ vplivno ƻōƳƻőƧŜ ŘŜŘƛǑőƛƴŜ (kratka oznaka: vplivno ƻōƳƻőƧŜύΣ 

¶ ƻōƳƻőƧŜ ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ ki ni v strokovnih zasnovah varstva (kratka oznaka: ŘŜŘƛǑőƛƴŀ ǇǊƛǇƻǊƻőƛƭƴƻύΥ 
- ƻōƳƻőƧŜ stavbne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ naselbinske ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ kulturne krajine, 
- ƻōƳƻőƧŜ vrtnoarhitekturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ memorialne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ 
- ƻōƳƻőƧŜ zgodovinske krajine, 
- ƻōƳƻőƧŜ druge ŘŜŘƛǑőƛƴŜΦ 

 
Za vsako vrsto ƻōƳƻőƧŀ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ je opredeljen enoten pravni ǊŜȌƛƳ varstva. Za posamezno vrsto 
ƻōƳƻőƧŀ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ velja osnovni pravni ǊŜȌƛƳ varstva in ƪƻƴƪǊŜǘƴŜƧǑƛ dodatni pravni ǊŜȌƛƳ varstva. 
 
Podatki varstvenih ǊŜȌƛƳƻǾ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ (eVRD) so sestavljeni iz podatkov o varstvenih ǊŜȌƛƳƛƘ in 
podatkov registra ƴŜǇǊŜƳƛőƴŜ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΦ Podatki o varstvenih reȌƛƳƛƘ so podrobneje opisani in 
pojasnjeni v tǊƛǊƻőƴƛƪǳ pravnih ǊŜȌƛƳƻǾ varstva, ki jih je treba ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ pri prostorskem ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ in 
posegih v prostor v ƻōƳƻőƧƛƘ kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΦ 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je po podatkih Ministrstva za kulturo 19 enot kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ8. 
 
Preglednica 6: Glede na tip kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ so v ƻōőƛƴƛ zastopani naslednji tipi: 

tip ǑǘŜǾƛƭƻ Ŝƴƻǘ        

ǇǊƻŦŀƴŀ ǎǘŀǾōƴŀ ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 7        

ǎŀƪǊŀƭƴŀ ǎǘŀǾōƴŀ ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 6        

memorialna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 4        

ŀǊƘŜƻƭƻǑƪŀ ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 2        

Vir: Ministrstvo za kulturo. 
 

 

                                                 
8 Pravni ǊŜȌƛƳƛ varstva kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ (eVRD) 
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Slika 12: Kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ v ƻōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: Ministrstvo za kulturo, kartografija Monolit d. o. o. 

 
Poseg v kulturno ŘŜŘƛǑőƛƴƻ pomeni vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, 
notranja razmerja in uporabo kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ ali ki kulturno ŘŜŘƛǑőƛƴƻ ǳƴƛőǳƧŜƧƻΣ razgrajujejo ali 
spreminjajo njeno lokacijo (3. őƭŜƴ ZVKD-1). 
 
Z vidika lokalnega energetskega koncepta je pomembna predvsem profana stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (stanovanjske 
ƘƛǑŜΣ ŘƻƳŀőƛƧŜΣ gospodarska poslopja) in naselbinska ŘŜŘƛǑőƛƴŀΦ 
 
V ƻōƳƻőƧƛƘ stavbne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ velja dodatni pravni ǊŜȌƛƳ varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih 
vrednot, kot so: 
- tlorisna in ǾƛǑƛƴǎƪŀ zasnova (gabariti), 
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, 
- oblikovanost ȊǳƴŀƴƧǑőƛƴŜ όőƭŜƴƛǘŜǾ objektov in fasad, oblika in naklon ǎǘǊŜǑƛƴΣ kritina, barve fasad, fasadni 

detajli), 
- funkcionalna zasnova ƴƻǘǊŀƴƧǑőƛƴŜ in ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőŜƎŀ zunanjega prostora, 
- sestavine in pritikline, 
- stavbno ǇƻƘƛǑǘǾƻ in notranja oprema, 
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico όǇǊƛǇŀŘŀƧƻőƛ odprti prostor z niveleto ǇƻǾǊǑƛƴ in 

lego, namembnostjo in oblikovanostjo ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőƛƘ objektov in ǇƻǾǊǑƛƴύΣ 
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), 
- celovitost ŘŜŘƛǑőƛƴŜ v prostoru in 
- zemeljske plasti z morebitnimi ŀǊƘŜƻƭƻǑƪƛƳƛ ostalinami. 
 
V ƻōƳƻőƧƛƘ naselbinske ŘŜŘƛǑőƛƴŜ velja dodatni pravni ǊŜȌƛƳ varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih 
varovanih vrednot, kot so: 
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska ƳǊŜȌŀΣ razporeditev odprtih prostorov naselja), 
- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota 

objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, ȊƴŀőƛƭƴŜ funkcionalne 
celote), 

- prostorsko ǇƻƳŜƳōƴŜƧǑŜ naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki), 
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne ȊƴŀőƛƭƴƻǎǘƛΣ poti), 
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela, 
- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike ǎǘǊŜǑƛƴΣ kritina), 
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), 
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- stavbno tkivo όǇǊŜǾƭŀŘǳƧƻő stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ǳƭƛőƴŜ fasade), 
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in 
- zemeljske plasti z morebitnimi ŀǊƘŜƻƭƻǑƪƛƳƛ ostalinami. 
 
Za posege v enote kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ je potrebno pred poseganjem pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ so evidentirana varovana ƻōƳƻőƧŀ narave in enote kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ ki 

predstavljajo omejitve pri ǳƳŜǑőŀƴƧǳ dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov, energetski sanaciji ter 
pri ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧǳ ǊŀȊƭƛőƴƛƘ naravnih virov in uporabi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ energetskih sistemov. 

- Varovana ƻōƳƻőƧŀ narave so evidentirana ǾŜőƛƴƻƳŀ v neposeljenem oz. redkeje poseljenem delu ƻōőƛƴŜΦ 
- NŀƧǾŜő enot kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜ se nahaja na ƻōƳƻőƧǳ vzpetine Onger in starega dela naselja Trzin. 
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4 Analiza rabe energije in energentov po posameznih ǇƻŘǊƻőƧƛƘ in za 
ƻōőƛƴƻ kot celoto 

4.1 Raba energije v stanovanjskem sektorju 
 
Raba energentov za ogrevanje v stanovanjskem sektorju na ravni ƻōőƛƴŜ se ǾŜő ne spremlja oziroma ne vodi 
v ŘǊȌŀǾƴƛ statistiki (SURS).9 Za analizo znotraj lokalnega energetskega koncepta so se pridobili podatki iz 
evidence malih kurilnih naprav (EVIDIM), ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor (v evidenci se za 
posamezno stavbo vodijo tudi podatki o vrsti goriva, ki se uporablja v kurilni napravi), podatki iz Eko sklada, 
energetskih izkaznicah, distributerja zemeljskega plina ter iz drugih ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƘ podatkovnih baz. Podatki o 
rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v gospodinjstvih so pridobljeni od distributerja. 
 
Ocena rabe energije v stanovanjskem sektorju v letu 2020 se je pripravila s kombiniranim pristopom:  
- Za rabo ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in zemeljskega plina v gospodinjstvih so se pridobili podatki od distributerjev.  
- Pri oceni rabe ekstra lahkega kurilnega olja, ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴŜƎŀ naftnega plina in lesne biomase se je uporabil 

kombiniran pristop (lastni ǇǊŜǊŀőǳƴύΣ ki temelji na podatkih EVIDIM in ogrevalnih ǇƻǾǊǑƛƴŀƘ stanovanj v 
ƻōőƛƴƛ Trzin. 

 
V ƻōőƛƴƛ Trzin je v stanovanjskem sektorju 160.286 m2 ogrevanih ǇƻǾǊǑƛƴΦ tƻǾǇǊŜőƴŀ sǇŜŎƛŦƛőƴa raba toplote 
v stanovanjskih stavbah  je ocenjena na 88,6 kWh/m2 ogrevane stanovanjske ǇƻǾǊǑƛƴŜΦ 5ŜƭŜȌ obnovljivih virov 
energije za toploto v stanovanjskem sektorju ȊƴŀǑŀ 20,2 %, pri őŜƳŜǊ je ǳǇƻǑǘŜǾŀƴŀ tudi obnovljiva toplota 
iz toplotnih őǊǇŀƭƪΦ 
 
Na podlagi izvedene ocene je bila leta 2020 v hōőƛƴƛ Trzin raba energije v stanovanjskem sektorju sleŘŜőŀ: 
 
Preglednica 7: Raba toplote v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta. 
vrsta energenta raba energije (MWh) 

lesna biomasa 2.566,7 

ZP 8.965,3 

ELKO 2.661,2 

UNP 8,6 

toplota skupaj 14.201,8 

 

                                                 
9 Zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek o rabi energentov za ogrevanje v stanovanjskem sektorju je iz leta 2002, ko je bil izveden Popis prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj ς podatek o ǑǘŜǾƛƭǳ stanovanjih in ǇƻǾǊǑƛƴƛ stanovanj po viru ogrevanja. 
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Grafikon 13: Poraba toplotne energije v stanovanjskem sektorju po vrsti energenta v %. 

 
Preglednica 8: Raba toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v stanovanjskem sektorju. 
vrsta energenta raba energije (MWh) 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija  6.511,5 

toplota 14.201,8 

skupaj 20.713,3 

 

 
Grafikon 14: Poraba toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v stanovanjskem sektorju v %. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V stanovanjskih stavbah v letu 2020 za ogrevanje prevladuje raba zemeljskega plina s 63,1 %, sledijo ELKO 

z 18,7 %, lesna biomasa z 18,1 % in UNP z 0,1 %. 
- 68,6 % celotne rabe energije predstavlja toplota, medtem ko 31,4 % ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija. 
- Ocenjeni ŘŜƭŜȌ toplote iz OVE v stanovanjskem sektorju predstavlja 20,2 % od skupne rabe toplote, pri 
őŜƳŜǊ je ǳǇƻǑǘŜǾŀƴŀ tudi obnovljiva toplota iz toplotnih őǊǇŀƭƪ. 

18,1%

63,1%

18,7%

0,1%

lesna biomasa ZP ELKO UNP

31,4%

68,6%

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀtoplotna energija
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- Raba toplote v stanovanjskem sektorju ȊƴŀǑŀ v oōőƛƴƛ Trzin 3,6 MWh/prebivalca (slovensko ǇƻǾǇǊŜőƧŜ 4,2 
MWh/prebivalca), medtem ko raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ȊƴŀǑŀ 1,7 MWh/prebivalca (slovensko ǇƻǾǇǊŜőƧŜ 
1,6 MWh/prebivalca). 

- tƻǾǇǊŜőƴŀ ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba toplote v ƻōőƛƴƛ je v stanovanjskih stavbah ocenjena na 88,6 kWh/m2 ogrevane 
stanovanjske ǇƻǾǊǑƛƴŜ (slovensko ǇƻǾǇǊŜőƧŜ ȊƴŀǑŀ 152 kWh/m2). 

 

4.2 Rabe energije v javnem sektorju 
 
V skupini javnega sektorja so zajete javne stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti, ƻōőƛƴǎƪŀ javna razsvetljava 
in javne stavbe v ŘǊȌŀǾƴƛ lasti. 

4.2.1 Javne stavbe v ƻōőƛƴǎƪƛ lasti 

 
V okviru javnih stavb so se analizirale javne stavbe, ki so v lasti lokalne skupnosti in ki so prikazane v 
preglednici v nadaljevanju. Raba energentov se je analizirala na podlagi podatkov, ki jih je posredovala ƻōőƛƴŀ 
in podatkov iz energetskih izkaznic. 
 
Glede na podatke o rabi energije je v obdobju 2018-2020 za ogrevanje ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavb prevladovala 
raba zemeljskega plina (ZP), dva objekta pa sta ogrevana s toplotno őǊǇŀƭƪƻ ό¢2ύΦ V ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah 
se skupaj letno porabi 1.174 MWh toplote in 377 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. 
 
Preglednica 9: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna raba energentov v javnih stavbah v lasti hōőƛƴŜ Trzin όǇƻǾǇǊŜőƧŜ obdobja 2018-2020). 

energent ǇƻǾǇǊŜőƴŀ letna raba energentov (kWh) 

zemeljski plin (ZP) 1.173.901 

toplota skupaj 1.173.901 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 376.854 

skupaj 1.550.755 
Vir: hōőƛƴŀ Trzin, energetske izkaznice. 
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Grafikon 15: 5ŜƭŜȌƛ skupne letne rabe energentov za delovanje javnih stavb v hōőƛƴƛ Trzin. 

Vir: hōőƛƴŀ Trzin, energetske izkaznice. 
 

 
Grafikon 16: 5ŜƭŜȌƛ skupne letne rabe energentov za ogrevanje javnih stavbah v hōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: hōőƛƴŀ Trzin, energetske izkaznice.
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Preglednica 10: Raba energije po javnih stavbah v lasti ƻōőƛƴŜ Trzin. 

naziv naslov 
kondicionirana 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ (m2) 

energent 
za 

ogrevanje 

letna raba TE 
2018-2020 

(kWh) 

letna raba EE 
2018-2020 

(kWh) 

letna raba 
energentov 
2018-2020 

(kWh) 

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ 
raba toplote 
(kWh/m2) 

sǇŜŎƛŦƛőƴŀ 
raba 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije 

(kWh/m2) 

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ 
raba energije - 

skupaj 
(kWh/m2) 

izdelani 
energetski 
dokumenti 

Osnovna Ǒƻƭŀ 
Trzin 

aŜƴƎŜǑƪŀ 
cesta 7B 

5.187 ZP 530.234 130.145 660.379 102 25 127 
energetska 
izkaznica 

Vrtec Trzin 
tƭƻǑőŀŘ dr. 
Tineta Zajca 1 

1.431 ½tκ¢2* 853*  76.606 77.459 1*  54 55 
energetska 
izkaznica 

hōőƛƴǎƪŀ stavba 
aŜƴƎŜǑƪŀ 
cesta 22 

414 ZP 45.501 10.689 56.190 110 26 136 
energetska 
izkaznica 

Center Ivana 
Hribarja 

Ljubljanska 
cesta 12 F 

1.044 ZP 146.736 38.187 184.923 141 37 178 
energetska 
izkaznica 

Kulturni dom 
aŜƴƎŜǑƪŀ 
cesta 9 

853 ZP 60.678 15.508 76.186 71 18 89 
energetska 
izkaznica 

Lopa na Habatovi 
Habatova 
ulica 7D 

320 ZP 28.661 2.641 31.302 90 8 98 
energetska 
izkaznica 

WŀŦŀőƴƛƪƻǾŀ 
ŘƻƳŀőƛƧŀ 

WŜƳőŜǾŀ cesta 
37A 

233 ¢2**  0**  17.188 17.188 0**  74 74 
energetska 
izkaznica 

Dom ǎǘŀǊŜƧǑƛƘ 
ƻōőŀƴƻǾ 

Ljubljanska 
cesta 10A 

2.330 ZP 361.237 85.890 447.127 155 37 192 
energetska 
izkaznica 

Vir: hōőƛƴŀ Trzin, energetske izkaznice. 
*Stavba se primarno ogreva s toplotno őǊǇŀƭƪƻΣ zemeljski plin se uporablja kot sekundarni vir. 
**Stavba se v celoti ogreva s toplotno őǊǇŀƭƪƻΦ
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Grafikon 17: {ǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba toplote (kWh/m2) javnih stavb v hōőƛƴƛ Trzin. 

 

 
Grafikon 18: {ǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (kWh/m2) javnih stavb v hōőƛƴƛ Trzin. 

 

 
Grafikon 19: Skupna ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba energije (kWh/m2) v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah v hōőƛƴƛ Trzin. 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Skupna letna raba toplote v javnih stavbah hōőƛƴŜ Trzin je 1.174 MWh. 
- Skupna letna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v javnih stavbah hōőƛƴe Trzin je 377 MWh. 
- Kot energent za ogrevanje se je v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah v obdobju 2018-2020 porabilo ƴŀƧǾŜő 

zemeljskega plina (100 %), dva objekta se ogrevata s toplotno őǊǇŀƭƪƻΦ 
- {ǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba toplote v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah se giblje do 99 kWh/m2. 
- tƻǾǇǊŜőƴŀ ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ raba energije v ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavbah ȊƴŀǑŀ 131 kWh/m2. 

 

4.2.2 Javne stavbe v ŘǊȌŀǾƴƛ lasti 

 
Sezname ŘǊȌŀǾƴƛƘ javnih stavb posredujejo Ministrstva v RS. Analize rabe energije v javnih stavbah, ki so v 
lasti ŘǊȌŀǾŜ ni bilo ƳƻƎƻőŜ izdelati, saj na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin ni javnih stavb v ŘǊȌŀǾƴƛ lasti. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin ni javnih stavb v ŘǊȌŀǾƴƛ lasti. 

 

4.2.3 Javna razsvetljava 

 
Upravljavec vira svetlobe, pri katerem vsota ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ Ƴƻőƛ svetilk presega 10 kW, ali 1 kW, őŜ gre za 
razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za ƻƎƭŀǑŜǾŀƴƧŜΣ mora imeti izdelan ƴŀőǊǘ razsvetljave, 
iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe. Upravljavec mora ƴŀőǊǘ razsvetljave preveriti vsako 
peto leto po ȊŀőŜǘƪǳ obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti. Ne glede na to mora 
upravljavec izdelati nov ƴŀőǊǘ razsvetljave, őŜ razsvetljavo obnovi tako, da se ǇƻǾŜőŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ Ƴƻő svetilk 
za ǾŜő kot 15 % ali gre za zamenjavo ǾŜő kot 30 % njenih svetilk. 
 
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀ okolja (Ur. L. RS, ǑǘΦ 81/07, 109/07, 62/10 
in 46/13) je predpisana letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na ƻōƳƻőƧǳ posamezne ƻōőƛƴŜ vgrajene v 
razsvetljavo ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest in razsvetljavo javnih ǇƻǾǊǑƛƴΣ ki jih ƻōőƛƴŀ upravlja ς 44,5 kWh na prebivalca. 
 
V ƻōőƛƴƛ Trzin je upravljavec javne razsvetljave podjetje EIS {ƪƻőŀƧ d. o. o. s ǎŜŘŜȌŜƳ na naslovu Gajeva ulica 
58, 1235 Radomlje. Javna razsvetljava v ƻōőƛƴƛ zajema cestno razsvetljavo, razsvetljavo javnih ǇƻǾǊǑƛƴ ter 
razsvetljavo objektov. Glede na podatke nŀőǊǘŀ javne razsvetljave, ki je bil izdelan 31. 1. 2019, je v ƻōőƛƴƛ 
osvetljenih 20 km ƻōőƛƴǎƪƛƘ in ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest. V ƻōőƛƴƛ je 12 ǇǊƛȌƛƎŀƭƛǑő javne razsvetljave in 611 svetilk s celotno 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ ƳƻőƧƻ 42.707 W. Skupna ŘƻƭȌƛƴa kablov ƻƳǊŜȌƧŀ ȊƴŀǑŀ 24.084 m όbŀőǊǘ razsvetljave ΧΣ 2019). 
 
Po podatkih iz nŀőǊǘŀ javne razsvetljave se je v letu 2018 za javno razsvetljavo skupno porabilo 193.848 kWh, 
od tega 156.137 kWh (80,55 %) za ƻōőƛƴǎƪŜ ceste ter 37.711 kWh (19,45 %) za ŘǊȌŀǾƴŜ ceste. Skupna poraba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na prebivalca je leta 2018 ȊƴŀǑŀƭŀ 49,96 kWh. Ob ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ zgolj ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest je leta 
2018 poraba na prebivalca ȊƴŀǑŀƭŀ 40,24 kWh. 
 
Podatki o rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo so razvidni iz ǊŀőǳƴƻǾ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije oz. ƻŘőƛǘŀƴƛ 
iz spletne aplikacije in zajemajo leta 2017, 2018, 2019 in 2020. 
 
Preglednica 11: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo v obdobju 2017-2020. 

ceste raba 2017 [kWh] raba 2018 [kWh] raba 2019 [kWh] raba 2020 [kWh] 
ƻōőƛƴǎƪŜ 127.370 156.137 146.863 151.253 

ŘǊȌŀǾƴŜ 37.203 37.711 37.881 37.401 

skupaj 164.573 193.848 184.744 188.654 

Vir: hōőƛƴŀ Trzin, bŀőǊǘ razsvetljave, SURS. 
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Preglednica 12: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo na prebivalca v obdobju 2017-2020. 

ceste raba 2017 [kWh/preb.] 
raba 2018 

[kWh/preb.] 
raba 2019 

[kWh/preb.] 
raba 2020 

[kWh/preb.] 

ƻōőƛƴǎƪŜ 32,82 40,24 37,27 38,39 

ŘǊȌŀǾƴŜ 9,59 9,72 9,61 9,49 

skupaj 42,40 49,96 46,89 47,88 

Vir: hōőƛƴŀ Trzin, bŀőǊǘ razsvetljave, SURS. 

 
Skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na prebivalca za javno razsvetljavo όƻōőƛƴǎƪŜ in ŘǊȌŀǾƴŜ ceste) je v letu 2020 
ȊƴŀǑŀƭŀ 47,88 kWh na prebivalca. Poleg ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest, skupno porabo na prebivalca ȊǾƛǑǳƧŜ tudi OIC Trzin, 
kjer so zaradi varnostnih ukrepov svetila ǇǊƛȌƎŀƴŀ vso ƴƻőΦ Ob ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ zgolj ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest, je poraba na 
prebivalca v letu 2020 ȊƴŀǑŀƭŀ 38,39 kWh, kar ne presega mejne vrednosti 44,5 kWh, ki je ŘƻƭƻőŜƴŀ z Uredbo 
o mejnih vrednostih svetlobnega ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀ okolja in se ƴŀƴŀǑŀ zgolj na razsvetljavo ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest. 
 

 
Slika 13: Prikaz lokacij svetilk javne razsvetljave v ƻōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: GURS, kartografija Monolit d. o. o. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo ƻōőƛƴǎƪƛƘ in ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ je leta 2020 

na prebivalca ȊƴŀǑŀƭŀ 47,88 kWh/leto. Ob uǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ zgolj ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest je bila poraba na prebivalca 
38,39 kWh, kar ne presega mejne vrednosti 44,5 kWh/prebivalca. 

- hōőƛƴŀ ima izdelan ƴŀőǊǘ javne razsvetljave iz leta 2019. hōőƛƴŀ oziroma upravljavec vira svetlobe, pri 
katerem vsota ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ Ƴƻőƛ svetilk presega 10 kW, mora vsakih 5 let preveriti in posodobiti ƴŀőǊǘ 
razsvetljave, kot to Řƻƭƻőŀ Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀ okolja (Uradni list RS, 
ǑǘΦ 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). 2Ŝ se razsvetljavo obnovi tako, da se ǇƻǾŜőŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ Ƴƻő svetilk za 
ǾŜő kot 15 % ali gre za zamenjavo ǾŜő kot 30 % svetilk, mora upravljavec izdelati nov ƴŀőǊǘ razsvetljave. 
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4.3 Raba energije v industriji in poŘƧŜǘƴƛǑƪŜƳ sektorju 
 
Leta 2020 je bilo v ƻōőƛƴƛ Trzin registriranih 1.016 poslovnih subjektov, od tega 642 gospodarskih ŘǊǳȌō ter 
289 samostojnih podjetnikov. Vsi ǾŜőƧƛ poslovni subjekti v ƻōőƛƴƛ so locirani na ƻōƳƻőƧǳ Obrtno-industrijske 
cone (OIC) Trzin. 
 
Preglednica 13: Poslovni subjekti v ƻōőƛƴƛ Trzin. 
Vrsta ŘǊǳȌōŜ ~ǘŜǾƛƭƻ 

druge ŦƛȊƛőƴŜ osebe 14 

ŘǊǳǑǘǾŀ 48 

gospodarske ŘǊǳȌōŜ 642 

nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava 20 

pravne osebe javnega prava 3 

samostojni podjetniki posamezniki 289 

zadruge 0 

skupaj 1.016 

Vir: AJPES, 2020. 

 
Po podatkih SURS je bilo leta 2019 (zadnji raȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek) v ƻōőƛƴƛ 943 podjetij. Podjetja na ƻōƳƻőƧǳ 
ƻōőƛƴŜ so v letu 2020 zaposlovala 5.528 oseb, samozaposlenih je bilo 218. Skupni prihodek podjetij v ƻōőƛƴƛ 
je leta 2019 ȊƴŀǑŀƭ 1.068.497.000 EUR. 
 
Preglednica 14: Poslovni kazalniki v ƻōőƛƴƛ Trzin po letih. 

podatek 2016 2017 2018 2019 2020 

~ǘŜǾƛƭƻ ŘŜƭƻǾƴƻ ŀƪǘƛǾƴƛƘ ǇǊŜōƛǾŀƭŎŜǾ όǇƻ ǇǊŜōƛǾŀƭƛǑőǳύ 1.615 1.653 1.671 1.700 1.704 

~ǘŜǾƛƭƻ ŘŜƭƻǾƴƻ ŀƪǘƛǾƴƛƘ ǇǊŜōƛǾŀƭŎŜǾ όǇƻ ŘŜƭƻǾƴŜƳ ƳŜǎǘǳύ 5.161 5.329 5.530 5.786 5.746 

~ǘŜǾƛƭƻ ȊŀǇƻǎƭŜƴƛƘ ƻǎŜō όǇƻ ŘŜƭƻǾƴŜƳ ƳŜǎǘǳύ 4.965 5.125 5.315 5.573 5.528 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎŀƳƻȊŀǇƻǎƭŜƴƛƘ ƻǎŜō όǇƻ ŘŜƭƻǾƴŜƳ ƳŜǎǘǳύ 196 204 215 213 218 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 67 69 70 71 71 

~ǘŜǾƛƭƻ ǇƻŘƧŜǘƛƧ 923 940 937 943 - 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 821.716 879.585 996.660 1.068.497 - 

Vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal. 

 
Podatki o porabi energentov oziroma energije v industriji so pridobljeni na {ǘŀǘƛǎǘƛőƴŜƳ uradu RS, ki izvaja 
letno raziskavo o porabi energije, goriv in izbranih naftnih proizvodov, v katero so zajeti poslovni subjekti 
vseh pravnoorganizacijskih oblik, ki imajo 20 in ǾŜő zaposlenih in so po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 
2008) registrirani v dejavnostih B (rudarstvo), C (predelovalne dejavnosti) in F (graŘōŜƴƛǑǘǾƻύΦ 
 
V naslednji preglednici je navedena raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in energentov v obdobju 2017ς2019. Potrebno 
je poudariti, da se navedene ƪƻƭƛőƛƴŜ rabe energije v industriji lahko bistveno razlikujejo od realnega stanja, 
saj k ǇƻǊƻőŀƴƧu o porabi energentov, toplotne energije in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije SURS-u ne pristopijo vsa podjetja 
v ƻōőƛƴƛΦ Metodologija pridobivanja podatkov SURS-a je raziskovanje na vzorcu. Poleg tega je zaradi zaupnosti 
podatkov ǾŜőƛƴŀ vrednosti zakritih, saj je bilo v raziskavo ǾƪƭƧǳőŜƴƻ premajhno ǑǘŜǾƛƭƻ enot. 
 
Preglednica 15: Raba energentov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾǳ v oōőƛƴƛ Trzin v obdobju 2017 
ς 2019 v MWh. 

energent 2017 2018 2019 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ 10.177 12.364 6.972 

zemeljski plin z 4.744 1.203 

dizelsko gorivo (za delovne stroje) z z z 

ekstra lahko kurilno olje 0 z z 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ ƴŀŦǘƴƛ Ǉƭƛƴ όǇǊƻǇŀƴΣ ōǳǘŀƴύ z z z 

toplotna energija (nabavljena topla voda, para) 0 z 0 
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energent 2017 2018 2019 

les in lesni odpadki 0 z 0 

Vir podatkov: SURS. 
z ς ǎǘŀǘƛǎǘƛőƴƻ zaupni oziroma zakriti podatki zaradi GDPR. 
 

 
Grafikon 20: Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in zemeljskega plina v industriji (v MWh) na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin.  

Vir: SURS. 

 
Po podatkih Elektro Ljubljana d. d. je bila leta 2020 skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v poslovnem sektorju 
21.733,8 MWh, medtem ko je glede na podatke distributerja Petrol d. d. skupna raba zemeljskega plina v 
negospodinjskem sektorju, őŜ ƻŘǑǘŜƧŜƳƻ rabo v ƻōőƛƴǎƪƛƘ stavbah, ȊƴŀǑŀ 17.487,9 MWh. 
 

4.3.1 Poraba energije v podjetjih 

 
V nadaljevanju sledi prikaz poslovnih subjektov v ƻōőƛƴƛΣ ki so bili izbrani glede na specifiko ƻōőƛƴŜ in 
zastopanost industrije. Praviloma se izbere majhne, srednje in velike enote s ǇƻŘǊƻőƧŀ predelovalne 
dejavnosti, ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾŀ in rudarstva po SKD, lahko pa tudi ostale dejavnosti (npr. turizem in druge storitve), 
odvisno od specifike posamezne ƻōőƛƴŜΦ V ƻōőƛƴƛ Trzin so bila zaradi zadostnega ǑǘŜǾƛƭŀ enot izbrana majhna, 
srednje velika in velika podjetja s ǇƻŘǊƻőƛƧ ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾŀ in predelovalnih dejavnosti. 
 
Preglednica 16: Podjetja s predelovalno dejavnostjo in dejavnostjo ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾŀΣ katerim je bil poslan anketni ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪ 
o rabi energije. 

Naziv Naslov 
Velikost 
enote 

Dejavnost 

ARBA PLUS, D. O. O. ~tw¦I! мфΣ мнос ¢w½Lb majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

EKOPLAN, D. O. O., TRZIN 
HABATOVA ULICA 6A, 
1236 TRZIN 

majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

ahb¢!¿! ~Y9wW!b9/ D. O. O. .wh5L~29 муΣ мнос ¢w½Lb majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

ACCURO D. O. O. ~tw¦I! мфΣ мнос ¢w½Lb majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

SOLIDA D. O. O. ~tw¦I! осΣ мнос ¢w½Lb majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

CPS D. O. O. ~tw¦I! мпΣ мнос ¢w½Lb majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 
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Naziv Naslov 
Velikost 
enote 

Dejavnost 

JUSUFI D. O. O. 
¿¦t!b2L29±! ¦[L/! 8, 
1236 TRZIN 

majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

ESA-AIRCO D. O. O. .wh5L~29 т!Σ мнос ¢w½Lb majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

BACO D. O. O., TRZIN MOTNICA 11, 1236 TRZIN majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

KLIMATEH D. O. O. 
Ya9¢L29±! ¦[L/! мнΣ 
1236 TRZIN 

majhna enota ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾƻ - F 

ST-CS D. O. O. MOTNICA 8, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

CESTEL D. O. O. ~tw¦I! онΣ мнос ¢w½Lb majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

a9¢w! Lb¿9bLwLbD D. O. O. ~tw¦I! мфΣ мнос ¢w½Lb majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

PRINSIS D. O. O. PESKE 15, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

IMS INVEST, D. O. O. PLANJAVA 4, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

TISKARNA OZIMEK D. O. O. MOTNICA 2, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

EURO M D. O. O. PLANJAVA 7, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

INDENNA DVIGALA D. O. O. PREVALE 7, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

TESNILA TRZIN D. O. O. 
W9a29±! /9{¢! мнΣ мнос 
TRZIN 

majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

t[!{¢LY! w9th±~ D. O. O. GMAJNA 13, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

EPLAS D. O. O. PESKE 1, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

SES GROUP D. O. O. ~tw¦I! олΣ мнос ¢w½Lb majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

FOKAB D. O. O. PESKE 7, 1236 TRZIN majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

9.¢{ ~Yw[9t ϧ w¦2LD!W 
D.N.O., TRZIN 

W9a29±! /9{¢! пмΣ мнос 
TRZIN 

majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

VALENTIN OKUSI D. O. O. 
LJUBLJANSKA CESTA 12F, 
1236 TRZIN 

majhna enota predelovalne dejavnosti - C 

ROTIS D. O. O. .wh5L~29 рΣ мнос ¢w½Lb srednja enota predelovalne dejavnosti - C 

MAAR D. O. O. .wh5L~29 осΣ мнос ¢w½Lb srednja enota predelovalne dejavnosti - C 

ANNI D. O. O. MOTNICA 7A, 1236 TRZIN srednja enota predelovalne dejavnosti - C 

UNI&FORMA D. O. O. PLANJAVA 6, 1236 TRZIN srednja enota predelovalne dejavnosti - C 

KIMI D. O. O. PLANJAVA 1, 1236 TRZIN srednja enota predelovalne dejavnosti - C 

PEKARNA t92W!Y D. O. O. PREVALE 2, 1236 TRZIN velika enota predelovalne dejavnosti - C 
Vir podatkov: Bisnode. 
 

Izbranim podjetjem je bil poslan elektronski anketni ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪΣ v katerem nas je zanimalo nekaj osnovnih 
podatkov o podjetju ter podatki o porabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, toplote in ostalih energentov za ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ 
procese. Podatki s strani posameznih podjetij, ki so odgovorili na anketni ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪΣ se prikazujejo kot skupna 
raba energentov. Na anketni ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪ je v celoti odgovorilo 11 podjetij v ƻōőƛƴƛΦ Skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije je v letu 2019 tako v podjetjih, ki so nam posredovala podatke, ȊƴŀǑŀla 10.650,7 MWh, medtem ko 
je bila skupna raba zemeljskega plina za ogrevanje in ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ procese 4.299,7 MWh. Eno od podjetij se 
ogreva z aerotermalno toplotno őǊǇŀƭƪƻ ter kot dodaten vir uporablja odpadno toploto ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ vode. Od 
podjetij, ki so odgovorila na ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪΣ jih ima 5 izdelan enostavni energetski pregled, medtem ko 
ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŜƎŀ energetskega pregleda nima izdelano nobeno od ǎƻŘŜƭǳƧƻőƛƘ podjetij. 
 
Preglednica 17: Podjetja s predelovalno dejavnostjo in dejavnostjo ƎǊŀŘōŜƴƛǑǘǾŀ, ki so odgovorila na anketni ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪΦ 

Ime podjetja  Naslov objekta, kjer se opravlja dejavnost  

/ŜǎǘŜƭ ŎŜǎǘƴƛ ƛƴȌŜƴƛǊƛƴƎ d. o. o. ~ǇǊǳƘŀ онΣ мнос ¢ǊȊƛƴ 

t[!{¢LY! w9th±~ d. o. o. Gmajna 13, 1236 Trzin 

MAAR d. o. o. .ǊƻŘƛǑőŜ осΣ мнос ¢ǊȊƛƴ 

Anni d. o. o. Motnica 7A 1236 Trzin 

Stigma cevni sistemi d. o. o. Motnica 8, 1235 Trzin 
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Ime podjetja  Naslov objekta, kjer se opravlja dejavnost  

FIST d. o. o. .ǊƻŘƛǑőŜ пΣ мнос ¢ǊȊƛƴ 

TELMA TRADE d. o. o. Motnica 13, 1236 Trzin 

KALCER d. o. o. Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin 

t[!{¢LY! w9th±~ d. o. o. Gmajna 13, 1236 Trzin 

Kimi d. o. o. Planjava 1, 3, 1236 Trzin 

tŜƪŀǊƴŀ tŜőƧŀƪ d. o. o. Prevale 2, 1236 Trzin 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V sektorju industrija se je po podatkih SURS-a v obravnavanem obdobju 2017-2019 v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ na leto 

porabilo 9.838 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ter 2.974 MWh zemeljskega plina. Podatki za ostale energente 
so zakriti zaradi varstva osebnih podatkov (premajhno ǑǘŜǾƛƭƻ podjetij v vzorcu anketiranih). 

- Glede na podatke porabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, posredovane s strani distributerja Elektro Ljubljana d. d., je 
leta 2020 ȊƴŀǑala poraba v poslovnem sektorju 21.733,8 MWh. 

- Glede na podatke distributerja Petrol d. d. je skupna raba zemeljskega plina v negospodinjskem sektorju, 
őŜ ƻŘǑǘŜƧŜƳƻ rabo v ƻōőƛƴǎƪƛƘ stavbah, leta 2020 ȊƴŀǑŀla 17.487,9 MWh. 

- Na elektronski ǾǇǊŀǑŀƭƴƛƪ je odgovorilo 11 podjetji, v katerih je skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije leta 2019 
ȊƴŀǑŀƭŀ 10.650,7 MWh, skupna raba zemeljskega plina za ogrevanje in ǘŜƘƴƻƭƻǑƪŜ procese pa 4.299,7 
MWh. 

 

4.4 Raba energije v prometu 
 
V hōőƛƴƛ Trzin je bilo leta 2020 24,4 km cest, od tega 4,6 km ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest in 19,8 km ƻōőƛƴǎƪƛ cest. Gostota 
javnega cestnega ƻƳǊŜȌƧŀ v ƻōőƛƴƛ ȊƴŀǑŀ 2,84 km/km2. Konec leta 2020 (31. 12.) je bilo registriranih 3.973 
motornih vozil, od tega 69,9 % predstavljajo osebni avtomobili. 
 
hōőƛƴŀ Trzin ima ugodno prometno lego v prostoru, saj znotraj ƻōőƛƴŜ potekajo ǇƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ infrastrukturni 
koridorji (glavna cesta G2 in ȌŜƭŜȊƴƛǑƪŀ proga), prav tako ima tudi ugodno geografsko lego, saj ƻōőƛƴŀ ƭŜȌƛ v  
Osrednjeslovenski ǎǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ regiji in meji na Mestno ƻōőƛƴƻ Ljubljana na jugu. Skozi ƻōőƛƴƻ poteka Glavna 
cesta II. reda (G2) s ǑǘŜǾƛƭƪƻ ceste 104 (Kranj vzhodςBrnikςaŜƴƎŜǑςTrzinςLjubljana ό¢ƻƳŀőŜǾƻύύ ter 
Regionalna cest II. Reda (R2) s ǑǘŜǾƛƭƪƻ ceste 447 (Medlogς¿ŀƭŜŎς~ŜƳǇŜǘŜǊς[ƻőƛŎŀςTrojaneς¿ŜƭƻŘƴƛƪςTrzin). 
Ostalo so ƻōőƛƴǎƪŜ ceste. 
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Slika 14: Cestna infrastruktura v oōőƛƴƛ Trzin glede na upravljavca. 

Vir: GURS, kartografija Monolit d. o. o. 

 
Preglednica 18: 5ƻƭȌƛƴŜ cest v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2020. 

kategorija ŘƻƭȌƛƴŀ (m) 

JAVNE CESTE - SKUPAJ 24.393 

5ǊȌŀǾƴŜ ceste 4.616 

..avtoceste - AC 0 

..hitre ceste (z deljenim ŎŜǎǘƛǑőŜƳύ - HC 0 

..hitre ceste (brez deljenega ŎŜǎǘƛǑőŀύ - H1HC 0 

..glavne ceste I - G1 0 

..glavne ceste II - G2 4.271 

..regionalne ceste I - R1 0 

..regionalne ceste II - R2 345 

..regionalne ceste III - R3 0 

..regionalne turist. ceste - RT 0 

hōőƛƴǎƪŜ ceste 19.777 

..lokalne ceste - LC 0 

..glavne mestne ceste - LG 0 

..zbirne krajevne ceste - LZ 5.016 

..krajevne ceste - LK 4.576 

..javne poti - JP 10.185 

..javne kolesarska pot - KJ 455 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo. 
 

Preglednica 19: Cestna vozila konec leta 2020 (31. 12.) v hōőƛƴƛ Trzin. 

 ~ǘŜǾƛƭƻ % 

Vozila - SKUPAJ 3.973 100,0 

Motorna vozila 3.861 97,2 

..kolesa z motorjem 105 2,6 

..motorna kolesa 146 3,7 

..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili 2.803 70,6 
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 ~ǘŜǾƛƭƻ % 

....osebni avtomobili 2.776 69,9 

....specialni osebni avtomobili 27 0,7 

..avtobusi 0 0,0 

..tovorna motorna vozila 770 19,4 

....tovornjaki 649 16,3 

....delovna motorna vozila 30 0,8 

ΦΦΦΦǾƭŀőƛƭŎƛ 67 1,7 

....specialni tovornjaki 24 0,6 

..traktorji 37 0,9 

Priklopna vozila 112 2,8 

..tovorna priklopna vozila 94 2,4 

....priklopniki 78 2,0 

....polpriklopniki 16 0,4 

..bivalni priklopniki 16 0,4 

..traktorski priklopniki 2 0,1 
Vir: SURS. 

 

 
Slika 15: ~ǘŜǾƴŀ mesta prometa v hōőƛƴƛ Trzin. 

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo, kartografija Monolit d. o. o. 
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Slika 16: Prometne obremenitve na cestnih odsekih s ǑǘŜǘƧŜƳ prometa na ƻōƳƻőƧǳ hōőƛƴŜ Trzin v letu 2019. 

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo, kartografija Monolit d. o. o. 

 

Preglednica 20: Prometne obremenitve v hōőƛƴƛ Trzin v letu 2019. 

Kat. 
ceste 

~ǘŜǾΦ 
ceste 

~ǘŜǾΦ 
odseka 

Prometni 
odsek 

Stac. 
ȊŀőŜǘƪŀ 

Stac. 
konca 

~ǘŜǾƴƻ 
mesto 

Ime 
ǑǘŜǾƴŜƎŀ 

mesta 
PLDP 

G2 104 0295 
TRZIN - 
[Wό2wb¦29ύ 

0 3.687 73 Trzin 34.520 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov.  < 

3,5t 
Sr. tov.  3,5-

7t 
¢ŜȌΦ ǘƻǾΦ 
nad 7t 

Tov. s 
prik. 

±ƭŀőƛƭŎƛ 
Dnevni 
NOO 

213 30.299 179 2.637 353 247 103 489 /  
PLDP - ǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni dnevni promet vseh motornih vozil. 
Vir: Direkcija RS za infrastrukturo, 2020. 

 
hōőƛƴŀ Trzin sama nima sprejete Celostne prometne strategije (CPS) ƻōőƛƴŜΣ ima pa sprejeto CPS v okviru 
Ljubljanske urbane regije (LUR). 
 
hōőƛƴŀ ima sprejetih ǾŜő Odlokov, ki se ƴŀƴŀǑŀƧƻ na promet in prometno ureditev v ƻōőƛƴƛΦ Sprejeti in veljavni 
odloki v ƻōőƛƴƛ Trzin so: 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ƻōőƛƴǎƪƛƘ cestah in cestnoprometni ureditvi v hōőƛƴƛ Trzin. 

Odlok je bil sprejet s strani OōőƛƴǎƪŜƎŀ sveta hōőƛƴŜ Trzin na 11. redni seji, dne 4. marca 2020. 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z ȊŀǇǳǑőŜƴƛƳƛ ali nepravilno parkiranimi vozili v 
ƻōőƛƴƛ Trzin. Odlok je bil sprejet s strani hōőƛƴǎƪŜƎŀ sveta hōőƛƴŜ Trzin na 22. redni seji, dne 24. aprila 
2013. 

- Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne ƻōőƛƴǎƪŜ gospodarske javne ǎƭǳȌōŜ rednega ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧŀ 
ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest na ƻōƳƻőƧǳ hōőƛƴŜ Trzin. Odlok je bil sprejet s strani hōőƛƴǎƪŜƎŀ sveta hōőƛƴŜ Trzin na 9. 
redni seji, dne 27. novembra 2019. 
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4.4.1 Javni ǇƻǘƴƛǑƪƛ promet 

 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je na voljo medkrajevni avtobusni in ȌŜƭŜȊƴƛǑƪƛ javni ǇƻǘƴƛǑƪƛ promet. V ƻōőƛƴƛ se 
nahaja 7 avtobusnih postaƧŀƭƛǑő in 3 ȌŜƭŜȊƴƛǑƪŜ postaje. 
 

 
Slika 17: Linije in ǇƻǎǘŀƧŀƭƛǑőa javnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa v Oōőƛƴƛ Trzin. 

Vir: GURS, Ministrstvo za infrastrukturo, kartografija Monolit d. o. o. 

 
Znotraj ƻōƳƻőƧŀ ƻōőƛƴŜ se izvaja javni avtobusni promet za potrebe prevoza Ǒƻƭǎkih otrok. V obdobju 2017ς
2020 je prevoze Ǒƻƭǎƪƛh otrok v hōőƛƴƛ Trzin izvajalo podjetje Avtobusni prevozi, Stanko ~ƛƴƪƻǾŜŎ s.p. Za 
prevoze otrok se je po razpisu uporabljalo vozilo Mercedes Benz Sprinter, letnik 2012, na dizelski pogon. 
 
Vozilo na dan ǇƻǾǇǊŜőƴƻ prevozi 20 km (vozi 190 dni na leto), povǇǊŜőƴŀ poraba vozila ȊƴŀǑŀ 18 l/100 km.  
Glede na pridobljene podatke, se za potrebe prevozov ǑƻƭǎƪƛƘ otrok letno porabi 684 l dizelskega goriva, kar 
ȊƴŀǑŀ 6.846,8 kWh oziroma 6,84 MWh energije. 
 

4.4.2 hōőƛƴǎƪƛ vozni park 

 
V sklopu ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ voznega parka so bila obravnavana vozila v lasti ƻōőƛƴŜ Trzin. V ƻōőƛƴǎƪƛ lasti sta bila 
obravnavani 2 vozili, obe sta na dizelski pogon. Eno vozilo se uporablja za namene ƻōőƛƴe, drugo pa za 
namene h~ Trzin. 
 
Skupna raba energije v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku je razvidna iz naslednje preglednice. V ǇƻǾǇǊŜőƧǳ se za 
potrebe ƻōőƛƴǎƪŜƎŀ voznega parka v ƻōőƛƴƛ v enem letu porabi skupaj 15,5 MWh (cca. 1.500 litrov dizla). 
 
Preglednica 21: Skupna raba energije v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku. 

 Poraba (l) poraba (MWh) 

tƻǾǇǊŜőƴŀ ƭŜǘƴŀ ǇƻǊŀōŀ 1.500 15,5 

Vir: hōőƛƴŀ Trzin, lastni ǇǊŜǊŀőǳƴΦ 

 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran |  65 

 

Preglednica 22: Podatki o posameznem vozilu v ƻōőƛƴǎƪŜƳ voznem parku. 

Znamka vozila 
Leto 

izdelave 
vozila 

Podatek o 
energentu 

tƻǾǇǊŜőƴƻ ƭŜǘƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
ǇǊŜǾƻȌŜƴƛƘ ƪƛƭƻƳŜǘǊƻǾ 
(ni evidence po letih) 

Podatek o 
ǇƻǾǇǊŜőƴƛ 

porabi (l/100 
km) 

Citroen Berlingo 2007 Dizel 10.000 6,1 

Fiat Ducato 2,3 Mjet 2012 Dizel  10.000 8,9 
Vir: hōőƛƴƛ Trzin. 
 

4.4.3 Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih ǑǘŜǘƧŀ prometnih obremenitev 

 
Ocena emisij CO, CO2, NOx, PM in VOC v letu 2019 iz prometa na ŘǊȌŀǾƴƛƘ cestah je bila za hōőƛƴƻ Trzin 
izvedena z uporabo programa COPERT Street Level. COPERT je programsko orodje, ki se uporablja po vsem 
svetu za ƛȊǊŀőǳƴ emisij ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka in emisij toplogrednih plinov v cestnem prometu. Razvoj COPERT 
usklajuje Evropska agencija za okolje (EEA) v okviru dejavnosti Evropskega tematskega centra za ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƧŜ 
zraka in ǳōƭŀȌƛǘŜǾ podnebnih sprememb. Skupni raziskovalni center Evropske komisije upravlja znanstveni 
razvoj modela. COPERT je bil razvit za uradno pripravo evidenc emisij cestnega prometa v ŘǊȌŀǾŀƘ őƭŀƴƛŎŀƘ 
EEA. Vendar pa velja za vse ustrezne raziskovalne, znanstvene in akademske aplikacije. Metodologija COPERT 
je del ǇǊƛǊƻőƴƛƪŀ za evidenco emisij ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka EMEP /  EGP za ƛȊǊŀőǳƴ emisij ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka in je v 
skladu s smernicami IPCC 2006 za ƛȊǊŀőǳƴ emisij toplogrednih plinov. Uporaba programskega orodja za 
ƛȊǊŀőǳƴ emisij cestnega prometa ƻƳƻƎƻőŀ pregleden in standardiziran, torej dosleden in primerljiv postopek 
zbiranja podatkov in postopek ǇƻǊƻőŀƴƧŀ o emisijah, v skladu z zahtevami mednarodnih konvencij in 
protokolov ter zakonodaje EU. 
 
Za ƛȊǊŀőǳƴ emisij so zahtevani ǎƭŜŘŜőƛ vhodnih podatki: ID cestnega odseka όŘƻƭƻőƛ ga uporabnik sam), ŘƻƭȌƛƴŀ 
cestnega odseka (km), ǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni dnevni promet (PLDP) za posamezen cestni odsek ter hitrost vozil 
(km/h). Na podlagi zahtevanih podatkov smo s programom ƛȊǊŀőǳƴŀƭƛ dnevne emisije CO, CO2, NOx, PM in 
nmHOS za posamezen prometni odsek, na podlagi slednjih podatkov pa smo ƛȊǊŀőǳƴŀƭƛ emisije iz prometa na 
ŘǊȌŀǾƴƛƘ cestah v ƻōőƛƴƛ za leto 2019 (t/leto). 
 
Preglednica 23: Ocena emisij iz prometa na cestnih odsekih ǑǘŜǘja prometa (PLDP). 

Prometni odsek 
CO (t/leto) CO2 (t/leto) 

NOx 
(t/leto) 

PM 
(t/leto) 

nmHOS 
(t/leto) 

TRZIN ς ό[Wύ 2wb¦29 107,8 687,1 20,6 1,1 7,4 

SKUPAJ 107,8 687,1 20,6 1,1 7,4 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, lastni ƛȊǊŀőǳƴƛΦ 
 
V letu 2019 je bilo iz ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest v hōőƛƴƛ Trzin 107,8 t emisij CO, 687,1 t emisij toplogrednega plina CO2, 
20,6 t emisij NOx, 7,4 t emisij nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (nmHOS) in 1,1 t emisij delcev PM. 
 

4.4.4 E-mobilnost 

 
Zaradi spodbujanja e-mobilnosti in uporabe osebnih vozil, ki manj obremenjujejo okolje, se na ƻōƳƻőƧǳ 
Slovenije postavlja vse ǾŜő polnilnic za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ vozila. V ƻōőƛƴƛ Trzin po podatkih spletne aplikacije 
PlugShare 5 javnih polnilnic za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ avtomobile, in sicer se ena nahaja v OIC Trzin, ena pri Vrtcu Trzin, 
pri {ǇƭƻǑƴƛ ambulanti Trzin, Kulturnem domu ter WŀŦŀőƴƛƪƻǾƛ ŘƻƳŀőƛƧƛΦ 
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Slika 18: Polnilnice za ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ avtomobile v Oōőƛƴƛ Trzin. 

Vir: PlugShare. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- V hōőƛƴƛ Trzin je 24,4 km cest, od tega 4,6 km ŘǊȌŀǾƴƛƘ cest in 19,8 km ƻōőƛƴǎƪƛ cest. Konec leta 2020 je 

bilo registriranih 3.973 motornih vozil, od tega 69,9 % predstavljajo osebni avtomobili. 
- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je na voljo medkrajevni avtobusni in ȌŜƭŜȊƴƛǑƪƛ javni ǇƻǘƴƛǑƪƛ promet. V ƻōőƛƴƛ 

se nahaja 7 avtobusnih ǇƻǎǘŀƧŀƭƛǑő in 3 ȌŜƭŜȊƴƛǑƪŜ postaje. 
- Znotraj ƻōƳƻőƧŀ ƻōőƛƴŜ se izvaja javni avtobusni promet za potrebe prevoza ǑƻƭǎƪƛƘ otrok, ki letno porabi 

684 l dizelskega goriva oziroma 6,84 MWh energije. 

- V ƻōőƛƴǎƪƛ lasti sta dve vozili na dizelski pogon. Vozili letno porabita okoli 15,5 MWh. 

- Na cestnih odsekih ǑǘŜǘƧŀ prometa se je v letu 2019 pƻǾȊǊƻőƛƭƻ 107,8 t emisij CO, 687,1 t emisij 
toplogrednega plina CO2, 20,6 t emisij NOx, 7,4 t emisij nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (nmHOS) in 
1,1 t emisij delcev PM. 

 

4.5 Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin je distributer ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije Elektro Ljubljana d. d. V nadaljevanju je podana 
analiza rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛΦ Podatki so bili s strani Elektra Ljubljana posredovani po tarifnih 
skupinah: gospodinjski odjem in poslovni odjem ter gospodinjski in poslovni odjem ǇǊƻǊŀőǳƴǎƪƛƘ uporabnikov 
(javne stavbe). Podatkov o rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije za javno razsvetljavo posebej ne vodijo. 
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V naslednji preglednici je prikazana poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po tarifnih skupinah, ki so bile podane s strani 
distributerju Elektro Ljubljana. Pregled podatkov ǇƻƪŀȌŜΣ da poraba gospodinjskega odjema skozi vsa leta 
rahlo ƴŀǊŀǑőŀΣ ƴŀƧǾŜőƧƛ porast se je zgodil v letu 2020. Raba poslovnega odjema od leta 2018 upada, ƴŀƧǾŜőƧƛ 
upad je opazen leta 2020. Poslovni odjem je v ƻōőƛƴƛ Trzin bistveno ǾŜőƧƛ od gospodinjskega, saj je leta 2020 
predstavljal 75 %. 
 
Preglednica 24: Poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v oōőƛƴƛ Trzin po tarifnih skupinah v obdobju 2017ς2020. 

leto 
gospodinjski odjem 

[kWh] 
poslovni odjem 

[kWh] 

ostali odjem 
όǇǊƻǊŀőǳƴǎƪƛ 

uporabniki) [kWh] 
skupaj [kWh] 

2017 6.090.456 22.410.223 723.957 29.224.636 

2018 6.152.722 22.939.694 741.273 29.833.689 

2019 6.122.480 22.860.249 741.141 29.723.870 

2020 6.511.448 21.733.785 673.376 28.918.609 
Vir: Elektro Ljubljana, d. d. 
 

 
Grafikon 21: Rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (kWh) v oōőƛƴƛ Trzin v obdobju 2017ς2020 po odjemnih skupinah. 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 
Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v obravnavanem obdobju v tarifni skupini poslovnega odjema ƪŀȌŜ na trend 
upadanja rabe, in sicer leta 2019 za 0,3 % in leta 2020 za 4,9 % (vpliv pandemije korona virusa v letu 2020). 
Nasproten pojav je opazen pri rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v gospodinjstvih, saj je leta 2020 narasla za 6,4 % glede 
na ǇǊŜƧǑƴƧŜ leto. V opazovanem obdobju se je skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ȊƳŀƴƧǑŀƭŀΣ in sicer za 2,7 % v 
letu 2020 glede na leto 2019 ter za 1,0 % glede na leto 2017. Porast rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije je bil opazen le 
med letoma 2017 in 2018. 
 
Preglednica 25: Stopnje rasti ali upada rabe (%) ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije po posameznih skupinah porabnikov in skupaj za 
ƻōƳƻőƧŜ oōőƛƴŜ Trzin in v Sloveniji, za obdobje 2017ς2020. 

tarifne skupine 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2020/2017 

gospodinjstva 1,0 -0,5 6,4 6,9 

poslovni odjem 2,4 -0,3 -4,9 -3,0 

ƻǎǘŀƭƛ ƻŘƧŜƳ όǇǊƻǊŀőǳƴǎƪƛ ǳǇƻǊŀōƴƛƪƛύ 2,4 0,0 -9,1 -7,0 
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tarifne skupine 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2020/2017 

skupna raba 2,1 -0,4 -2,7 -1,0 

Slovenija 1,4 -3,0 -4,8 -6,8 

Vir: Elektro Ljubljana d. d., lastni ƛȊǊŀőǳƴΦ 

 
Raba ŜƭŜƪǘǊƛőne energije na prebivalca je v oōőƛƴƛ Trzin v letu 2020 ȊƴŀǑŀƭŀ 7.339,7 kWh. V Sloveniji je bila 
raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v letu 2020 6.041,9 kWh na prebivalca (SiStat podatkovni portal). Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije, ki se porabi samo v gospodinjstvih, je na prebivalca v oōőƛƴƛ Trzin v letu 2019 ȊƴŀǑŀƭŀ 1.561,1 
kWh/prebivalca. V Sloveniji je bila leta 2019 (zadnji ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾ podatek za Slovenijo) raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 
v gospodinjstvih 1.632,6 kWh/prebivalca (SiStat podatkovni portal). 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin je distributer ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije Elektro Ljubljana d. d. 
- Podatki o rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije so na voljo za gospodinjstva, poslovni odjem in ostali odjem 
όǇǊƻǊŀőǳƴǎƪƛ uporabniki ς javne stavbe). 

- V obdobju 2017ς2020 se je raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴe energije ǇƻǾŜőŀƭŀ pri gospodinjskem odjemu za 6,9 % in 
ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ pri poslovnem odjemu za 3,0 %. Skupna raba energije se je v tem obdobju ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ za 1,0 %. 

- V rabi ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v letu 2020 prevladuje poslovni odjem (75 %), v gospodinjstvih se porabi 23 %, 
2 % pa se porabi v javnih stavbah όǇǊƻǊŀőǳƴǎƪƛ uporabniki). 

- Raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, ki se porabi samo v gospodinjstvih, je v oōőƛƴƛ Trzin v letu 2019 na prebivalca 
ȊƴŀǑŀƭŀ 1.561,1 kWh, kar je manj kot na nivoju Slovenije, kjer je bila raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na prebivalca 
1.632,6 kWh. 

- Skupna raba ŜƭŜƪǘǊƛőne energije na prebivalca je v oōőƛƴƛ Trzin v letu 2020 ȊƴŀǑŀƭŀ 7.339,7 kWh, kar je ǾŜő 
od slovenskega ǇƻǾǇǊŜőƧŀΣ ki je bilo 6.041,9 kWh/prebivalca. 

 

4.6 Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ 
 
Preglednica 26: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ Trzin za leto 2020. 

 ƪƻƴőƴŀ Ǌŀōŀ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ώa²Ƙϐ 

 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ ǎǘŀǾōŜ 344,1 0,0 1.218,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.562,2 

javna razsvetljava 188,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188,7 

stanovanjske stavbe 6.511,4 2.661,2 8.965,3 8,6 2.566,7 0,0 0,0 20.713,3 

industrija in podjetja* 21.733,8 0,0 17.487,9 0,0 0,0 0,0 0,0 39.221,7 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 15,5 

ǇƻǘƴƛǑƪƛ ǇǊƻƳŜǘ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 6,8 

ostalo (drugi odjem) 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,7 

skupaj 28.918,6 2.661,2 27.671,3 8,6 2.566,7 22,3 0,0 61.848,8 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 46,76 4,30 44,74 0,01 4,15 0,04 0,00 100,0 

*Raba energije v industriji in ǇƻŘƧŜǘƴƛǑƪŜƳ sektorju je podana na podlagi podatkov Elektra Ljubljana d.d. (poslovni odjem 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije) ter Petrola d.d. (negospodinjski odjem zemeljskega plina, kateremu je ƻŘǑǘŜǘŀ raba plina v ƻōőƛƴǎƪƛƘ 
javnih stavbah). 
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Grafikon 22: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ po energentih v letu 2020. 

 

 
Grafikon 23: Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ po odjemalcih v letu 2020. 
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Grafikon 24: Obnovljivi viri energije v hōőƛƴƛ Trzin (proizvodnja toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije) v letu 2020. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Skupna raba energije v ƻōőƛƴƛ Trzin ȊƴŀǑŀ 61.848,8 MWh/leto, od tega predstavlja raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 

energije 28.918,6 MWh/leto (46,8 %) ter raba toplote 32.907,8 MWh/leto (53,2 %). 
- V skupni rabi energije prevladuje raba v industriji in ǇƻŘƧŜǘƴƛǑƪŜƳ sektorju 63,42 %, sledi raba v 

stanovanjskem sektorju z 33,49 %. OōőƛƴǎƪŜ javne stavbe v skupni porabi predstavljajo 2,53 %, ƻōőinski 
vozni park 0,03 %, ǇƻǘƴƛǑƪƛ promet znotraj ƻōőƛƴŜ 0,01 % in javna razsvetljava 0,31 %. 

- Glede na razdelitev po energentih v ƻōőƛƴƛ prevladuje raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (46,8 %), sledijo zemeljski 
plin s 44,7 %, kurilno olja s 4,3 %, lesna biomasa s 4,15 %, dizel z 0,04 % όǳǇƻǑǘŜǾŀƴ zgolj ƻōőƛƴǎƪƛ vozni 
park in ǇƻǘƴƛǑki promet znotraj ƻōőƛƴŜύ ter ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin z 0,01 %. 

- 5ŜƭŜȌ obnovljive energije (elektrika in toplota) ȊƴŀǑŀ 5,1 % skupne rabe energije v ƻōőƛƴƛΦ 
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5 Analiza oskrbe z energijo 

5.1 Skupne kotlovnice 
 
Skupne kotlovnice so kotlovnice, iz katerih se ogreva ǾŜő objektov. Praviloma gre pri tem za ogrevanje skupine 
ǾŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪƛƘ stavb ali za όƳŀƴƧǑƛύ sistem daljinskega ogrevanja, kjer se kotlovnica nahaja v eno od 
ogrevanih stavb. Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin ni skupnih kotlovnic, iz katerih bi se ogrevalo ǾŜő objektov. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 

- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin ni skupnih kotlovnic, iz katerih bi se ogrevalo ǾŜő objektov. 

5.2 Daljinsko ogrevanje 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin ni vzpostavljenega sistema daljinskega ogrevanja. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ ni vzpostavljenega sistema daljinskega ogrevanja. 

 

5.3 Oskrba z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo10 
 
Z distribucijskim ƻƳǊŜȌƧŜƳ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛ Trzin upravlja podjetje Elektro Ljubljana d. d., ki je 
posredovalo podatke o oskrbi z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo, distribucijskem ƻƳǊŜȌƧǳ in razvojnih ƴŀőǊǘƛƘΦ 
 
Distribucijsko podjetje Elektro Ljubljana d. d. na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin oskrbuje 1.900 uporabnikov 
distribucijskega sistema. Napajanje poteka po treh napetostnih nivojih (110 kV, 20 kV, 1 kV in 0,4 kV). ±Ŝőƛƴŀ 
srednjenapetostnega (SN) 20 kV distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ ŘƻƭȌƛƴŜ 28,4 km, ki v normalnem obratovalnem 
stanju obratuje kot radialno napajano ƻƳǊŜȌƧŜ, se v oōőƛƴƛ Trzin napaja iz razdelilne transformatorske postaje 
RTP 110/20 kV 2ǊƴǳőŜΦ RTP 110/20 kV 2ǊƴǳőŜ je ǾƪƭƧǳőŜƴŀ v 110 kV ƻƳǊŜȌƧŜ z dvosistemskim όнҎммл kV) 
daljnovodom med RTP 220/110 kV YƭŜőŜ in TE-TOL. Za omenjeni dvosistemski 110 kV daljnovod je izpolnjen 
kriterij N-1. 
 
RTP 110/20 kV 2ǊƴǳőŜ je bila zgrajena leta 1931 na severnem delu Ljubljane v 2ǊƴǳőŀƘ in z elektǊƛőƴƻ energijo 
oskrbuje uporabnike ƻƳǊŜȌƧŀ na ƻōƳƻőƧǳ 2ǊƴǳőΣ Trzina in okolice. V RTP110/20 kV 2ǊƴǳőŜ obratujeta dva 
transformatorja 110/20 kV, vsak nazivne Ƴƻőƛ 31,5 MVA. Transformatorja zadostujeta za elektroenergetsko 
oskrbo ƻōƳƻőƧŀ v normalnih in rezervnih obratovalnih stanjih. 
 
Celotno SN distribucijsko ƻƳǊŜȌƧŜ na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin obratuje na 20 kV napetostnem nivoju. ±Ŝőƛna SN 
ƻƳǊŜȌƧŀ poteka nadzemno (okrog 65 %). Kabelsko oziroma podzemno je SN ƻƳǊŜȌƧŜ grajeno na ƻōƳƻőƧǳ 
obrtne cone Trzin in naselja Trzin. Transformatorske postaje 20/0,4 kV v novem delu naselja Trzin in obrtni 
coni Trzin napaja 20 kV kabelski izvod iz RTP 110/20 kV 2ǊƴǳőŜΣ transformatorske postaje 20/0,4 kV na 
ƻōƳƻőƧǳ severnega όǎǘŀǊŜƧǑŜƎŀύ dela naselja pa 20 kV nadzemni vod prav tako iz RTP 110/20 kV 2ǊƴǳőŜΦ Le 
ƳŀƴƧǑƛ del uporabnikov distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ na skrajnem severnem in severozahodnem delu ƻōőƛƴŜ se z 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo oskrbuje iz transformatorskih postaj 20/0,4 kV, ki so ǾƪƭƧǳőŜƴŜ v 20 kV izvode iz RTP 
110/20 kV aŜƴƎŜǑ in RTP 110/20 kV 5ƻƳȌŀƭŜΦ Za zagotovitev rezervnega napajanja se osnovni vodi SN 
ƻƳǊŜȌƧŀ ȊŀƪƭƧǳőǳƧŜƧƻ v razklenjene zanke z 20 kV izvodi iz iste oziroma sosednje RTP 110/20 kV. Posamezni 
radialni odcepi v SN ƻƳǊŜȌƧǳ do ƪƻƴőƴƛƘ TP 20/0,4 kV nimajo zagotovljene rezerve. Kabelsko 20 kV ƻƳǊŜȌƧŜ 
je ǾŜőƛƴƻƳŀ grajeno z vodniki Al 150 mm2 in vodniki ƳŀƴƧǑŜƎŀ prereza Al 70 mm2. 
 

                                                 
10 Vir: hōőƛƴǎƪŀ lokalna energetska zasnova ƻōőƛƴŜ Trzin, 2020. Elektro Ljubljana d. d. 
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Nadzemno ƻƳǊŜȌƧŜ je grajeno ǾŜőƛƴƻƳŀ z vodniki Al/Fe 70/12 mm2, posamezni radialni odcepi do ƪƻƴőƴƛƘ 
TP 20/0,4 kV so izvedeni z vodniki ƳŀƴƧǑŜƎŀ prereza Al/Fe 35/6 mm2. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin je v SN ƻƳǊŜȌƧŜ ǾƪƭƧǳőŜƴƛƘ 14 transformatorskih postaj 20/0,4 kV katere napajajo 
okrog 67 km nizkonapetostnega (NN) ƻƳǊŜȌƧŀΣ ki obratuje radialno. ±Ŝőƛƴŀ NN omǊŜȌƧŀ je grajenega 
podzemno (okrog 61 km) s prerezi vodnikov Al 240 mm2, Al 150 mm2, Al 70 mm2 in Al 35 mm2. 
 

5.3.1 Razvojni ƴŀőǊǘƛ 

 
Elektro Ljubljana na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin nima predvidenih investicij v 110 kV ƻƳǊŜȌƧŜΦ Zaradi predvidene 
ǇƻǾŜőŀǾŜ odjema na ƻōƳƻőƧǳ OIC Trzin in visoke obremenjenosti 20 kV kabelskega ƻƳǊŜȌƧŀ se bo na ƻōƳƻőƧǳ 
obrtne cone in v novem delu naselja Trzin menjalo 20 kV kabelske vodnike ƳŀƴƧǑŜƎŀ prereza z ȊƳƻƎƭƧƛǾŜƧǑƛƳƛΦ 
V letu 2025 se ƴŀőǊǘǳƧŜ tudi izgradnjo novega 20 kV kabelskega izvoda iz RTP 110/20 kV aŜƴƎŜǑ do Trzina. Z 
novim izvodom bodo ƛȊōƻƭƧǑŀƭƛ zanesljivost oskrbe transformatorskih postaj na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin in 
omoƎƻőƛƭƛ nadaljnji razvoj ƻōőƛƴŜΦ 
 
Preostali razvoj distribucijskega sistema na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin bo potekal v odvisnosti od nadaljnjega 
razvoja ƻōőƛƴŜ oziroma od potreb investitorjev, katerih novogradnje bi ob priklopu na ƻōǎǘƻƧŜő sistem 
pomenile nedopustno ǇƻǎƭŀōǑŀƴƧŜ napajalnih razmer ƻōǎǘƻƧŜőƛƳ uporabnikom in s tem izkazano potrebo po 
ǳǇǊŀǾƛőŜƴŜƳ posegu v distribucijski sistem. 
 

5.3.2 Zanesljivost oskrbe 

 
Zagotavljanje kriterija N-1 na 110 kV napetostnem nivoju, ƳƻȌƴƻǎǘ zagotavljanja dvostranskega napajanja na 
20 kV napetostnem nivoju in zagotavljanje ǾƛǑƧŜ zanesljivosti obratovanja z izgradnjo novega izvoda. Vsi 
ƴŀǑǘŜǘƛ ukrepi so medsebojno odvisni in z vsemi vplivamo na zanesljivost napajanja uporabnikov DS. Zato se 
pri ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ razvoja ƻƳǊŜȌƛƧ ǳǇƻǑǘŜvajo njihovi medsebojni ǳőƛƴƪƛΦ 
 
Zasledovanje stanja zanesljivosti oskrbe spremljajo s ǇƻƳƻőƧƻ dimenzije kakovosti oskrbe uporabnikov z 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo - neprekinjenost napajanja, ki se ƴŀƴŀǑŀ na ǑǘŜǾƛƭƻ in trajanje prekinitev. V naslednji tabeli 
je prikazana statistika vseh dogodkov na ƻōƳƻőƧǳ Elektro Ljubljana glede na ǑǘŜǾƛƭƻ in trajanje prekinitev. 
 

Preglednica 27: Statistika dogodkov za ƻōƳƻőƧŜ Elektro Ljubljana v letu 2019. 

~ǘŜǾƛƭƻ dogodkov 

bŜƴŀőǊǘƻǾŀƴƛ 1059 

bŀőǊǘƻǾŀƴƛ 2524 

Skupaj 3583 

~ǘŜǾƛƭƻ dolgotrajnih prekinitev (> 3 min) 

bŜƴŀőǊǘƻǾŀƴŜ 1059 

bŀőǊǘƻǾŀƴŜ 2281 

Skupaj 3340 

Trajanje dolgotrajnih prekinitev v urah (> 3 min) 

bŜƴŀőǊǘƻǾŀƴŜ 2853 

bŀőǊǘƻǾŀƴŜ 5220 

Skupaj 8073 

  

~ǘŜǾƛƭƻ kratkotrajnih prekinitev (=< 3 min) Skupaj 1502 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 

V naslednji tabeli je prikazana statistika vseh prekinitev na napajalnem ƻōƳƻőƧǳ RTP 2ǊƴǳőŜΣ ki napajajo 
ƻōƳƻőƧŜ oōőƛƴŜ Trzin. Dogodki so razporejeni na ƴŀőǊǘƻǾŀƴŜ dolgotrajne prekinitve (remonti, ǾȊŘǊȌŜǾŀƴƧŀύΣ 
ƴŜƴŀőǊǘƻǾŀƴŜ dolgotrajne prekinitve (izpadi in izklopi zaradi okvar) ter kratkotrajne prekinitve. 
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Preglednica 28: ~ǘŜǾƛƭƻ prekinitev na ƻōƳƻőƧǳ RTP 2ǊƴǳőŜ v letih 2018 in 2019. 
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RTP 110/20 KV 2wb¦29 103 39 22 42 88 53 9 26 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 

V naslednji tabeli je prikazana statistika ƴŜƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ dolgotrajnih prekinitev na napajalnem ƻōƳƻőƧǳ RTP 
2ǊƴǳőŜ glede na vzrok nastanka όǾƛǑƧŀ sila, tuji vzrok in lastni vzrok). 
 

Preglednica 29: ~ǘŜǾƛƭƻ ƴŜƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ dolgotrajnih prekinitev na ƻōƳƻőƧǳ RTP 2ǊƴǳőŜ v letih 2018 in 2019 po vzroku 
nastanka. 
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RTP 110/20 KV 2wb¦29 22 3 1 18 9 0 1 8 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 

Poleg izvajanja zapisanih ukrepov za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ zanesljivosti napajanja uporabnikov so v letu 2014 zgradili 

RTP aŜƴƎŜǑΦ S tem se je ƛȊōƻƭƧǑŀƭŀ ƳƻȌƴƻǎǘ rezervnega napajanja. 

 

5.3.3 Srednjenapetostno (SN) 20kV ƻƳǊŜȌƧŜ  

 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana d. d., DE LO se nahaja  18,3 km 20 kV 
nadzemnih vodov, katerih ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost je 43,5 let in 10,1 km 20 kV KBV, katerih ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost je 
26 let. 
 
Preglednica 30: SN vodi po starosti (km). 

Starost 
[leta] 

Nap. nivo 
[kV] 

0-10 11-20 21-30 31-40 nad 40 Skupaj 
tƻǾǇǊŜőƴŀ 

starost 

20 DV 0 0,1 0,7 4,5 13 18,3 43,5 

20 KB 3,5 2,8 2 0,8 1 10,1 26 

Skupaj 3,5 2,9 2,7 5,3 14 28,4  
Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 
20 kV elektrodistribucijsko ƻƳǊŜȌƧŜ se gradi kabelsko zankano, v glavnem z direktnim polaganjem kablov v 
zemljo, v mestih in na voznih ǇƻǾǊǑƛƴŀƘ pa z uvleőŜƴƧŜƳ v kabelsko kanalizacijo. 
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5.3.4 Transformatorske postaje TP SN 20/0,4 kV 

 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana d. d., DE LO se nahaja 14 TP 20/0,4 kV, 
katerih povǇǊŜőƴŀ starost je 36  let. V TP je 18 TR 20/0,4 kV, katerih ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost je 29 let in katerih 
nazivna Ƴƻő ȊƴŀǑŀΥ  
 
Preglednica 31: TP po ǑǘŜǾƛƭǳ in ƻōƳƻőƧǳ oskrbe z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo. 

 
TP  v ƻōőƛƴƛ Trzin Naselje 

Nazivna Ƴƻő TP  
(kVA) 

1 t92W!Y 20/0.4 D-294 Trzin 2x1000 

2 SPODNJI TRZIN 20/0.4 D-301 Trzin 250 

3 TRZIN 20/0.4 D-304 Trzin 2x250 

4 TRZIN BETONARNA 20/0.4 D-297 Trzin 2x630 

5 TRZIN HLADILNICA 20/0.4 D-292 Trzin 630 

6 TRZIN LIPLINOVA 20/0.4 D-300 Trzin 630 

7 TRZIN LJUBLJANSKA 20/0.4 D-302 Trzin 2x630 

8 TRZIN MLAKARJEVA 20/0.4 D-299 Trzin 400 

9 TRZIN MLAKE 20/0.4 D-298 Trzin 160 

10 TRZIN h.w¢bL~Y! 20/0.4 D-295 Trzin 1600 

11 TRZIN PESKE 20/0.4 D-293 Trzin 1000 

12 TRZIN STIGMA 20/0.4 D-296 Trzin 1000 

13 TRZIN ~h[! 20/0.4 D-303 Trzin 630 

14 TRZIN ~tw¦I! 20/0.4 D-291 Trzin 1000 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 
Preglednica 32: Transformatorske postaje (TP)  in transformatorji (TR)  SN/0,4 kV po starosti (kos). 

Starost [leta] 
TP, TR 

0-10 11-20 21-30 31-40 
nad 
40 

Skupaj 
tƻǾǇǊŜőƴŀ 

starost 

TP 0 3 1 6 4 14 36 

TR SN20/0,4  0 8 2 2 6 18 29 
Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 
TP 20/0,4 kV se gradi v kabelski izvedbi in so vzankane v 20 kV kabelsko oz. nadzemno ƻƳǊŜȌƧŜΦ 
 

5.3.5 Nizkonapetostno (NN) 0,4kV ƻƳǊŜȌƧŜ 

 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin v pristojnosti podjetja Elektro Ljubljana d. d., DE LO je 66,5 km 0,4 kV vodov. Od 
tega  5,7 km 0,4 kV nadzemnih vodov in 60,8 km podzemnih 0,4 kV KBV. 0,4 kV elektrodistribucijsko ƻƳǊŜȌƧŜ 
se gradi kabelsko zankano, v glavnem z direktnim polaganjem kablov v zemljo, v povoznih ǇƻǾǊǑƛƴŀƘ in na 
mestih uvozov pa z ǳǾƭŜőŜƴƧŜƳ v kabelsko kanalizacijo. 
 

5.3.6 Proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 

 
V naslednjih preglednicah sta prikazana ǑǘŜǾƛƭƻ proizvodnih naprav in proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije 
(proizvedene ƪƻƭƛőƛƴŜύ na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin s ǎƻƴőƴƛmi elektrarnami in v soproizvodnji (SPTE). Podatki o 
proizvodnji ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ so pridobljeni s strani Elektra Ljubljana d. d. 
 
Yƻƭƛőƛƴŀ proizvedene ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v obdobju 2017ς2020 rahlo niha, saj se je leta 2018 nekoliko 
ȊƳŀƴƧǑŀƭŀΣ v letu 2019 znova ǇƻǾŜőŀƭŀ in leta 2020 zopet rahlo ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ. Nihanje v proizvodnji je predvsem 
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na Ǌŀőǳƴ sistema SPTE, medtem ko je proizvodnja ǎƻƴőƴƛƘ elektrarn relativno konstantna. Pri samooskrbi se 
je ƪƻƭƛőƛƴŀ proizvedene ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije iz ǎƻƴőƴƛƘ elektrarn znatno ǇƻǾŜőŀƭŀΣ saj se je ǇƻǾŜőŀƭƻ ǑǘŜǾƛƭƻ 
ǎƻƴőƴƛƘ elektrarn za samooskrbo (leta 2019 skoraj za polovico). V letu 2020 je bilo na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin 
porabljenih 28.918,6 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, proizvedlo pa se je skupno 592,2 MWh. V ƻōőƛƴƛ se je tako 
proizvedlo zgolj 4,9 % porabljene ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. 
 
Preglednica 33: Proizvedena ƪƻƭƛőƛƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛ Trzin in ǑǘŜǾƛƭƻ elektrarn za proizvodnjo. 

vrsta elektrarne  
(proizvodnja) 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh)  

v letu 2017 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh) 
 v letu 2018 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh) 
 v letu 2019 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh) 
 v letu 2020 

ǑǘŜǾƛƭƻ 
 elektrarn leta 

2020 

ǎƻƴőƴŜ elektrarne 388.819 361.461 371.950 368.582 6 

SPTE 101.034 48.551 112.250 103.883 1 

skupaj 489.853 410.012 484.200 472.465 7 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 
Preglednica 34: Proizvedena ƪƻƭƛőƛƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛ Trzin in ǑǘŜǾƛƭƻ elektrarn za samooskrbo. 

vrsta elektrarne 
 (samooskrba) 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh) 
 v letu 2017 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh) 
 v letu 2018 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh) 
 v letu 2019 

proizvedena 
ƪƻƭƛőƛƴŀ (kWh) 
 v letu 2020 

{hb2b9 ELEKTRARNE 5.514 32.422 76.784 119.729 

~ǘŜǾƛƭƻ elektrarn 4 7 13 16 

Vir: Elektro Ljubljana d. d. 

 

 
Grafikon 25: Proizvedene ƪƻƭƛőƛƴŜ elektriőƴŜ energije po vrsti elektrarn [kWh]. 

Vir podatkov: Elektro Ljubljana d. d. 

 
V naslednji preglednici so prikazani podatki Agencije za energijo iz registra deklaracij za proizvodne naprave, 
ki proizvajajo ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. V registru se 
vodijo podatki o proizvodnih napravah z veljavno deklaracijo in imetniki deklaracij. 
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Preglednica 35: Proizvodne naprave ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. 

ǑǘŜǾƛƭƪŀ 
deklaracije 

veljavnost 
deklaracije 

naziv proizvodne 
naprave 

naslov 
proizvodne 

naprave 

nazivna 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
Ƴƻő ώƪ²ϐ 

vrsta 
proizvodne 

naprave 
proizvajalec 

312-
1800/2017

-2/341 

16.11.2017 
do 

16.11.2022 
MFE Golplast 

.ǊƻŘƛǑőŜ 
34, 1236 

Trzin 
46,08 

{ƻƴőƴŀ 
elektrarna 

GOLPLAST, proizvodnja, storitve 
in trgovina, d. o. o., .ǊƻŘƛǑőŜ 34, 

1236 Trzin 

312-
197/2019-

2/341 

11.12.2018 
do 

11.12.2023 
MFE TESNILA TRZIN 

WŜƳőŜǾŀ 
cesta 12, 

1236 Trzin 
33,44 

{ƻƴőƴŀ 
elektrarna 

TESNILA proizvodnja in 
zastopanje Trzin d. o. o., WŜƳőŜǾŀ 

cesta 12, 1236 Trzin 

312-
311/2019-

2/311 

2.8.2019 do 
2.8.2020 

SPTE h~ Trzin 
aŜƴƎŜǑƪŀ 
cesta 7B, 

1236 Trzin 
29,4 

Soproizvodnj
a z visokim 
izkoristkom 

PETROL, Slovenska energetska 
ŘǊǳȌōŀΣ d. d., Ljubljana, Dunajska 

cesta 50, 1000 Ljubljana 

312-
354/2016-

4/361 

28.3.2016 do 
28.3.2021 

FOTONAPETOSTNA 
ELEKTRARNA na 

objektu Salesianer 
Miettex Periteks 

Blatnica  2, 
1236 Trzin 

40,25 
{ƻƴőƴŀ 

elektrarna 

Salesianer Miettex Periteks, 
negovanje in izposoja tekstila, d. 

o. o., Blatnica 2, 1236 Trzin 

312-
7/2017-
2/341 

31.1.2017 do 
31.1.2022 

Mala fotonapetostna 
elektrarna MFE 
tŜőƧŀƪ 

Prevale 2, 
1236 Trzin 

249,6 
{ƻƴőƴŀ 

elektrarna 

PEKARNA t92W!Y d. o. o., 
Dolenjska cesta 442, 1291 

~ƪƻŦƭƧƛŎŀ 

312-
803/2017-

2/378 

13.3.2017 do 
13.3.2022 

MFE EMZOR 1 
Gmajna 10, 
1236 Trzin 

33,17 
{ƻƴőƴŀ 

elektrarna 

EMZOR ŘǊǳȌōŀ za izvajanje 
hidroizolacij in ravnih streh d. o. 

o., Gmajna 10, 1236 Trzin 

Vir: Register deklaracija proizvodnih naprav, 2020. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Distribucijsko podjetje Elektro Ljubljana d. d. na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin oskrbuje 1.900 uporabnikov 

distribucijskega sistema. 
- ±Ŝőƛƴŀ srednjenapetostnega (SN) 20 kV distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ ŘƻƭȌƛƴŜ 28,4 km se v ƻōőƛƴƛ Trzin napaja 

iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV 2ǊƴǳőŜΦ Celotno SN distribucijsko ƻƳǊŜȌƧŜ na 
ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin obratuje na 20 kV napetostnem nivoju. ±Ŝőƛƴŀ SN ƻƳǊŜȌƧŀ poteka nadzemno 
(okrog 65 %). Kabelsko oziroma podzemno je SN ƻƳǊŜȌƧŜ grajeno na ƻōƳƻőƧǳ obrtne cone Trzin in naselja 
Trzin. 

- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je v SN ƻƳǊŜȌƧŜ ǾƪƭƧǳőŜƴƛƘ 14 transformatorskih postaj 20/0,4 kV katere 
napajajo okrog 67 km nizkonapetostnega (NN) ƻƳǊŜȌƧŀΦ ±Ŝőƛƴŀ NN ƻƳǊŜȌƧŀ je grajenega podzemno 
(okrog 61 km). 

- Elektro Ljubljana na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin nima predvidenih investicij v 110 kV ƻƳǊŜȌƧŜΦ V letu 2025 se 
ƴŀőǊǘǳƧŜ izgradnjo novega 20 kV kabelskega izvoda iz RTP 110/20 kV aŜƴƎŜǑ do Trzina. Z novim izvodom 
bodo ƛȊōƻƭƧǑŀƭƛ zanesljivost oskrbe transformatorskih postaj na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin in ƻƳƻƎƻőƛƭƛ 
nadaljnji razvoj ƻōőƛƴŜΦ 

- V letu 2020 se je na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin skupno proizvedlo 592,2 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, kar 
predstavlja zgolj 4,9 % vse porabljene ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v ƻōőƛƴƛΦ 

 

5.4 Oskrba z zemeljskim plinom 
 
Opravljanje javne ǎƭǳȌōŜ oskrbe z zemeljskim plinom na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin zagotavlja podjetje Petrol d. 
d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Na ƻōƳƻőƧǳ hōőƛƴŜ Trzin so na zemeljski plin ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƛ vsi ǾŜőƧƛ 
uporabniki. Skupna ŘƻƭȌƛƴŀ plinovodnega ƻƳǊŜȌja na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ ȊƴŀǑŀ 40,7 km, plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜ 
ima dimenzije polietilenskih cevi PE 23 ς PE 315. Po podatkih Petrola je celotna ƻōőƛƴŀ ȌŜ plinificirana, zato 
se v prihodnje ƴŀőǊǘǳƧŜ zgolj nove ƘƛǑƴŜ plinske ǇǊƛƪƭƧǳőƪŜ na ƻōǎǘƻƧŜőŜƳ plinovodnem ƻƳǊŜȌƧǳΦ Skupno 
ǑǘŜǾƛƭƻ plinskih ǇǊƛƪƭƧǳőkov na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ je 1040, od tega je aktivnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾ 872, kar je 84 %. 
 
V spodnji preglednici je po letih prikazana poraba zemeljskega plina iz distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ in ǑǘŜǾƛƭƻ 
odjemnih mest po podatkih podjetja Petrol d. d. 
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Preglednica 36: Raba zemeljskega plina v oōőƛƴƛ Trzin v obdobju 2017 ς 2020, po letih. 

 raba zemeljskega plina [kWh] 

 2017 2018 2019 2020 

gospodinjski odjem 9.936.150 9.073.726 9.053.989 8.965.307 

negospodinjski odjem 23.540.519 22.073.556 21.837.847 18.706.031 

SKUPAJ 33.476.669 31.147.283 30.891.836 27.671.338 
Vir podatkov: Petrol d. d. 

 

 
Grafikon 26: Distribuirane ƪƻƭƛőƛƴŜ zemeljskega plina v oōőƛƴƛ Trzin v obdobju 2017ς2020.  

Vir podatkov: Petrol d. d. 

 

V obdobju 2017ς2020 se je skupna raba zemeljskega plina iz distribucijskega ƻƳǊŜȌƧŀ v oōőƛƴƛ Trzin ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ 
za 17,3 %. ZmaƴƧǑŀƴƧŜ rabe je v zadnjem letu (2020) ƻǇŀȊƴŜƧǑŜ pri negospodinjskem odjemu, saj v obdobju 
2017-2020 ȊƴŀǑŀ kar 20 % (naƧǾŜőƧƛ upad rabe med letoma 2019 in 2020), medtem ko je pri gospodinjskem 
odjemu ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ rabe 9,8-odstotno. 
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Slika 19: Plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜ v oōőƛƴƛ Trzin.  

Vir: GURS, kartografija Monolit d. o. o. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Oskrbo z zemeljskim plinom opravlja koncesionirana gospodarska javna ǎƭǳȌōŀ Petrol d. d. 
- Skupna raba zemeljskega plina v ƻōőƛƴƛ je leta 2020 ȊƴŀǑŀƭŀ 27.671.338 kWh in se je v obdobju 2017ς

2020 ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ za 17,3 %. 
- Po zadnjih podatkih iz leta 2020 je bilo v oōőƛƴƛ Trzin 1.040 vseh plinskih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾΣ od tega je bilo 872 

aktivnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾ (84 %). 
- Zgrajeno distribucijsko ƻƳǊŜȌƧŜ pokriva ǇǊŀƪǘƛőƴƻ vse poseljene predele v ƻōőƛƴƛΣ zato ǑƛǊƛǘǾŜ ƻƳǊŜȌƧŀ niso 

predvidene, ƴŀőǊǘǳƧŜƧƻ pa nove ƘƛǑƴŜ plinske ǇǊƛƪƭƧǳőƪŜ na ƻōǎǘƻƧŜőŜƳ ƻƳǊŜȌƧǳ. 
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6 Analiza emisij 

 
Analiza sedanjih emisij, ki izhajajo iz pridobivanja in rabe energije, je osnova za ukrepe za zamenjavo fosilnih 
energentov za obnovljive vire ter za ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƻ rabo energije. Sestavni del energetske politike je ƴŀƳǊŜő 
tudi ǳőƛƴƪƻǾƛǘŀ raba energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE). Pri tem so 
pomembne direktive Evropske Unije, ki zapovedujejo ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ŘŜƭŜȌŀ OVE v primarni energetski bilanci ter 
Kjotskega protokola o ȊƳŀƴƧǑŀƴƧǳ emisij CO2. Tudi Slovenija se je zavezala, da bo dvignila ŘŜƭŜȌ OVE v primarni 
bilanci. Kjotski protokol je bil v Sloveniji sprejet z Zakonom o ratifikaciji Kyotskega protokola k Okvirni 
konvenciji ½ŘǊǳȌŜƴƛƘ narodov o spremembi podnebja (Ur. l. RS, ǑǘΦ 17/2002). Protokol zavezuje ŘǊȌŀǾŜ 
pogodbenice k vrsti aktivnosti, katerih cilj je ƪƻƭƛőƛƴǎƪƻ omejevanje in ȊƴƛȌŜǾŀƴƧŜ emisij toplogrednih plinov. 
V okviru teh aktivnosti je med drugim predvideno tudi ǇƻǾŜőŀƴƧŜ energetske ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ na ustreznih 
ǇƻŘǊƻőƧƛƘ gospodarstva v ŘǊȌŀǾƛΣ raziskovanje, spodbujanje, razvoj in ǇƻǾŜőŀƴŀ uporaba novih in obnovljivih 
virov energije. Eden izmed ƴŀƧōƻƭƧǑƛƘ nadomestilo za uporabo fosilnih goriv je lesna biomasa, med katero 
spadajo lesni ostanki v gozdovih, ostanki pri industrijski predelavi lesa in ƪŜƳƛőƴƻ neobdelan les. Pri 
zgorevanju lesa je ƪƻƭƛőƛƴŀ v zrak ǎǇǊƻǑőŜƴŜƎŀ CO2 enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo 
rast. Zaradi tega pravimo, da je lesna biomasa z vidika CO2 nevtralno gorivo. 
 
Za ǇǊŜǊŀőǳƴŀǾŀƴƧŜ emisij za ǊŀȊƭƛőƴŜ energente smo uporabili standardne emisijske faktorje, ki se uporabljajo 
v Evropski Uniji in so ƻōƛőŀƧƴƛ tudi v Sloveniji. Uporaba standardnih emisijskih faktorjev v skladu z ƴŀőŜƭƛ 
medvladnega odbora za podnebne spremembe, pri katerih se ǳǇƻǑǘŜǾŀƧƻ vse emisije CO2 nastale zaradi 
porabe energije na ƻōƳƻőƧǳ lokalnega organa, in sicer neposredno z zgorevanjem goriv v lokalni skupnosti 
ali posredno z zgorevanjem goriv zaradi uporabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in ogrevanja/hlajenja na njegovem 
ƻōƳƻőƧǳΦ Ta pristop temelji, tako kot pri nacionalnih evidencah toplogrednih plinov pripravljenih na podlagi 
Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah in Kjotskega protokola, na vsebnosti ogljika v gorivu. Pri 
tem pristopu so emisije CO2, nastale z uporabo energije iz obnovljivih virov in emisije, nastale z uporabo 
zelene energije, za katero so bila izdana potrdila o izvodu, enake ƴƛőΦ Ker je CO2 ƴŀƧǇƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ toplogredni 
plin, ŘŜƭŜȌŀ emisij CH4 in N2O ni treba ǊŀőǳƴŀǘƛΦ Standardni emisijski faktorji, ki sledijo IPCC principom, 
temeljijo na vsebnosti ogljika v gorivu. Poenostavljeno, v nadaljevanju predstavljeni emisijski faktorji, 
predpostavljajo, da ves ogljik v gorivih tvori CO2. Dejansko pa ƳŀƴƧǑƛ ŘŜƭŜȌ ogljika όƻōƛőŀƧƴƻ manj od 1 %) tvori 
tudi druge spojine, kot na primer ogljikov monoksid (CO) in ǾŜőƛƴŀ tega ogljika oksidira v CO2 ǑŜƭŜ v atmosferi. 
 

Uporabili smo privzete emisijske faktorje naveden v Pravilniku o metodah za ŘƻƭƻőŀƴƧŜ prihrankov energije 
(Ur. l. RS, ǑǘΦ 67/15, 14/17) oziroma emisijske faktorje, navedene v ǇǊƛǊƻőƴƛƪǳ za izdelavo SEAP. 
 
Preglednica 37: Standardni emisijski faktorji za ƛȊǊŀőǳƴ emisij CO2 pri rabi energentov. 

energent 
emisijski faktor 

(t/MWh) 

ekstra lahko kurilno olje 0,267 

zemeljski plin 0,202 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ naftni plin 0,227 

lesna biomasa 0 

daljinsko ogrevanje 0,320 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 0,490 

rjavi premog 0,341 

lignit 0,364 

sonce 0 

voda 0 

bencin 0,249 

dizel 0,267 
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Preglednica 38: Emisije CO2 v letu 2020. 

 emisije CO2 [t /leto] / emisije ekvivalentov CO2 [t /leto] 

 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno 
olje 

zemeljski 
plin 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 
5ŜƭŜȌ 
[%] 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ ǎǘŀǾōŜ 168,6 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 414,6 2,02 

javna razsvetljava 92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,4 0,45 

stanovanjske stavbe 3.190,6 710,5 1.811,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5.714,1 27,90 

industrija  10.649,6 0,0 3.532,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14.182,1 69,25 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 0,02 

javni promet  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,01 

ostalo 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,9 0,34 

skupaj 14.170,1 710,5 5.589,6 2,0 0,0 6,0 0,0 20.478,2 100,0 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 69,20 3,47 27,30 0,01 0,00 0,03 0,00 100,00 

 

Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin v obravnavanih sektorjih skupaj letno nastane 20.478,2 ton emisij CO2 oz. 5,2 ton 
emisij CO2 na prebivalca. Pri ƛȊǊŀőǳƴǳ je ǳǇƻǑǘŜǾŀƴŀ raba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ (posredne emisije), proizvodnja toplote 
in raba energije za ƻōőƛƴǎƪƛ vozni park ter javni promet znotraj ƻōőƛƴŜ (neposredne emisije), ne pa tudi osebni 
prevoz prebivalcev, potovanja in nakup izdelkov, s őƛƳŜǊ posamezna oseba prav tako neposredno ali 
posredno ǇƻǾȊǊƻőŀ emisije CO2. 
 
Glede na podatke Slovenske fundacije za trajnostni razvoj (Umanotera), ȊƴŀǑŀ ǊŀǾƴƻǘŜȌƴŀ vrednost izpustov 
2 toni CO2/leto na osebo. Ob tej vrednosti bi glede na ǑǘŜǾƛƭőƴƻǎt svetovne populacije Zemljina atmosfera ǑŜ 
lahko ǾȊŘǊȌŜǾŀƭŀ ravnovesje ogljikovega dioksida (Umanotera, 2021). 
 

 
Grafikon 27: Emisije CO2 po odjemalcih v letu 2020. 
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Grafikon 28: Emisije CO2 po energentih v letu 2020. 

 

Poleg emisij CO2 so ƛȊǊŀőǳƴŀƴŜ tudi emisije nekaterih drugih plinov in prahu, in sicer emisije SO2, NOX, CXHY, 
CO ter prahu oziroma delcev PM10. Emisijski faktorji za ƛȊǊŀőǳƴ navedenih ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ so podani v naslednji 
preglednici. 
 

Preglednica 39: Standardni emisijski faktorji za ƛȊǊŀőǳƴ emisij drugih ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka. 

energent SO2 (t/MWh) NOX (t/MWh) CXHY (t/MWh) CO (t/MWh) prah (t/MWh) 

ekstra lahko kurilno olje 0,000432 0,000144 0,0000216 0,000162 0,000018 

ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ ƴŀŦǘƴƛ Ǉƭƛƴ 0,0000108 0,00036 0,0000216 0,00018 0,0000036 

zemeljski plin 0,0 0,000108 0,0000216 0,000126 0,0 

lesna biomasa 0,0000396 0,000306 0,000306 0,00864 0,000126 

rjavi premog 0,0054 0,000612 0,003276 0,01836 0,001152 

bencin - 0,000736088 - 0,007141653 0,0000025295 

dizel - 0,001104859 - 0,000283887 0,0000937766 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ 0,0029016 0,0025992 0,0011016 0,0064008 0,0001008 

Vir: ~ǘǳŘƛƧŀ Joanneum Research Graz α9ƳƛǎƛƧǎƪƛ faktorji in energetsko ǘŜƘƴƛőƴƛ parametri za izdelavo energijskih in 
emisijskih bilanc na ǇƻŘǊƻőƧǳ toplotne ƻǎƪǊōŜάΦ 

 
tƻƭŜƎ ŜƳƛǎƛƧǎƪƛƘ ŦŀƪǘƻǊƧŜǾ ǇƻŘŀƧŀƳƻ ǘǳŘƛ ƻǎƴƻǾƴŜ Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ƛƴ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛ ǇƻǎŀƳŜȊƴƛƘ ǎǇƻƧƛƴΥ 
 

¶ ¿ǾŜǇƭƻǾ ŘƛƻƪǎƛŘ ό{h2): Ƴƻƭǎƪŀ ƳŀǎŀΥ сп ƎκƳƻƭΤ ǘŜȌƧƛ ƻŘ ȊǊŀƪŀΤ ƧŜ ōǊŜȊōŀǊǾŜƴΣ ƻǎǘǊŜƎŀ vonja, strupen plin, 
ƪƛ Ȋ ǾƻŘƴƻ ǇŀǊƻ ƛȊ ȊǊŀƪŀ ǘǾƻǊƛ ȌǾŜǇƭŀǎǘƻ ƪƛǎƭƛƴƻΣ ƪƛ ƧŜ ƪƻǘ ǾƻŘƴŀ ǊŀȊǘƻǇƛƴŀ ƴƛȊƪŜ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƧŜ ƳŜŘ ƭƧǳŘƳƛ 
ǇƻȊƴŀƴŀ ƪƻǘ αƪƛǎŜƭ ŘŜȌάΣ ƪƛ ǎŜ ǳǘŜƳŜƭƧŜƴƻ ǇƻǾŜȊǳƧŜ ǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛƪƻ αǳƳƛǊŀƴƧŀ ƎƻȊŘƻǾάΦ ½ƴŀƴǎǘǾŜƴƻ ƧŜ 
dokazano, da SO2 lahko povzroőƛ ǊŀȊƭƛőƴŜ ōƻƭŜȊƴƛ ƪƻǘ ǎƻ ōǊƻƴƘƛǘƛǎΣ ŘǊŀȌŜƴƧŜ ŘƛƘŀƭƴƛƘ Ǉƻǘƛ ƛǘŘΦΣ ǇƻǇƻƭƴ 
ƻōǎŜƎ ǑƪƻŘƭƧƛǾƛƘ ǳőƛƴƪƻǾ Ǉŀ ǑŜ ǾŜŘƴƻ ƴƛ ǇƻȊƴŀƴΦ  
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¶ Ogljikov oksid (CO): Ƴƻƭǎƪŀ ƳŀǎŀΥ ну ƎκƳƻƭΤ ǇǊƛōƭƛȌƴƻ Ŝƴŀƪƻ ǘŜȌŀƪ ƪƻǘ ȊǊŀƪ όнф ƎκƳƻƭύΤ ƧŜ ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪƻ 
nevaren strupen plin. CO je brŜȊōŀǊǾƴƛ Ǉƭƛƴ ōǊŜȊ ǾƻƴƧŀ ƛƴ ȊŀǊŀŘƛ ǘŜƘ ƭŀǎǘƴƻǎǘƛ ǑŜ ǇƻǎŜōƴƻ ƴŜǾŀǊŜƴ ƛƴ ǎŜ ǇǊƛ 
vdihovanju ǾŜȌŜ ƴŀ ƘŜƳƻƎƭƻōƛƴ ƴŀƳŜǎǘƻ ƪƛǎƛƪŀΣ Ȋŀǘƻ ƭŀƘƪƻ ǇǊƛ ƛȊǇƻǎǘŀǾƭƧŜƴƻǎǘƛ ǾƛǑƧƛƳ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƧŀƳ 
ǇǊƛŘŜ Řƻ ǘƛΦ ȊŀŘǳǑƛǘǾŜ ŎŜƭƛŎ όǇƻŘƻōƴƻ ǎŜ ƻōƴŀǑŀ Ǉƭƛƴ ŎƛŀƴƛŘύΦ /h ƴŀǎǘŀƧŀ ǇǊƛ ƴepopolnem zgorevanju.  

 

¶ 5ǳǑƛƪƻǾƛ ƻƪǎƛŘƛ όbhX): molska masa: 46 g/mol kot NO2 Τ ǘŜȌƧƛ ƻŘ ȊǊŀƪŀΣ Ǉƻ Ŝƴƛ ǎǘǊŀƴƛ ƴŀǎǘŀƧŀ ǇǊƛ ȊƎƻǊŜǾŀƴƧǳ 
ƎƻǊƛǾΣ ƪƛ ǾǎŜōǳƧŜƧƻ ŘǳǑƛƪΣ Ǉƻ ŘǊǳƎƛ ǎǘǊŀƴƛ Ǉŀ ƴŀǎǘŀƧŀ ǇǊƛ ǾƛǎƻƪƛƘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀƘ ȊƎƻǊŜǾŀƴƧŀ ǇǊŜƪƻ мΦллл ϲ/Φ 
5ǳǑƛƪƻǾƛ ƻƪǎƛŘƛ ǎƻ ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪƻ ƴŜǾŀǊƴƛ ǇƭƛƴƛΦ  

 

¶ Ogljikov dioksid (CO2): Ƴƻƭǎƪŀ ƳŀǎŀΥ пп ƎκƳƻƭΤ ƧŜ ōǊŜȊōŀǊǾƴƛ Ǉƭƛƴ ǎ Ǒƛōƪƻ ƪƛǎƭƛƳ ƻƪǳǎƻƳ ƛƴ ƧŜ ǘŜȌƧƛ ƻŘ 
ȊǊŀƪŀΦ hƎƭƧƛƪƻǾ ŘƛƻƪǎƛŘ ƴŀǎǘŀƧŀ ǇǊƛ ǾǎŜƘ ǇǊƻŎŜǎƛƘ ȊƎƻǊŜǾŀƴƧŀΦ hƎƭƧƛƪƻǾ ŘƛƻƪǎƛŘ ƧŜ ƎƭŀǾƴƛ ƪǊƛǾŜŎ Ȋŀ ǳőƛƴŜƪ 
tople grede. Koncentracija CO2 Ǿ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛ ǎŜ ǎǘŀƭƴƻ ǇƻǾŜőǳƧŜ ƛƴ ƧŜ Ǉƻ Ŝƴƛ ǎǘǊŀƴƛ ǇƻǎƭŜŘƛŎŀ 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭƛȊŀŎƛƧŜΣ Ǉƻ ŘǊǳƎƛ ǎǘǊŀƴƛ Ǉŀ ǎǘŀƭƴŜƎŀ ƴŀǊŀǑőŀƴƧŀ ǇǊŜōƛǾŀƭǎǘǾŀ ƴŀ ȊŜƳƭƧƛΦ tƻ ƴŀƧōƻƭƧǑƛƘ ŘŀƴŜǎ 
ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƘ ƪƭƛƳŀǘǎƪƛƘ ƳƻŘŜƭƛƘ ōƻ ǇƻŘǾƻƧƛǘŜǾ ǾǎŜōƴƻǎǘƛ /h2 v atmosferi pƻǾȊǊƻőƛƭŀ Ǝƭƻōŀƭƴƛ ŘǾƛƎ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ Ȋŀ о ϲ/ Řƻ пΣр ϲ/Φ  

 

¶ Ogljikovodiki (CXHY): v dimnih plinih; so produkt nepopolnega zgorevanja. 

 

¶ Prah: v zraku najdemo mnogo delcev, ki se razlikujejo tako po kemijskih kot tudi fizikalnih lastnostih, viru 
in velikosti. Razlikujemo med delci PM10 όғ мл ˃Ƴύ ƛƴ ta2,5 όғ нΣр ˃ƳύΦ hōƻƧƛ ǎƻ ŘƻǾƻƭƧ ƳŀƧƘƴƛΣ Řŀ ƭŀƘƪƻ 
ǇǊƻŘǊŜƧƻ Ǝƭƻōƻƪƻ Ǿ ǇƭƧǳőŀ ƛƴ ǘŀƪƻ ǇǊŜŘǎǘŀǾƭƧŀƧƻ ǾŜƭƛƪƻ ȊŘǊŀǾǎǘǾŜƴƻ ǘǾŜƎŀƴƧŜΣ ƳŜŘǘŜƳ ƪƻ ǾŜőƧƛ ŘŜƭŎƛ ƴƛǎƻ 
ȊŘǊŀǾƧǳ ƴŜǾŀǊƴƛΣ ǎŀƧ ǎŜ ƛȊ ȊǊŀƪŀ ƛȊƭƻőŀƧƻ ǎ ǎŜŘƛƳŜƴǘŀŎƛƧƻΦ LȊǇǳǑƴƛ ǇƭƛƴƛΣ Ȋƭŀǎǘƛ ƛȊǇǳƘƛ ŘƛȊŜƭǎƪƛƘ ƎƻǊƛǾΣ ǎƻ ƎƭŀǾƴƛ 
vir delcev PM10 in PM2,5 Ǿ ŜǾǊƻǇǎƪƛƘ ƳŜǎǘƛƘΦ aŜƧƴŜ ǾǊŜŘƴƻǎǘƛ ǎƻ ǘŀƳ ǇƻƎƻǎǘƻ ǇǊŜƪƻǊŀőŜƴŜΦ 

 
Preglednica 40: Emisije SO2 v letu 2020. 

 emisije SO2 [t /leto] 

 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno olje 
zemeljski 

plin 
ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ 
stavbe 

0,998 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,998 

javna razsvetljava 0,547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,547 

stanovanjske stavbe 18,893 1,150 0,000 0,000 0,102 0,000 0,000 20,145 

industrija  63,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,062 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

javni promet  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ostalo 0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,408 

skupaj 83,910 1,150 0,000 0,000 0,102 0,000 0,000 85,161 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 98,53 1,35 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 100,00 
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Preglednica 41: Emisije NOX v letu 2020. 

 emisije NOX [t /leto] 

 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno olje 
zemeljski 

plin 
ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ 
stavbe 

0,894 0,000 0,132 0,000 0,000 0,000 0,000 1,026 

javna razsvetljava 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,490 

stanovanjske 
stavbe 

16,924 0,383 0,968 0,003 0,785 0,000 0,000 19,064 

industrija  56,490 0,000 1,889 0,000 0,000 0,000 0,000 58,379 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,017 

javni promet  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,008 

ostalo 0,366 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,366 

skupaj 75,165 0,383 2,988 0,003 0,785 0,025 0,000 79,350 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 94,73 0,48 3,77 0,00 0,99 0,03 0,00 100,00 

 
Preglednica 42: Emisije CXHY v letu 2020. 

 emisije CXHY [t / leto] 

 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno olje 
zemeljski 

plin 
ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ 
stavbe 

0,379 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,405 

javna razsvetljava 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 

stanovanjske 
stavbe 

7,173 0,057 0,194 0,000 0,785 0,000 0,000 8,210 

industrija  23,942 0,000 0,378 0,000 0,000 0,000 0,000 24,320 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

javni promet  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ostalo 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,155 

skupaj 31,857 0,057 0,598 0,000 0,785 0,000 0,000 33,298 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 95,67 0,17 1,80 0,00 2,36 0,00 0,00 100,00 

 
Preglednica 43: Emisije CO v letu 2020. 

 emisije CO [t/leto] 

 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno olje 
zemeljski 

plin 
ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ 
stavbe 

2,202 0,000 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 2,356 

javna razsvetljava 1,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,208 

stanovanjske 
stavbe 

41,678 0,431 1,130 0,002 22,176 0,000 0,000 65,417 

industrija 139,114 0,000 2,203 0,000 0,000 0,000 0,000 141,317 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,004 

javni promet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,002 

ostalo 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 

skupaj 185,102 0,431 3,487 0,002 22,176 0,006 0,000 211,204 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 87,64 0,20 1,65 0,00 10,50 0,00 0,00 100,00 
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Preglednica 44: Emisije prahu v letu 2020. 

 emisije prahu [t/ leto] 

 

ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

kurilno olje 
zemeljski 

plin 
ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴ 
naftni plin 

lesna 
biomasa 

dizel bencin skupaj 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ 
stavbe 

0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 

javna razsvetljava 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 

stanovanjske 
stavbe 

0,656 0,048 0,000 0,000 0,323 0,000 0,000 1,028 

industrija  2,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,191 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 

javni promet  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 

ostalo 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 

skupaj 2,915 0,048 0,000 0,000 0,323 0,002 0,000 3,288 

ŘŜƭŜȌ ώ҈ϐ 88,64 1,46 0,00 0,00 9,83 0,06 0,00 100,00 

 
Preglednica 45: Skupne emisije obravnavanih ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ v letu 2020. 

 emisije [t/leto] 

 CO2 SO2 NOX CXHY CO prah 

ƻōőƛƴǎƪŜ ƧŀǾƴŜ ǎǘŀǾōŜ 414,6 1,0 1,0 0,4 2,4 0,0 

javna razsvetljava 92,4 0,5 0,5 0,2 1,2 0,0 

stanovanjske stavbe 5.714,1 20,1 19,1 8,2 65,4 1,0 

industrija  14.182,1 63,1 58,4 24,3 141,3 2,2 

ƻōőƛƴǎƪƛ ǾƻȊƴƛ ǇŀǊƪ 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

javni promet  1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ostalo 68,9 0,4 0,4 0,2 0,9 0,0 

skupaj 20.478,2 85,2 79,3 33,3 211,2 3,3 

 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve:  
- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je zaradi rabe energije v obravnavanih sektorjih leta 2020 skupaj nastalo 

20.478,2 ton emisij CO2 oz. 5,2 ton emisij CO2 na prebivalca. 
- Glede na podatke Slovenske fundacije za trajnostni razvoj (Umanotera), ȊƴŀǑŀ ǊŀǾƴƻǘŜȌƴŀ vrednost 

izpustov 2 toni CO2/leto na osebo. Ob tej vrednosti bi glede na ǑǘŜǾƛƭőƴƻǎǘ svetovne populacije Zemljina 
atmosfera ǑŜ lahko ǾȊŘǊȌŜǾŀƭŀ ravnovesje ogljikovega dioksida (Umanotera, 2021). 

- Zaradi rabe energije v ƻōőƛƴƛ je leta 2020 nastalo tudi 85,2 ton emisij SO2, 79,3 ton emisij NOX, 33,3 ton 
emisij CXHY, 211,2 ton emisij ogljikovega monoksida ter 3,3 ton emisij prahu. 
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7 ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije 

 
~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije. ~ƛōƪŜ 
ǘƻőƪŜ so opredeljene s kazalniki odmikov trenutnega stanja od ȌŜƭŜƴŜƎŀ oziroma ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴŜƎŀ stanja. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ so evidentirana varovana ƻōƳƻőƧŀ narave in enote kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜΣ ki predstavljajo 
omejitve pri ǳƳŜǑőŀƴƧǳ dejavnosti v prostor in pri gradnji objektov ter pri ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧǳ ǊŀȊƭƛőƴƛƘ naravnih virov 
in uporabi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ energetskih sistemov. 
 

7.1 Stanovanjski sektor 
Preglednica 46: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς stanovanjski sektor. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

deƭŜȌ kurilnih naprav na 
ELKO (%) 

13,4 
 Zamenjava kurilnih naprav na ELKO z 

napravami na OVE ali na zemeljski 
plin kot őƛǎǘŜƧǑŜ fosilno gorivo. 

ŘŜƭŜȌ kurilnih naprav na 
lesno biomaso (%) 

12,9  

tƻǾŜőŀƴƧŜ ǑǘŜǾƛƭŀ novih, sodobnih  
kurilnih naprav na lesno biomaso na 
ƻōƳƻőƧƛƘ, kjer trenutno prevladujejo 
individualna ƪǳǊƛǑőŀ na fosilna goriva 
ter stare kurilne naprave na lesno 
biomaso. 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ starost 
kurilnih naprav 

kurilne naprave 
na ELKO: 23 let 

 
kurilne naprave 

na lesno 
biomaso: 20 let 

 

Zamenjava kurilnih naprav, ki so 
ǎǘŀǊŜƧǑŜ od 20 let z novimi, bolj 
uőƛƴƪƻǾƛǘƛƳƛ kurilnimi napravami, s 
őƛƳŜǊ se ȊƳŀƴƧǑŀ tudi negativen vpliv 
na okolje in zdravje prebivalcev. 

ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƻǎǘ na ƻƳǊŜȌƧŜ 
zemeljskega plina 
(%) 

84  

tƻǾŜőŀǘƛ ŘŜƭŜȌ aktivnih ǇǊƛƪƭƧǳőƪƻǾΣ ki 
imajo status neaktivni ǇǊƛƪƭƧǳőŜƪΦ 
Zemeljski plin kot energent za 
ogrevanje naj uporabijo predvsem 
stavbe, ki se trenutno ogrevajo s 
kurilnim oljem. 

ŘŜƭŜȌ toplote iz 
obnovljivih virov energije 
(%) 

20,2 
 

Zaradi ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŀ ǑǘŜǾƛƭŀ kurilnih 
naprav na fosilna goriva se v 
prihodnosti ǇǊƛőŀƪǳƧŜ dvig ŘŜƭŜȌŀ 
rabe obnovljivih virov energije. 

7.2 Javni sektor 
Preglednica 47: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς javni sektor. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ǇƻǾǇǊŜőƴŀ ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ 
poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ in 
toplotne energije 
(energijsko ǑǘŜǾƛƭƻύ 
(kWh/m2/a)  

131 kWh/m2   

½ƳŀƴƧǑŀƴƧŜ letne porabe energije 
pod 100 kWh/m2 v javnih objektih. 
Trije od sedmih objektov imajo ȌŜ v 
ƻōǎǘƻƧŜőŜƳ stanju letno porabo 
energije pod 100 kWh/m2. 
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7.3 Industrija in ǇƻŘƧŜǘƴƛǑƪƛ sektor 
Preglednica 48: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς industrija. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

poraba energije 
 

eƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija 

(21.733,8 MWh) 
 

zemeljski plin 
(17.849,2 MWh) 

 

tǊŜǳőƛǘƛ ƳƻȌƴƻǎǘƛ izrabe geotermalne 
energije in odpadne toplote iz 
proizvodnih procesov, postavitev 
ǎƻƴőƴƛƘ elektrarn na strehe ǾŜőƧƛƘ 
industrijskih in poslovnih objektov, 
predvsem na ƻōƳƻőƧǳ OIC Trzin. 
 
Predlagana je namestitev novih 
sistemov soproizvodnje toplote in 
elektrike (SPTE) v proizvodnih in 
poslovnih objektih. 

7.4 Javna razsvetljava 
Preglednica 49: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς javna razsvetljava. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ poraba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na 
prebivalca na leto  
(kWh/prebivalca) 

47,88 
kWh/prebivalca 
όƻōőƛƴǎƪŜ in 
ŘǊȌŀǾƴŜ ceste) 

 
38,39 

kWh/prebivalca 
όƻōőƛƴǎƪŜ ceste) 

 

Skladno z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega 
ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀ okolja (Ur. L. RS, ǑǘΦ 
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) je 
predpisana letna poraba elektrike 
vseh svetilk, ki so na ƻōƳƻőƧǳ 
posamezne ƻōőƛƴŜ vgrajene v 
razsvetljavo ƻōőƛƴǎƪƛƘ cest in 
razsvetljavo javnih ǇƻǾǊǑƛƴΣ ki jih 
ƻōőƛƴŀ upravlja ς 44,5 kWh na 
prebivalca. 

7.5 9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija 
Preglednica 50: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ƪƻƴőƴŀ poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije v gospodinjstvih 
na prebivalca 
(kWh/prebivalca) 

1.561,1  
(leta 2019) 

 

Yƻƴőƴŀ poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v 
gospodinjstvih na prebivalca, 
Slovenija (2019): 1.632,6 
kWh/prebivalca (vir: SURS). Raba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ Ǿ ƎƻǎǇƻŘƛƴƧǎǘǾƛƘ 
ƴŀ ǇǊŜōƛǾŀƭŎŀ ƧŜ ƴƛȌƧŀ ƻŘ ǎƭƻǾŜƴǎƪŜƎŀ 
ǇƻǾǇǊŜőƧŀΦ 
 
YƭƧǳō ǘŜƳǳ ƧŜ ȌŜƭŜƴƻ ŎƛƭƧƴƻ 
ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ ǊŀōŜ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ 
na prebivalca v gospodinjstvih. 

ƪƻƴőƴŀ poraba EE na 
prebivalca 
(kWh/prebivalca) 

7.339,7 
(leta 2020) 

 

Yƻƴőƴŀ poraba ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije v 
Sloveniji (2020): 6.041,9 
kWh/prebivalca. Skupna raba 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ ŜƴŜǊƎƛƧŜ ƴŀ ǇǊŜōƛǾŀƭŎŀ ƧŜ 
ǾƛǑƧŀ ƻŘ ǎƭƻǾŜƴǎƪŜƎŀ ǇƻǾǇǊŜőƧŀΦ 
 
¿ŜƭŜƴƻ ƧŜ ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ ǊŀōŜ ƪƻƴőƴŜ 
energije na prebivalca. 
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7.6 Potenciali OVE 
Preglednica 51: ~ƛōƪŜ ǘƻőƪŜ oskrbe in rabe energije ς potenciali OVE. 

kazalniki trenutno stanje ǇǊƛőŀƪƻǾŀƴƻ stanje ƻōǊŀȊƭƻȌƛǘŜǾ 

ƳƻȌƴŀ raba 
ǎƻƴőƴŜ energije 
glede na 
ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛ 
potencial javnih 
stavb 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 

aƻȌƴƻǎǘ ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŀ ǎƻƴőƴŜ energije: 
Z ƳƻőƧƻ 325 Wp: 481,5 MWh (vse ƻōőƛƴǎƪŜ 
stavbe, ki nimajo statusa varstva kulturne 
ŘŜŘƛǑőƛƴŜύΦ 
 
tǊƛőŀƪǳƧŜ se ǇƻǾŜőŀƴƧŜ proizvodnje 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije s ǎƻƴőƴƛƳƛ elektrarnami. 

ƳƻȌƴŀ raba 
ǎƻƴőƴŜ energije 
glede na 
ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛ 
potencial vseh 
stavb v ƻōőƛƴƛ 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 

aƻȌƴƻǎǘ ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŀ ǎƻƴőƴŜ energije: 
Z ƳƻőƧƻ 325 Wp: 16.644,8 MWh (vse 
ƻōőƛƴǎƪe stavbe, ki nimajo statusa varstva 
kulturne ŘŜŘƛǑőƛƴŜύΦ 
 
tǊƛőŀƪǳƧŜ se ǇƻǾŜőŀƴƧŜ proizvodnje 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije s ǎƻƴőƴƛƳƛ elektrarnami. 

ƳƻȌƴƻǎǘƛ izrabe 
plitke 
geotermalne 
energije 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 

Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ je na 17,8 % ǇƻǾǊǑƛƴŜ 
najbolj primerna vgradnja odprtih sistemov 
voda-voda όƻōƳƻőƧŜ MŜƴƎŜǑƪŜƎŀ polja), 
medtem ko je na 82,2 % ozemlja ƻōőƛƴŜ bolj 
primerna vgradnja zaprtih sistemov 
(geosond in vkopanih toplotnih 
izmenjevalcev). Temperatura tal v globini 
100 m je 12 do 13 ϲ/Φ 
 
tǊƛőŀƪǳƧŜ se ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ǑǘŜǾƛƭŀ geotermalnih 
toplotnih őǊǇŀƭƪ za izrabo plitke geotermalne 
energije. 

ƳƻȌƴƻǎǘƛ izrabe 
globoke 
geotermalne 
energije 

ƴŜƛȊƪƻǊƛǑőŜƴ 
potencial 

 

Temperature v globini 1000 m na ƻōƳƻőƧǳ 
ƻōőƛƴŜ dosegajo med 36 in 38 ϲ/Σ na 2000 m 
pa med 58 in 62 ϲ/Φ 
 
Predlaga se vsaj en projekt za ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƻ 
ǇǊŜǳőƛǘŜǾ izrabe globoke geotermalne 
energije ter realizacija v primeru ugodnega 
naravnega in ekonomskega potenciala. 
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8 Ocena predvidene rabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z 
energijo 

 

8.1 Ocena prihodnje rabe energije 
 
Za oceno prihodnje rabe energije je bil ǇǊƻǳőŜƴ ǎǘŀǘƛǎǘƛőŜƴ podatek o izdanih gradbenih dovoljenjih v 
preteklem obdobju v hōőƛƴƛ Trzin. Na podlagi tega je bila izdelana ocena novogradenj v prihodnosti. 
Preglednica v nadaljevanju ƪŀȌŜΣ da je bilo v letih od 2010 do 2020 na leto ǇƻǾǇǊŜőƴƻ izdanih 3 gradbena 
dovoljenja za stanovanjske stavbe s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1.165,8 m2 (vseh stanovanjskih stavb v ǇƻǾǇǊŜőƴŜƳ 
letu) ter 1 gradbeno dovoljenje za nestanovanjske stavbe s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǇƻǾǊǑƛƴƻ stavb 2.854 m2 (vseh 
nestanovanjskih stavb v ǇƻǾǇǊŜőƴŜƳ letu). 
 
Preglednica 52: Dovoljenja za gradnjo stavb v hōőƛƴƛ Trzin: ǑǘŜǾƛƭƻ stavb, njihova gradbena velikost in stanovanja v njih, 
glede na vrsto stavbe. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

S
K

U
P

A
J 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀǾō 3 2 5 6 0 4 9 10 0 8 5 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀǾō ώƳ2] 3.425 846 1.333 2.096 0 910 1.705 3.309 0 8.930 2.208 

Prostornina stavb [m3] 
10.42

8 
3.221 4.008 7.404 0 ... ... ... ... ... Χ 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ 2 8 6 6 0 4 8 6 0 5 3 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ [m2] 437 334 625 1.474 0 649 1.247 1.123 0 650 644 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǇƻǎƭƻǾƴƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊƻǾ Ǿ 
stanovanjskih stavbah [m2] 

0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

S
ta

n
o
v
a

n
js

ke
 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀǾō 2 2 5 6 0 4 8 6 0 3 2 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀǾō ώƳ2] 682 846 1.333 2.096 0 910 1.656 1.625 0 880 464 

Prostornina stavb [m3] 1.874 3.221 4.008 7.404 0 ... ... ... ... ... Χ 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ 2 8 6 6 0 4 8 6 0 5 2 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ ώƳ2] 437 334 625 1.474 0 649 1.247 1.123 0 650 369 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǇƻǎƭƻǾƴƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊƻǾ Ǿ 
stanovanjskih stavbah [m2] 

0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

N
e

st
a

n
o
v
a

n
js

ke
 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀǾō 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5 3 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀǾō ώƳ2] 2.743 0 0 0 0 0 49 1.684 0 8.050 1.744 

Prostornina stavb [m3] 8.554 0 0 0 0 ... ... ... ... ... Χ 

~ǘŜǾƛƭƻ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǎǘŀƴƻǾŀƴƧ Ǿ ǎǘŀǾōŀƘ ώƳ2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 

tƻǾǊǑƛƴŀ ǇƻǎƭƻǾƴƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊƻǾ Ǿ 
stanovanjskih stavbah [m2] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Χ ni podatka 
Vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Si-stat podatkovni portal. 

 
Na podlagi podatka o izdanih gradbenih dovoljenjih se je privzelo, da bo tudi v prihodnjem obdobju trend 
izdaje gradbenih dovoljenj ostal enak - na leto bodo izdana v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ 3 gradbena dovoljenja za 
stanovanjske stavbe in 1 gradbeno dovoljenje za nestanovanjske stavbe. To je vsekakor predpostavka, ki je 
neodvisna od dogajanja na trgu in pomeni le grobo oceno izdaje gradbenih dovoljenj v prihodnosti. Vendar 
je za informativno napoved ōƻŘƻőŜ potrebe po energiji okviren pokazatelj. 
 
Na osnovi podatkov o ǇƻǾǇǊŜőƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ in prostornini stanovanjske gradnje smo glede na Pravilnik o 
ǳőƛƴƪƻǾƛǘƛ rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. l. RS, ǑǘΦ 52/2010) ƛȊǊŀőǳƴŀƭƛ potrebe po energiji. Iz preglednice 
je tudi razvidno, da je potrebno zagotoviti 25 % ōƻŘƻőŜ energije za ogrevanje iz OVE. 
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Preglednica 53: Potrebe po primarni energiji za stanovanjske novogradnje. 
9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe         

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 11.847 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 75 kWh/m2a (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi transmisije QT,H 16.309,13 kWh TGS-1, (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi ventilacije QV,H 300,87 kWh (SIST EN ISO 13789) 

skupni toplotni pritoki όǎƻƴőƴƛΣ notranji viri) QG,H 4.762,78 kWh (SIST EN ISO 13790) 

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe QNC 0 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo (stanovanjski odjem) Qw 183 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna raba energije za toplo vodo (enostanovanjska) qw 12 kWh/m2a  

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna raba energije za toplo vodo όǾŜőǎǘŀƴƻǾŀƴƧǎƪŀύ qw 16 kWh/m2a  

Notranja projektna temperatura (ogrevanje) T 20 oC  

Notranja projektna temperatura (hlajenje) T 26 oC  

Temperaturni primanjkljaj όǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni) T 3.300 Kdan Trzin 

9.2.3 Toplotne cone     

Toplotni ovoj stavbe     (SIST EN ISO 13790) 

Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)    (SIST EN ISO 13790) 

9.2.4 YŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛőƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ in prostornine stavbe     

Zunanja ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe (zunanji ovoj stavbe) A 357 m2  

ǑƛǊƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) W 13 m  

ŘƻƭȌƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) L 12 m  

ǾƛǑƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) H 3 m  

Bruto kondicionirana prostornina stavbe Ve 525 m3  

Uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe Au 159 m2 (SIST EN ISO 13789) 

Neto ogrevana prostornina stavbe V 420 m3 (SIST EN ISO 13790) 

Oblikovni faktor όǇƻǾǊǑƛƴŀ ovoja stavbe /  ogrevana prostornina stavbe) fo 0,85 1/m  

~ǘŜǾƛƭƻ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ gradenj όǇƻǾǇǊŜőƴƻ letno)  3 -  

9.2.5 Toplotne izgube in pritoki skozi okna     

Faktor okvirja  0,7 - Poenostavljeno 

Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.     

Vpliv zunanjih ǇǊŜƳƛőƴƛƘ ǎŜƴőƛƭ se v őŀǎǳ ogrevanja ne ǳǇƻǑǘŜǾŀ     

9.2.6 Notranji toplotni viri     

Prispevek notranjih toplotnih virov    (SIST EN ISO 13790) 

Prispevek notranjih toplotnih virov  4 W/m2 Poenostavljeno 

9.2.7 Toplotna kapaciteta stavbe     

Toplotni dobitki stavbe    (SIST EN ISO 13790) 

Toplotni dobitki stavbe (lahke stavbe - ƳƻƴǘŀȌƴŜΣ lesene)  7.871 Wh/K Poenostavljeno 

Toplotni dobitki stavbe όǘŜȌƪŜ stavbe - masivne, zidane)  26.235 Wh/K Poenostavljeno 

9.2.8 tǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ     

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah n 0,5 1/h Poenostavljeno 

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah     (predpis o ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧǳύ 

9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe         

Dovedena energija za delovanje stavbe Qf 12.948 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) Qf 38.844 kWh  

dovedena energija za delovanje stavbe όŘŜƭŜȌ obnovljivi viri) Qf (25 %) 9.711 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m2 Qf 81 kWh/m2a  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m3 Qf 31 kWh/m3a  

 
Preglednica 54: Potrebe po primarni energiji za nestanovanjske novogradnje. 
9.2.2 Standardni pogoji rabe stavbe         

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 65.037 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

{ǇŜŎƛŦƛőƴŀ letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH 60 kWh/m2a (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi transmisije QT,H 83.898,75 kWh TSG-1, (SIST EN ISO 13790) 

toplotne izgube zaradi ventilacije QV,H 1921,55 kWh (SIST EN ISO 13789) 

skupni toplotni pritoki όǎƻƴőƴƛΣ notranji viri) QG,H 20.783,46 kWh (SIST EN ISO 13790) 

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe QNC 0 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

Letna potrebna standardna toplota za toplo vodo (stanovanjski odjem) Qw 10 kWh/a (SIST EN ISO 13790) 

Notranja projektna temperatura (ogrevanje) T 20 oC  

Notranja projektna temperatura (hlajenje) T 26 oC  

Temperaturni primanjkljaj όǇƻǾǇǊŜőƴƛ letni) T 3.300 K Trzin 

9.2.3 Toplotne cone     

Toplotni ovoj stavbe     (SIST EN ISO 13790) 

Ogrevalna cona (< 80 % stavbe, sicer ena cona)    (SIST EN ISO 13790) 

9.2.4 YŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛőƴŜ ǇƻǾǊǑƛƴŜ in prostornine stavbe     

Zunanja ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe (zunanji ovoj stavbe) A 1.756 m2  

ǑƛǊƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) W 54 m  

ŘƻƭȌƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) L 20 m  

ǾƛǑƛƴŀ stavbe όǇƻǾǇǊŜőƴŀΣ tipska) H 3 m  

Bruto kondicionirana prostornina stavbe Ve 3.351 m3  

Se nadaljuje Χ 
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Nadaljevanje Χ 

Uporabna ǇƻǾǊǑƛƴŀ stavbe Au 1.081 m2 (SIST EN ISO 13789) 

Neto ogrevana prostornina stavbe V 2.681 m3 (SIST EN ISO 13790) 

Oblikovni faktor όǇƻǾǊǑƛƴŀ ovoja stavbe /  ogrevana prostornina stavbe) fo 0,66 1/m  

~ǘŜǾƛƭƻ ƴŀőǊǘƻǾŀƴƛƘ gradenj όǇƻǾǇǊŜőƴƻ letno)  1 -  

9.2.5 Toplotne izgube in pritoki skozi okna     

Faktor okvirja  0,7 - Poenostavljeno 

Zanemari se vpliv zamazanosti stekel, zaves, idr.     

Vpliv zunanjih ǇǊŜƳƛőƴƛƘ ǎŜƴőƛƭ se v őŀǎǳ ogrevanja ne ǳǇƻǑǘŜǾŀ     

9.2.6 Notranji toplotni viri     

Prispevek notranjih toplotnih virov    (SIST EN ISO 13790) 

Prispevek notranjih toplotnih virov  4 W/m2 Poenostavljeno 

9.2.7 Toplotna kapaciteta stavbe     

Toplotni dobitki stavbe    (SIST EN ISO 13790) 

Toplotni dobitki stavbe (lahke stavbe - ƳƻƴǘŀȌƴŜΣ lesene)  50.267 Wh/K Poenostavljeno 

Toplotni dobitki stavbe όǘŜȌƪŜ stavbe - masivne, zidane)  167.555 Wh/K Poenostavljeno 

9.2.8 tǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ     

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah n 0,5 1/h Poenostavljeno 

Potrebna zamenjava zraka v stanovanjskih stavbah     (predpis o ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧǳύ 

9.3 Letna dovedena energija za delovanje stavbe     

Dovedena energija za delovanje stavbe Qf 89.087 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) Qf 89.087 kWh  

dovedena energija za delovanje stavbe όŘŜƭŜȌ obnovljivi viri) Qf (25 %) 22.272 kWh  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m2 Qf 82 kWh/m2a  

Dovedena energija za delovanje stavbe (vse stavbe) na m3 Qf 33 kWh/m3a  

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Predvidena ōƻŘƻőŀ letna raba energije glede na ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ izdanih gradbenih dovoljenj za 

stanovanjske stavbe ȊƴŀǑŀ cca. 38,8 MWh, od tega bo potrebno 25 % zagotoviti iz obnovljivih virov 
energije, kar ȊƴŀǑŀ cca. 9,7 MWh. 

- Predvidena ōƻŘƻőŀ letna raba energije glede na ǇƻǾǇǊŜőƴƻ ǑǘŜǾƛƭƻ izdanih gradbenih dovoljenj za 
nestanovanjske stavbe ȊƴŀǑŀ cca. 89,1 MWh, od tega bo potrebno 25 % zagotoviti iz obnovljivih virov 
energije, kar ȊƴŀǑŀ cca. 22,3 MWh. 

 

8.2 Usmeritve za ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ prostorskih ƴŀőǊǘƻǾ in obmoőƛƧ gospodarskega 
razvoja 

 
Na podlagi 52. őƭŜƴŀ Zakona o prostorskem ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ ό½tbŀőǊǘύ (Ur. l. RS, ǑǘΦ 33/2007, 70/08-ZVO1B), 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ ό½tbŀőǊǘ-A) (Ur. l. RS, ǑǘΦ 108/2009) 
in 18. őƭŜƴŀ Statuta hōőƛƴŜ Trzin (Uradni vestnik hōőƛƴŜ Trzin, ǑǘΦ 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/2006) je 
hōőƛƴǎƪƛ svet hōőƛƴŜ Trzin na 35. seji dne 8. 9. 2010 sprejel ODLOK o ƻōőƛƴǎƪŜƳ prostorskem ƴŀőǊǘǳ  hōőƛƴŜ 
Trzin ς izvedbeni del. 
 
V hōőƛƴǎƪŜƳ prostorskem ƴŀőǊǘǳ hōőƛƴŜ Trzin so opredeljene naslednje usmeritve s ǇƻŘǊƻőƧŀ energetike: 
 

- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin je ǇǊŀƪǘƛőƴƻ v celoti ȌŜ zgrajeno plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜΣ ki ƻƳƻƎƻőŀ uporabo 
zemeljskega naftnega plina. Na podlagi koncesijske pogodbe naj bi se v naslednjih letih nadaljevala 
izgradnja preostalega dela ƻƳǊŜȌƧŀΣ ki ȌŜ dosega 98 % ƳƻȌƴƛƘ porabnikov. 

- Planiranje in izgradnja novih TP 20/0,4 kV s ǇǊƛǇŀŘŀƧƻőƛƳ ƻƳǊŜȌƧŜƳ (20 kV in 0,4 kV) v hōőƛƴƛ Trzin 
bo odvisna od ǇƻǾŜőŀƴƧŀ obremenitev ter tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne razmere pri 
odjemalcih, ǇǊƛƪƭƧǳőŜƴƛƘ na ƻōǎǘƻƧŜőŜ elektroenergetske vode in objekte. 

- Skladno z razvojnimi potrebami je potrebno kontinuirano posodabljanje elektro-energetskega 
sistema s ciljem zagotavljanja zanesljive in kakovostne oskrbe z elŜƪǘǊƛőƴƻ energijo predvsem 
industrijskih in poslovnih objektov (postavitev novih TP postaj, kabliranje vseh novogradenj NN kabla, 
..) na ƻōƳƻőƧǳ celotne ƻōőƛƴŜΦ Predvidena je rekonstrukcija vseh prenosnih elektroenergetskih 
objektov. 

- Spodbujanje sistemov daljinske oskrbe s toploto in sistemov daljinske oskrbe s plinom, s őƛƳŜǊ se 
bodo ŜƪƻƭƻǑƪƻ nesprejemljiva goriva zamenjala. 
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- Spodbujanje soproizvodnje ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in toplote energije v vseh ƳƻȌƴƛƘ kombinacijah 
uporabe goriv ter z ƳƻȌƴƻǎǘƧƻ uporabe tudi za hlajenje objektov (plinska kogeneracija, kogeneracija 
v kotlovnici na obnovljivi vir energije, ΧύΦ 

- Na podlagi Lokalnega energetskega koncepta hōőƛƴŜ Trzin (Ur. Vestnik hōőƛƴŜ Trzin, ǑǘΦ 7/2009) je 
potrebno izvajati informiranje ƻōőŀƴƻǾ o ƳƻȌƴƻǎǘƛƘ izƪƻǊƛǑőŀƴƧŀΣ sofinanciranja in kreditiranja 
projektov za ǾŀǊőŜǾŀƴƧŜ z energijo in URE z objavljanjem őƭŀƴƪƻǾ v ƻōőƛƴǎƪŜƳ glasilu in na ATV in z 
drugimi oblikami ƻōǾŜǑőŀƴƧŀ in informiranja ƻōőŀƴƻǾΦ Neposredno spodbujanje (subvencije) ukrepov 
za ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ rabo energije όƴŀƭƻȌō v izolacijo stavb, zamenjavo oken itd.), in sicer: spodbujanje k 
ukrepom URE, spodbujanje k ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧǳ OVE ter spodbujanje razvoja sistemov (centralizirane) 
daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje. 

- Glede na naravne danosti v hōőƛƴƛ Trzin, se prioritetno vzpodbuja uporaba OVE: energija ǎƻƴőƴŜƎŀ 
sevanja, geotermalna energija in biomasa. 

- Gradnja in urejanje daljinskega ogrevanja ter uporaba ŜƪƻƭƻǑƪƻ őƛǎǘƛƘ virov energije: pri gradnji 
objektov se na celotnem ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ spodbuja uporabo okolju prijazne in URE ter OVE. V vseh 
enotah urejanja je dovoljena gradnja ƻƳǊŜȌƧŀ in naprav za daljinsko ogrevanje ob ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧǳ vseh 
Řƻƭƻőō odloka o OPN hōőƛƴŜ Trzinς izvedbeni del. Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, 
kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ zakonodajo iz ǇƻŘǊƻőƧŀ URE, ter 
stavbe ǇǊƛƪƭƧǳőƛǘƛ na ŜƪƻƭƻǑƪƻ őƛǎǘŜ vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ 
gradnjo. Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna ǇƻǾǊǑƛƴŀ presega 1000 m2 in pri 
rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna ǇƻǾǊǑƛƴŀ presega 1000 m2 in je namen rekonstrukcije 
ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ potreb po energiji (obvezna je ǑǘǳŘƛƧŀ izvedljivosti), se ǳǇƻǑǘŜǾŀ ǘŜƘƴƛőƴŀΣ 
funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot 
alternativni sistemi se ǑǘŜƧŜƧƻΥ sistemi, ki delujejo na podlagi ǾŜő obnovljivih virov energije; 
soproizvodnja; daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, őŜ je na voljo; toplotne őǊǇŀƭƪŜΦ 

- ~ǘǳŘƛƧŀ izvedljivosti iz ǇǊŜƧǑƴƧŜƎŀ odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

 
Na podlagi 52. in 97. őƭŜƴŀ Zakona o prostorskem ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ (Uradni list RS, ǑǘΦ 33/07, 70/08 ς ZVO-1B, 
108/09, 80/10 ς ZUPUDPP, 43/11 ς ZKZ-C, 57/12, 57/12 ς ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 ς odl. US, 14/15 ς 
ZUUJFO in 61/17 ς ZUreP-2) v navezavi na 273. őƭŜƴ Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, ǑǘΦ 61/17), 18. 
őƭŜƴŀ Statuta hōőƛƴŜ Trzin (Uradni vestnik OT, ǑǘΦ 2/06 - uradno ǇǊŜőƛǑőŜƴƻ besedilo in 8/06) ter skladno z 
155. őƭŜƴƻƳ Poslovnika hōőƛƴǎƪŜƎŀ sveta hōőƛƴŜ Trzin (Uradni vestnik OT, ǑǘΦ 3/99, 10/00, 5/04) je hōőƛƴǎƪƛ 
svet hōőƛƴŜ Trzin na 12. redni seji, dne 20. 5. 2020, sprejel Odlok o spremembah odloka o strategiji 
prostorskega razvoja hōőƛƴŜ Trzin ς {ǘǊŀǘŜǑƪƛ del. 
 
V Odloku je opredeljena zasnova elektronskih komunikacij: 
 
5ǊȌŀǾƴŀ in lokalna energetska infrastruktura v ƻōőƛƴƛ tvorita energetski sistem. To je sklop posameznih 
energetskih infrastrukturnih sistemov, ki ƻƳƻƎƻőŀƧƻ oskrbo z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi 
derivati, toploto, obnovljivimi ter drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji ter 
uporabi energije, ki ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ praviloma ƴŜȌŜƭŜƴŜ in ŘƻƭƎƻǊƻőƴŜ vplive na okolje in prostor, se bo zahtevalo 
ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜ ƴŀőŜƭŀ ǾȊŘǊȌƴŜƎŀ prostorskega razvoja, spoznanje o omejenosti virov ter ƳƻȌƴƻǎǘƛ izrabe vseh 
realnih potencialov na ǇƻŘǊƻőƧǳ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije. 
 
Pri razvoju energetskih sistemov bo zagotovljena varna in zanesljiva preskrba. Energetski sistemi bodo 
medsebojno usklajeni, ŘƻǇƻƭƴƧǳƧƻőƛ in fleksibilni. Pri prilagajanju ŘǊǳȌōŜƴƛƳ spremembam in lokalni 
skupnosti bodo manj ƻōőǳǘƭƧƛǾƛ na napake, ki jih ǇƻǾȊǊƻőƛƧƻ őƭƻǾŜƪ ali naravne ƴŜǎǊŜőŜΦ 
 
¦ǇƻǑǘŜǾŀƭƻ se bo varstvo okolja in ƛȊōƻƭƧǑŜǾŀƴƧŜ kakovosti prostora. Razvoj energetskih sistemov mora 
temeljiti na ǾŀǊőƴƛ in smotrni rabi prostora ob ohranjanju ter razvoju prostorskih potencialov za druge rabe 
prostora. V skupnih infrastrukturnih koridorjih se bo ǎƪǳǑŀƭ zagotoviti prostorski razvoj energetske 
infrastrukture s ǘŜȌƴƧƻ po ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧǳ njihovega ǑǘŜǾƛƭŀΦ Pri ǳƳŜǑőŀƴƧǳ energetske infrastrukture v prostor 
je treba ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ ȊƴŀőƛƭƴŜ naravne prvine: gozdni rob, ǇƻŘƴƻȌƧŜ ǇƻōƻőƛƧ, reliefne ȊƴŀőƛƭƴƻǎǘƛΣ vidnost naselja 
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in ȊƴŀőƛƭƴŜ vedute. ¦őƛƴƪƻǾƛǘŀ in ǾŀǊőƴŀ raba energije naj bi postala trajna razvojna usmeritev pri 
gospodarjenju in ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ novogradenj, prenovi ter sanaciji. 
 
Pri ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ novih ter posodabljanju in ǑƛǊƛǘǾƛ ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ objektov bo imela prednost uporaba obnovljivih 
in okolju prijaznih virov energije ter nevtralizacija in ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ emisij prahu, toplogrednih plinov, SO2 in 
NOX. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ se nahajajo visokonapetostni daljnovodi: 
- DV 110 kV YƭŜőŜ ς BŜǊƛőŜǾƻΤ 
- DV 110 kV YƭŜőŜ ς 5ƻƳȌŀƭŜΤ 
- DV 2 Ҏ 220 kV YƭŜőŜ ς .ŜǊƛőŜǾƻ ς Podlog in 
- DV 2 Ҏ 400 kV .ŜǊƛőŜǾƻ ς Okroglo. 
 
Predvidena je rekonstrukcija daljnovoda 220 kV YƭŜőŜ ς .ŜǊƛőŜǾƻ na napetostni nivo 400 kV. Za vse ostale 
elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija. Oskrba naselja z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo se zagotavlja s 
srednje napetostnim ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƳ ƻƳǊŜȌƧŜƳ in sistemi transformatorskih postaj. Za vse ƴŀőǊǘƻǾŀƴŜ ǑƛǊƛǘǾŜ oz. 
ȊŀƻƪǊƻȌƛǘǾŜ naselja se bo v okviru izvedbe OPPN predvidela ustrezna raȊǑƛǊƛǘŜǾ ƻōǎǘƻƧŜőŜƎŀ 
elektroenergetskega ƻƳǊŜȌƧŀ v kabelski izvedbi. 
 
hōƳƻőƧŜ OIC Trzin se v celoti energetsko oskrbuje z zemeljskim plinom. Skoraj ȊŀƪƭƧǳőŜƴŀ je plinifikacija v 
starem in novem Trzinu, ki bo ǑŜ dodatno prispevala k ȊƳŀƴƧǑŀƴƧǳ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘƛ zraka. 
 
Usmeritve na ǇƻŘǊƻőƧǳ virov in oskrbe z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ ter alternativnimi viri energije so: 

- ohranitev ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ sistemov in virov oskrbe ter zagotovitev usklajene izgradnje energetske 
infrastrukture na vseh razvojno usmerjenih ƻōƳƻőƧƛƘ (poselitev); 

- postopna ureditev oskrbe z ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ energijo v podzemni kabelski kanalizaciji; 
- uveljavitev lokalnih energetskih sistemov na ƻōƳƻőƧƛƘ strnjenih in medsebojno povezanih 

poselitvenih ƻōƳƻőƧƛƘ z uporabo obnovljivih energetskih virov. 
 

Usmeritve so ustrezne, v nadaljevanju podajamo ǑŜ dodatne usmeritve, ki jih je potrebno ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ pri 
pripravi prostorskih aktov. 
 
Energetsko upravljanje v ƻōőƛƴƛ mora biti urejeno celostno in tako ǾƪƭƧǳőŜǾŀǘƛ tako naravno geografske 
Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ ƻōƳƻőƧŀΣ trenutno stanje energetske infrastrukture kot predviden razvoj ƻōƳƻőƧŀ in dejavnosti 
za vse porabnike, potenciale na ƻōƳƻőƧǳ in v őƛƳ ǾŜőƧƛ meri prispevati k trajnostnemu razvoju. 
 
Energetska politika ƻōőƛƴŜ naj bi vodila v smeri uporabe okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati 
pa őƛƳ ƳŀƴƧǑŜ porabe energije oziroma k njenemu ǾŀǊőŜǾŀƴƧǳΦ V tem kontekstu je smiselno zamenjevati 
individualne sisteme z ǾŜőƧƛƳƛ skupinskimi in spodbujati soproizvodnjo toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. Kjer je 
gostota poselitve visoka, je potrebno poskrbeti za organizirano celostno oskrbo (priklop na skupno kotlovnico 
itd.). S tem se poskrbi za nadzor nad oskrbo in kurilnimi napravami. 
 
hōőƛƴŀ mora pri ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧǳ ōƻŘƻőŜ energetske oskrbe ǳǇƻǑǘŜǾŀǘƛ predvsem: 
- zagotovitev URE (zamenjava zastarelih kotlov, sanacija stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀΣ izolacija, itd.) in ǇƻǎǇŜǑŜƴŜƎŀ 

prehoda iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije (OVE), 
- v ƴŀƧǾŜőƧƛ ƳƻȌƴƛ meri izkoristiti potencial obnovljivih virov energije, ki so prisotni na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ in s 

tem ȊƳŀƴƧǑŀǘi energetsko odvisnost, 
- spodbujanje soproizvodnje toplote in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (ter hladu), 
- proaktivno izvajanje ukrepov UVE in OVE na javni infrastrukturi za doseg diseminacijskega ǳőƛƴƪŀΣ 
- ǾƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŜ Řƻƭƻőƛƭ URE in OVE v ƻōőƛƴǎƪŜ predpise. 
 
Na ǎǇƭƻǑƴƻ mora veljati naslednji prioritetni vrstni red energentov in ƴŀőƛƴƻǾ ogrevanja: 
- obnovljivi viri energije (OVE), 
- daljinska toplota, 
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- zemeljski plin, 
- ǳǘŜƪƻőƛƴƧŜƴƛ naftni plin, 
- ekstra lahko kurilno olje. 
 
hōőƛƴŀ lahko v skladu z 29. őƭŜƴƻƳ EZ-1 Řƻƭƻőƛ prioritetno uporabo energentov za ogrevanje s sprejetjem 
odloka, s katerim ǇǊŜŘǇƛǑŜ vrstni red pri izbiranju ƴŀőƛƴŀ ogrevanja. V skladu z usmeritvijo RS se da prednost 
obnovljivim virom energije (OVE), sledi daljinska toplota in plinovod ter nato ǑŜ ostali viri energije glede na 
ǑƪƻŘƻΣ ki jo ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ okolju. hōőƛƴŀ lahko tak odlok sprejme za celotno ƻōőƛƴƻΣ lahko pa se ƻŘƭƻőƛ za tak 
poseg na izbranih ȊŀƻƪǊƻȌŜƴƛƘ ƻōƳƻőƧƛƘ (npr.: ƻōƳƻőƧŀΣ ki so zavarovana, poslovno-industrijske cone itd.). V 
odloku se Řƻƭƻői, v katerih primerih se mora lastnik/investitor tega pravilnika ŘǊȌŀǘƛ (npr. ob zamenjavi kotla, 
kurjave, gorilnikov itd.). 
 
Daljinski sistemi oskrbe z energijo in skupne kotlovnice όƳƻȌƴƻǎǘƛ uvedbe novih sistemov) 
 
Za ƻōǎǘƻƧŜőŀ ali pa ƴŀőǊǘƻǾŀƴŀ strnjena ƻōƳƻőƧŀ bi bilo smiselno ƴŀǘŀƴőƴƻ ǇǊŜǳőƛǘƛ interes lastnikov ter 
pridobiti kazalnik porabe toplote na ǘŜƪƻőƛ meter potrebnega ƻƳǊŜȌƧŀ daljinskega ogrevanja z namenom 
ǇǊŜǳőƛǘǾŜ ŜƪƻƴƻƳƛőƴƻǎǘ gradnje investicijsko izredno zahtevnih sistemov, kot je sistem daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije. 
 
Pri ǾŜőƧƛƘ skupnih sistemih ogrevanja je potrebno ǇǊŜǳőƛǘƛ tudi ƳƻȌƴƻǎǘƛ kogeneracije (toplota, ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ 
energija) ali trigeneracije (toplota, hlad, ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija). 
 
Individualni sistemi oskrbe z energijo 
 
hōőƛƴŀ naj prednostno spodbuja predvsem uporabo obnovljivih virov energije (vetrna energija, lesna 
biomasa, ǎƻƴőƴŀ energija ς ǎƻƴőƴƛ kolektorji, ǎƻƴőƴŜ elektrarne, Χύ in na ƻōƳƻőƧǳ skupnih sistemov 
ǇǊƛƪƭƧǳőƛǘŜǾ na ƻƳǊŜȌƧŜΦ Pred ƻŘƭƻőƛǘǾƛƧƻ o energetski oskrbi vsake novogradnje je potrebno pretehtati 
ekonomske in ǘŜƘƴƛőƴŜ ƳƻȌƴƻǎǘƛ uvajanja ǊŀȊƭƛőƴƛƘ obnovljivih virov energije. Za spodbujanje ƻōőŀƴƻǾ in 
poslovnih subjektov v ƻōőƛƴƛΣ naj ƻōőƛƴŀ uporablja spodbude v obliki informiranja, ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŀ in lahko tudi 
konkretnih ŦƛƴŀƴőƴƛƘ subvencij (npr. sofinanciranje nakupa ogrevalnih sistemov na OVE, za katere ƻōőŀƴƛ 
pridobijo tudi sredstva Eko sklada j.s.). 
 
Ukrepi na ǇƻŘǊƻőƧǳ spodbujanja ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije in obnovljivih virov energije: 
 
- spodbujanje ǇǊƛƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŀ objektov na plinovodno ƻƳǊŜȌƧŜΤ 
- dodatno spodbujanje zamenjave ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ kurilnih naprav z ǳǎǘǊŜȊƴŜƧǑƛƳƛ kurilnimi napravami in 

drugimi ƴŀőƛƴƛ ogrevanja z obnovljivimi viri energije; 
- svetovanje ƻōőŀƴƻƳ o uporabi za ōƻƭƧǑŜ ǇƻǎƭǳȌŜvanje malih kurilnih naprav in merjenje ǾƭŀȌƴƻǎǘƛ lesne 

biomase; 
- ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za pametno uporabo lesne biomase kot goriva 

v malih kurilnih napravah; 
- izvajanje nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah; 
- zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah prek skupne spletne platforme; 
- lokalna energetska zasnova; 
- informiranje in spodbujanje ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŀ toplotnih izgub stavb; 
- rezervacija ƻōƳƻőƛƧ za nizkoenergijsko gradnjo masivnih lesenih objektov, ogrevanih z obnovljivimi viri 

energije, zasnovanih in postavljenih z ǳǇƻǑǘŜǾŀƴƧŜƳ vrednosti in meril v okolju mesta razpoznane 
identitetne ς tradicionalne arhitekture; 

- organizirano energetsko upravljanje objektov v ƻōőƛƴǎƪƛ lasti; 
- ƴŀǘŀƴőƴŀ evidenca malih kurilnih naprav. 
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Ukrepi na ǇƻŘǊƻőƧǳ prometa: 
 
- spodbujanje trajnostne mobilnosti; 
- nadgradnja primestnega ǇƻǘƴƛǑƪŜƎŀ prometa; 
- zagotovitev parkiranja koles; 
- nadgraditev ƻōǎǘƻƧŜőƛƘ ǇƻǎǘŀƧκǇƻǎǘŀƧŀƭƛǑő JPP za ǾŜőƧƻ prometno varnost in standarde kakovosti storitev 

JPP; 
- trajnostna parkirna politika; 
- spodbujanje izdelave mobilnostnih ƴŀőǊǘƻǾ in trajnostne mobilnosti; 
- optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest; 
- spodbujanje elektromobilnosti; 
- spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina (predvsem v JPP, javnih gospodarskih ǎƭǳȌōŀƘΣ OPP 
ΧύΤ 

- ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ cestne infrastrukture za kolesarje in ǇŜǑŎŜΤ 
- omejevanja in umirjanje prometa; 
- odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke prometne ǇǊŜǘƻőƴƻǎǘƛ;  
- preusmeritev tranzitnega prometa iz naselij z izgradnjo obvoznice; 
- spodbujanje zamenjav pogona ς goriva osebnih avtomobilov; 
- zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam; 
- zagotavljanje prevoza v Ǒƻƭƻ oddaljene ǑƻƭŀǊƧŜΤ 
- spodbujanje trajnostnega prevoza za prihod v ǎƭǳȌōƻΤ 
- ureditev kolesarskih stez in ŎŜǎǘƛǑő za uporabo koles ter odprava ƪƭƧǳőƴƛƘ pomanjkljivosti za ƳƴƻȌƛőƴƻ 

uporabo kolesarjenja za dnevne opravke; 
- sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez; 
- sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP; 
- ureditev ǇƭƻőƴƛƪƻǾΣ varnih prehodov za ǇŜǑŎŜ in odprava ƪƭƧǳőƴƛƘ pomanjkljivosti, ki ovirajo ǇŜǑŀőŜƴƧŜΤ 
- promocija ǇŜǑŀőŜƴƧŀ in ǇƻƘƻŘƴƛǑǘǾŀΣ ǇŜǑŀőŜƴƧŀ in teka ter ǇŜǑŀőŜƴƧŀ in planinarjenja; 
- ǇŜǑ ali s kolesom v Ǒƻƭƻ in vrtec; 
- uvedba izposoje koles v ƻōőƛƴƛΦ 
 
Gospodarski ukrepi: 
 
- izvajalci gospodarskih dejavnosti - izvajanje ukrepov izvajalcev za ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ izpustov delcev iz 

obratovanja njihovih naprav; 
- uveljavitev sistema ravnanja z okoljem; 
- spodbujanje uporabe ƴŀƧōƻƭƧǑih ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƘ tehnologij BAT; 
- ȊƳŀƴƧǑŜǾŀƴƧŜ ǇǊŀǑŜƴƧŀ pri prevozu sipkega tovora; 
- ȊŀǑőƛǘŀ ǇƻǾǊǑƛƴΤ 
- skupne naloge ƻōőƛƴŜ in gospodarstva - ƻōőƛƴŀ bo vse ǾŜőƧŜ gospodarske subjekte povabila, da skupaj 

pregledajo ƳƻȌƴƻǎǘƛ (so)delovanja za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka. 
 

Ukrepi iz NEPN 
 
Po letu 2023 bo prepovedana uporaba ƴŀƧǎǘŀǊŜƧǑƛƘ kurilnih naprav, ki najbolj ƻƴŜǎƴŀȌǳƧŜƧƻ okolje. Do leta 
2023 se bodo lahko ǑŜ uporabljale kurilne naprave za centralno ogrevanje, ki so bile vgrajene do ǾƪƭƧǳőƴƻ leta 
1995, od leta 2028 dalje pa bo veljala prepoved uporabe vseh ǘŀƪǑƴƛƘ kurilnih naprav ǎǘŀǊŜƧǑƛƘ od 20 let. 
Zaradi prepovedi bodo uporabniki morali te kurilne naprave na trdna goriva zamenjati z okoljsko ǳǎǘǊŜȊƴŜƧǑƛƳ 
virom ogrevanja, kar bo MOP spodbujal tudi preko subvencij za zamenjavo. 
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8.3 Napotki za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ 
 
Kakovost zraka je osrednji pokazatelj stanja okolja, saj ima ƻƴŜǎƴŀȌŜƴ zrak ǾŜőƧƛ vpliv na zdravje in ǇƻőǳǘƧŜ 
ljudi kot drugi okoljski vplivi. Poleg tega ƻƴŜǎƴŀȌŜƴ zrak ǑƪƻŘƭƧƛǾƻ vpliva tudi na ekosisteme ter gradivo zgradb 
in naprav, ki jih uporabljamo. Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin ni uradnih meritev kakovosti zraka, ƴŀƧōƭƛȌƧŜ merilne 
postaje se nahajajo v sosednji Mestni ƻōőƛƴƛ Ljubljana, in sicer: 

¶ Ljubljana .ŜȌƛƎǊŀŘΣ ki je merilno mesto v okviru ŘǊȌŀǾƴŜ merilne ƳǊŜȌŜ za merjenje kakovosti zunanjega 
zraka. Avtomatski merilni sistem upravlja ARSO. 

¶ Tivolska ς ±ƻǑƴƧŀƪƻǾŀΣ ki se nahaja ob ƪǊƛȌƛǑőǳ Tivolske ceste in ±ƻǑƴƧŀƪƻǾŜ ulice. Avtomatski merilni 
sistem je v lasti MOL. 

¶ Zadobrova, ki se nahaja v vzhodnem predmestju Ljubljane. Avtomatski merilni sistem je v lasti in 
upravljanju Energetike Ljubljana, d.o.o. 

 
Na vseh treh merilnih mestih se opravlja stalne meritve delcev PM10 , ŘǳǑƛƪƻǾŜƎŀ dioksida (NO2) ter nekaterih 
ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛƘ spremenljivk, kot so temperatura zraka, relativna vlaga ter smer in hitrost vetra. Meritve 
ostalih ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ zraka po posameznih merilnih postajah so razvidne iz naslednje preglednice. 
 
Preglednica 55: hƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭŀ zunanjega zraka, ki se merijo na merilnih postajah na ƻōƳƻőƧǳ Mestne ƻōőƛƴŜ 
Ljubljana. 

 PM10 PM2.5 NO2 SO2 O3 

.ŜȌƛƎǊŀŘ ό!w{hύ ṉ ṉ ṉ ṋ ṉ 

Tivolska ς ±ƻǑƴƧŀƪƻǾŀ ṉ ṉ ṉ ṉ ṋ 

Zadobrova ṉ ṋ ṉ ṉ ṉ 
 
Mejne vrednosti ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ v zunanjem zraku Řƻƭƻőŀ Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, 
ǑǘΦ 9/11, 8/15 in 66/18). Za delce PM10 ȊƴŀǑŀ dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi 50 ҡƎκƳ3 in 
ne sme biti ǇǊŜǎŜȌŜƴŀ ǾŜő kot 35-krat v koledarskem letu. Za delce PM2.5 je letna mejna vrednost za varovanje 
zdravja ljudi za koledarsko leto postavljena na 20 ҡƎκƳ3. Pri ŘǳǑƛƪƻǾŜƳ dioksidu (NO2) ȊƴŀǑŀ urna mejna 
vrednost za varovanje zdravja ljudi 200 ҡƎκƳ3 in ne sme biti ǇǊŜǎŜȌŜƴŀ ǾŜő kot 18-krat v koledarskem letu, 
medtem ko je letna mejna vrednost 40 ҡƎκƳ3. Za ȌǾŜǇƭƻǾ dioksid (SO2) je urna mejna vrednost za varovanje 
zdravja ljudi 350 ҡƎκƳ3 in ne sme biti ǇǊŜǎŜȌŜƴŀ ǾŜő kot 24-krat v koledarskem letu, dnevna mejna vrednost 
pa 125 ҡƎκƳ3 in ne sme biti ǇǊŜǎŜȌŜƴŀ ǾŜő kot 3-krat v koledarskem letu. Ozon (O3) ima postavljeno ciljno 
osemurno srednjo vrednost za varovanje zdravja ljudi, ki ne sme biti ǾƛǑƧŀ od 120 ҡƎκƳ3 in ne sme biti 
ǇǊŜǎŜȌŜƴŀ ǾŜő kot 25-krat v koledarskem letu triletnega ǇƻǾǇǊŜőƧŀΦ 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti meritev delcev PM10 in PM2.5 na merilni postaji ARSO Ljubljana .ŜȌƛƎǊŀŘ 
ter ǑǘŜǾƛƭƻ preseganj za delce PM10 in ozon. 
 
Preglednica 56: tƻǾǇǊŜőƴŀ ƳŜǎŜőƴŀ koncentracija delcev PM10 in PM2.5 όҡƎκƳ3) v letu 2020. 

mesec J F M A M J J A S O N D skupaj 

koncentracija PM10 
όҡƎκƳ3) 

53 23 29 21 13 12 15 17 18 16 28 25 22 

koncentracija PM2.5 
όҡƎκƳ3) 

45 17 16 14 8 7 9 11 10 12 23 20 16 

Vir podatkov: ARSO. 
 
Preglednica 57: ~ǘŜǾƛƭƻ preseganj mejnih vrednosti koncentracij delcev PM10  in ozona v letu 2020. 

mesec J F M A M J J A S O N D skupaj 

ǑǘΦ preseganj PM10*  15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 

ǑǘΦ ǇǊŜǎŜƎŀƴƧ h3**  0 0 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 11 
Vir podatkov: ARSO. 
*  Preseganja 8-urne ciljne vrednosti za ozon. 
**  Preseganja mejne dnevne vrednosti za delce PM10. 
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Glede na podatke meritev delcev PM10 na merilni postaji Ljubljana .ŜȌƛƎǊŀŘ so bile leta 2020 ƴŀƧǾƛǑƧŜ 
ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ƳŜǎŜőƴŜ vrednosti ŘƻǎŜȌŜƴŜ januarja, in sicer 53 ҡƎκƳ3. Skupaj je bilo 21 preseganj mejne dnevne 
vrednosti, ƴŀƧǾŜő v januarju 2020 (15 preseganj). Iz podatkov ǑǘŜǾƛƭŀ preseganj 8-urne ciljne ravni ozona je 
razviden vpliv poletnega vremena, saj se ǇǊŜƪƻǊŀőƛǘǾŜ pojavljajo zlasti ǘƻǇƭŜƧǑƛ polovici leta. Skupno je bilo 
leta 2020 11 preseganj 8-urne ciljne vrednosti za ozon. 
 
Na podlagi ǑǘƛǊƛƘ glavnih ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭ (delci PM10, NO2, SO2 in O3) se ƛȊǊŀőǳƴŀǾŀ tudi indeks kakovosti 
zunanjega zraka. Za vsako ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭƻ se po ŘƻƭƻőŜƴŜƳ algoritmu vsako uro ƛȊǊŀőǳƴŀ vrednost indeksa, pri 
őŜƳŜǊ skupni indeks Řƻƭƻőŀ ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭƻ z ƴŀƧǾƛǑƧƻ vrednostjo indeksa. Za O3, NO2 in SO2 se pri ƛȊǊŀőǳƴǳ 
ǳǇƻǑtevajo zadnje urne ravni ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭΣ v primeru delcev PM10 pa ǳǘŜȌŜƴƻ 12-urno ŘǊǎŜőŜ ǇƻǾǇǊŜőƧŜΦ Na 
podlagi ƛȊǊŀőǳƴŀƴŜ vrednosti indeksa se stanje kakovosti zraka uvrsti v enega od ǑǘƛǊƛƘ razredov: dobra, 
mejna, slaba in zelo slaba kakovost zraka. Z razredi so povezane tudi barve, dobra kakovost zraka se prikazuje 
z zeleno barvo, mejna z rumeno, slaba z ƻǊŀƴȌƴƻ in zelo slaba z ǊŘŜőƻ barvo. 
 
tǊƛőŀƪǳƧŜ se, da bo v zimskem obdobju indeks kakovosti zunanjega zraka Řƻƭƻőŀƭŀ raven delcev PM10, poleti 
pa raven ozona. Ker se na vseh merilnih mestih ne izvajajo meritev vseh ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƭΣ se praviloma kakovost 
zraka pozimi prikazuje samo za merilna mesta, kjer so na voljo meritve delcev PM10, poleti pa za merilna 
mesta, kjer potekajo meritve ozona. 
 
Preglednica 58: Indeks kakovosti zraka. 

kakovost zraka index 

PM10*  PM2,5*  O3 NO2 SO2 

όҡƎκƳ3) όҡƎκƳ3) όҡƎκƳ3) όҡƎκƳ3) όҡƎκƳ3) 

12 ur 12 ur 1 ura 1 ura 1 ura 

DOBRA <=50 <=40 <=20 <=100 <=100 <=200 

MEJNA 51-75 41-75 21-40 101-180 101-200 201-350 

SLABA 76-100 76-100 41-80 181-240 201-400 351-500 

ZELO SLABA >100 >100 >80 >240 >400 >500 
Vir: ARSO. 
*  LȊǊŀőǳƴŀƴƻ kot ǳǘŜȌŜƴƻ 12-urno ŘǊǎŜőŜ ǇƻǾǇǊŜőƧŜ s poudarkom na vrednostih zadnjih treh ur. 

 
Ukrepi na ǇƻŘǊƻőƧǳ kakovosti zraka in kakovosti bivanja: 
- ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ javne uprave za ōƻƭƧǑƻ kakovost zraka; 
- monitoring kakovosti zraka na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ (najem ali nakup dodatnih merilnih naprav); 
- ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ in ƻȊŀǾŜǑőŀƴƧŜ o kakovosti zunanjega zraka; 
- ǇǊŜǇǊŜőŜǾŀƴƧŜ ognjemetov med kurilno sezono; 
- ǾƪƭƧǳőŜǾŀƴƧŜ zagotavljanja kakovosti zraka v ƻōőƛƴǎƪŜ akte; 
- spodbujanje in promocija ǘŜƘƴƻƭƻǑƪƛƘ ǊŜǑƛǘŜǾ za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka na ǇƻŘǊƻőƧǳ URE in OVE ter 

trajnostne mobilnosti; 
- spodbujati rabo nemotoriziranega prometa; 
- prostorsko ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ skladno s potrebami za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŀ kakovosti zraka; 
- izdelava videoprodukcij, digitalnih in animiranih vsebin s ǇƻŘǊƻőƧŀ kakovosti zraka in njihovo 

predstavljanje javnosti; 
- ŘƻƭƻőƛǘŜǾ skrbnika izvajanja odlokov za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka v obőƛƴƛΤ 
- ƪǊŀǘƪƻǊƻőƴƛ ukrepi za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka. 
 
YǊŀǘƪƻǊƻőƴƛ ukrepi se izvajajo zaradi ǎƪǊŀƧǑŀƴƧŀ obdobij s ǇǊŜǎŜȌŜƴƛƳƛ dnevnimi mejnimi vrednostmi PM10 v 
zunanjem zraku. YǊŀǘƪƻǊƻőƴƛ ukrepi vsebujejo ǇǊƛǇƻǊƻőƛƭŀ ƻōőŀƴƻƳ in institucijam, da v okviru svojih 
ƳƻȌƴƻǎǘƛ Ȋŀőŀǎƴƻ ȊƳŀƴƧǑŀƧƻ emisije delcev pri uporabi prometnih sredstev in kurilnih naprav za ogrevanje 
ter drugih naprav, ki oddajajo ǾŜőƧŜ ƪƻƭƛőƛƴŜ delcev. 
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9ƳƛǎƛƧŜ őǊƴŜƎŀ ƻƎƭƧƛƪŀ 

 
2Ǌƴƛ ogljik  predstavlja del spektra delcev PM2,5. Ti aerosolizirani delci so majhni in ostanejo v atmosferi do 
nekaj tednov. Aerosoli, zaradi svoje lastnosti, da lahko preko ǇƭƧǳő prodrejo v krvni obtok, predstavljajo 
ƴŀƧƴŜǾŀǊƴŜƧǑƛ del ȊǊŀőƴŜƎŀ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƧŀΦ bŀƧȊƴŀőƛƭƴŜƧǑŜ posledice njihovega prodora v telo so ǇƭƧǳőƴƛ rak, DNA 
mutacije in ǎǊőƴŜ ǘŜȌŀǾŜΦ Poleg vpliva na zdravje prebivalcev ima őǊƴƛ ogljik pomembno vlogo pri podnebnih 
spremembah ς ima takoj za antropogenim plinom CO2 ƴŀƧǇƻƳŜƳōƴŜƧǑƛ vpliv na segrevanje ƻȊǊŀőƧŀΦ 
bŀƧǇƻƳŜƳōƴŜƧǑŀ vira emisij őǊƴŜƎŀ ogljika sta promet (predvsem vozila na dizelski pogon) in izgorevanje 
lesne biomase (za ogrevanje v gospodinjstvih ΧύΦ 
 
Z meritvami koncentracij őǊƴŜƎŀ ogljika lahko spremljamo ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘ ukrepov za ƛȊōƻƭƧǑŀƴƧŜ kakovosti zraka, 
lahko pa se na podlagi rezultatov meritev tudi objektivno ƻŘƭƻőŀƳƻ za ƴŀőǊǘƻǾŀƴƧŜ ukrepov, ki tako 
prispevajo k ȊƳŀƴƧǑŀƴƧǳ ƻƴŜǎƴŀȌŜƴƻǎǘƛ s őǊƴƛƳ ogljikom. Na podlagi rezultatov ȊŀőŜǘƴƛƘ meritev ƴŀőǊǘǳƧŜƳƻ 
ukrepe. Ko ukrepe izvedemo, z istimi meritvami izmerimo njihovo ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘΦ 2Ŝ nismo popolnoma 
zadovoljni z rezultati, ukrepe prilagodimo in krog se ponovi. 
 
Ker se v ƻōőƛƴƛ Trzin meritve kakovosti zraka in s tem tudi őǊƴŜƎŀ ogljika ne izvajajo, je treba izvesti mobilne 
meritve in stacionarne meritve koncentracij őǊnega ogljika. Ker je eden izmed ƴŀƧǇƻƳŜƳōƴŜƧǑƛƘ virov őǊƴŜƎŀ 
ogljika izgorevanje lesne biomase, ki je za ogrevanje v gospodinjstvih najpogosteje uporabljen energent, se 
ǇǊƛǇƻǊƻőŀ izvedba 5-dnevnih mobilnih meritev vsaj v zimskem őŀǎǳΦ
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9 Analiza ƳƻȌƴƻǎǘƛ ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ rabe energije 

9.1 Stanovanjski sektor 
 
Raba energije v stanovanjih je odvisna od ǊŀȊƭƛőƴƛƘ dejavnikov: lege ōƛǾŀƭƛǑőŀΣ starosti ƘƛǑΣ ƴŀőƛƴŀ gradnje, 
vrste, debeline in ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ toplotne izolacije, ƴŀőƛƴŀ ogrevanja in vrste energijskih virov, Ǒǘevila 
porabnikov ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, ȌƛǾƭƧŜƴƧǎƪŜƎŀ sloga itd. Analiza energijske bilance ǇƻǾǇǊŜőƴŜ ŜƴƻŘǊǳȌƛƴǎƪŜ 
ƘƛǑŜ ǇƻƪŀȌŜΣ da se ƴŀƧǾŜő energije dovaja v objekt zaradi ogrevanja, ostali del dovedene energije so ǎƻƴőƴƛ 
pritoki (dobitki) skozi okna in notranji viri toplote. 
 
Investicijski ukrepi, ki pomenijo ǇƻǾŜőŀƴƧŜ ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻǎǘƛ rabe energije v stavbah, so predvsem: 
- tesnjenje oken, 
- zamenjava stavbnega ǇƻƘƛǑǘǾŀΣ 
- toplotna izolacija ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŀΣ 
- toplotna izolacija zunanjih sten, 
- pregled napeljav ogrevanja objektov, 
- ƘƛŘǊŀǾƭƛőƴƻ ǳǊŀǾƴƻǘŜȌŜƴƧŜ ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov, 
- ureditev centralne regulacije ogrevalnih sistemov, 
- zamenjava zastarelih in kurilnih naprav z nizkim izkoristkom, 
- zamenjava zastarele in ƴŜǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ razsvetljave,  
- ȊƴƛȌŜǾŀƴƧŜ porabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ς ǾŀǊőƴŜ naprave. 
 
Ocene analiz opravljenih energetskih pregledov, sofinanciranih s strani Sektorja za ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ rabo in 
obnovljive vire energije ƪŀȌŜƧƻΣ da v Sloveniji ȊƴŀǑŀ potencial ǾŀǊőŜǾŀƴƧŀ z energijo v stavbah od 30 % do 60 
%. Z ukrepi na ogrevalnem sistemu je ƳƻƎƻőŜ ȊƴƛȌŀǘƛ rabo energije do 20 %, z dodatno toplotno izolacijo 
zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe pri ǇƻŘǎǘǊŜǑƧǳ do 12 % in z zamenjavo oken do 20 %. 5ŜƭŜȌƛ 
prihrankov pomenijo prihranke po posameznih ukrepih. 2Ŝ se npr. izvedejo vsi ukrepi naenkrat, se lahko 
ŘƻǎŜȌŜ skupne prihranke do 50 %. Zgolj z uvedbo ne investicijskih ukrepov povezanih z energetskim 
gospodarjenjem v stavbah (uvedba energetskega knjigovodstva, energetskega monitoringa in ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ 
in ƻǎǾŜǑőŀƴƧŜ uporabnikov), pa je ƳƻȌƴƻ ŘƻǎŜőƛ ȊƴƛȌŀƴƧŜ porabe energije tudi do 10 %. 
 
Na ǇƻŘǊƻőƧǳ rabe ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije je kot prvi ukrep za ȊƴƛȌŀƴƧŜ ǎǘǊƻǑƪƻǾ izbira med enotarifnim in 
dvotarifnim sistemom merjenja in ƻōǊŀőǳƴŀǾŀƴƧŀ elektǊƛőƴŜ energije za gospodinjski odjem. V primeru 
dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ naprave in aparate v őŀǎǳ ƴƛȌƧŜ tarife. Sodobni 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛ aparati porabijo bistveno manj ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije ob enakih ǳőƛƴƪƛƘ od ǎǘŀǊŜƧǑƛƘ (npr. hladilniki, 
zamrzovalne omare, ǾŀǊőƴŜ sijalke itd.). Drugi tak ukrep je vsekakor zamenjava ƪƭŀǎƛőƴƛƘ sijalk z energijsko 
ǾŀǊőƴƛƳƛΣ npr. z LED sijalkami. Znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko ǾŀǊőƴŀ sijalka porabi vsaj 80 % manj 
energije kot ƪƭŀǎƛőƴŀΦ 
 

9.2 hōőƛƴǎƪŜ stavbe 
 
V nadaljevanju navajamo glavna ƻǇŀȌŀƴƧŀ posameznih objektov. Viri podatkov ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavb so 
izdelane energetske izkaznice za posamezno stavbo ter podatki posredovani s strani ƻōőƛƴŜΦ 
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1. Osnovna Ǒƻƭŀ Trzin 

 

 
Vir fotografije: http://os -trzin.splet.arnes.si/files/2019/11/PUBLIKACIJA_19_20_p.pdf  

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 7B, 1961 Trzin 

Namembnost objekta 
stavbe za ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ in 
znanstvenoraziskovalno delo 

Leto izgradnje 1985 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1345 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 119/22, 119/23 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 5.187 m2 

Energent za ogrevanje zemeljski plin (ZP) 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Osnovna Ǒƻƭŀ Trzin se nahaja na naslovu aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 7B. Stavba je zgrajena leta 1985. Stavba je 
enonadstropna brez kleti. V ǇǊƛǘƭƛőƧǳ so ǳőƛƭƴƛŎŜΣ vrtec, kuhinja z jedilnico, telovadnica s sanitarijami in 
garderobami. V nadstropju so ǳőƛƭƴƛŎŜ s kabineti, ƪƴƧƛȌƴƛŎŀΣ zbornica in upravni prostori. Zunanje stene v 
ǎǘŀǊŜƧǑŜƳ delu stavbe so bile zgrajene leta 1983 iz ometane armiranobetonske konstrukcije debeline 20 cm 
s toplotno izolacijo 2 cm in prekrite s fasadno opeko 12 cm. Zunanje stene v ƴƻǾŜƧǑŜƳ delu stavbe so 
zgrajene prav tako iz ometane armiranobetonske konstrukcije s toplotno izolacijo 7cm in fasadno opeko 
debeline 12 cm. Strop stavbe je izveden iz ometa, armiranobetonske ǇƭƻǑőŜ debeline 20 cm, toplotne 
izolacije iz stiropora debeline 10 cm in estriha debeline 3 cm. talna ǇƭƻǑőŀ je sestavljena iz AB ǇƭƻǑőŜΣ 
toplotne izolacije, estriha in vinifleksa ali ƪŜǊŀƳƛőƴƛƘ ǇƭƻǑőƛŎΦ Okna in vrata so bila v celoti zamenjana do leta 
2012 s PVC okni. 
Ogrevanje se izvaja z dvema plinskima kotloma ter SPTE napravo. Razvod ogrevalnega sistema je izveden s 
6 ogrevalnimi vejami, ki toploto dovajajo 211 ƪƭŀǎƛőƴƛƳ radiatorjem. Radiatorji imajo termostatske ventile. 
Na stavbi se za pisarne vodstva uporabljajo 3 lokalne klimatske naprave. Po ǾŜőƛƴƛ je stavba naravno 
ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴŀΦ Mehansko ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ je v kuhinji, kjer delujejo 3 ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜ naprave s rekuperacijo 
toplote. razsvetljava je izvedena s cevnimi svetili Ƴƻőƛ od 18 do 58 W. 
 

¶ Dovedena toplotna energija: 102 kWh/m 2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 25 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 127 kWh/m2/a 
 
Vir: Podatki ƻōőƛƴŜ, energetska izkaznica 

IZVEDENI UKREPI 

Okna in vrata so bila v celoti zamenjana do leta 2012 s PVC okni s toplotno prevodnostjo 1,3 W/m2K. 
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PREDLAGANI UKREPI 

Predlagani so predvsem organizacijski ukrep, ki bi ȊƳŀƴƧǑŀƭƛ porabo energije. 
 
Vir: energetska izkaznica 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 ς merjena energetska izkaznica 

 
2. Vrtec Trzin 

 

 
Vir fotografije: http://www.vrtec-trzin.si/wp-content/blogs.dir/3313/files/galerija/vrtec_trzin.jpg 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov tƭƻǑőŀŘ dr. Tineta Zajca 1, 1961 Trzin 

Namembnost objekta 
stavbe za ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ in 
znanstvenoraziskovalno delo 

Leto izgradnje 2012 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1774 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcele 873/3 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 2 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.431 m2 

Energent za ogrevanje Toplotna őǊǇŀƭƪŀ (geosonde) 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Vrtec je bil zgrajen v letu 2012 skladno z modernimi gradbenimi smernicami. Stavba se primarno ogreva s 
toplotno őǊǇŀƭƪƻ (geosonde).  
 

¶ Dovedena toplotna energija: 1 kWh/m2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 54 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 55 kWh/m2/a 
 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜΦ 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Za stavbo so ǇǊƛǇƻǊƻőƭƧƛǾƛ organizacijski ukrepi, ki bodo delovanje stavbe pripeljali k njenem energetskem 
optimumu. 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 - Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp


                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran |  101 

 

3. hōőƛƴǎƪŀ stavba 

 

 
Vir fotografije: http://www.trzin.si/assets/news/0222461001595831089.jpg 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 22, 1961 Trzin 

Namembnost objekta stavba javne uprave 

Leto izgradnje 1947 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1148 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 456/4 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 414 m2 

Energent za ogrevanje zemeljski plin (ZP) 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Stavba deluje kot glavna ǇƛǎŀǊƴƛǑƪŀ stavba hōőƛƴŜ Trzin. Primarno se v stavbi opravlja ǇƛǎŀǊƴƛǑƪŀ dejavnost, 
v njej so tudi sejne sobe, ki ǎƭǳȌƛƧƻ namenom ƻōőƛƴŜΦ Stavba je bila zgrajena po 2. svetovni vojni in 
postopoma obnavljana ter prizidana. Zadnji poseg je bil leta 2006. Energetska izkaznica je izdelana za 
celotno stavbo, ki energetsko ni povezana z drugimi stavbami. Primarno se energija ǘǊƻǑƛ za ogrevanje 
stavbe (energent zemeljski plin), ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija pa se ǘǊƻǑƛ v namene ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ ǇƛǎŀǊƴƛǑƪƛƘ naprav in 
razsvetljave. aŀƴƧǑƛ del energije se ǇƻǘǊƻǑƛ za lokalne ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜ naprave in klime, ki so redkeje v 
uporabi. 
Stene objekta so zgrajene iz polne opeke debeline 50 cm in toplotno izolirane s stiroporom 8 cm. Strop je 
izveden po sistemu őǳƪŀǘǳǊŜ debeline 35 cm in brez dodatne toplote izolacije. V ǇǊƛǘƭƛőƧǳ na zahodnem delu 
stavbe so vgrajena okna z dvojno zasteklitvijo in lesenimi okvirji (U=1,6 W/m2K). Ostala okna so energijsko 
ǾŀǊőƴŜƧǑŀ z dvojno zasteklitvijo (U=1,2W/m2K). 
Na objektu sta prisotna energenta zemeljski plin in ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija. Ogrevanje stavbe je s plinskim 
kotlom na zemeljski plin. Toplota se po stavbi dovaja s ƪƭŀǎƛőƴƛƳƛ radiatorji. Radiatorji imajo termostastske 
ventile. Hlajenje se izvaja s tremi klimatskimi napravami za ŘƻƭƻőŜƴŜ prostore objekta. tǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ je po 
ǾŜőƛƴƛ naravno z odpiranjem oken, sicer je vgrajen ƳŀƴƧǑƛ ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴƛ sistem 2 prostora objekta, ki pa ni 
ǾŜő v uporabi. Topla sanitarna voda se pripravlja v dveh ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ grelnikih. Razsvetljava objekta je 
narejena s cevnimi ȌŀǊƴƛŎŀƳƛ Ƴƻőƛ 18 do 58 W. Skupna Ƴƻő razsvetljave je okoli 8,5 kW. 
 

¶ Dovedena toplotna energija: 110 kWh/m2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 26 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 136 kWh/m2/a 
 

Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜ 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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IZVEDENI UKREPI 

Po letu 1998 je bila kotlovnica postopoma preurejena na delovanje na zemeljski plin, v letu 2006 pa so bila 
zamenjana nekatera okna in obnovljena fasada. Do leta 2008 so bila zamenjana preostala okna. 
 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

PREDLAGANI UKREPI 

Objekt je bil nazadnje saniran v letu 2006 (menjava oken, izolacija fasade) in od modernih zahtev Ƴƻőƴƻ ne 
odstopa. Ker gre  za ǇƛǎŀǊƴƛǑƪƛ objekt, ki ni neprestano v uporabi so primerni predvsem organizacijski ukrepi, 
ki bi ȊƳŀƴƧǑŀƭƛ porabo energije in investicijski, ki se ƴŀƴŀǑŀƧƻ na ȊƴƛȌŀƴƧŜ ǎǘǊƻǑƪŀ energije. 
 
 Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 - merjena energetska izkaznica 

 
4. Center Ivana Hribarja 

 

 
Vir fotografije: http://www.trzin.si/sl/content/obcina/center-ivana-hribarja.html 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Ljubljanska cesta 12F, 1961 Trzin 

Namembnost objekta 
druge vrste stavb, ki so porabniki 
energije, pisarne  

Leto izgradnje 2003 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1617 

~ǘŜǾƛƭƪŀ parcele 119/49 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 5 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.044 m2 

Energent za ogrevanje zemeljski plin (ZP) 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Stavba je del kompleksa T3 Trzin Center. Nahaja se v ǎǊŜŘƛǑőǳ stanovanjskega dela Trzin. tǊƻőŜƭƧŜ stavbe je 
obrnjeno proti jugu. Vhodi v objekt so z ƧǳȌƴŜ strani. Stavba je bila zgrajena leta 2003. Primarno se energija 
ǘǊƻǑƛ za ogrevanje stavbe (energent zemeljski plin), ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija pa se ǘǊƻǑƛ v namene razsvetljave in 
ƳŀƴƧǑƛƘ ŜƭŜƪǘǊƛőƴƛƘ naprav v potrebe uporabnikov. 9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija se ǘǊƻǑƛ tudi za klimatizacijo v 
poletnem őŀǎǳ ter ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ v őŀǎǳ delovanja galerije in dvorane. 
 

¶ Dovedena toplotna energija: 141 kWh/m2/a 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 37 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 178  kWh/m2/a 
 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜΦ 

IZVEDENI UKREPI 

Stavba je bila zgrajena leta 2003 in od takrat ni bila spreminjana. 

 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

PREDLAGANI UKREPI 

Objekt je relativno nov (star le nekaj ǾŜő kot 10 let), kljub temu pa je poraba energije glede na kvadraturo 
relativno velika. Primarno je to ƳƻƎƻőŜ pripisati dejstvu da imajo vhodna galerija in dvorana ǾŜőƧƻ 
prostornino, hkrati pa ƳŀƴƧǑƻ uporabno ǇƻǾǊǑƛƴƻΦ Primarno pa je ƳƻƎƻőŜ izgube pripisati ventilaciji, saj se 
dvorana ogreva in hladi preko ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴŜƎŀ sistema, ki pa ne deluje rekuperacijsko. tƻǎƭŜŘƛőƴƻ so te 
izgube ǾŜőƧŜΦ Predlagan ukrep je zato vgradnja ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀ z rekuperacijo, za katerega se ocenjuje, da bi 
se investicija povrnila v okoli 10 letih. 
tǊƻőŜƭƧŜ objekta je povsem prekrito s steklenimi ǇƻǾǊǑƛƴŀƳƛΦ Ker je trenutno stavbno ǇƻƘƛǑǘǾƻ narejeno z 
ALU okvirji in toplotno ǇǊŜǾƻŘƴŜƧǑƻ ǎǘŀǊŜƧǑƻ dvoslojno zasteklitvijo, je predlagana menjava steklenih 
ǇƻǾǊǑƛƴΦ Po oceni bi se investicija v okna povrnila v okoli 15 letih. Predlagana je tudi izvedba ǊŀȊǑƛǊƧŜƴŜƎŀ 
energetskega pregleda, ki bi ǘƻőƴƻ Řƻƭƻőƛƭ ƴŀƧǾŜőƧŜ faktorje izgub na objektu. V kotlovnici sta ƴŀƳŜǑőŜƴŀ 
ƪƭŀǎƛőƴŀ plinska kotla, ki imata nekoliko ƴƛȌƧƛ izkoristek (okoli 90%). Predlagana je njuna menjava na 
kondenzacijske kotle z vsaj 10 % ǾŜőƧƛƳ izkoristkom. tƻǎƭŜŘƛőƴƻ bi se ȊƳŀƴƧǑŀƭŀ poraba energenta. 
Investicija bi se povrnila v 8 do 12 letih.  
 

Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 - merjena energetska izkaznica 

 

5. Kulturni dom 

 

 
Vir fotografije: Google Street View 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 9, 1961 Trzin 

Namembnost objekta druge vrste stavb, ki so porabniki energije 

Leto izgradnje 1946 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1080 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 103/4, 103/5 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 853 m2 

Energent za ogrevanje zemeljski plin (ZP) 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

{ǘŀǾōŀ ǎǘƻƧƛ Ǿ ǎǊŜŘƛǑőǳ ǎǘŀǊŜƎŀ ŘŜƭŀ ¢ǊȊƛƴŀΦ { ǇǊƻőŜƭƧŜƳ ƛƴ ǾƘƻŘƛ ƧŜ ƻōǊƴƧŜƴŀ ǇǊƻǘƛ ƎƭŀǾƴƛ ŎŜǎǘƛΣ ǇƻƳƻȌƴƛ ǾƘƻŘƛ 
so tudi na zadnji strani stavbe. Glavna poraba energije je za ogrevanje, porablja se zemeljski plin. 
{ŜƪǳƴŘŀǊƴƻ ǎŜ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ ǳǇƻǊŀōƭƧŀ ǇǊŜŘǾǎŜƳ Ȋŀ ǊŀȊǎǾŜǘƭƧŀǾƻ ƛƴ ǇƛǎŀǊƴƛǑƪƛƘ ƴŀǇǊŀǾΦ 
 

¶ Dovedena toplotna energija: 71 kWh/m2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 18 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 89 kWh/m2/a 
 

Vir: energetska izkaznica za del 1 in 3 (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜΦ 

IZVEDENI UKREPI 

Stavba je bil zgrajena leta 1946 in nato minimalno spreminjana. Stene stavbe so zidane, do leta 2011 pa je 
bila nazadnje obnovljena fasada, ki je bila izolirana s 16 cm slojem toplotne izolacije. Menjava oken in vrat 
ƻōƧŜƪǘŀ ǎŜ ƧŜ ȊŀőŜƭŀ ƭŜǘŀ нллт ƛƴ ƪƻƴőŀƭŀ нлммΦ tƻŘǎǘǊŜǑƧŜ ƻōƧŜƪǘŀ ƴƛ Ǿ ǳǇƻǊŀōƛΣ Ȋŀǘƻ ƧŜ ōƛƭƻ ƭŜ ǘƻ ƛȊƻƭƛǊŀƴƻ ǎ 
ǇƻƭŀƎŀƴƧŜƳ ǘƻǇƭƻǘƴŜ ƛȊƻƭŀŎƛƧŜ Ǉƻ ǘƭŜƘ ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŀΦ  
 

Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

PREDLAGANI UKREPI 

hǎǘŀƧŀƧƻ ǑŜ ƴŜƪŀǘŜǊƛ ƛƴǾŜǎǘƛŎƛƧǎƪƛ ǳƪǊŜǇƛΣ ƪƛ ōƛ ōƛƭƛ ǇǊƛƳŜǊƴƛΥ 
- Izolacija stropa neogrevanega dela kleti. Ta bi se povrnila v 3 do 5 letih. 
- ±ƎǊŀŘƴƧŀ ǎƛǎǘŜƳŀ Ȋŀ ǊŜƪǳǇŜǊŀŎƛƧǎƪƻ ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ ōƛ ōƛƭŀ ǎƳƛǎŜƭƴŀ ǇǊŜŘǾǎŜƳ Ǿ ƭƻƪŀƭǳΦ 2ŀǎ ǇƻǾǊƴƛǘǾŜ ƧŜ 
odvisen od obratovalnih ur in zasedenosti lokala.  
- aƻƎƻőŀ ƧŜ ǘǳŘƛ ǾƎǊŀŘƴƧŀ ƪƻǘƭŀ ƴŀ ƭŜǎƴƻ ōƛƻƳŀǎƻΦ 
 

Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 ς merjena energetska izkaznica 

 

6. Lopa na Habatovi 

 

 
Vir fotografije: Google Street View 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Habatova ulica 7D 

Namembnost objekta Druge vrste stavb, ki so porabniki energije 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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Leto izgradnje 2013 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 967 

~ǘŜǾƛƭƪŜ parcel 153/2 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 320 m2 

Energent za ogrevanje zemeljski plin (ZP) 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Stavba je bila zgrajena v letu 2013 in je skladna z modernimi gradbenimi smernicami. tƻǎƭŜŘƛőƴƻ ǾŜőƧƛ 
investicijski posegi niso potrebni. 
 

¶ Dovedena toplotna energija: 90 kWh/m2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 8 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 98 kWh/m2/a 
 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜΦ 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagana je vgradnja rekuperacijskih ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƭƴƛƘ sistemov v stanovanja. Glede na dejansko porabo 
tople vode oziroma zemeljskega plina za ogrevanje in pripravo le te, je predlagana ǊŀȊǑƛǊƛǘŜǾ solarnega 
sistema.  
 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 - Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica 

 

7. WŀŦŀőƴƛƪƻǾŀ ŘƻƳŀőƛƧŀ 

 

 
Vir fotografije: Google Street View 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov WŜƳőŜǾŀ cesta 37A 

Namembnost objekta stavbe za ƛȊƻōǊŀȌŜǾŀƴƧŜ in znanstvenoraziskovalno delo 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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Leto izgradnje 2013 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1776 

~ǘŜǾƛƭƪŀ parcele 5/4, 12 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 233 m2 

Energent za ogrevanje elektrika (toplotna őǊǇŀƭƪŀύ 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Objekt je bil zgrajen 2013, skladno z modernimi smernicami, z izjemo ǘƻőƪΣ kjer so se zaradi ǎǇƻƳŜƴƛǑƪŜ 
vrednosti ohranile ǎǘŀǊŜƧǑŜ konstrukcije. Objekt je ustrezno izoliran in ogrevan.  
 

¶ Dovedena toplotna energija: 0 kWh/m2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 74 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 74 kWh/m2/a 
 

Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜΦ 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagan je ukrep vgradnje rekuperatorja toplote, s őƛƳŜǊ bi se ȊƳŀƴƧǑŀƭŜ ventilacijske izgube. 
 
Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp). 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 - Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica 

 

8. Dom ǎǘŀǊŜƧǑƛƘ ƻōőŀƴƻǾ 

 

 
Vir fotografije: Energetska izkaznica 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

Naslov Ljubljanska cesta 10A 

Namembnost objekta 
Stanovanjske stavbe za druge 
posebne ŘǊǳȌōŜƴŜ skupine 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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Leto izgradnje 2007 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1710 

~ǘŜǾƛƭƪŀ parcele 1600/69 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 5 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 2.330 m2 

Energent za ogrevanje zemeljski plin 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Stavba doma za ǎǘŀǊŜƧǑŜ ƻōőŀƴŜ v Trzinu je relativno nova (2007) vendar ni bila grajena po ƴŀƧƳƻŘŜǊƴŜƧǑƛƘ 
gradbenih smernicah (grajena je po PURES 2002). tƻǎƭŜŘƛőƴƻ so nekateri deli toplotnega ovoja ter nekatere 
komponente ogrevalnega sistema neoptimalne glede na ŘŀƴŀǑƴƧŜ zahteve. Kljub temu je odstopanje 
ƳŀƴƧǑŜ in se ǾŜőƧŜ investicije, ki bi energetsko ƛȊōƻƭƧǑŀƭŜ ovoj stavbe oz. ǇƻǾŜőŀƭŜ izkoristek naprav v stavbi 
ne ƛȊǇƭŀőŀƧƻΦ 
 

¶ Dovedena toplotna energija: 155 kWh/m2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 37 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 192 kWh/m2/a 
 

Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜΦ 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

Predlagana je vgradnja nadzornega sistema, s katerim bi bilo ƳƻƎƻőŜ optimalno upravljati s kotlovnico 
glede na zahteve objekta. Prav tako se predlaga vgradnja rekuperatorja toplote za bivalni del, s katerim bi 
ȊƴƛȌŀƭƛ toplotne izgube zaradi ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŀ in namestitev solarnih kolektorjev za pripravo sanitarne tople 
vode. 

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2014 - Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica 

 
9. Dom ȊŀǑőƛǘŜ in ǊŜǑŜǾŀƴƧŀ 

 

 
Vir fotografije: Energetska izkaznica 

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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Naslov brez naslova 

Namembnost objekta Druge stavbe, ki niso ǳǾǊǑőŜƴŜ drugje 

Leto izgradnje 2021 

Katastrska ƻōőƛƴŀ 1961 Trzin 

~ǘŜǾƛƭƪŀ stavbe (objekta) 1951 

~ǘŜǾƛƭƪŀ parcele 490/5 

~ǘΦ ŜǘŀȌ 3 

Kondicionirana ǇƻǾǊǑƛƴŀ objekta (Ak) 1.413 m2 

Energent za ogrevanje elektrika (toplotna őǊǇŀƭƪŀύΣ zemeljski plin 

Lastnik objekta hōőƛƴŀ Trzin 

Upravljavec objekta hōőƛƴŀ Trzin 

KRATEK OPIS Y[W¦2bLI ½b!2L[bh{¢L OBJEKTA Z ENERGETSKEGA VIDIKA 

Objekt je bil zgrajen 2021, skladno z modernimi smernicami. Zaradi ǾŜőƧƛƘ razponov je zasnovan iz armirano-
betonske konstrukcije, ki je zaradi svoje robustnosti hkrati tudi vidno betonska fasada objekta. 
Konstrukcijski sistem je sistem pravokotnih AB sten in slopov ter nosilcev za ǇǊŜƳƻǑőŀƴƧŜ ǾŜőƧƛƘ razponov. 
Objekt je temeljen na AB temeljni ǇƭƻǑőƛ. Stiki AB ŜǘŀȌƴƛƘ ǇƭƻǑő z zunanjimi nosilnimi AB stenami so delno 
ƭƻőŜƴƛ s toplotnoizolacijskim elementi in delno z notranjo toplotno izolacijo/oblogo prostorov. Objekt je 
ustrezno toplotno izoliran. Okenske odprtine so velike, okna so aluminijasta z visokoizolativno troslojno 
varnostno (kaljeno-lepljeno) zasteklitvijo ter zunanjimi screen ǎŜƴőƛƭƛΦ Energetska oskrba objekta je 
predvidena preko visoko ǳőƛƴƪƻǾƛǘŜ toplotne őǊǇŀƭƪŜ zrak/voda in plinskega kondenzacijskega kotla. ¢2 
zrak/voda bo ƴŀƳŜǑőŜƴŀ na strehi objekta in bo zagotavljala potrebno toploto za ogrevanje v zimskem őŀǎǳ 
ter za hlajenje objekta v poletnem őŀǎǳΦ Kot ǇƻƳƻȌƴƛ vir ogrevanja je predviden tudi plinski kondenzacijski 
kotel v kombinaciji delovanja s toplotno őǊǇŀƭƪƻ zrak/voda. 
 
Predvideno je, da bo konec leta 2021 pridobljeno uporabno dovoljenje. 
 

¶ Dovedena toplotna energija: 16 kWh/m2/a 

¶ Dovedena ŜƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija: 5 kWh/m2/a 

¶ Skupna raba energije: 21 kWh/m2/a 
 

Vir: energetska izkaznica (GURS, http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp), podatki ƻōőƛƴŜΦ 

IZVEDENI UKREPI 

/  

PREDLAGANI UKREPI 

/  

IZDELANA DOKUMENTACIJA 

2021 - Ǌŀőǳƴǎƪŀ energetska izkaznica 

 

9.3 Javna razsvetljava 
 
Prihranki pri prenovi celotne javne razsvetljave ȊƴŀǑŀƧƻ od 20 % do 50 % ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, odvisno od 
trenutnega stanja. Dodatni prihranki ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije se ŘƻǎŜȌŜƧƻ z uporabo centralne regulacije javne 
razsvetljave, kjer se ob ŘƻƭƻőŜƴƛ uri ȊƴƛȌŀ eƭŜƪǘǊƛőƴƛ tok sijalkam in s tem porabo ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. Dodatni 
prihranki ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije z regulacijo so do 20 %. Ob zamenjavi zastarelih svetilk z energetsko 
ƴŀƧǳőƛƴƪƻǾƛǘŜƧǑƛƳƛ (npr. LED svetilkami) ter z zvezno regulacijo vsake svetilke, se lahko prihrani od 40 %, z 
regulacijo vred pa maksimalno do 65 % ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. Prihranke ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije in ȊƳŀƴƧǑŀƴƧŜ 
svetlobnega ƻƴŜǎƴŀȌŜǾŀƴƧŀ lahko ŘƻǎŜȌŜƳƻ tudi z uvedbo ŘƛƴŀƳƛőƴŜ javne razsvetljave, pri őŜƳŜǊ se ob 
ŘŀƭƧǑƛ odsotnosti vozil in ǇŜǑcev na cesti svetilke lahko povsem zatemnijo. 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp
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10 Analiza potencialov obnovljivih virov energije 

10.1 Potencial izrabe lesne biomase 
 

Pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko 
uporabimo kot vir energije. V to skupino ǳǾǊǑőŀƳƻΥ les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz 
kmetijstva, nelesnate rastline uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, 
sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne ƎƻǑőŜ oz. usedline ter organsko frakcijo mestnih komunalnih 
odpadkov in odpadne vode ȌƛǾƛƭǎƪŜ industrije. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije. V 
skupino lesne biomase ǳǾǊǑőŀƳƻΥ les iz gozdov, les iz ǇƻǾǊǑƛƴ v ȊŀǊŀǑőŀƴƧǳΣ les iz kmetijskih in urbanih ǇƻǾǊǑin, 
lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa in ƻŘǎƭǳȌŜƴ όƴŜƻƴŜǎƴŀȌŜƴύ les. Obnovljivost vira, 
ŘƻƳŀőƴƻǎǘΣ razvoj tehnologij priprave in rabe ter cenovna ƪƻƴƪǳǊŜƴőƴƻǎǘ dviguje pomen lesa kot vira 
energije. Les je pomemben vir energije predvsem v ruralnih predelih Slovenije, saj se skoraj 30 % stanovanj 
ogreva z lesom. ¿ŀƭ pa so glavne Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ trenutne rabe naslednje: zastarele tehnologije priprave in rabe, 
slabi izkoristki kurilnih naprav, neustrezne emisijske vrednosti ter ƴŜƪƻƴƪǳǊŜƴőƴŜ cene pridobljene energije 
(Zavod za gozdove Slovenije, 2020). 
 
Potencial lesne biomase je ƪƻƭƛőƛƴŀ lesa, ki je na nekem ƻōƳƻőƧǳ trajno ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾŀ v energetske namene. 
Pri tem moramo ƭƻőŜǾŀǘƛ med ǘŜƻǊŜǘƛőƴƛƳ in dejansko ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛƳ potencialom. ¢ŜƻǊŜǘƛőƴƛ potencial lesne 
biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo ǘŜƻǊŜǘƛőƴƻ lahko pridobimo iz gozdov. ¢ŜƻǊŜǘƛőƴƛ potencial lesne 
biomase gozdov je tako ƴŀƧǾƛǑƧƛ dovoljen posek lesa. Dejanski ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾƛ potencial je ƳŀƴƧǑƛ od ǘŜƻǊŜǘƛőƴŜƎŀ 
zaradi ǊŀȊƭƛőƴƛƘ dejavnikov: ƴŀőŜƭ gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase 
(opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za pridobivanje lesne biomase), trga 
gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med ǎǘǊƻǑƪƛ pridobivanja in ceno lesne biomase oz. posameznih gozdnih 
lesnih sortimentov na trgu) in socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov - Ȋƴŀőƛƭƴƻǎǘƛ posameznih socio-
ekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega ƛȊƘŀƧŀƧƻő odnos do gozda (Zavod za gozdove Slovenije, 2020). 
 
Glede na dejansko rabo tal v ƻōőƛƴƛ Trzin 45,7 % ǇƻǾǊǑƛƴŜ pokriva gozd. Na podlagi tega lahko ȊŀƪƭƧǳőƛƳƻΣ da 
ƻōőƛƴŀ ima ǘŜƻǊŜǘƛőƴƛ potencial za izrabo lesne biomase iz gozdov v energetske namene. Dejansko 
ǊŀȊǇƻƭƻȌƭƧƛǾŜ ƪƻƭƛőƛƴŜ lesne biomase iz gozdov pa omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Pri 
ƻŘƭƻőŀƴƧǳ o spodbujanju rabe lesne biomase na lokalnem nivoju je pomembno poznavanje omejitev. 
 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije ȊƴŀǑŀ ǇƻǾǊǑƛƴŀ gozdov v ƻōőƛƴƛ Trzin 359 ha, prevladuje zasebni 
gozd (93,2 %). 
 
Preglednica 59: tƻǾǊǑƛƴŀ gozdov v oōőƛƴƛ Trzin v ha. 

 
ǇƻǾǊǑƛƴŀ skupaj 

(ha) 
zasebni gozd 

(ha) 
ŘǊȌŀǾƴƛ gozd 

(ha) 

Trzin 359 335 24 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije. 

 
V Sloveniji ǾŜőƧƛ del proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov predstavlja hlodovina (cca. 40 %) in drug ǘŜƘƴƛőƴƛ 
les (cca. 30 %), ki je namenjen ƳŜƘŀƴƛőƴƛ in ƪŜƳƛőƴƛ predelavi, ostane v energetske namene cca. 30 % poseka. 
 
V naslednji preglednici je za ƻōőƛƴƻ Trzin prikazana ocena potenciala za izrabo lesne biomase, ki so jo izdelali 
na Zavodu za gozdove Slovenije na podlagi njihovih podatkov ter podatkov {ǘŀǘƛǎǘƛőƴŜƎŀ urada RS (podatki iz 
baze SWEIS iz let 2002, 2003 in 2004). Predstavljeni podatki so ǇǊƛǇƻƳƻőŜƪ za ƭŀȌƧŜ ƻŘƭƻőŀƴƧŜΦ Rezultati niso 
namenjeni izdelavam ǑǘǳŘƛƧ izvedljivosti za posamezne biomasne objekte. S predstavitvijo posameznih 
pomembnih parametrov na nivoju ƻōőƛƴ ter ƛȊǊŀőǳƴƻƳ strokovnih ocen so ȌŜƭŜƭƛ prikazati kako raznolike so 
razmere v Sloveniji. Hkrati so ȌŜƭŜƭƛ ƻƳƻƎƻőiti posamezniku, da oceni kateri dejavniki (socialni, ekonomski ali 
okoljski) so v posamezni ƻōőƛƴƛ bolj ƪǊƛǘƛőƴƛ in kateri manj. Za osnovo so vzeli podatke o gozdovih in nekatere 
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ǎǇƭƻǑƴŜ podatke o ƻōőƛƴŀƘΦ Podatki o lesnopredelovalni industriji in ƪƻƭƛőƛƴah lesnih ostankov niso zajeti v 
analizo. Podatki v obliki rangov ne morejo biti podlaga za strokovne ǑǘǳŘƛƧŜ (Zavod za gozdove Slovenije, 
2020). 
 
Preglednica 60: Ocena potenciala lesne biomase v hōőƛƴƛ Trzin. 

ǇƻǾǊǑƛƴŀ gozdov 359 ha 

ŘŜƭŜȌ gozda 41,7 % 

ǇƻǾǊǑƛƴŀ gozda na prebivalca 0,1 ha/prebivalca 

ŘŜƭŜȌ zasebnega gozda 93,2 % 

ƴŀƧǾŜőƧƛ ƳƻȌƴƛ posek 1.113 m3/leto 

realizacija ƴŀƧǾŜőƧŜƎŀ ƳƻȌƴŜƎŀ poseka 621 m3 

ŘŜƭŜȌ manj odprtih in ǘŜȌƧŜ dostopnih gozdov 0 % 

ŘŜƭŜȌ stanovanj ogrevanih z lesom 14 % 

demografski kazalci: 1 

socialno-ekonomski kazalci: 3 

gozdnogospodarski kazalci: 5 

sinteza kazalcev: 3 
Ocena 1 ς ƻōőƛƴŜ so manj primerne za rabo lesne biomase, ocena 5 ς ƻōőƛƴŜ so bolj primerne za rabo lesne biomase. 
Vir: http://www.zgs.si/delovna_podrocja/lesna_biomasa/potenciali_po_obcinah/index.html 

 
Pri oceni potenciala za ƛȊƪƻǊƛǑőŀƴƧŜ lesne biomase so na Zavodu za gozdove ǳǇƻǑǘŜǾŀƭƛΥ 
- demografske kazalce: v to skupino so uvrstili ŘŜƭŜȌ zasebne gozdne posesti, ǇƻǾǊǑƛƴƻ gozda na prebivalca 

in ŘŜƭŜȌ stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni oziroma edini vir energije; 
- socialno-ekonomske kazalce: v to skupino so uvrstili ŘŜƭŜȌ gozda, realizacijo ƴŀƧǾƛǑƧŜƎŀ ƳƻȌƴŜƎŀ poseka 

in ocenjen ŘŜƭŜȌ lesa primernega za energetsko rabo; 
- gozdnogospodarske kazalce: ǇƻǾǇǊŜőƴŀ velikost gozdne posesti, ŘŜƭŜȌ ǘŜȌƧŜ dostopnih in manj odprtih 

gozdov ter ŘŜƭŜȌ ƳƭŀƧǑƛƘ razvojnih faz gozda. 
 

10.1.1 Ocena sedanje rabe lesne biomase 

 
Ocena sedanje rabe lesne biomase za ogrevanje je podana na podlagi podatkov evidence malih kurilnih 
naprav EVIDIM. V ƻōőƛƴƛ Trzin je glede na omenjeno evidenco 299 kurilnih naprav na lesno biomaso, 
pƻǾǇǊŜőƴŀ nazivna Ƴƻő kotla ȊƴŀǑŀ 22,9 kW, skupna nazivna Ƴƻő kotlov pa 6854 kW. tƻǾǇǊŜőƴŀ starost 
kurilnih naprav je 20 let. 
 
Na podlagi podatkov evidence malih kurilnih naprav EVIDIM je ocenjena letna raba energije za ogrevanje s 
kurilnimi napravami na lesno biomaso v gospodinjstvih v ƻōőƛƴƛ Trzin 2.566,7 MWh. 
 
Na naslednji karti so prikazani kotli na lesno biomaso v ƻōőƛƴƛ Trzin, ki so bili sofinancirani s strani Eko sklada. 
 

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/lesna_biomasa/potenciali_po_obcinah/index.html
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Slika 20: Lokacije kotlov na lesno biomaso na ƻōƳƻőƧǳ oōőƛƴŜ Trzin - sofinanciranje s strani Eko sklada. 

Vir: Eko sklad, kartografija Monolit d. o. o. 

 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Glede na ocene Zavoda za gozdove Slovenije ƻōőƛƴŀ Trzin ne sodi med najbolj primerne ƻōőƛƴŜ za izrabo 

lesne biomase v energetske namene (ocena 3), ŘŜƭŜȌ gozda v ƻōőƛƴƛ je 45,7 %. 
- Glede na evidenco EVIDIM je v ƻōőƛƴƛ 299 kurilnih naprav na lesno biomaso s ǇƻǾǇǊŜőƴƻ nazivno ƳƻőƧƻ 

kotla 22,9 kW in skupno ƳƻőƧƻ 6854 kW. tƻǾǇǊŜőƴŀ starost kurilnih naprav je 20 let. 
- Ocenjena raba lesne biomase v gospodinjstvih ƻōőƛƴƛ ȊƴŀǑŀ 2.566,7 kWh/leto. 

 

10.2 Potencial izrabe bioplina 
 
Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:  
- odpadki v kmetijstvu: ȌƛǾŀƭǎƪƛ iztrebki in kmetijski zeleni odpadki, 
- organski odpadki na ƻŘƭŀƎŀƭƛǑőƛƘ komunalnih odpadkov, 
- biorazgradljivi odpadki na centralnih őƛǎǘƛƭƴƛƘ napravah odpadne vode (odplake), 
- biorazgradljivi odpadki industrije, 
- odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z ȌƛǾƛƭƛΦ 
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Bioplin iz kmetijstva 
 
Kmetijstvo predstavlja glavni potencial bioplinske proizvodnje v Sloveniji. Glede na podatke iz Registra 
deklaracij za proizvodne naprave Agencije RS za energijo ima Sloveniji trenutno deklaracijo za proizvodno 
napravo 38 elektrarn na bioplin iz ǊŀȊƭƛőƴƛƘ virov. 
 
Kriteriji za izbiro kmetij in kmetijskih podjetij: 

- ǾŜőƧŜ ȌƛǾƛƴƻǊŜƧǎƪŜ kmetije in kmetijska podjetja, ki: 
- redijo 30 ali ǾŜő D±¿ govedi ali  
- 20 D±¿ ali ǾŜő ǇǊŀǑƛőŜǾ ali perutnine, 

- poljedelske kmetije in kmetijska gospodarstva, ki: 
- redijo manj kot 5 D±¿ in  
- obdelujejo 10 ali ǾŜő ha njivskih ǇƻǾǊǑƛƴΦ 

(Ocena izrabe bioplina v slovenskem prostoru, LƴǑǘƛǘǳǘ za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d. o. 
o., avgust 2007; www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf). 
 
V nadaljevanju navajamo podatke o kmetijstvu v oōőƛƴƛ Trzin na podlagi podatkov popisa kmetijstva. V ƻōőƛƴƛ 
je bilo leta 2010 po podatkih popisa kmetijstva 15 kmetijskih gospodarstev, od tega je pri devetih ŘǊǳȌƛƴǎƪƛƘ 
kmetijah ǇǊŜǘŜȌƴƛ namen kmetijske pridelave za lastno porabo, pri ǑŜǎǘƛƘ pa za prodajo. Kmetijskih 
gospodarstev, ki redijo ȌƛǾƛƴƻ je bilo leta 2010 v ƻōőƛƴƛ 12. Detajlni podatki so prikazani v spodnjih 
preglednicah. Kmetijska gospodarstva so imela v letu 2000 skupaj 134 glav velike ȌƛǾƛƴŜ όD±¿ύ, za leto 2010 
pa podatek ni na voljo. Skupno je bilo leta 2000 v uporabi 97 ha kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑőΣ za leto 2010 zaradi 
varovanja zasebnosti podatki niso na voljo. 
 
Preglednica 61: Kmetijska gospodarstva - ǎǇƭƻǑƴƛ pregled ς oōőƛƴŀ Trzin. 

 

ǑǘŜǾƛƭƻ 
kmetijskih 
gospodarstev 

kmetijska 
ȊŜƳƭƧƛǑőŀ v 
uporabi (ha) 

ǑǘŜǾƛƭƻ glav 
velike ȌƛǾƛƴŜ 
όD±¿ύ 

ǇǊŜǘŜȌƴƛ namen 
kmetijske 
pridelave 
ŘǊǳȌƛƴǎƪƛƘ 
kmetij: 
za lastno porabo 

ǇǊŜǘŜȌƴƛ namen 
kmetijske 
pridelave 
ŘǊǳȌƛƴǎƪƛƘ 
kmetij: 
za prodajo 

2000 18 97 134 - - 

2010 15 z z 9 6 
z ς zakrit podatek zaradi varovanja osebnih podatkov. 
Vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 
 
Preglednica 62: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑő v uporabi v oōőƛƴƛ Trzin. 

velikostni razredi KZU 

2000 2010 

ǇƻǾǊǑƛƴŀ 
(ha) 

ǑǘŜǾƛƭƻ 
kmetijskih 

gospodarstev 

ǇƻǾǊǑƛƴŀ 
(ha) 

ǑǘŜǾƛƭƻ 
kmetijskih 

gospodarstev 

velikostni razred KZU - ǾŜő kot 0 po pod 2 ha 6 5 6 4 

velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha 24 7 21 7 

velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha  26 4 z z 

velikostni razred KZU - 10 ha ali ǾŜő z z z z 

velikostni razred KZU - SKUPAJ 97 18 z z 
z ς zakrit podatek zaradi varovanja osebnih podatkov. 
Vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 
 

 

http://www.se-f.si/uploads/BH/Q8/BHQ8nP3gzKci0NkRMA_IQg/Jug.pdf
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Preglednica 63: Kmetijska gospodarstva po rabi vseh in kmetijskih ȊŜƳƭƧƛǑő v uporabi v ƻōőƛƴƛ Trzin v letu 2010. 

raba ȊŜƳƭƧƛǑő ǇƻǾǊǑƛƴŀ (ha) 
ǑǘŜǾƛƭƻ kmetijskih 

gospodarstev 

1. VSA ½9a[WL~2! V UPORABI 141 15 

1.1. KMETIJSKA ½9a[WL~2! 105 15 

1.1.1. KMETIJSKA ½9a[WL~2! V UPORABI z z 

1.1.1.1. Njive 67 12 

1.1.1.1.01. ¿ƛǘŀ z z 

1.1.1.1.01.01. tǑŜƴƛŎŀ in pira 9 6 

1.1.1.1.01.02. WŜőƳŜƴ z z 

1.1.1.1.01.05. Koruza za zrnje z 3 

1.1.1.1.02. Krompir z z 

1.1.1.1.03. Industrijske rastline z z 

1.1.1.1.04. Krmne rastline z 10 

1.1.1.1.04.04. {ƛƭŀȌƴŀ koruza z 8 

1.1.1.1.07.02. Zelenjadnice - - 

1.1.1.2. Trajni travniki in ǇŀǑƴƛƪƛ 32 14 

1.1.1.2.01. Travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ z enkratno rabo z z 

1.1.1.2.02. Travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ z dvakratno rabo z z 

1.1.1.2.03. Travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ s trikratno rabo 19 8 

1.1.1.2.04. Travniki in ǇŀǑƴƛƪƛΥ s ǑǘƛǊƛ in ǾŜőƪǊŀǘƴƻ rabo z z 

1.1.1.3. Trajni nasadi z z 

1.1.1.3. P01_02 Sadovnjaki in ƻƭƧőƴƛƪƛ - skupaj z z 

1.1.1.3.03. tƻǾǊǑƛƴŀ vinogradov - - 

1.2.1. GOZD 33 9 

1.2.2. NERODOVITNA ½9a[WL~2! 3 15 
z ς zakrit podatek zaradi varovanja osebnih podatkov. Skupni ǇŀǑƴƛƪƛ niso ǾƪƭƧǳőŜƴƛΦ  
Vir: {ǘŀǘƛǎǘƛőƴƛ urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2000 in 2010. 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Glede na obseg kmetijske dejavnosti όǑǘŜǾƛƭƻ glav velike ȌƛǾƛƴŜ in velikost kmetijskih gospodarstev) ƻōőƛƴŀ 

Trzin ne spada med ƻōőƛƴŜ z visokim potencialom za izrabo bioplina iz kmetijstva. 

 
 
Bioplin in energija iz ƻŘƭŀƎŀƭƛǑő odpadkov 
 
Za storitev zbiranja in odvoza odpadkov v oōőƛƴƛ Trzin skrbi Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. V ƻōőƛƴƛ 
Trzin ni zbirnega centra za ravnanje z odpadki. [ƻőŜƴƻ zbrani odpadki, kosovni odpadki in nevarni odpadki iz 
gospodinjstev se ƻŘǾŀȌŀƧƻ v Center za ravnanje z odpadki Dob. .ƛƻƭƻǑƪƻ razgradljivi odpadki so iz zbirnega 
centra Dob predani v kompostarno. aŜǑŀƴƛ komunalni odpadki se iz zbirnega centra ƻŘǾŀȌŀƧƻ na ƻŘƭŀƎŀƭƛǑőe 
nenevarnih odpadkov v Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana), kjer se predelujejo 
ali odlagajo. V RCERO Ljubljana se s ǇƻƳƻőƧƻ fermentacije biorazgradljivih odpadkov ȌŜ proizvaja bioplin. 
 
V sklopu mehansko-ōƛƻƭƻǑƪŜ obdelave v objektih RCERO Ljubljana se vsako leto pridobi ǇǊƛōƭƛȌƴƻ 60.000 ton 
trdnega goriva iz odpadkov ǊŀȊƭƛőƴŜ kurilne vrednosti, 35.000 ton digestata po anaerobni obdelavi ǘŜȌƪŜ 
frakcije ƳŜǑŀƴƛƘ komunalnih odpadkov, 6.000 ton lesa, 7.000 ton komposta po obdelavi ƭƻőŜƴƻ zbranih 
organskih, biorazgradljivih odpadkov, 25.000 ton ƛȊƭƻőŜƴƛƘ sekundarnih surovin, 17.000 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ 
energije in 36.000 MWh toplotne energije iz pridobljenega bioplina v procesu (RCERO, 2020). 
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YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin ni ƻŘƭŀƎŀƭƛǑőŀ komunalnih odpadkov, kar pomeni ǎƭŀōǑƛ potencial za izkorƛǑőŀƴƧŜ 

bioplina iz ƻŘƭŀƎŀƭƛǑő odpadkov. Odpadki z ƻōƳƻőƧŀ ƻōőƛƴŜ se odlagajo in predelujejo v Regijskem centru 
za ravnanje z odpadki Ljubljana, kjer se iz biorazgradljivih odpadkov proizvaja bioplin, ki se ga pretvori v 
ŜƭŜƪǘǊƛőƴƻ in toplotno energijo. 

 
 
Bioplin iz őƛǎǘƛƭƴƛƘ naprav odpadne vode 
 
Komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode z ƻōƳƻőƧŀ ƻōőƛƴŜ Trzin po kanalizacijskem sistemu 
odtekajo na Centralno őƛǎǘƛƭƴƻ napravo 5ƻƳȌŀƭŜπYŀƳƴƛƪΣ ki ima zmogljivost 149.000 populacijskih 
ekvivalentov (PE). Odpadna voda se na őƛǎǘƛƭƴƛ napravi 5ƻƳȌŀƭŜπYŀƳƴƛƪ őƛǎǘƛ v treh stopnjah, in sicer je prva 
mehanska stopnja, kjer se iz odpadne vode ƛȊƭƻőƛƧƻ vsi ǾŜőƧƛ in ƳŀƴƧǑƛ delci. Sledi druga, aerobna ōƛƻƭƻǑƪŀ 
stopnja, kjer se voda ƻőƛǎǘƛ ogljikovih, ŘǳǑƛƪƻǾƛƘ in fosforjevih snovi. Na tretji  anaerobni ōƛƻƭƻǑƪƛ stopnji se 
blato razgradi do bioplina in pregnitega blata. /2b 5ƻƳȌŀƭŜπYŀƳƴƛƪ lahko letno sprejme do 9 milijonov m3 
odpadne vode, poleg tega pa sprejema tudi ƎǊŜȊƴƛőƴŜ ƎƻǑőŜΣ mulje malih komunalnih őƛǎǘƛƭƴƛƘ naprav in 
ǘŜƪƻőŜ odpadke. V procesu nastane letno okoli 4.000 ton odpadnega blata, proizvede pa se okoli 3 milijone 
kWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije (Centralna ΧΣ 2020). 
 
Na /2b so anaerobni razgradnji primarnega in sekundarnega blata ter muljem namenjena tri ƎƭƛƴƛǑőŀΣ v enem 
ƎƴƛƭƛǑőǳ pa poteka anaerobna razgradnja higieniziranih ōƛƻƭƻǑƪƻ razgradljivih ǘŜƪƻőƛƘ odpadkov. Skupni 
volumen ƎƴƛƭƛǑő je 7.200 m3. V ƎƴƛƭƛǑőƛƘ brez prisotnosti kisika poteka pri temperaturi okoli 39 ϲ/ in 
ȊŀŘǊȌŜǾŀƭƴŜƳ őŀǎǳ 30 dni anaerobna razgradnja organske snovi v bioplin, ki se ǎƪƭŀŘƛǑőƛ v plinohramu. Bioplin 
je ƳŜǑŀƴƛŎŀ okoli 65 % metana, 34 % ogljikovega dioksida in 1 % ostalih plinov. Proizvedeni bioplin se iz 
plinohrama preko plinovoda vodi v kolono z aktivnim ogljem, kjer se ƻőƛǎǘƛ ƴŜőƛǎǘƻőΣ nato pa se porabi na 
bioplinskih motorjih za proizvodnjo ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. 9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ energija se v 90 % porabi za lastne potrebe, 
prav tako se proizvede vsa potrebna toplotna energija za procese. tǊŜǎŜȌƴŀ ƪƻƭƛőƛƴŀ ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije se  
odda v oƳǊŜȌƧŜ (Centralna ΧΣ 2020). 
 

YƭƧǳőƴŜ ugotovitve: 
- Komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode z ƻōƳƻőƧŀ ƻōőƛƴŜ Trzin se őƛǎǘƛƧƻ na centralni őƛǎǘƛƭƴƛ 

napravi 5ƻƳȌŀƭŜ-Kamnik, ki ima zmogljivost 194.000 PE. Na /2b 5ƻƳȌŀƭŜ-Kamnik se iz odpadnega blata 
ȌŜ pridobiva bioplin, iz katerega se proizvede letno okrog 3.000 MWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. ±Ŝőƛƴŀ se 
porabi za lastne potrebe őƛǎǘƛƭƴŜ naprave, ǾƛǑƪŜ pa se oddaja v ƻƳǊŜȌƧŜΦ 

 

10.3 Potencial izrabe ǎƻƴőƴŜ energije 
 
S ǇƻƳƻőƧƻ fotovoltaike in termosolarnih sistemov lahko ǳőƛƴƪƻǾƛǘƻ uporabimo ǎƻƴőƴƻ energijo za 
proizvodnjo ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije, ogrevanje in hlajenje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in za visoko 
temperaturne procese v industriji. Solarne tehnologije so pasivne ali aktivne glede na ƴŀőƛƴ zajema, 
pretvorbe in distribucije ǎƻƴőƴŜ energije. Aktivne solarne tehnike delujejo na principu fotovoltaike in 
kolektorjev, pasivne pa ǾƪƭƧǳőǳƧŜƧƻ usmerjenost stavb in izbiro ƴŀƧǳƎƻŘƴŜƧǑŜƎŀ materiala. 
 
Na ƻōƳƻőƧǳ celotne Slovenije je potencial ǎƻƴőƴŜ energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. Na letnem 
nivoju je razlika med najbolj ƻǎƻƴőŜƴƻ Primorsko in najmanj ƻǎƻƴőŜƴƛƳƛ ǇƻŘǊƻőji le 15 %. tƻǾǇǊŜőƴŀ letna 
vrednost za Slovenijo je okrog 1.250 kWh vpadle ǎƻƴőƴŜ energije na m2 horizontalne ǇƻǾǊǑƛƴŜΦ bŀǘŀƴőƴŜƧǑŜ 
vrednosti in geografsko porazdelitev prikazujejo naslednje slike. Energijo ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ƛȊǊŀȌŀƳƻ v MJ 
na m2 ali v kWh na m2 (1 kWh = 3,6 MJ). Za izrabo potenciala energije sonca je pomemben predvsem globalni 
in kvaziglobalni ǎƻƴőƴƛ obsev (gostota ǎƻƴőƴŜ energije, vpadle v ŘƻƭƻőŜƴŜƳ őŀǎǳ na horizontalno oziroma 
nagnjeno sprejemno ǇƻǾǊǑƛƴƻύΦ Globalno ǎƻƴőƴƻ obsevanje je vsota direktnega in difuznega ǎƻƴőƴŜƎŀ 
obsevanja. Slovenija je precej gorata in hribovita, v pokrajini so bodisi bolj bodisi manj prisojne ali osojne 
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lege. Zato je poleg globalnega obseva (torej obseva horizontalnih tal) pri nas precej pomemben tudi 
kvaziglobalni obsev ǊŀȊƭƛőƴƻ nagnjenih tal. 
 
Glede na ƛȊǊŀőǳƴŜ Fakultete za matematiko in fiziko, ȊƴŀǑŀ letno soőƴƻ obsevanje (horizontalno) v oōőƛƴƛ 
Trzin v ǇƻǾǇǊŜőƧǳ med 1.190 in 1.230 kWh/m2, oziroma ǇǊƛōƭƛȌƴƻ 4.200 do 4.500 MJ/m2. Kvaziglobalni obsev 
je na severno usmerjenih ǇƻōƻőƧƛƘ ter ƻōƳƻőƧƛƘΣ ki so ƻǎŜƴőŜƴŀ zaradi reliefa, lahko precej ƳŀƴƧǑƛΣ medtem 
ko je na prisojnih ǇƻōƻőƧƛƘ lahko ǾŜőƧƛ od globalnega. 
 

 
globalni obsev 

 
kvaziglobalni obsev 

 
Slika 21: Letni globalni in kvaziglobalni obsev v Sloveniji. Vir: {ƻƴőƴŀ energija v Sloveniji, WƻȌŜ Rakovec, Damijana 

Kastelec in Klemen ½ŀƪǑŜƪΦ 
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Podatki dolgoletnih meritev ƪŀȌŜƧƻΣ da je v hōőƛƴƛ Trzin v pomladnem őŀǎǳ med 530 in 550 ur, v poletnem 
őŀǎǳ v ǇƻǾǇǊŜőƧu od 770 do 780 ur, v jesenskem őŀǎǳ med 330 in 360 ur ter v zimskem őŀǎǳ med 240 in 260 
ur ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja. Letno ǇƻǾǇǊŜőƧŜ trajanja ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja se giblje med 1.900 in 1.920 ur. 
 

 
Slika 22: tƻǾǇǊŜőƴƻ trajanje ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja (ure) v obdobju 1981 ς 2010 v oōőƛƴƛ Trzin.  

Vir podatkov: ARSO, kartografija Monolit d. o. o. 
 
tƻŘǊƻōƴŜƧǑŀ karta energije ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja za ƻōƳƻőƧŜ ƻōőƛƴŜ Trzin je bila izdelana v GIS programskem 
okolju na podlagi digitalnega modela nadmorskih ǾƛǑƛƴ v ƭƻőƭƧƛǾƻǎǘƛ 100 m. Z modelom potencialnega 
prejetega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja je bila ƛȊǊŀőǳƴŀƴŀ letna energija ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja v kWh/m2. Ker na prejeto 
ǎƻƴőƴƻ energijo poleg dejavnikov, kot so ǇƻǾǊǑƧŜ in astronomski dejavniki, vplivajo tudi atmosferski dejavniki 
(predvsem ƻōƭŀőƴƻǎǘύΣ je bil ƛȊǊŀőǳƴ potencialnega όǘŜƻǊŜǘƛőƴŜƎŀύ ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja umerjen na podlagi 
podatkov satelitskih meritev, ki so bili uporabljeni v projektu PVGIS (Photovoltaic Geographical Information 
System). Podatki ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ǇƻǾǊǑƧŀΣ pridobljeni s satelitskimi meritvami, so pripravljeni s strani 
organizacije CM SAF, ki deluje v sklopu Evropske organizacije za uporabo ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛƘ satelitov 
(EUMETSAT). 
 
S satelitskimi meritvami pridobljene vrednosti ǇƻǾǇǊŜőƴŜƎŀ letnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ravnega ǇƻǾǊǑƧŀ za 
obdobje 1988 ς 2017 se dobro ujemajo z meritvami Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) v obdobju 
2000 ς 2016. Letna energija soƴőƴŜƎŀ obsevanja je vsota dnevnih ali ƳŜǎŜőƴƛƘ vrednosti globalnega 
ǎƻƴőƴega obsevanja na nekem ƻōƳƻőƧǳΦ Na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛƘ postajah ARSO Ljubljana .ŜȌƛƎǊŀŘ in LetŀƭƛǑőŜ 
WƻȌŜǘŀ tǳőƴƛƪŀ Ljubljana, ki sta ƴŀƧōƭƛȌƧŜ ƻōőƛƴƛ Trzin, se opravljajo meritve globalnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja. 
Po podatkih ARSO ȊƴŀǑŀ pƻǾǇǊŜőƴŀ letna energija ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja v obdobju 2000 ς 2016 v Ljubljani 
1.237 kWh/m2 in na Brniku 1.209 kWh/m2. 
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Grafikon 29: tƻǾǇǊŜőƴŀ ƳŜǎŜőƴŀ energija globalnega sonőƴŜƎŀ obsevanja na ƳŜǘŜƻǊƻƭƻǑƪƛ postaji Ljubljana .ŜȌƛƎǊŀŘ v 

obdobju 2000-2016. Vir podatkov: ARSO. 

 
 

 
Slika 23: tƻǾǇǊŜőƴŀ letna energija kvaziglobalnega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja ǇƻǾǊǑƧŀ na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. 

Viri podatkov: CM SAF, GURS, ARSO; kartografija Envirodual d. o. o. 
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10.3.1 Ocena sedanje rabe ǎƻƴőƴŜ energije 

 
Ocena sedanje proizvodnje ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije s ǎƻƴőƴƛƳƛ elektrarnami je izdelana na podlagi javno dostopnih 
podatkov o ǎƻƴőƴƛƘ elektrarnah na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. Podatki zajemajo ǎƻƴőƴŜ elektrarne z deklaracijo 
za proizvodno napravo iz obnovljivih virov ter bazo podatkov nepovratnih ŦƛƴŀƴőƴƛƘ spodbud Eko sklada. 
 
Na podlagi zgoraj navedenih virov podatkov je na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin ƴŀƳŜǑőŜƴƛƘ najmanj 14 ǎƻƴőƴƛƘ 
elektrarn s skupno nazivno moőƧƻ 493,3 kW. 
 
Po podatkih distributerja Elektro Ljubljana d. d. je bilo leta 2019 na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin s ǎƻƴőƴƛƳƛ 
elektrarnami skupno proizvedenih 448.734 kWh ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije. 
 

 
Slika 24: Lokacije ǎƻƴőƴƛƘ kolektorjev, sofinanciranih s strani Eko sklada, in sonőƴƛƘ elektrarn z deklaracijo za 

proizvodne naprave na ƻōƳƻőƧǳ ƻōőƛƴŜ Trzin. 
Vir: EnGIS 

 

10.3.2 Potencial javnih stavb za izrabo ǎƻƴőƴŜ energije s fotovoltaiko 

 
V poglavju so predstavljeni ǇƻŘǊƻōƴŜƧǑƛ podatki potenciala ƻōőƛƴǎƪƛƘ javnih stavb za postavitev ǎƻƴőƴŜ 
elektrarne. tƻŘǊƻōƴŜƧǑŜ karte potenciala ǎƻƴőƴŜ energije so izdelane na podlagi digitalnega modela ǇƻǾǊǑƧŀ 
s prostorsko ƭƻőƭƧƛǾƻǎǘƧƻ 1 m, ki je narejen iz oblaka ǘƻőƪ laserskega skeniranja (LiDAR). Digitalni model ǇƻǾǊǑƧŀ 
zajema poleg reliefa tudi vegetacijo in objekte, kar ƻƳƻƎƻőŀ grobo tridimenzionalno podobo ǇƻǾǊǑƧŀ z vsemi 
ovirami, ki ǇƻǾȊǊƻőŀƧƻ ǎŜƴőŜƴƧŜ in s tem ȊƳŀƴƧǑǳƧŜƧƻ prejeto ǎƻƴőƴƻ sevanje. Z modelom potencialnega 
prejetega ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja je bila za vsak kvadratni meter ǇƻǾǊǑƧŀ ƛȊǊŀőǳƴŀƴŀ letna energija ǎƻƴőƴŜƎŀ 
obsevanja v kWh/m2. Podobno kot pri karti letne energije ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja je bil modelski ƛȊǊŀőǳƴ 
potencialnega όǘŜƻǊŜǘƛőƴŜƎŀύ ǎƻƴőƴŜƎŀ obsevanja umerjen na podlagi podatkov satelitskih meritev CM SAF. 
Na nadaljevanju so obravnavane zgolj ƻōőƛƴǎƪŜ stavbe z ƴŀŘǇƻǾǇǊŜőƴƛƳ potencialom za fotovoltaiko. 



                                                                                       Lokalni energetski koncept ƻōőƛƴŜ Trzin  

ENVIRODUAL d. o. o.                                                                                                                                                                         Stran |  119 

 

Osnovna Ǒƻƭŀ Trzin 

 
potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

naslov aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 7B, 1236 Trzin 

kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) /  

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 1.672 

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.300 

nŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

1.014 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

278 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

303 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

330 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

300.741 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

328.081 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

355.422 
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Kulturni dom 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

naslov aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 9, 1236 Trzin 

kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) /  

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 65 

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.322 

ƴŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

39 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

11 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

12 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

13 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

11.896 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

12.977 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

14.058 
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hōőƛƴǎƪŀ stavba 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

naslov aŜƴƎŜǑƪŀ cesta 22, 1236 Trzin 

kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) /  

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 38 

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.329 

ƴŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

23 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

6 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

7 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

7 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

6.903 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

7.530 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

8.158 
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Vrtec Trzin 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

naslov 
tƭƻǑőŀŘ dr. Tineta Zajca 1,  

1236 Trzin 

kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) 47 

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) 1226 

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 83 

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.262 

ƴŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

51 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

14 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

15 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

16 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

14.564 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi sonőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

15.887 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

17.211 

 
Zaradi blagega naklona in neugodne orientacije strehe Vrtca Trzin, je potencial ƻōǎǘƻƧŜőŜ strehe brez 
namestitve dodatne nosilne konstrukcije za ǎƻƴőƴŜ module relativno slab glede na celotno ǇƻǾǊǑƛƴƻ strehe. 
Celotna ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ȊƴŀǑŀ ǇǊƛōƭƛȌƴƻ 1.000 m2, od tega bi bilo z nosilno konstrukcijo in medsebojnimi 
razmaki med vrstami modulov ƳƻȌƴƻ izkoristiti dobro tretjino strehe, kar znese okrog 380 m2 ǇƻǾǊǑƛƴŜ. Ob 
primerni orientaciji (jug) in naklonu modulov med 30 do орϲ bi na ǎƻƴőƴƛ elektrarni ǇƻǾǊǑƛƴŜ okrog 450 m2 in 
nazivne Ƴƻőƛ 89 kW (325 Wp moduli) letno proizvedli ǇǊƛōƭƛȌƴƻ 93.450 kWh/leto. 
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Center Ivana Hribarja 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

naslov Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin 

kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) /  

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 417 

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.274 

ƴŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

252 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

69 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

76 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

82 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

73.294 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi sonőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

79.958 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

86.621 
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WŀŦŀőƴƛƪƻǾŀ ŘƻƳŀőƛƧŀ 

 
Potencial objekta za postavitev ǎƻƴőƴŜ elektrarne 

naslov WŜƳőŜǾŀ cesta 37A, 1236 Trzin 

kulturna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ 

9~5 12635: profana stavbna 
ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (vplivno ƻōƳƻőƧŜύΣ 9~5 

12641: profana stavbna 
ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (spomenik), 9~5 
12641: profana stavbna 
ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (vplivno ƻōƳƻőƧŜ 

spomenika), 9~5 10869: profana 
stavbna ŘŜŘƛǑőƛƴŀ (vplivno 
ƻōƳƻőƧŜ spomenika) 

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ ravne strehe na objektu1 (m2) /  

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na ravni strehi2 (kWh/m2) /  

ocenjena ǇƻǾǊǑƛƴŀ strehe ali dela strehe z velikim potencialom3 (m2) 90 

ocenjeno letno ǎƻƴőƴƻ obsevanje na strehi z velikim potencialom4 

(kWh/m2) 
1.313 

ƴŀƧǾŜőƧŜ ǑǘŜǾƛƭƻ ǎƻƴőƴƛƘ modulov s standardno ǇƻǾǊǑƛƴƻ 1,65 m2, ki jih 
lahko namestimo na del strehe z velikim potencialom5 

54 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 275 Wp6 (kWp) 

15 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 300 Wp6 (kWp) 

16 

skupna nazivna Ƴƻő ǎƻƴőƴŜ elektrarne na ǇƻǾǊǑƛƴƛ z velikim potencialom 
ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 325 Wp6 (kWp) 

18 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
275 Wp7 (kWh) 

16.295 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
300 Wp7 (kWh) 

17.777 

predvidena letna proizvodnja ŜƭŜƪǘǊƛőƴŜ energije na ǎǘǊŜǑƴƛ ǇƻǾǊǑƛƴƛ z 
velikim potencialom ob namestitvi ǎƻƴőƴƛƘ modulov z nazivno ƳƻőƧƻ 
325 Wp7 (kWh) 

19.258 




















































































































































































